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ABSTRAK 
 
Perencanaan gedung perkuliahan ini menggunakan struktur 
utama beton bertulang dan struktur atap baja. Bangunan memiliki 
6 lantai yang difungsikan sebagai laboratorium, ruang kelas, dan 
tempat perkuliahan. Bangunan ini merupakan gedung fasilitas 
pendidikan sehingga gempa rencananya termasuk kategori resiko 
IV. Berdasarkan perhitungan gempa, bangunan masuk dalam 
Kategori Desain Seismik (KDS) C. Oleh karena itu, bangunan ini 
direncanakan menggunakan metode Sistem Rangka Pemikul 
Momen Menengah (SRPMM) 
Pembebanan yang ditinjau dari perencanaan ini adalah 
beban mati, beban hidup, beban angin dan beban gempa sesuai SNI 
1727-2013. Untuk beban gempa dihitung menggunakan Statik 
Ekivalen sesuai SNI 1726-2012. Untuk mempermudah 
perhitungan, bangunan dimodelkan menggunakan SAP 2000. 
Perhitungan atap baja mengacu SNI 1729-2015. Sedangkan untuk 
perhitungan beton bertulang mengacu SNI 2847-2013.   
Dari perencanaan ini diharapkan bangunan mampu 
menahan gaya gempa yang terjadi. Hasil dari perhitungan 
diperoleh struktur atas seperti dimensi balok, dimensi kolom, dan 
 vi 
 
tebal pelat lantai serta pelat tangga. Sedangkan untuk struktur atap 
diperoleh dimensi gording, penggantung gording, ikatan angin, dan 
kuda-kuda. Hasil analisa tersebut selanjutnya dituangkan kedalam 
gambar teknik. Serta diperoleh hasil hitungan volume beton dan 
penulangan untuk portal yang telah ditentukan. 
Kata kunci : Bangunan Gedung, SRPMM, Statik Ekivalen 
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ABSTRACT 
 
 The calculation of this college building using the main 
structure of reinforced concrete and steel roof structure. The 
building has 6 floors which functioned as laboratory, classroom, 
and place of lecturing. This building is an educational facility 
building so that the earthquake plan is include in the risk category 
IV. Based on the calculation of earthquake, the buildig entered in 
the Categorical Design of Seismic C. Therefore, the building is 
planned using Intermediate Momen Frame System Method. 
 The loads observed from this plan are dead load, live load, 
wind load, and earthquake load accordingly SNI 03-1727-2013. 
For earthquake loads are calculated using equivalent static 
ccordingly SNI 03-1726-2012. To simplify calculations, buildings 
are modeled using SAP 2000. Calculation of steel roof refers to 
SNI 1729-2015. While for the calculation of reinforced concrete 
refers to SNI 03-2847-2013.  
This planning is expected that the building be able to 
withstand earthquake force that happened.The result obtained 
 viii 
 
from calculation of top structures such as beam dimensions, 
column dimensions, and the thickness of floor plate and plate 
ladder. While for the roof structures obtained dimensions of 
gording, hanging gording, wind bonds,and rafter. The result of the 
analysis is futher poured into the engineering drawing. As well as 
the result of the calculation of the volume of concrete and 
reinforcement for the portal that has been determined.  
Keywords: Building Structure, Intermediate Moment 
Reinforcement Frame, Static Equivalent. 
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DAFTAR NOTASI 
 
𝑏𝑤 = lebar badan (web), mm. 
𝐷 = pengaruh dari beban mati. 
E =  modulus elastis baja ,29 000 ksi (200 000 Mpa). 
Ec = Modulus elastis beton,ksi (MPa). 
𝐹𝑎 = koefisien situs untuk perioda pendek (pada perioda 0,2 
detik). 
Fe = Tegangan tekuk elastis, ksi (MPa). 
FEXX =  Kekuatan klasifikasi logam pengisi, ksi (MPa) 
𝐹𝑣 = koefisien situs untuk perioda panjang (pada perioda 1 
detik). 
𝑓𝑐
′ = kekuatan tekan beton yang disyaratkan, Mpa. 
𝑓𝑦 = kekuatan leleh tulangan yang disyaratkan, Mpa. 
ℎ = tebal atau tinggi keseluruhan komponen struktur, mm. 
ℎ𝑤 = tinggi bersih segmen yang ditinjau, mm.   
𝐼 = momen inersia penampang terhadap sumbu pusat, mm4. 
𝐼𝑏 = momen inersia penampang bruto balok terhadap sumbu 
pusat, mm4. 
Ix,Iy =  Momen inersia pada sumbu utama, in.4 (mm4) 
J = Konstanta torsi, in.4 (mm4) 
K =  Faktor panjang efektif 
𝑙𝑛 = panjang bentang bersih yang diukur muka ke muka 
tumpuan, mm. 
𝑙 = panjang bentang balok atau slab satu arah, mm. 
𝐿 = beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, 
termasuk kejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti 
angin, hujan, dan lain-lain. 
𝐿𝑟 = beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan 
oleh pekerja, peralatan, dan material, atau selama penggunaan 
biasa oleh orang dan benda bergerak. 
Mn  = Kekuatan lentur nominal, kip-in. (N-mm) 
Mnt =Momen orde-pertama menggunakan kombinasi beban 
DFBK 
atau DKI, dengan struktur dikekang melawan translasi, kip-in. 
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(N-mm). 
Mp =  Momen lentur plastis, kip-in (N-mm). 
Mr =  Kekuatan lentur orde-kedua yang diperlukan akibat 
kombinasi beban DFBK atau DKI, kip-in. (N-mm). 
Mu = Kekuatan lentur perlu yang menggunakan kombinasi 
beban DFBK, kip-in. (N-mm). 
Pe story  = Kekuatan tekuk kritis elastis untuk tingkat pada 
arah translasi yang diperhitungkan, kips (N). 
Pe1 = kekuatan tekuk kritis elastis komponen struktur pada 
bidang lentur, kips (N). 
R = beban hujan, tidak termasuk yang diakibatkan genangan 
air. 
𝑆𝑠 = parameter percapatan respons spektral MCE dari peta 
gempa pada perioda pendek, redaman 5 persen. 
𝑆1 = parameter percapatan respons spektral MCE dari peta 
gempa pada perioda 1 detik, redaman 5 persen. 
𝑆𝐷𝑆 = parameter percepatan respons spektral pada perioda 
pendek, redaman 5 persen. 
𝑆𝐷1 = parameter percepatan respons spektral pada perioda 1 
detik, redaman 5 persen. 
𝑆𝑀𝑆 = parameter percepatan respons spektral MCE pada 
perioda pendek yang sudah disesuaikan terhadap pengaruh kelas 
situs. 
𝑆𝑀1 = parameter percepatan respons spektral MCE pada 
perioda 1 detik yang sudah disesuaikan terhadap pengaruh kelas 
situs. 
𝑆𝑛 = kekuatan lentur, geser atau aksial nominal sambungan. 
𝑇 = perioda fundamental bangunan (seperti yang ditentukan 
dalam SNI 1726:2012 Pasal 7.8.2) 
𝑇0 = 0,2
𝑆𝐷1
𝑆𝐷𝑆
 
𝑇𝑠 = 
𝑆𝐷1
𝑆𝐷𝑆
 
𝑊 = beban angin. 
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α1 = rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap 
kekakuan lentur lebar plat yang dibatasi secara lateral oleh garis  
pusat panel yang disebelahnya(jika ada) pada setiap sisi balok. 
β = Faktor reduksi 
ф𝑏 = faktor reduksi (0,9). 
𝑑𝑏 = diameter nominal batang tulangan, kawat, atau strand 
prategang, mm. 
𝑙𝑑 = panjang penyaluran tarik batang tulangan ulir, kawat 
ulir, tulangan kawat las polos dan ulir, atau strand pratarik, mm. 
𝑙𝑑𝑐 = panjang penyaluran tekan batang tulangan ulir dan kawat 
ulir, mm. 
𝑙𝑑ℎ = panjang penyaluran tarik batang tulangan ulir atau kawat 
ulir dengan kait standar, yang diukur dari penampang kritis ujung 
luar kait ( panjang penanaman lurus antara penampang kritis dan 
awal kait[titik tangen] ditambah jari-jari dalam bengkokan dan satu 
diameter batang tulangan), mm. 
λ = Parameter kelangsingan. 
λp = Parameter kelangsingan untuk elemen kompak. 
λpd = Parameter batas kelangsingan untuk desain plastis. 
λpf = Parameter batas kelangsingan untuk sayap kompak. 
λpw = Parameter batas kelangsingan untuk badan kompak. 
λr = Parameter batas kelangsingan untuk elemen nonkompak. 
λrf = Parameter batas kelangsingan untuk sayap nonkompak. 
λrw = Parameter batas kelangsingan untuk badan nonkompak. 
𝑉𝑢1 = gaya geser pada muka perletakan. 
𝑀𝑛𝑙 = momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kiri). 
𝑀𝑛𝑟 = momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kanan) 
𝑙𝑛 = panjang balok bersih. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perencanaan bangunan gedung perkuliahan ini menggunakan 
struktur utama beton bertulang dan struktur atapnya baja. 
Bangunan memiliki 6 lantai yang difungsikan sebagai 
laboratorium, ruang kelas , dan tempat perkuliahan. Bangunan ini 
merupakan gedung fasilitas pendidikan sehingga gempa 
rencananya termasuk kategori resiko IV. Perencanaan bangunan 
gedung ini berasal dari Gedung-G Universitas Muhammadiyah 
Surabaya. Namun, terdapat perubahan pada bentuk denah 
bangunan. Denah awal memiliki bentuk denah yang tidak 
beraturan, kemudian pada tugas akhir terapan ini bentuk denahnya 
direncanakan lebih beraturan atau mendekati simetris.  
Bangunan direncanakan menggunakan data tanah dengan nilai 
rata-rata SPT = 20,10344 (15<?̅?< 50), termasuk kelas situs SD 
(tanah sedang). Dari Peta Hazard Peta Gempa Indonesia 2010 
dengan probalitas 10% selama 50 tahun dan diambil loksai gempa 
di Sumenep, diperoleh nilai Ss= (0,3-0,4)g dan nilai S1=(0,1-0,15)g 
sehingga bangunan masuk kedalam Kategori Desain Seismik 
(KDS) C. Oleh karena itu, bangunan ini direncanakan 
menggunakan metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 
(SRPMM) 
Dari penjelasan di atas, maka judul tugas akhir terapan ini 
adalah “Perencanaan Struktur Gedung Perkuliahan di Surabaya 
dengan Metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 
(SRPMM). Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) 
digunakan untuk perhitungan struktur gedung yang masuk di zona 
gempa 3 dan 4 yaitu wilayah dengan tingkat gempa sedang. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berbagai permasalahan yang dihadapi pada  tugas akhir 
terapan ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara merencakan struktur beton betulang 
Gedung Perkuliahan di Surabaya dengan Sistem Rangka 
Pemikul Momen Menengah (SRPMM)? 
2. Bagaimana cara merencanakan struktur atap Gedung 
Perkuliahan di Surabaya menggunakan baja ? 
3. Bagaimana perhitungan volume beton dan tulangan pada 
portal yang telah ditentukan? 
4. Bagaimana menuangkan hasil perhitungan struktur ke 
dalam gambar teknik? 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam tugas akhir terapan 
“Perencanaan Struktur Gedung Perkuliahan di Surabaya dengan 
Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah”, antara lain: 
1. Perencanaan gedung ini tidak menghitung struktur 
bawah (pondasi). 
2. Perhitungan volume beton dan tulangan hanya dilakukan 
dua portal yang telah ditentukan, meliputi portal 
melintang dan portal memanjang. 
3. Beban gempa dihitung menggunakan Statik Ekivalen 
(SNI 03-1726-2012). 
4. Perencanaan gedung ini tidak memperhitungkan segi 
manajemen konstruksi dan anggaran biaya. 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan yang diharapkan dari perencanaan struktur 
gedung ini antara lain:  
1. Mahasiswa dapat merencanakan struktur beton bertulang 
bangunan tahan gempa dengan Sistem Rangka Pemikul 
Momen Menengah (SRPMM). 
2. Mahasiswa dapat merencanakan struktur atap baja pada 
Gedung Perkuliahan di Surabaya. 
3. Mahasiswa dapat menghitung volume beton dan tulangan 
pada portal yang telah ditentukan. 
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4. Mahasiswa dapat menuangkan hasil perhitungan ke dalam 
gambar teknik. 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang diharapkan dari perencanaan struktur 
gedung ini antara lain: 
1. Mahasiswa mampu merencanakan bangunan tahan gempa 
dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 
(SRPMM). 
2. Mahasiswa mampu merencanakan struktur atap baja. 
3. Mahasiswa mampu menghitung volume beton dan 
tulangan pada portal yang telah ditentukan. 
4. Mahasiswa mampu menuangkan hasil perhitungan ke 
dalam gambar teknik. 
1.6 Data Proyek 
1. Nama Proyek :Proyek Gedung-G Kampus Universitas 
Muhammadiyah Surabaya 
2. Lokasi Proyek : Jalan Sutorejo No.59 Surabaya 
3. Konsultan : PT. Alco Art Studio Consultant 
4. Kontraktor : CV. Muriatama  
5. Struktur Atas : Lantai 1-6 menggunakan struktur beton 
bertulang. 
6. Struktur Atap : Baja Rigid Frame 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 1. 1 Lokasi Proyek 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Umum 
Struktur bangunan merupakan bagian dari sistem bangunan 
yang bekerja untuk menyalurkan beban akibat adanya bangunan di 
atasnya. Struktur berfungsi untuk memberi kekuatan dan kekakuan 
yang diperlukan untuk mencegah sebuah bangunan mengalami 
keruntuhan. Struktur terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen 
yang berfungsi sebagai satu kesatuan utuh untuk menyalurkan 
semua jenis beban yang diantisipasi ke tanah. 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai Pembebanan, Struktur 
Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM), Struktur Primer, 
dan Struktur Sekunder. 
2.2 Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) 
Menurut SNI 03-1726-2012, sistem struktur pada dasarnya 
memiliki rangka ruang pemikul beban gravitasi secara lengkap, 
sedangkan beban lateral yang diakibatkan oleh gempa dipikul oleh 
rangka pemikul momen melalui mekanisme lentur. Sistem ini 
dibagi menjadi 3, yaitu: SRPMB (Sistem Rangka Pemikul Momen 
Biasa), SRPMM (Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah), dan 
SRPMK (Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus).   
Sistem rangka pemikul momen menengah (SRPMM) 
merupakan salah satu sistem struktur gedung yang dirancang untuk 
memikul gaya-gaya yang terjadi akibat gempa untuk bangunan 
dengan Kategori Desain Seismik (KDS) C.  
SRPMM memilik beberapa prinsip, antara lain: 
1) Keruntuhan geser tidak boleh terjadi sebelum keruntuhan 
lentur. 
- Keruntuhan yang bersifat mendadak seperti keruntuhan 
yang terjadi tidak memberi kesempatan pada penghuni 
untuk menyelamatkan diri harus dihindari. 
- Penulangan geser pada balok dan kolom dihitung 
berdasarkan kapasitas tulangan lentur terpasang, bukan 
hasil dari analisa struktur.  
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- Balok dirancang runtuh akibat letur terlebih dahulu, 
sehingga kuat geser dibuat lebih kuat daripada kuat 
lentur. 
2) Kolom lebih kuat daripada balok. 
- Kerusakan dipaksakan terjadi pada balok. 
- Hubungan balok kolom didesain sesuai persyaratan 
gempa. 
Sedangkan syarat-syarat dan perumusan yang dipakai pada 
perencanaan komponen struktur dengan sistem rangka pemikul 
momen menengah menurut SNI 03-2847-2013 adalah: 
1) Detail dari penulangan komponen SRPMM harus memenuhi 
ketentuan pasal 21.3(4) tentang balok, bila beban aksial tekan 
terfaktor pada komponen struktur tidak melebihi Agfc’/10, bila 
beban aksial tekan terfaktor melebihi Agfc’/10, maka pasal 
21.3(5) tentang kolom harus dipenuhi. Bila konstruksi pelat 
dua arah tanpa balok digunakan sebagai bagian dari sistem 
rangka pemikul beban lateral, maka penulangannya harus 
memenuhi pasal 21.3(6) tentang slab dua arah tanpa balok. 
2) Kuat geser rencana balok, kolom, dan konstruksi pelat dua 
arah yang memikul beban gempa tidak boleh kurang dari 
jumlah gaya lintang yang timbul akibat aktivitas kuat lentur 
nominal komponen struktur pada setiap ujung bentang 
bersihnya dan gaya lintang akibat beban gravitasi terfaktor, 
atau gaya lintang maksimum yang diperoleh dari kombinasi 
beban rencana termasuk pengaruh beban gempa, E, dimana 
nilai E daimbil sebesar dua kali nilai yang ditentukan dalam 
peraturan perencanaan tahan gempa. 
2.3  Pembebanan dan Kombinasi Beban pada Struktur Rangka 
Pemikul Momen Menengah 
Beban - beban yang dimasukkan pada perencanaan struktur 
gedung antara lain: 
2.3.1 Beban Mati 
Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan 
gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai atap, plafon, 
tangga, dinding partisi tetap, finishing, klading gedung, dan 
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komponen arsitektural dan struktur lainnya serta peralatan layan 
terpasang lain termasuk berat keran.(SNI 03-1727-2013 pasal 
3.1.(1)). 
2.3.2 Beban Hidup 
 Beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni 
bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban 
konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin,beban 
hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati.(SNI 03-
1727-2013 pasal 4.1). 
2.3.3 Beban Angin 
Bangunan gedung dan struktur lain, termasuk Sistem 
Penahan Beban Angin Utama (SPBAU) dan seluruh komponen 
dan klading gedung, harus dirancang dan dilaksanakan untuk 
menahan beban angin seperti yang ditetapkan menurut pasal 26 
sampai dengan pasal 31. (SNI 03-1727-2013 pasal 26). 
Perhitungan Beban Angin: 
1. Kategori Resiko Bangunan  
Tabel 2. 1 Kategori Resiko Bangunan dan Struktur Lainnya 
untuk Beban Banjir, Angin, Salju, Gempa*, dan Es 
Penggunaan atau Pemanfaatan Fungsi 
Bangunan Gedung dan Struktur 
Kategori 
Risiko 
Bangunan gedung dan struktur lain yang 
merupakan risiko rendah untuk kehidupan 
manusia dalam kejadian kegagalan 
I 
 
Semua bangunan gedung dan struktur lain kecuali 
mereka terdaftar dalam Kategori Risiko I, III, dan 
IV 
II 
 
Bangunan gedung dan struktur lain, kegagalan 
yang dapat menimbulkan risiko 
besar bagi kehidupan manusia. 
Bangunan gedung dan struktur lain, tidak 
termasuk dalam Kategori Risiko IV, dengan 
potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi 
substansial dan/atau gangguan massa dari hari-
III 
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ke-hari kehidupan sipil pada saat terjadi 
kegagalan. 
Bangunan gedung dan struktur lain tidak 
termasuk dalam Risiko Kategori IV (termasuk, 
namun tidak terbatas pada, fasilitas yang 
manufaktur, proses, menangani, menyimpan, 
menggunakan, atau membuang zat-zat seperti 
bahan bakar berbahaya,bahan kimia berbahaya, 
limbah berbahaya, atau bahan peledak) yang 
mengandung zat beracun atau mudah meledak di 
mana kuantitas material melebihi jumlah ambang 
batas yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang 
dan cukup untuk menimbulkan suatu ancaman 
kepada publik jika dirilis. 
Bangunan gedung dan struktur lain yang 
dianggap sebagai fasilitas penting. 
Bangunan gedung dan struktur lain, kegagalan 
yang dapat menimbulkan bahaya 
besar bagi masyarakat. 
Bangunan gedung dan struktur lain (termasuk, 
namun tidak terbatas pada, fasilitas yang 
memproduksi, memproses, menangani, 
menyimpan, menggunakan, atau 
membuang zat-zat berbahaya seperti bahan 
bakar, bahan kimia berbahaya, atau limbah 
berbahaya) yang berisi jumlah yang cukup dari 
zat yang sangat beracun dimana kuantitas 
melebihi jumlah ambang batas yang ditetapkan 
oleh pihak yang berwenang dan cukup 
menimbulkan ancaman bagi masyarakat jika 
dirilisa. 
Bangunan gedung dan struktur lain yang 
diperlukan untuk mempertahankan fungsi 
dari Kategori Risiko IV struktur lainnya. 
IV 
Sumber : SNI 03-1727-2013 Tabel 1.5-1 
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Catatan: 
*Jenis bangunan sesuai dengan Tabel 1 SNI 1726. 
aBangunan gedung dan struktur lain yang mengandung racun, 
zat yang sangat beracun, atau bahan peledak harus memenuhi 
syarat untuk klasifikasi terhadap Kategori Risiko lebih rendah 
jika memuaskan pihak yang berwenang dengan suatu 
penilaian bahaya seperti dijelaskan dalam Pasal 1.5.3 bahwa 
pelepasan zat sepadan dengan risiko yang terkait dengan 
Kategori Risiko. 
2. Kecepatan Angin Dasar 
Kecepatan angin dasar dan arah angin didapatkan dari BMKG 
Jawa Timur (http://meteo.bmkg.go.id). 
3. Parameter Beban Angin 
a) Faktor Arah Angin (Kd) 
Faktor arah angin, Kd, ditentukan berdasarkan tabel 
dibawah ini: 
Tabel 2. 2 Faktor Arah Angin, Kd 
Tipe Struktur Faktor Arah 
Angin Kd* 
Bangunan Gedung 
Sistem Penahan Beban Angin Utama 
Komponen dan Klading Bangunan 
Gedung 
 
0,85 
0,85 
Atap Lengkung 0,85 
Cerobong asap, Tangki, dan Struktur 
yang sama 
Segi empat 
Segi enam 
Bundar 
 
 
0,90 
0,95 
0,95 
Dinding pejal berdiri bebas dan papan 
reklame pejal berdiri bebasdan papan 
reklame terikat 
0,85 
Papan reklame terbuka dan kerangka kisi 0,85 
Rangka batang menara  
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Segi tiga, segi empat, persegi panjang 
Penampang lainnya 
0,85 
0,95 
Sumber: SNI 03-1727-2013 Tabel 26-6.1 
Catatan: 
* Faktor arah Kd telah dikalibrasi dengan kombinasi beban 
yang ditetapkan dalam Pasal 2. Faktor ini hanya diterapkan 
bila digunakan sesuai dengan kombinasi beban yang 
disyaratkan dalam Pasal 2.3 dan Pasal 2.4. 
b) Kategori Eksposur 
Kategori eksposur dijelaskan dalam SNI 03-1727-2013 
Pasal 26.7.3 : 
 Eksposur B : Untuk bangunan gedung dengan tinggi atap 
rata-rata kurang dari atau sama dengan 30ft(9,1m), 
Eksposur B berlaku bilamana kekasaran permukaan 
tanah, sebagaimana ditentukan oleh Kekasaran 
Permukaan B, berlaku diarah lawan angin untuk jarak 
yang lebih besar dari 1.500ft (457m). Untuk bangunan 
dengan tinggi atap rata-rata lebih besar dari 30ft(9,1m), 
Eksposur B berlaku bilamana Kekasaran Permukaan B 
berada dalam arah lawan angin untuk jarak lebih besar 
dari 2.600ft (792 m) atau 20 kali tinggi bangunan, pilih 
yang terbesar. 
 Eksposur C: Eksposur C berlaku untuk semua kasus di 
mana Eksposur B atau D tidak berlaku. 
 Eksposur D: Eksposur D berlaku bilamana kekasaran 
permukaan tanah, sebagaimana ditentukan oleh 
Kekasaran Permukaan D, berlaku diarah lawan angin 
untuk jarak yang lebih besar dari 5.000ft (1.524m) atau 
20 kali tinggi bangunan, pilih yang terbesar. Eksposur D 
juga berlaku bilamana kekasaran permukaan tanah segera 
lawan angin dari situs B atau C, dan situs yang berada 
dalam jarak 600ft (183m) atau 20 kali tinggi bangunan, 
mana yang terbesar, dari kondisi Eksposur D 
sebagaimana ditentukan dalam kalimat sebelumnya. 
Untuk situs yang terletak di zona transisi antara katagori 
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exposure, harus menggunakan hasil katagori di gaya 
angin terbesar. 
 Pengecualian: Eksposur menengah antara kategori 
sebelumnya diperbolehkan di zona transisi asalkan itu 
ditentukan oleh metode analisis rasional yang dijelaskan 
dalam literatur dikenal. 
c) Faktor Topografi (Kzt) 
Efek peningkatan kecepatan angin harus dimasukkan 
dalam perhitungan beban angin desain dengan 
menggunakan faktor Kzt: 
Kzt= (1 + K1K2K3)2 (2.1) 
di mana K1, K2, dan K3 diberikan dalam tabel dibawah. 
Jika kondisi situs dan lokasi gedung dan struktur bangunan 
lain tidak memenuhi semua kondisi yang disyaratkan 
dalam Pasal 26.8.1,Kzt= 1,0. 
Tabel 2. 3 Faktor Topografi 
Parameter untuk peningkatan kecepatan di atas bukit dan 
tebing 
Bentuk 
bukit 
K1/(H /Lh) γ µ 
Eksposur  
Sisi 
angin 
datang 
dari 
puncak 
Sisi 
angin 
pergi 
dari 
puncak 
B C D    
Bukit 
memanjang 
2-dimensi 
(atau 
lembah 
dengan 
negatif H 
dalam 
K1/(H/Lh) 
1,30 1,5 1,55 3 1,5 1,5 
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Tebing 2-
dimensi 
0,75 0,85 0,95 2,5 1,5 4 
Bukit 
simetris 3-
dimensi 
0,95 1,05 1,15 4 1,5 1,5 
Sumber : SNI 03-1727-2013 Gambar 26.8-1 
d) Faktor Efek Tiupan Angin (G) 
Faktor efek-tiupan angin untuk suatu bangunan gedung 
dan struktur lain yang kaku boleh diambil sebesar 0,85 
(SNI 03-1727 Pasal 26.9.1.) 
Untuk menentukan apakah suatu bangunan gedung atau 
struktur lain adalah kaku atau fleksibel, frekuensi alami 
fundamental, n1, harus ditetapkan menggunakan sifat 
struktural dan karakteristik deformasi elemen penahan 
dalam analisis yang dibuktikan secara benar. Bangunan 
bertingkat rendah diizinkan untuk dianggap kaku. 
e) Kategori Ketertutupan  
Untuk menentukan koefisien tekanan internal, semua 
bangunan gedung harus diklasifikasikan sebagai bangunan 
tertutup, tertutup sebagian, atau terbuka seperti dijelaskan 
dalam Pasal 26.2. (SNI 03-1727-2013 Pasal 26.10.1) 
f) Koefisien Tekanan Internal (GCpi) 
Koefisien tekanan internal ditentukan berdasarkan 
klsifikasi ketertutupan bangunan. (SNI 03-1727-2013 
Pasal 26.11) 
Tabel 2. 4 Koefisien Tekanan Internal 
Klasifikasi Ketertutupan GCpi 
Bangunan Gedung Terbuka 0,00 
Bangunan Gedung Tertutup Sebagian +0,55 
-0,55 
Bangunan Gedung Tertutup +0,18 
-0,18 
Sumber:SNI 03-1727-2013 Tabel 26.11-1 
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Catatan: 
1. Tanda positif dan negatif menandakan tekanan yang 
bekerja menuju dan menjauhi dari permukaan internal. 
2. Nilai (GCpi) harus digunakan dengan qz atau qh seperti 
yang ditetapkan. 
3. Dua kasus harus dipertimbangkan untuk menentukan 
persyaratan beban kritis untuk kondisi yang sesuai: 
i. nilai positif dari (GCpi) diterapkan untuk seluruh 
permukaan internal 
ii. nilai negatif dari (GCpi) diterapkan untuk seluruh 
permukaan internal 
4. Koefisien Eksposur Tekanan Viskositas (Kh dan Kz) 
Berdasarkan kategori eksposur yang ditentukan , koefisien 
eksposur tekanan velositas Kz atau Kh harus ditentukan dari 
tabel dibawah. Untuk situs yang terletak di zona transisi antara 
kategori eksposur yang dekat terhadap perubahan kekasaran 
permukaan tanah, diizinkan untuk menggunakannilai 
menengah dari Kz atau Kh asalkan ditentukan dengan metode 
analisis rasional yang tercantum dalam literatur yang dikenal. 
Sumber: SNI 03-1727-2013 Tabel 26.9-1 
Catatan:  
*Zmin = tinggi minimum yang dapat menjamin tinggi 
ekuivalen 𝑧̅ yang lebih besar dari 0,6h atau Zmin .  
Untuk bangunan gedung dengan h ≤ Zmin, 𝑧̅ harus diambil 
sebesar Zmin. 
 
 
 
Tabel 2. 5 Konstanta Eksposur Daratan 
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Tabel 2. 6 Koefisien Eksposur Tekanan Velositas, Kh 
dan Kz 
 
Sumber : SNI 03-1727-2013 Tabel 27.3-1 
Catatan: 
a. Koefisien eksposur tekanan velositas Kz dapat ditentukan 
dengan rumus berikut: 
- Untuk 15 ft ≤ z ≤ zg 
Kz = 2,01 (z/ zg)2/α (2.2 ) 
- Untuk 15 ft ≤ z ≤ zg 
Kz = 2,01 (15/ zg)2/α (2.3) 
b. α dan zg sesuai 26.9-1 
c. Interpolasi linier untuk nilai menengah tinggi z yang 
sesuai. 
d. Kategori eksposur yang ditetapkan dalam pasal 26.7 
5. Tekanan Velositas (qz dan qh) 
Tekanan velositas, qz, dievaluasi pada ketinggian z harus 
dihitung dengan persamaan berikut: 
qz = 0,00256 KzKztKdV2 (lb/ft2) (2.4) 
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Dalam SI:  
qz = 0,613 KzKztKdV2 (N/m2); V dalam m/s 
dimana: 
Kd = faktor arah angin, lihat Pasal 26.6. 
Kz = koefisien eksposur tekanan velositas, lihat Pasal 
27.3.1. 
Kzt  = faktor topografi tertentu, lihat Pasal 26.8.2. 
V  = kecepatan angin dasar, lihat Pasal 26.5. 
qz  = tekanan velositas dihitung menggunakan Persamaan 
27.3-1 pada ketinggian z. 
qh = tekanan velositas dihitung menggunakan Persamaan 
27.3-1 pada ketinggian atap rata-rata h. 
Koefisien numerik 0,00256 (0,613 dalam SI) harus digunakan 
kecuali bila ada data iklim yang tersedia cukup untuk 
membenarkan pemilihan nilai yang berbeda dari koefisien ini 
untuk aplikasi desain. 
6. Koefisien Tekanan Eksternal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : SNI 1727-2013 Gambar 27.4-1 
Gambar 2. 1 Koefisien Tekanan Angin Eksternal, Cp 
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Sumber: SNI 1727-2013 Gambar 27.4-1 
Sumber: SNI 1727-2013 Gambar 27.4-1 
7. Tekanan Angin (P) 
Tekanan angin desain untuk SPBAU bangunan gedung dari 
semua ketinggian harus ditentukan persamaan berikut: 
p = qGCp – qi(GCpi) (lb/ft2) (N/m2) (2.5) 
dimana: 
q = qz untuk dinding di sisi angin datang yang diukur pada 
ketinggian z di atas permukaan tanah 
q = qh untuk dinding di sisi angin pergi, dinding samping, dan 
atap yang diukur pada ketinggian h 
qi = qh untuk dinding di sisi angin datang, dinding samping, 
dinding di sisi angin pergi, dan atap bagunan gedung tertutup 
untuk mengevaluasi tekanan internal negatif pada bangunan 
gedung tertutup sebagian 
 
 Tabel 2. 8 Koefisien Tekanan Dinding, Cp 
Tabel 2. 7 Koefisien Tekanan Atap, Cp, untuk digunakan dengan qh 
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qi = qz untuk mengevaluasi tekanan internal positif pada 
bangunan gedung tertutup sebagian bila tinggi z ditentukan 
sebagai level dari bukaan tertinggi pada bangunan gedung 
yang dapat mempengaruhi tekanan internal positif. Untuk 
bangunan gedung yang terletak di wilayah berpartikel terbawa 
angin, kaca yang tidak tahan impak atau dilindungi dengan 
penutup tahan impak, harus diperlakukan sebagai bukaan 
sesuai dengan Pasal 26.10.3. Untuk menghitung tekanan 
internal positif, qi secara konservatif boleh dihitung pada 
ketinggian h (qi= qh) 
G = faktor efek-tiupan angin, lihat Pasal 26.9 
Cp = koefisien tekanan eksternal dari Gambar 27.4-1, 27.4-2 
dan 27.4-3 
(GCpi) = koefisien tekanan internal dari Tabel 26.11-1 q dan 
qi harus dihitung dengan menggunakan eksposur yang 
ditetapkan dalam Pasal 26.7.3. 
Tekanan harus diterapkan secara bersamaan pada dinding di 
sisi angin datang dan disisi angin pergi pada permukaan atap 
seperti ditetapkan dalam Gambar 27.4-1, 27.4-2 dan 27.4-3. 
2.3.4 Beban Gempa 
 Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa dengan 
kemungkinan terlewati besarannya selama umur struktur 
bangunan 50 tahun adalah sebesar 2 persen. (SNI 03-1726-2012 
pasal 4.1.(1)). 
Perhitungan Gempa : 
1. Faktor Keutamaan (Ie) 
Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan menurut SNI 03-
1726-2012 termasuk kategori IV, sehingga didapat faktor 
keutamaan (Ie)=1,5.  
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Sumber: SNI 03-1726-2012 Tabel 1  
 
 
Tabel 2. 9 Katergori Resiko Gempa 
Jenis Pemanfaatan 
Kategori 
Resiko 
Gedung dan non gedung yang ditunjukan sebagai 
fasilitas yang penting, termasuk, tetapi tidak 
dibatasi untuk: 
 Bangunan-bangunan monumental 
 Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan 
 Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang 
memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat. 
 Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan 
kantor polisi, serta garasi kendaraan darurat. 
 Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, 
angin badai, dan tempat perlindungan darurat 
lainnya. 
 Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat 
operasi, dan fasilitas lainnya untuk tanggap 
darurat. 
 Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik 
lainnya yang dibutuhkan pada saat keadaan 
darurat. 
 Struktur tambahan (termasuk menara 
telekomunikasi, tangki penyimpanan bahan 
bakar, menara pendingin, struktur stasiun listrik, 
tangki air pemadam kebakaran atau struktur 
rumah atau struktur pendukung air atau material 
atau peralatan pemadam kebakaran) yang 
disyaratkan untuk beroperasi pada saat keadaan 
darurat. 
Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk 
mempertahankan fungsi struktur bangunan lain 
yang masuk kedalam kategori resiko IV. 
IV 
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Sumber: SNI 03-1726-2012 Tabel 2  
2. Parameter Percepatan Respons Spektral MCE dari Peta 
Gempa pada Perioda Pendek (Ss) dan Parameter Percepatan 
Respons Spektral MCE dari Peta Gempa pada Perioda 1 detik 
(S1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori Resiko Faktor Keutamaan Gempa, Ie 
I atau II 1,00 
III 1,25 
IV 1,50 
Tabel 2. 10 Faktor Keutamaan Gempa 
Gambar 2. 2 Peta Respon Spektra Percepatan 0,2 Detik 
(Ss) untuk Probalitas Terlampaui 10% dalam 50 Tahun 
Gambar 2. 3 Peta Respon Spektra Percepatan 0,1 Detik 
(S1) untuk Probalitas Terlampaui 10% dalam 50 Tahun 
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3. Klasifikasi Situs 
Sesuai dengan SNI 03-1726-2012, dijelaskan bahwa profil 
tanah dibagi menjadi beberapa kelas, sesuai dengan tabel di 
bawah. 
Sumber : SNI 03-1726-2012 Tabel 3 
4. Faktor Koefisien Situs dan Parameter Respon (Fa, Fv, SMS, 
SD1) sesuai dengan SNI 03-1726-2012. 
SMS = Fa.Ss (2.6) 
SM1  = Fv.S1 (2.7) 
Dimana nilai dari Fa dan Fv dapat dilihat pada tabel di bawah: 
Sumber: SNI 03-1726-2012 Tabel 4 
Kelas Situ ῡs (m/detik) N atau Nch su (kpa) 
SA (batuan keras) >1500 N/A N/A 
SB (batuan) 750 sampai 
1500 
N/A N/A 
SC (tanah keras, 
sangat padat dan 
batuan lunak) 
350 sampai 
1500 
>50 ≥100 
SD (tanah 
sedang) 
175 sampai 
350 
15 sampai 
50 
50 sampai 
100 
Tabel 2. 11 Klasifikasi Kelas Situs 
Tabel 2. 12  Koefisien Situs Fa 
Kelas 
Situs 
Parameter respons spektral percepatan gempa 
(MCER) terpetakan pada perioda pendek, T=0,2 
detik, Ss 
 Ss≤ 0,25  Ss = 0,5 Ss=0,75 Ss = 1,0 Ss 
≥1,25 
SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
SB 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
SC 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 
SD 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 
SE 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 
SF SSb 
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Catatan : Untuk nilai-nilai antara Ss dapat dilakukan 
interpolasi linier. 
Sumber: SNI 1726-2012 Tabel 5 
Catatan: Untuk nilai-nilai antara S1 dapat dilakukan 
interpolasi linier. 
5. Parameter Percepatan Spektral Desain (SD1,SDS) sesuai SNI 
03-1726-2012 Pasal 6.3. 
SDS = 
2
3
 SMS (2.8) 
SD1 = 
2
3
 SM1   (2.9) 
6. Kategori Desain Seismik (KDS) 
Sumber: SNI 03-1726-2012 Tabel 6 
 
Tabel 2. 13 Koefisien Situs Fv 
Kelas 
Situs 
Parameter respons spektral percepatan gempa 
(MCER) terpetakan pada perioda pendek, T=0,2 
detik, Ss 
 S1 ≤ 0,1  S1 = 0,2 S1 = 0,3 S1 = 0,4 S1 ≥0,5 
SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
SB 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
SC 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 
SD 2,4 2,0 1,8 1,6 1,5 
SE 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4 
SF SSb 
Tabel 2. 14 Kategori Desain Seismik Berdasarkan 
Parameter Respons Percepatan pada Parioda Pendek 
Nilai SDS 
 
Kategori Resiko 
I atau II atau III IV 
SDS < 0,167 A A 
0,167 ≤ SDS < 0,33 B C 
0,33 ≤ SDS < 0,50 C D 
0,50 ≤ SDS D D 
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Tabel 2. 15 Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter 
Respons  Percepatan pada Perioda 1 Detik 
Sumber: SNI 03-1726-2012 Tabel 7 
7. Respon Spektrum Desain 
Respon Spektrum Desain merupakan grafik yang 
menunjukkan nilai besaran respon struktur dengan periode 
(waktu getar) tertentu.  
a. Untuk perioda yang lebih kecil dari To, spektrum respons 
percepatan desain, 𝑆𝑎, harus diambil dari persamaan : 
𝑆𝑎 = SDS (0,4 + 0,6
𝑇
𝑇𝑜
) (2.10) 
b. Untuk perioda lebih besar dari atau sama dengan To dan 
lebih kecil dari atau sama dengan Ts, spektrum respons 
perrcepatan desain 𝑆𝑎 sama dengan SDS. 
c. Untuk perioda lebih besar dari Ts, spektrum respons 
percepatan desain 𝑆𝑎, diambil berdasarkan persamaan: 
𝑆𝑎 = 
𝑆𝐷1
𝑇
 (2.11) 
dimana : 
T0 = 0,2 
𝑆𝐷1
𝑆𝐷𝑆
 (2.12) 
Ts = 
𝑆𝐷1
𝑆𝐷𝑆
 (2.13) 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai SDS 
 
Kategori Resiko 
I atau II atau III IV 
SD1 < 0,167 A A 
0,067 ≤ SD1 < 0,133 B C 
0,133 ≤ SD1 < 0,20 C D 
0,20 ≤ SD1 D D 
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Berikut adalah grafik respons spektrum : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Faktor Reduksi Gempa (R) 
Gedung direncanakan menggunakan Sistem Rangka Pemikul 
Momen Menengah (SRPMM) beton bertulang, sehingga faktor 
reduksinya: 
Sumber: SNI 03-1726-2012 Tabel 9 
 
 
 
Gambar 2. 4 Spektrum Respon Desain 
Tabel 2. 16 Faktor Reduksi Gempa 
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9. Perioda Fundamental Pendekatan (Ta) 
Sesuai SNI 1726-2012 Pasal 7.8.2, perioda fundamental 
pendekatan, Ta, dalam detik harus ditentukan dengan 
persamaan: 
Ta = Ct hnx (2.14) 
dimana: 
hn = Ketinggian struktur (m) 
Koefisien Cu dipeoleh dari tabel dibawah: 
Sumber : SNI 03-1726-2012 Tabel 14 
Sedangkan untuk nilai parameter perioda pendekatan Ct dan 
x, diperoleh dari tabel dibawah: 
 
Tabel 2. 18 Nilai Parameter Perioda Pendekatan Ct dan x 
 
Tabel 2. 17 Koefisien untuk Batas Atas pada Perioda yang 
Dihitung 
Parameter Percepatan Respons 
Spektral Desain pada 1 detik, 
SD1 
Koefisien Cu 
≥ 0,4 1,4 
0,3 1,4 
0,2 1,5 
0,15 1,6 
≤ 0,1 1,7 
Tipe Struktur Ct x 
Sistem rangka pemikul momen 
dimana rangka memikul 100 persen 
gaya gempa yang disyaratkan dan 
tidak dilingkupi atau dihubungkan 
dengan komponen yang lebih kaku 
dan akan mencegah rangka dari 
defleksi jika dikenai gaya gempa. 
  
Rangka baja pemikul momen 0,0724a 0,8 
Rangka beton pemikul momen 0,0466a 0,9 
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Sumber: SNI 03-1726-2012 Tabel 15 
10. Koefisien Respon Seismik (Cs) 
Koefisien respon seismik dijelaskan pada SNI 1726-2012 
Pasal 7.8.1.1 
Cs =  
 (2.15) 
Nilai Cs yang dihitung diperlu melebihi: 
 
Cs maks =  (2.16) 
 
Nilai Cs tidak kurang dari: 
Cs min = 0,044 SDSI ≥ 0,01 (2.17) 
11. Gaya Geser Seismik (V) 
Sesuai SNI 03-1726-2012 Pasal 7.8.1, gaya geser seismik, V, 
dalam arah yang ditetapkan dihitung dengan persamaan 
berikut : 
V = Cs.W  (2.18) 
atau 
V = 
𝑆𝐷𝑆
(
𝑅
𝐼𝑒
)
 W (2.19) 
dimana : 
V = Gaya geser seismik 
Cs = Koefisien respons seismik yang diperlukan 
W = Berat seismik efektif  
SDS= Parameter percepatan spektrum respons desain dalam 
rentang perioda pendek. 
R = Faktor modifikasi respons  
Ie = Faktor keutamaan gempa 
 
 
Rangka baja dengan bresing eksentris 0,0731a 0,75 
Rangka baja dengan bresing 
terkekang terhadap tekuk 
0,0731a 0,75 
Semua sistem struktur lainnya 0,0488a 0,75 








I
R
SDS
 
I
RT
SD1
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12. Menghitung distribusi vertikal gaya gempa (Fx) 
Sesuai SNI 03-1726-2012, gaya gempa lateral, Fx, disemua 
tingkat ditentukan dengan persamaan: 
      𝐹𝑥 = 𝐶𝑣𝑥 × 𝑉 (2.20) 
          𝐶𝑣𝑥 =
𝑊𝑥.ℎ𝑥
𝑘
Σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖.ℎ𝑖
𝑘 (2.21) 
dimana :  
Cvx  = Faktor distribusi vertikal  
V    = gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur, 
dinyatakan dalam kilonewton ( kN) 
Wi dan Wx= bagian berat seismic efektif total struktur (W) 
yang ditempatkan atau dikenakan pada tingkat I atau x.  
Hi dan Hx= tinggi dari dasar sampai tingkat I atau x, 
dinyatakan dalam meter. 
Fx    = gaya deser dasar di tingkat x 
K    = eksponen yang terkait dengan perioda struktur sebagai 
berikut : 
- Untuk struktur yang mempunyai perioda sebesar 0.5 detik 
atau kurang, k= 1. 
- Untuk struktur yang mempunyai perioda sebesar 2.5 detik 
atau lebih, k= 2. 
- Untuk struktur yang mempunyai perioda antara 0.5 dan 2.5 
detik, k harus sebesar 2 atau harus ditentukan dengan 
interpolasi linier 1 dan 2. 
2.3.5 Kombinasi Pembebanaan 
Struktur dan komponen-elemen struktur sedemikian 
hingga kuat rencananya sama atau melebihi pengaruh beban-
beban terfaktor dengan kombinasi-kombinasi sesuai SNI 03-
1726-2012 Pasal 4.2.2 sebagai berikut: 
1. 1,4 D 
2. 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (Lr atau R) 
3. 1,2 D + 1,6 (Lr atau R) + (L atau 0,5W) 
4. 1,2 D + 1,0 W + L + 0,5 (Lr atau R) 
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5. 1,2 D + 1,0 E + L 
6. 0,9D + 1,0 W 
7. 0,9D + 1,0E 
2.4 Perencanaan Struktur Primer  
2.4.1 Perencanaan Balok 
Berdasarkan syarat-syarat dari rangka momen menengah 
pada SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3, bahwa gaya tekan aksial 
terfaktor,Pu, untuk komponen struktur tidak boleh melebihi 
Ag.fc’/10, harus memenuhi ketentuan : 
- Kekuatan momen positif pada muka joint ≥ 1/3 kekuatan 
momen negatif yang disediakan pada muka joint. 
- Kekuatan momen negatif atau positif pada sebarang 
penampang ≥ 1/5 kekuatan momen maksimum yang 
disediakan pada muka salah satu joint. 
- Pada kedua ujung balok, sengkang harus disediakan dengan 
panjang ≥ 2h diukur dari muka komponen struktur penumpu 
ke arah tengah bentang. Sengkang pertama ditempatkan ≤ 50 
mm dari muka komponen struktur penumpu. Spasi sengkang 
kurang dari: 
a. d/4 
b. 8 kali diameter tulangan longitudinal terkecil 
c. 24 kali diameter tulangan sengkang 
d. 300 mm 
- Spasi sengkang ≤ d/2 sepanjang panjang balok. 
2.4.1.1 Perencanaan Dimensi Balok 
Perencananaan dimensi balok ini digunakan untuk 
komponen struktur dengan beton normal dan tulangan-tulangan 
mutu 420 Mpa. Untuk merencanakan tebal minimum balok, h, 
pada balok induk nilai h dapat diambil sebesar L/12. Sedangkan 
pada balok anak, nilai h dapat diambil sebesar L/21. untuk balok 
kantilever, nilai h dapat diambil sebesar L/8. Untuk fy selain 
420 Mpa, nilai h harus dikalikan dengan (0,4 + fy/700). Untuk 
merencanakan lebar balok,b, dapat diambil 2/3 dari tebal 
minimum balok. 
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2.4.1.2 Perencanaan Tulangan Lentur Balok 
Desain kekuatan komponen struktur untuk beban lentur 
didasarkan pada asumsi : 
- Regangan pada tulangan dan beton harus diasumsikan 
berbanding lurus dengan jarak dari sumbu netral, kecuali 
untuk balok tinggi. 
- Regangan maksimum yang dapat dimanfaatkan pada serat 
tekan beton terluar harus diasumsikan sama dengan 0,003. 
- Tegangan pada tulangan yang nilainya lebih kecil daripada 
kekuatan leleh fy harus diambil sebesar Es dikalikan 
regangan baja. Untuk regangan yang nilainya lebih besar 
dari regangan leleh yang berhubungan dengan fy, tegangan 
pada tulangan harus diambil sama dengan fy. 
- Kuat tarik beton harus diabaikan dalam perhitungan aksial 
dan lentur. 
- Hubungan antara distribusi tegangan tekan beton dan 
regangan beton boleh diasumsikan berbentuk persegi, 
trapesium, parabola atau bentuk lain yang sesuai dengan 
hasil pengujian. 
- Tegangan beton sebesar 0,85fc’ diasumsikan terdistribusi 
secara merata pada daerah ekivalen yang dibatasi oleh tepi 
penampang dan garis lurus sejajar sumbu netral sejarak a = 
β1c dari serat dengan regangan tekan maksimum. 
- Jarak c dari serat dengan regangan maksimum ke sumbu 
netral, diukur tegak lurus sumbu tersebut. 
- Faktor 1 harus diambil sebesar 0,85 untuk kuat tekan beton 
antara 17 dan 28 MPa, dan direduksi sebesar 0,05 untuk tiap 
kelebihan 7 MPa di atas 28 MPa, namun tidak kurang dari 
0,65. 
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2.4.1.2.1 Perencanaan Tulangan Tunggal  
1. Tentukan momen tumpuan dan lapangan pada balok 
yang didapat dari output program bantu SAP 2000 v.14. 
2. Diberikan nilai 
yC ff ,' , diameter tulangan lentur, dan 
momen ultimate. 
3. Hitung nilai ρperlu, ρmin, dan ρmax 
SNI 03-2847-2013 Pasal  
ρmin  = 1,4/fy (2.22) 
 
ρperlu =  (2.23) 
 
(Wang, C.Salmon, hal 55 pers 3.8.4.a) 
 
ρb =  (2.24) 
 
(SNI 03-2847-2013 Lampiran B.8.4.2) 
ρmax = 0,75ρb (2.25) 
(SNI 03-2847-2013 Lampiran B.10.3.3) 
4. Luas tulangan perlu 
As = ρbd  (2.26) 
5. Hitung α 
𝑎 =  
𝐴𝑠.𝑓𝑦
0,85 𝑓𝑐′𝑏
 (2.27) 
6. Hitung Mn 
𝑀𝑛 = 𝐴𝑠. 𝑓𝑦 × (𝑑 −
𝑎
2
) (2.28) 


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Gambar 2. 5 Analisa Penmapang Tulangan Tunggal 
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7. Kontrol kekuatan 
ϕMn ≥ Mu (2.29) 
2.4.1.2.2 Perencanaan Tulangan Rangkap 
 
 
1. Tentukan momen tumpuan dan lapangan pada balok 
yang didapat dari output program bantu SAP 2000 v.14. 
2. Diberikan nilai 
yC ff ,' , diameter tulangan lentur, dan 
momen ultimate. 
3. Ambil suatu harga X, dimana X ≤ 0,75 Xb 
𝑋𝑏 =  
600 𝑑
600+𝑓𝑦
 (2.30) 
4. Ambil Asc berdasarkan X rencana 
𝐴𝑠𝑐 =  
0,85.𝛽1.𝑓𝑐′.𝑥
𝑓𝑦
 (2.31) 
5. Hitung Mnc 
𝑀𝑛𝑐 = 𝐴𝑠𝑐. 𝑓𝑦 (𝑑 −
𝛽1.𝑥
2
) (2.32) 
6. Hitung Mn-Mnc 
Apabila:  
Mn - Mnc > 0 Perlu tulangan tekan 
Mn – Mnc ≤ 0 Tidak perlu tulanga tekan 
7. Bila perlu tulangan tekan maka: 
  𝐶𝑠′ = 𝑇2 =
𝑀𝑛−𝑀𝑛𝑐
(𝑑−𝑑")
 (2.33) 
8. Kontrol tulangan tekan leleh 
𝑓𝑠′ = (1 −
𝑑"
𝑥
) 600 ≥ 𝑓𝑦,Leleh fs’=fy (2.34) 
Gambar 2. 6  Analisa Penampang Tulangan Rangkap 
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𝑓𝑠′ = (1 −
𝑑"
𝑥
) 600 < 𝑓𝑦,Tidak leleh fs’=fs’ (2.35) 
9. Hitung tulangan tekan perlu dan tulangan tarik 
tambahan 
𝐴𝑠′ =  
𝐶𝑠′
(𝑓𝑠′−0,85 𝑓𝑐′)
 (2.36) 
𝐴𝑠𝑠 =  
𝑇2
𝑓𝑦
 (2.37) 
10. Hitung nilai ρperlu, ρmin, dan ρmax 
11. Tulangan perlu 
As = Asc + Ass (2.38) 
As’ = As’  (2.39) 
Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.1, nilai 
kekuatan momen positif pada muka joint (As’) tidak 
boleh kurang dari sepertiga nilai dari kekuatan momen 
negatif yang disediakan pada muka joint (As). 
12. Kontrol kekuatan 
ϕMn ≥ Mu (2.40) 
2.4.1.3 Perencanaan Tulangan Geser Balok 
Berdasakan SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.3.1, ϕVn 
balok yang menahan pengaruh gempa, E, tidak boleh kurang 
dari (a) dan (b): 
a. Jumlah geser yang terkait dengan perkembangan Mn balok 
pada setiap ujung bentang bersih yang terkekang akibat 
lentur kurvatur balik dan geser yang dihitung untuk beban 
gravitasi terfaktor. 
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b. Geser maksimum yang diperoleh dari kombinasi beban 
desain yang melibatkan gaya gempa E, dengan E 
diasumsikan sebesar dua kali. 
Kekuatan geser nominal beton, Vn merupakan kombinasi dari 
kuat geser yang dipikul oleh beton, Vc, dan kuat geser yang 
dipikul oleh baja tulangan, Vs, atau dalam persamaan dapat 
dituliskan: 
Vn = Vc + Vs (2.41) 
Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 11.1.2 syarat kekuatan 
geser, nilai dari √fc’ tidak boleh melebihi 8,3 MPa. 
Besarnya Vc untuk komponen struktur yang dikenai geser dan 
lentur saja menurut SNI 2847-2013 pasal 11.2.1.1 adalah: 
Vc = 0,17 λ√fc’bwd (2.42) 
Besarnya Vs minimum pada tulangan geser adalah: 
Vs = 
1
3
 √fc’bwd (2.43) 
Pada dasarnya dalam merencanakan tulangan geser dibagi 
menjadi beberapa kondisi: 
a. Vu ≤ 0,5φVc 
b. 0,5φVc ≤ Vc ≤ φVc 
Gambar 2. 7 Geser Desain Balok 
untuk Rangka Momen Menengah 
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c. φVc ≤ Vu ≤ φ (Vc + Vs min) 
d. φ (Vc + Vs min) ≤ Vu ≤ φ (Vc + 
1
3
 √fc’bwd) 
e. φ (Vc + 
1
3
 √fc’bwd) ≤ Vu ≤ φ (Vc + 
2
3
 √fc’bwd) 
Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.2, pembagian 
wilayah geser balok dibagi menjadi tiga wilayah: 
- Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan), sejarak dua kali tinggi 
balok dari muka kolom ke arah tengah bentang. 
- Wilayah 2 (daerah lapangan), dimulai dari wilayah 1 atau 3 
sampai ke setengah bentang balok.  
2.4.1.4 Perencanaan Tulangan Torsi Balok 
Balok yang memiliki puntir akibat tidak seimbangnya 
beban pada balok pendukung pelat. Berdasarkan SNI 03-2847-
2013 Pasal 11.5, pengaruh torsi boleh diabaikan bila momen 
torsi terfaktor, Tu kurang dari: 
φ0,083λ√fc’
𝐴𝑐𝑝²
𝑃𝑐𝑝
 (2.44) 
Namun berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 11.5.2.2(a), nilai 
Tu maksimal adalah: 
φ0,33λ√fc’
𝐴𝑐𝑝²
𝑃𝑐𝑝
 (2.45) 
Untuk komponen struktur non-prategang. 
Untuk memikul geser oleh lentur dan puntir, dimensi 
penampang  harus direncanakan : 
√(
𝑉𝑢
𝑏𝑤 𝑑
)  2 + (
𝑇𝑢 𝑃ℎ
1,7 𝐴𝑐ℎ2 
) ≤ ϕ(
𝑉𝑐
𝑏𝑤 𝑑
+ 0,66 √𝑓𝑐′) (2.46) 
Dalam mendesain tulangan torsi, harus memenuhi: 
ϕTn ≥Tu (2.47) 
Sedangkan Tn dihitung dengan persamaan : 
Tn = 
2𝐴𝑜 𝐴𝑡 𝑓𝑦𝑡
𝑠
cot 𝜃 (2.48) 
Dengan A0 boleh diambil sama dengan 0,85 ; θ boleh diambil 
sama dengan 45 derajat untuk komponen struktur non prategang 
atau komponen struktur prategang dengan gaya prategang 
efektif kurang dari 40 persen kekuatan tarik longitudional. 
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Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 11.5.3.7, Luas tulangan 
longitudional tambahan untuk menahan torsi, A tidak boleh 
kurang dari: 
Al = 
𝐴𝑡
𝑠
 ph(
𝑓𝑦𝑡
𝑓𝑦
)cot² θ (2.49) 
2.4.1.5 Panjang Penyaluran Balok  
 Menurut SNI 03-2847-2013 Pasal 12.2.1, panjang 
penyaluran dalam kondisi tarik dapat dihitung dengan cara : 
- Untuk tulangan atau kawat ulir D-19 dan yang lebih kecil: 
ℓ𝑑 = (
𝑓𝑦𝜓𝑡𝜓𝑒
2,1𝜆√𝑓𝑐′
) 𝑑𝑏 (2.50) 
- Untuk tulangan D-22 dan yang lebih besar : 
ℓ𝑑 = (
𝑓𝑦𝜓𝑡𝜓𝑒
1,7𝜆√𝑓𝑐′
) 𝑑𝑏 (2.51) 
Sedangkan untuk panjang penyaluran dalam kondisi tekan 
menurut SNI 03-2847-2013 Pasal 12.3.1 adalah: 
ℓ𝑑 = (
0,24𝑓𝑦
𝜆√𝑓𝑐′
) 𝑑𝑏 (2.51) 
Untuk panjang penyaluran tulangan berkait dalam kondisi tarik, 
menurut SNI 03-2847-2013 Pasal 12.5.1 dapat dihitung dengan 
cara:  
ℓ𝑑 = (
0,24𝜓𝑒𝑓𝑦
𝜆√𝑓𝑐′
) 𝑑𝑏 (2.52) 
2.4.2 Perencanaan Kolom 
Berdasarkan syarat-syarat dari rangka pemikul momen 
menengah menurut SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.5 , perhitungan 
tulangan kolom yang mempunyai gaya tekan aksial terfaktor, Pu, 
lebih dari Ag fc’/10 memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
 Pada kedua ujung kolom, sengkang harus disediakan dengan 
spasi so sepanjang panjang lo diukur dari muka joint. Spasi so 
tidak boleh melebihi yang terkecil dari ketentuan: 
a) 8 kali diameter batang tulangan longitudional terkecil. 
b) 24 kali diameter batang tulangan begel. 
c) ½ kali dimensi penampang kolom terkecil. 
d) 300 mm 
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 Panjang lo tidak boleh kurang dari yang terbesar dari: 
a) 1/6 bentang bersih kolom. 
b) Dimensi penampang maksimum kolom. 
c) 450 mm 
 Sengkang tertutup pertama harus ditempatkan tidak lebih dari 
so/2 dari muka joint. 
 Diluar panjang lo spasi tulangan transversal tidak boleh 
melebihi d/2 pada komponen struktur non-prategang dan 
0,75h pada komponen struktur prategang ataupun 600 mm. 
2.4.2.1 Perencanaan Dimensi Kolom 
Dimensi kolom direncanakan lebar kolom,b, sama dengan 
tinggi kolom h, sehingga dimensi dapat dicari menggunakan 
persamaan: 
Ikolom
Lkolom
≥
Ibalok
Lbalok
 (2.53) 
Dengan L adalah bentang bersih, dan I adalah momen inersia 
sebesar 
1
12
bh3 . 
2.4.2.2 Perencanaan Lentur dan Aksial Kolom 
a) Kekakuan EI 
Sesuai SNI 03-2847-2013 Pasal 10.10.6.1 nilai EI boleh 
diambil sebesar: 
EI = 
(0,2 𝐸𝑐𝐼𝑔+𝐸𝑠 𝐼𝑠𝑒)
1+ 𝛽𝑑𝑛𝑠
 (2.54) 
atau  
EI = 
0,4 𝐸𝑐 𝐼𝑔
1+ 𝛽 𝑑𝑛𝑠
 (2.55) 
b) Faktor Kekangan Ujung 
Sesuai SNI 03-2847-2013 Pasal 10.10.7.2, faktor kekangan 
ujung didefinisikan sebagai ratio antara sigma kekakuan 
dibagi panjang kolom dengan ratio antara sigma kekakuan 
dibagi panjang balok yang diukur dari pusat ke pusat 
pertemuan (joint). dapat dituliskan sebagai berikut: 
𝜓 =  
Σ(
𝐸𝐼
𝐿
)𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
Σ(
𝐸
𝐿
)𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘
 (2.56) 
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Setelah mendapatkan nilai faktor kekakuan pada akan 
didapatkan faktor panjang efektif,k, yang ditentukan dari 
nomogram (SNI 2847-2013 gambar S10.10.1.1) 
c) Kontrol Kelangsingan 
Karena kolom dibebani gaya aksial dan lentur maka perlu 
ditinjau terhadap bahaya tekuk sehingga perlu dilakukan cek 
kelangsingan.  
Sesuai SNI 2847-2013 Pasal 10.10.1,untuk komponen 
struktur tekan yang diberi pengekang, dikatakan langsing 
apabila: 
𝑘ℓ𝑢
𝑟
≥ 22  (2.57) 
Sedangkan untuk komponen yang tidak diberi pengekang, 
dikatakan langsing apabila: 
𝑘ℓ𝑢
𝑟
≥ 34 − 12 (
𝑀1
𝑀2
) (2.58) 
 
 
 
Gambar 2. 8  Rangka Tidak Bergoyang dan Rangka Bergoyang 
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d) Beban Kritis (Pc) 
Menurut SNI 03-2847-2013 Pasal 10.10.6 
 
Pc =  (2.59) 
 
e) Faktor Cm 
Menurut SNI 03-2847-2013 Pasal 10.10.6.4 
Cm= (2.60) 
  
f) Faktor pembesaran momen  
Dalam menentukan faktor pembesaran momen, maka 
struktur harus ditentukan terlebih dahulu apakah struktur 
itu bergoyang atau tidak bergoyang. 
Sesuai SNI 2847-2013 Pasal 10.10.6, untuk struktur portal 
tidak bergoyang, besarnya faktor pembesaran momen, Mc, 
adalah : 
Mc = δns.M2 (2.61) 
Sesuai SNI 2847-2013 Pasal 10.10.7 untuk struktur portal 
bergoyang, besarnya faktor pembesaran momen, Mc, 
adalah: 
M1 = M1ns + δs M1s (2.62) 
M2 = M2ns + δs M2s (2.63) 
2.4.2.3 Perencanaan Geser Kolom 
Berdasarkan persyaratan dari rangka momen 
menengah, nilai ϕVn kolom yang menahan pengaruh gempa, E, 
tidak boleh kurang dari yang lebih kecil dari : 
a. Geser yang terkait dengan pengembangan kekuatan 
momen nominal pada setiap ujung terkekang dari panjang 
tak tertumpu akibat lentur kurvatur terbalik. Kekuatan 
lentur kolom harus dihitung untuk gaya aksial terfaktor, 
konsisten dengan arah gaya lateral yang ditinjau, yang 
menghasilkan kekuatan lentur tertinggi. 
2
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b. Geser maksimum yang diperoleh dari kombinas beban 
desain yang melibatkan, E, dengan E ditingkatkan oleh Ωo. 
Kekuatan geser nominal beton, Vn merupakan kombinasi 
dari kuat geser yang dipikul oleh beton, Vc, dan kuat geser 
yang dipikul oleh baja tulangan, Vs, atau dalam persamaan 
dapat dituliskan: 
Vn = Vc + Vs  (2.64) 
Besarnya Vc untuk komponen struktur yang dikenai tekan 
aksial menurut SNI 2847-2013 pasal 11.2.1.2 adalah: 
 
Vc = (2.65) dbwfc
Ag
Nu
.'
14
117,0 


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


Gambar 2. 9 Geser Desain Kolom 
untuk Rangka Momen Menengah 
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Besarnya Vs minimum pada tulangan geser adalah: 
Vs = 
1
3
 √fc’bwd (2.66) 
Sesuai PERENCANAAN LANJUT STRUKTUR BETON 
BERTULANG 12.3.3, jumlah momen lentur rencana yang 
terjadi di ujung-ujung balok merangkak di bagian bawah 
dan atas kolom yang ditinjau, pada saat struktur rangka 
menerima gaya lateral, menghasilkan gaya geser kolom, 
Vsway, yaitu: 
  
V sway= (2.67) 
 dimana: 
DF = faktor distribusi momen di bagian atas dan 
bawah kolom yang didesain 
Karena kolom dilantai atas dan lantai bawah mempunyai 
kekakuan yang sama, maka nilai DFtop=DFbtm = 0,5. 
Mpr-top dan Mpr-btm adalah penjumlahan Mpr untuk 
masing-masing balok di lantai atas dan lantai bawah muka 
kolom. 
2.4.2.4 Panjang Penyaluran Kolom 
- Sambungan Batang Tulangan Ulir dalam Kondisi Tekan 
Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 12.16.1 , panjang 
sambungan lewatan tekan harus sebesar: 
a. Untuk fy ≤ 420 MPa 
ld = 0,071fy.db (2.68) 
b. Untuk fy > 420 MPa 
ld = (0,13fy-24)db (2.69) 
Namun panjang sambungan lewatan tidak boleh kurang dari 
300 mm. Untuk fc’ kurang dari 21 MPa, panjang lewatan 
harus ditambah sepertiganya. 
- Panjang Penyaluran Tulangan Kolom 
Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 12.2.3, panjang 
penyaluran batang tulangan ulir atau kawat ulur,ld harus 
sebesar : 
lu
DFMDFM btmbtmprtoptoppr  
40 
 
   
 
 
ld = 
       (2.70) 
 
 dimana ruas pengekangan (cb+Ktr)/db tidak boleh diambil 
lebih besar dari 2,5. Diizinkan untuk menggunakan Ktr = 0 
sebgai penyederhanaan desain meskipun terdapat tulangan 
transversal. 
2.5 Perencanaan Struktur Sekunder  
2.5.1 Perencanaan Pelat 
Pelat merupakan elemen struktur yang bekerja menerima 
beban mati dan beban hidup secara langsung. Pelat dibedakan 
menjadi dua, yaitu pelat satu arah dan pelat dua arah.  
2.5.1.1 Perencanaan Tebal Pelat 
a. Pelat satu arah 
 
 
 
 
 
 
 
- Pelat satu arah apabila 
𝑏𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
𝑏𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 
> 2 
- Pelat satu arah disebut konstruksi satu arah non prategang 
dan diatur pada SNI 03-2847-2013 pasal 9.5.2. 
- Tebal pelat satu arah yang menerima lendutan telah 
diatur pada SNI 03-2847-2013 tabel 9.5(a). 
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Sumber : SNI 03-2847-2013 Tabel 9.5(a) 
- Bila lendutan dihitung, maka lendutan yang terjadi 
seketika sesudah bekerjanya beban harus dihitung 
dengan metoda atau formula standar untuk lendutan 
 Tebal minimum h 
Kompone
n Struktur 
Tertumpu 
sederhana 
Satu 
ujung 
menerus 
Kedua 
ujung 
menerus 
Kantileve
r 
Komponen struktur tidak menumpu atau tidak 
dihubungkan dengan partisi atau konstruksi 
lainnya yang mungkin rusk oleh lendutan yang 
besar 
Pelat 
masif satu 
arah 
ℓ/20 ℓ/24 ℓ/28 ℓ/10 
Balok 
atau pelat 
rusuk satu 
arah 
ℓ/16 ℓ/18,5 ℓ/21 ℓ/8 
Catatan: 
Panjang bentang dalam mm 
Nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk 
komponen struktur dengan beton normal dan tulangan 
tulangan Mutu 420 Mpa. Untuk kondisi lain, nilai di atas 
harus dimodifikasi sebagai berikut: 
(a)  Untuk struktur beton ringan dengan berat jenis 
(equilibrium density ), wc, diantara 1440 sampai 1840 
kg/m3, nilai tadi harus dikalikan dengan (1,65 – 
0,0003wc) tetapi tidak kurang dari 1,09. 
(b)  Untuk fy selain 420 MPa, nilainya harus dikalikan 
dengan (0,4 +fy/700). 
Tabel 2. 19 Tebal Minimum Balok Non-Prategang atau 
Pelat Satu Arah bila Lendutan Tidak Dihitung 
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elastis, dengan memperhitungkan pengaruh retak dan 
tulangan terhadap kekakuan komponen struktur. Sesuai 
SNI 03-2847-2013 pasal 9.5.2.2. 
b. Pelat dua arah 
 
 
 
 
 
 
- Pelat satu arah apabila 
𝑏𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
𝑏𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 
< 2 
- Pelat dua arah disebut konstruksi dua arah non prategang 
dan diatur pada SNI 03-2847-2013 pasal 9.5.3. 
- Untuk pelat tanpa balok interior yang membentang 
diantara dua tumpuan, tebal minimumnya harus 
memenuhi ketentuan tabel 9.5(c) dan tidak boleh kurang 
dari: 
a) Tanpa panel drop yaitu 125 mm (SNI 2847-2013 
pasal 13.5) 
b) Dengan panel drop yaitu 100 mm (SNI 2847-2013 
pasal 13.5) 
Teganga
n leleh, 
fy MPa 
Tanpa penebalan Dengan penebalan 
Panel eksterior 
Panel 
Interio
r 
Panel eksterior 
Panel 
Interio
r 
Tanpa 
balok 
pinggi
r 
Denga
n 
balok 
pinggi
r 
 
Tanpa 
balok 
pinggi
r 
Denga
n 
balok 
pinggi
r 
 
280 ℓn/33 ℓn/36 ℓn/36 ℓn/36 ℓn/40 ℓn/40 
420 ℓn/30 ℓn/33 ℓn/33 ℓn/33 ℓn/36 ℓn/36 
Tabel 2. 20 Tebal Minimum Pelat tanpa Balok Interior* 
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Sumber: SNI 03-2847-2013 Tabel 9.5(c) 
- Menetukan lebar efektif sayap 
a) Untuk Balok L sesuai SNI 03-2847-2013 Pasal 
13.2.4: 
hb ≤ 4 hf (2.71) 
b) Untuk Balok T sesuai SNI 03-2847-2013 Pasal 
13.2.4: 
bw + 2hb ≤ bw +8hf (2.72) 
- Faktor modifikasi sesuai Desain Beton Bertulang CHU-
KIA WANG G. SALMON 16.4.2.b 
K =
1+(
be
bw
−1)×(
hf
h
)×[4−6(
hf
h
)+4(
hf
h
)
2
+(
be
bw
−1)×(
hf
h
)
3
]
1+(
be
bw
−1)×(
hf
h
)
  
 (2.73) 
- Untuk pelat dengan balok yang membentang di antara 
tumpuan pada semua sisinya, tebal minimumnya,h, harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a) Untuk 𝒶fm ≤ 0,2 harus menggunakan SNI 03-2847-
2013 pasal 9.5.3.2 atau sesuai tabel 9.5(c). 
b) Untuk 0,2 ≤ 𝒶fm ≤ 2,0, ketebalan pelat harus tidak 
boleh kurang dari: ℎ =  
ℓ𝑛(0,8 +
𝑓𝑦
1400
)
36 +5𝛽(𝛼𝔣𝔪 −0,2)
  (2.74) 
dan tidak boleh kurang dari 125 mm. 
c) Untuk 𝒶fm > 2,0, ketebalan pelat tidak boleh kurang 
dari: 
520 ℓn/28 ℓn/31 ℓn/31 ℓn/31 ℓn/34 ℓn/34 
Untuk konstruksi dua arah, ℓn adalah panjang bentang bersih 
dalam arah panjang, diukur muka ke muka tumpuan pada pelat 
tanpa balok dan muka ke muka balok atau tumpuan lainnay 
pada kasus yang lain. 
*Panel drop didefinisikan dalam 13.2.5 
*Pelat dengan balok diantara kolom kolomnya sepanjang tepi 
eksterior, Nilai 𝒶f untuk balok tepi tidak boleh kurang dari 0,8. 
44 
 
   
 
ℎ =  
ℓ𝑛(0,8 +
𝑓𝑦
1400
)
36 +9𝛽
   (2.75) 
dan tidak boleh kurang dari 90 mm. 
d) Pada tepi yang tidak menerus, balok tepi harus 
mempunyai rasio kekuatan 𝒶f tidak kurang dari 0,8 
atau sebagai alternarif ketebalan minimum yang 
ditentukan dua persamaan di atas harus dinaikan 
paling tidak 10 persen pada panel denga tepi yang 
tidak menerus.  
-   Pelat dengan tebal kurang dari tebal minimum yang telah 
ditetapkan boleh digunakan bila dapat ditunjukkan 
dengan perhitungan bahwa lendutan yang terjadi tidak 
melebihi batas lendutan yang ditetapkan SNI 03-2847-
2013 tabel 9.5(b). 
2.5.1.2 Penulangan pelat 
a. Dalam merencanakan penulangan pada pelat dimulai 
dengan perencanaan mutu beton pelat, tegangan leleh 
baja tulangan dan tebal pelat.Perhitungan pembebanan 
pelat berupa beban mati dan beban hidup yang 
membebani pelat. 
b. Penentuan ketegori pembagian apakah pelat termasuk 
pelat satu arah atau dua arah berdasarkan bentang 
panjang dan bentang pendek. 
c. Perhitungan Momen 
- Pelat Satu Arah 
Bedasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 8.3.3, sebagai 
alternatif untuk analisis rangka, momen dan geser 
pendekatan berikut diizikan untuk perancangan balok 
dan pelat satu arah meneruh, dengan syarat: 
1. Terdapat dua bentang atau lebih 
2. Bentang-bentangnya mendekati sama, dengan 
bentang yang lebih besar dari yang bentang lebih 
pendek dengan lebih dari 20 persen. 
3. Beban terdistribusi merata. 
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4. Beban hidup tak terfaktor, L, tidak melebihi tiga kali 
beban mati tak terfaktor,D,  
5. Komponen struktur adalah prismatis 
Untuk menghitung momen negatif, ln, diambil rata-rata 
panjang bentang bersih yang bersebelahan. 
Momen dapat dihitung dengan cara: 
Sumber : SNI 03-2847-2013 Pasal 8.3.3 
- Pelat Dua Arah 
Bedasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 13.6 perhitungan 
pelat dua arah dengan cara metoda desain langsung, 
terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi: 
1. Harus terdapat tiga bentang minimum dalam 
masing-masing arah. 
2. Panel harus berbentuk persegi, dengan rasio antara 
bentang yang lebih panjang terhadap bentang yang 
lebih pendek pusat ke pusat tumpuan dalam panel 
tidak lebih besar dari 2. 
3. Pergeseran kolom dengan maksimum sebesar 10 
persen dari bentangnya. 
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4. Semua beban merupakan akibat beban gravitasi 
saja. 
5. Untuk panel dengan balok diantara tumpuan pada 
semua sisinya, harus memenuhi untuk balok  dalam 
dua arah tegak lurus: 
 
(2.76) 
dimana αf1 dan αf2 dihitung sesuai dengan 
persamaan: 
 (2.77) 
 
Jumlah mutlak momen terfaktor positif dan negatif 
rata-rata dalam setiap arah tidak boleh kurang dari: 
 
 (2.78) 
 
Momen statis terfaktor total, Mo,harus didistribusikan: 
Tabel 2. 21 Distribusi Momen Statis Terfaktor 
 
 
Tepi 
eksterior 
tak 
terkekang 
Slab 
dengan 
balok 
diantara 
semua 
tumpuan 
Slab tanpa 
balok diantara 
tumpuan 
interiro 
Tepi 
eksterior 
terkekang 
penuh 
Tanpa 
balok 
tepi 
Dengan 
balok 
tepi 
Momen 
terfaktor 
negatif 
interior 
0,75 0,70 0,70 0,70 0,65 
Momen 
terfaktor 
positif 
0,63 0,57 0,52 0,50 0,35 
Momen 
terfaktor 
0 0,16 0,26 0,30 0,65 
502,0
2
12
2
21

l
l
f
f


IE
IE
scs
bcb
f

8
2
2 nuqMo 
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Sumber:SNI 03-2847-2013 Pasal 13.6.3.3 
Lajur kolom harus diproporsikan untuk menahan bagian 
berikut dalam persen momen terfaktor negatif interior: 
Tabel 2. 22 Distribusi Momen Terfaktor Negatif 
Interior 
l2/l1 0,5 1,0 2,0 
(αl2/l1)= 0 75 75 75 
(αl2/l1) ≥ 0 90 75 45 
Sumber:SNI 03-2847-2013 Pasal 13.6.4.1 
Lajur kolom harus diproporsikan untuk menahan bagian 
berikut dalam persen momen terfaktor negatid eksterior: 
Tabel 2. 23 Distribusi Momen Terfaktor Negatif 
Eksterior 
l2/l1  0,5 1,0 2,0 
(αl2/l1)= 0 
βt=0 100 100 100 
βt≥2,5 75 75 75 
(αl2/l1) ≥ 0 
βt=0 100 100 100 
βt≥2,5 90 90 45 
Sumber:SNI 03-2847-2013 Pasal 13.6.4.1 
dimana βt dan C dapat dihitung dengan persamaan: 
  
 (2.79) 
 
 (2.80) 
 
Lajur kolom harus diproporsikan untuk menahan bagian 
berikut dalam persen momen terfaktor positif: 
Tabel 2. 24 Distribusi Momen Terfaktor Positif 
l2/l1 0,5 1,0 2,0 
(αl2/l1)= 0 60 60 60 
(αl2/l1) ≥ 0 90 75 45 
negatif 
eksterior 
IE
E
scs
cb
t
C
2

 






3
63,01
3
y
y
x
C x
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Sumber:SNI 03-2847-2013 Pasal 13.6.4.4 
d. Periksa rasio penulangan pelat sesuai dengan rumus ρmin 
< ρ < ρmax untuk mengetahui luasan tulangan pelat yang 
diperlukan. 
e. Luas tulangan pelat dalam masing-masing arah untuk 
pelat dua arah harus ditentukan dari momen-momen 
penampang kritis,tetapi paling sedikit memiliki rasio luas 
tulangan terhadap luas bruto tidak kurang dari 0,0014. 
f. Spasi tulangan pada penampang kritis tidak boleh 
melebihi dua kali tebal pelat.  
g. Periksa tulangan susut dan suhu sesuai SNI 2847-2013 
pasal 7.12 : 
- Tulangan untuk tegangan susut dan suhu tegak lurus 
terhadap tulangan lentur harus disediakan dalam pelat 
struktural dimana tulangan lentur menerus dalam satu 
arah saja. 
- Luasan tulangan susut dan suhu harus menyediakan 
paling sedikit memiliki rasio tulangan terhadap luasan 
bruto penampang beton sebagai berikut: 
a. Pelat yang menggunakan batang tulanga ulir mutu 
280 atau 350 adalah 0,0020. 
b. Pelat menggunakan batang tulangan ulir atau 
tulangan kawat las adalah 0,0018. 
c. Pelat yang menggunakan tulangan dengan tegangan 
leleh melebihi 420 MPa yang diukur pada regangan 
leleh sebesar 0,35 persen adalah 
0,0018 ×420
𝑓𝑦
.  (2.81) 
- Tulangan susut dan suhu harus dipasang dengan spasi 
tidak lebih jauh dari lima kali tebal pelat atau tidak lebih 
jauh dari 450 mm. 
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- Tulangan pada pelat balok harus memiliki 
perpanjangan minimum sebagai berikut, sesuai SNI 
2847-2013 gambar 13.3.8: 
h. Penyaluran tulangan momen positif sesuai dengan SNI 
2847-2013 pasal 12.11 adalah paling sedikit sepertiga 
tulangan momen positif pada komponen struktur 
sederhana dan seperempat tulangan momen positif pada 
komponen struktur menerus harus diteruskan sepanjang 
muka komponen struktur yang sama ke dalam tumpuan. 
i. Sesuai dengan SNI 2847-2013 pasal 13.3.3, tulangan 
momen positif yang tegak lurus terhadap tepi tak 
menerus harus menerus ke tepi pelat dan mempunyai 
penanaman, lurus atau kait paling sedikit 150 mm dalam 
balok tepi, kolom, atau dinding. 
j. Penyaluran tulangan momen negatif sesuai dengan SNI 
2847-2013 pasal 12.12.3 adalah paling sedikit sepertiga 
tulangan tarik total yang dipasang untuk momen negatif 
pada tumpuan harus mempunyai panjang penanaman 
melewati titik belok tidak kurang dari: 
- D 
- 12db   
Gambar 2. 10  Perpanjangan Minimum untuk Tulangan 
pada Pelat Tanpa Balok 
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- ℓn/16. 
Pilih nilai yang paling besar. 
k. Sesuai dengan SNI 2847-2013 pasal 13.3.4, tulangan 
momen negatif yang tegak lurus terhadap tepi tak 
menerus harus dibengkokan, dikait, atau jika diangkur 
dalam balok tepi, kolom, atau dinding, dan harus 
disalurkan pada muka tumpuan. 
2.5.2 Perencanaan Tangga 
2.5.2.1 Perencanaan Dimensi Tangga 
Dalam merencanakan dimensi anak tangga dan bordes, 
digunakan persyaratan sebagai berikut: 
60 cm ≤ (2t + i) ≤ 65 cm (2.82) 
Dimana: 
t  = Tanjakan dengan t ≤ 25 cm 
i = Injakan dengan 25 cm ≤ i ≤ 40 cm 
Dalam perencanaan tangga, sudut maksimal tangga adalah 
40°. 
2.5.2.2 Pembebanan Tangga 
1. Beban Mati 
a. Berat sendiri tangga 
b. Spesi 
c. Berat railing 
d. Keramik 
2. Beban Hidup 
Berdasarkan SNI 03-1727-2013 Pasal 4.5.4, beban hidup 
rencana minimum pada tangga tetap dengan anak tangga harus 
merupakan beban terpusat tinggal sebesar 300 lb (1,33 kN). 
2.5.2.3 Penulangan Struktur Tangga 
Penulangan pada plat anak tangga dan plat bordes 
menggunakan perhitungan sesuai prinsip perencanaan plat yang 
telah dibahas di subbab sebelumnya. 
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2.6 Perencanaan Atap Baja 
2.6.1 Perencanaan Profil Gording 
Direncanakan gording menggunakan profil Light Lip 
Channels. 
1. Penguraian Beban Pada Gording 
Untuk pembebanan gording diasumsikan sebagai struktur 
balok menerus, dengan tumpuan pada tiap-tiap rafter, akibat 
adanya sudut kemiringan pada atap Ø° maka beban yang bekerja 
searah gravitasi bumi harus diuraikan terhadap sumbu x (sumbu 
sejajar/ searah dengan kemiringan atap) dan sumbu y (sumbu 
tegak lurus dengan kemiringan atap). 
Dimana penguraian bebannya adalah sebagai berikut: 
qx = q cos ɑ (2.83) 
qy = q sin ɑ (2.84) 
Px = P cos ɑ (2.85) 
Py = P sin ɑ (2.86) 
Yang termasuk pembebanan di atap adalah: 
a. Beban Mati 
 Berat sendiri profil gording. 
 Berat penutup atap per meter panjang. 
 Berat plafond dan pertisi. 
 Berat baut dan alat sambung = 10% (berat 
gording+penutup atap). 
 
 
 
Gambar 2. 11 Penguraian Beban pada Gording 
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b. Beban Hidup 
Berdasarkan SNI 03-1727-2013 pasal 4.1 beban hidup 
diambil yang terbesar diantara beban pekerja dan beban hujan.  
c. Beban Angin 
Beban angin yang bekerja pada struktur ini berupa angin 
hisap dan angin tekan. Dalam desain atap ini yang 
diperhitungkan hanya angin tekan saja. Sedangkan angin hisap 
tidak diperhitungkan dalam desain, karena akan memperingan 
struktur. 
d. Beban Air Hujan 
Setiap bagian dari suatu atap dirancang mampus menahan 
beban dari semua air hujan yang terkumpul. 
R= 5,2 (ds + dn) (2.87) 
Dalam SI: 
R= 0,0098 (ds + dn) (2.88) 
dimana:  
R = beban air hujan pada atap yang tidak melendut, dalam 
(kN/m2). 
ds = Kedalaman air pada atap yang tidak melendut, dalam 
(mm). 
dn = Tambahan kedalaman air pada atap yang tidak 
melendut, dalam (mm). 
2. Kombinasi Momen 
 1,4 D 
 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (Lr atau R) 
 1,2 D + 1,6 (Lr atau R) + (L atau 0,5W) 
 1,2 D + 1,0 W + L + 0,5 (Lr atau R) 
 1,2 D + 1,0 E + L 
 0,9D + 1,0 W 
 0,9D + 1,0E 
3. Kontrol Kekuatan 
𝑀𝑢𝑥
∅𝑏 ×𝑀𝑛𝑥
+  
𝑀𝑢𝑦
∅𝑏 ×
𝑀𝑛𝑦
2
 ≤ 1 (2.89) 
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4. Cek Kelangsingan 
Direncanakan gording menggunakan profil LLC, dengan 
ketentuan penampang sesuai SNI 03-1729-2015 Tabel B4.1a 
adalah: 
Plat Sayap 
f
f
t
b
  (2.90) 
y
p
f
E
38.0 (Kompak) (2.91) 
y
r
f
E
0.1  (N-Kompak) (2.92) 
Plat Badan 
w
w
t
h
  (2.93) 
y
p
f
E
76.3 (Kompak) (2.94) 
y
r
f
E
70.5  (N-Kompak) (2.95) 
Untuk melakukan perencanaan digunakan Tabel Pemilihan 
sesuai SNI 03-1729-2015 Bab F. 
a. Pelelehan 
Mn = Mp  
 = FyZx  (2.96) 
dimana: 
Fy = Tegangan leleh minimum yang disyaratkan dari tipe 
baja yang digunakan, dalam MPa 
Zx = Modulus penampang plastis di sumbu x, dalam 
mm3. 
 
54 
 
   
 
b. Tekuk Torsi Lateral  
Berdasarkan SNI 1729-2015 Pasal F2.2: 
- Bila Lb ≤ Lp, keadaan batas dari tekuk torsi lateral tidak 
boleh digunakan. 
- Bila Lp ≤ Lb ≤ Lr 
 
(2.97) 
- Bila Lb > Lr 
 
dimana: 
Lb = Panjang antara titik-titik, baik yang dibreising 
melawan perpindahan lateral sayap tekan atau dibreising 
melawan puntir penampang melintang. 
  
  
 (2.98) 
 
E = Modulus elastisitas baja. 
J = Konstanta torsi. 
Sx = Modulus penampang elastisitas di sumbu x. 
ho = Jarak antara titik berat sayap. 
- Pembatasan panjang Lp dan Lr ditentukan sebagai 
berikut: 
 
(2.99) 
  
  
 (2.100) 
dimana: 
  
 (2.101) 
dan koefisien c ditentukan sebagai berikut: 
Untuk profil I simetris ganda: c = 1 
 
  Mp
LpLr
LpLb
SFMpMpCbMn xy 













 75,0
MpSFMn xcr 
2
2
2
078,01 















tsx
ts
cr
r
Lb
hoS
Jc
r
Lb
ECb
F

Fy
E
rLp y76,1
22
7,0
76,6
7,0
95,1 














E
Fy
hS
Jc
hS
Jc
Fy
E
rLr
oxox
ts
Sx
IyCw
r ts 
2
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Untuk kanal:  (2.102) 
 
catatan: Untuk profil I simetris ganda dengan sayap 
persegi 
 (2.103) 
 
 
 (2.104) 
rts boleh diperiksa secara teliti dan konservatif sebagai 
radius girasi dari sayap tekan ditambah seperenam dari 
badan: 
 
 (2.105) 
 
 
c. Mencari Koefisien Cb 
 
(2.106) 
 
dimana: 
Maks = nilai mutlak momen maksimum dalam segmen 
tanpa dibreising. 
MA = nilai mutlak momen pada titik seperempat dari 
segmen tanpa dibreising. 
MB = nilai mutlak momen pada sumbu segmen tanpa 
dibreising. 
MC = nilai mutlak momen pada titi tiga-perempat segmen 
tanpa dibreising. 
5. Kontrol Lendutan 
Lendutan ijin :  𝑓𝑖𝑗𝑖𝑛 =
1
240
× 𝐿  (2.107) 
 Arah x 
∆𝑥 = (
5
384
×
𝑞𝑥×𝐿𝑥
  4
𝐸×𝐼𝑦
) + (
1
48
×
𝑃𝑥×𝐿𝑥
  3
𝐸×𝐼𝑦
) (2.108) 
 
 
Cw
Iyh
c o
2

4
2
oIyhCw 
Sx
Iyh
r ots
2
2 










ff
f
ts
tb
htw
b
r
6
1
112
CBAmaks
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 Arah y 
∆𝑥 = (
5
384
×
𝑞𝑦×𝐿𝑦
  4
𝐸×𝐼𝑥
) + (
1
48
×
𝑃𝑦×𝐿𝑦
  3
𝐸×𝐼𝑥
)  (2.109) 
  ∆ = √(∆𝑥2 + ∆𝑦²) ≤ 𝑓𝑖𝑗𝑖𝑛   (2.110) 
2.6.2 Perencanaan Penggantung Gording  
 
1. Perhitungan Beban  
 Beban Mati 
 Beban Hidup 
2. Kombinasi Beban 
 1,4 D 
 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (Lr atau R) 
 1,2 D + 1,6 (Lr atau R) + (L atau 0,5W) 
3. Keseimbangan Gaya Vertikal 
𝑁 = 𝑛 × 𝑞𝑢 (kg)    (2.111) 
𝑇 =
𝑁
𝑠𝑖𝑛𝜃
     (2.112) 
𝜃 = 𝐴𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛
𝑏
𝐿1
     (2.113) 
4. Kontrol Leleh 
𝐴𝑔 =
𝑇
(𝜑×𝑓𝑦)
     (2.114) 
 
Gambar 2. 12  Perencanaan Penggantung Gording 
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5. Kontrol Putus 
𝐴𝑔 =
𝑇
(𝜑×𝑓𝑢×0,75)
    (2.115) 
𝐴 =
1
4
 𝜋 𝑑2     (2.116) 
A > Ag min     (2.117) 
6. Kekuatan Tarik 
Sesuai SNI 03-1729-2015 Bab D ,kekuatan tarik desain 
ϕtPn dari komponen struktur tarik, harus nilai terendah 
yang diperoleh sesuai dengan keadaan batas dari leleh tarik 
pada penampang. 
 Untuk Leleh Tarik pada Penampang Bruto 
Pn  = fy.Ag     (2.118) 
ϕt = 0,9  
dimana: 
Ag = Luas netto efektif  
fy = tegangan leleh minimum yang disyaratkan 
7. Kontrol Kemampuan  
Sesuai SNI 03-1729-2015 Bab B, kekuatan desain tidak 
boleh melebihi dari kekuatan perlu. Apabila desain 
kekuatan berdasarkan Desain Faktor Beban dan Ketahanan 
(DFBK), maka : 
Ru ≤ ϕRn 
dimana: 
Ru = Kekuatan perlu menggunakan kombinasi beban 
DFBK. 
Rn = Kekuatan nominal. 
ϕ = Faktor Ketahanan. 
2.6.3 Perencanaan Ikatan Angin 
𝑞 = Tekanan angin = 25 kg/m² 
𝐴 =
1
4
 𝜋 𝑑2     (2.119) 
𝑃𝑢 = 𝐴 × 𝑞 × 𝐶     (2.120) 
𝐶 = Koefisien angin = 0,9 
1. Kontrol Leleh 
𝐴𝑔 =
𝑃𝑢
(𝜑×𝑓𝑦)
     (2.121) 
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2. Kontrol Putus 
𝐴𝑔 =
𝑃𝑢
(𝜑×𝑓𝑢×𝑈)
    (2.122) 
𝐴 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 =
1
4
 𝜋 𝑑2    (2.123) 
A pakai > Ag perlu 
3. Kontrol Ketahanan Profil 
𝑇𝑢 =
𝑃𝑢
𝑠𝑖𝑛𝜃
     (2.124) 
𝑇𝑛 = 𝐴𝑔 × 𝑓𝑦    (2.125) 
Syarat ∶ 𝑇𝑢 <  ∅. 𝑇𝑛   (2.126) 
Rasio =
𝑇𝑢
∅.𝑇𝑛
     (2.127) 
2.6.4 Perencanaan Kuda-kuda 
Gaya dalam pada kuda-kuda didapat dari hasil analisa SAP 
2000. Perhitungan kemampuan kuda-kuda meliputi: 
1. Cek Kelangsingan Penampang 
Tabel 2. 25 Rasio tebal terhadap lebar elemen tekan 
struktur menahan lentur   
Sumber : SNI 1729-2015 Tabel B4.1b 
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2. Menghitung Momen Nominal 
𝐶𝑏 =
12,5𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠
2,5𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠+3𝑀𝐴+4𝑀𝐵+3𝑀𝐶
   (2.128) 
Tabel 2. 26 Pemilihan untuk penggunaan Bab Pasal F  
Sumber : SNI 1729-2015 Tabel F1.1 
2.6.5 Perencanaan Kolom Baja 
Gaya dalam pada kolom diambil dari output SAP 2000. 
Perencanaan Kolom dijelaskan pada SNI 1729-2015 Bab E, 
desain komponen struktru untuk tekan. Perhitungan kemampuan 
kolom meliputi: 
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1. Kekuatan tekan nominal, Pn, harus nilai terendah yang 
diperoleh berdasarkan pada keadaan batas dari tekuk lentur, 
tekuk torsi dan tekuk torsi-lentur. 
Berikut adalah tabel tabel pemilihan penerapan perhitungan 
sesuai keadaan profil: 
Sumber : SNI 1729-2015 Tabel E1.1 
 
Tabel 2. 27  Tabel Pemilihan untuk Penerapan Profil Bab E 
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2. Panjang Efektif 
Untuk komponen struktur yang dirancang berdasarkan tekan, 
rasio kelangsingan efektif KL/r, sebaiknya tidak melebihi 200. 
3. Tekuk Lentur dan Komponen Struktur Tanpa Elemen 
Langsing 
Berdasarkan SNI 1729-2015 Pasal E.3, kekuatan tekan 
nominal, Pn, yang ditentukan berdasarkan keadaan batas 
tekuk lentur, dapat dihitung dengan cara: 
Pn = Fcr.Ag     (2.129) 
Tegangan kritis, Fcr, ditentukan : 
a. Bila KL/r ≤ 4,71 
 
Fcr =       (2.130) 
 
b. Bila KL/r > 4,71 
Fcr = 0,877 Fe     (2.131) 
dimana nilai Fe: 
 
Fe =  
       (2.132) 
 
4. Tekuk Torsi dan tekuk Toris-Lentur dari Komponen Struktur 
Tanpa Elemen Langsing 
Berdasarkan SNI 1729-2015 Pasal E4, nilai kuat tekan 
nominal dapat dihitung dengan cara: 
Pn = Fcr.Ag     (2.133)  
dimana untuk komponen struktur simetris ganda nilai Fe: 
 
Fe =      (2.134) 
dimana 
Cw = Iyho2/4     (2.135) 
G = Modulus Elastisitas Geser Baja (77200 MPa) 

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2.6.6 Sambungan  
1. Sambungan Baut (SNI 1729: 2015) 
a. Tinjauan terhadap kekuatan tarik dan geser menurut pasal 
J3.6 SNI 1729-2015 
𝑅𝑛 = 𝐹𝑛
 . 𝐴𝑏      (2.136) 
ϕ    = 0,75      
dimana: 
Ab = Luas tubuh baut tidak berulir nominal atau bagian 
berulir, in2 (mm2) 
Fn = Tegangan tarik nominal, Fnt, atau tegangan geser, 
Fnv dari tabel J3.2, ksi (Mpa) 
 
Sumber : SNI 1729-2015 Tabel J3.2 
b. Tinjauan terhadap kombinasi gaya tarik dan geser menurut 
pasal J3.7 SNI 1729-2015 
𝑅𝑛 = 𝐹𝑛𝑡 𝐴𝑏 (2.137) 
ϕ    = 0,75 
dimana: 
Tabel 2. 28  Tegangan Tarik Nominal dan Tegangan Geser 
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F’nt = tegangan tarik nominal yang dimodifikasi mencakup 
efek tegangan geser, ksi (MPa) 
F’nt = 1,3𝐹′𝑛𝑡 −
𝐹𝑛𝑡
𝜙𝐹𝑛𝑣
𝑓𝑟𝑣  ≤  𝐹𝑛𝑡  (DFBK) 
F’nt = 1,3𝐹′𝑛𝑡 −
Ω𝐹𝑛𝑡
𝐹𝑛𝑣
𝑓𝑟𝑣  ≤  𝐹𝑛𝑡  (DKI) 
Fnt  = tegangan tarik nominal dari Tabel J3.2, ksi (MPa) 
Fnt  = tegangan geser dari Tabel J3.2, ksi (MPa) 
frv  = tegangan geser yang diperlukan menggunakan 
kombinasi beban DBFK atau DKI, ksi (MPa) 
c. Jarak tepi minimum 
Sumber : Sni 1729-2015 Tabel J3.4M 
d. Jarak maksimum dan jarak tepi 
Berdasarkan bab J3 pasal 5 SNI 1729: 2015 jarak 
maksimum dari pusat setiap baut ke tepi terdekat dari 
bagian-bagian dalam kontak harus 12 kali ketebalan dari 
bagian yang disambung akibat perhitungan, tetapi tidak 
boleh melebihi 6 in (150 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2. 29  Jarak Tepi Minimum 
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“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 
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BAB III  
METODOLOGI 
3.1 Pengumpulan Data  
Data-data yang diperlukan dalam perencanaan adalah: 
1. Data – data tanah 
2. Gambar 
3. Peraturan-peraturan yang dijadikan acuan 
3.2 Penentuan Sistem Struktur 
Penentuan sistem struktur adalah tahapan untuk menentukkan 
sistem struktur yang akan digunakan dalam merencanakan 
bangunan gedung. Berikut tahapan menentukan sistem struktur: 
1. Menentukan Lokasi Data Tanah. 
2. Menghitung nilai ?̅? dari data SPT. 
3. Menentukan Ss dan S1 dari Peta Hazard Peta Gempa 
Indonesia 2010. 
4. Menghitung Fa dan Fv. 
5. Menghitung SMS dan SM1. 
6. Menghitung SDS dan SD1. 
7. Menentukan Kategori Desain Seismik (KDS) 
-KDS A, B = SRPMB 
-KDS C = SRPMM 
-KDS D,E,F = SRPMK 
3.3 Perencanaan Dimensi Struktur (Preliminary Design) 
Preliminary Design adalah tahapan untuk memperkirakan 
perencanaan dimensi struktur. Struktur yang direncanakan 
dimensinya adalah struktur utama (balok,kolom, sloof) dan elemen 
pelengkap (pelat lantai, pelat tangga, serta atap baja). 
3.4 Perhitungan Beban 
Perhitungan beban-beban yang bekerja pada bangunan 
disesuaikan dengan peraturan pembebanan yang berlaku. Berikut 
ini adalah analisis pembebanan: 
1. Beban pada pelat lantai  
2. Pelat lantai dibebani oleh beban mati dan beban hidup. 
Yang termasuk beban mati pelat adalah berat sendiri pelat, 
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beban keramik, beban spesi, beban Beban pada  pelat 
tangga dan pelat bordes. Pelat tangga dan pelat bordes 
dibebani oleh beban mati dan beban hidup. Yang termasuk 
beban mati pada pelat tangga adalah berat sendiri pelat 
tangga, beban keramik, beban spesi dan beban anak 
tangga. Sedangkan untuk beban mati pada pelat bordes 
adalah berat sendiri pelat bordes, beban keramik, beban 
spesi. 
3. Beban pada balok 
Balok dapat dibebani oleh beban mati dan penyaluran 
beban akibat pelat. Yang termasuk beban mati pada balok 
adalah berat sendiri balok dan beban dinding. Selain itu 
adalah beban ekivalen  
4. Beban pada kolom 
Kolom dapat dibebani oleh beban angin, beban gempa, dan 
penyaluran beban akibat balok. Beban angin membebani 
secara merata pada kolom, sedangkan beban gempa 
membebani joint-joint kolom. Beban gempa yang 
dimasukkan aalah beban gempa statik ekivalen. Selain itu 
kolom mendapat penyaluran beban dari balok menjadi 
beban aksial kolom. 
3.5 Permodelan Struktur 
Permodelan struktur bertujuan untuk mengetahui gaya-gaya 
dalam yang terjadi. Pemodelan struktur dapat dibuat dengan 
bantuan program SAP 2000. Permodelan struktur yang telah dibuat 
dibebani oleh beban-beban yang telah dibahas pada subbab 3.3. 
Struktur bangunan yang telah dibebani kemudian dibuat kombinasi 
pembebanannya sesuai peraturan. Berikut adalah kombinasi 
pembebanan pada gedung dengan struktur beton bertulang sesuai 
SNI 2847-2013: 
a. U = 1,4D 
b. U = 1,2D+1,6L+0,5(Lr atau R) 
c. U = 1,2D+1,6(Lr atau R)+(L atau 0,5W) 
d. U = 1,2D+1,0W+L+0,5(Lr atau R) 
e. U = 1,2D+1,0E+L 
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f. U = 0,9D+1,0W 
g. U = 0,9D+1,0E 
3.6 Analisa Struktur 
Analisa gaya dalam dilakukan dengan alat bantu program SAP 
2000. Gaya-gaya dalam hasil output SAP kemudian dikoreksi 
dengan perhitungan manual. Struktur bangunan yang dianalisis 
adalah struktur atas (pelat, kolom, balok, tangga dan atap). 
3.7 Perencanaan Struktur Atap Baja 
Struktur atap direncanakan sesuai peraturan (SNI 1729-2015). 
Berikut ini adalah perhitungan-perhitungan dalam merencanakan 
struktur atap baja pada  bangunan : 
1. Perhitungan beban-beban pada atap, yaitu beban mati, 
beban hidup, dan beban angin. 
2. Perhitungan momen yang terjadi. 
3. Kontrol kekuatan dan cek persyaratan. 
4. Sketsa gambar. 
3.8 Perencanaan Penulangan 
Komponen struktur didesain penulangannya sesuai peraturan 
(SNI 2847-2013). Berikut ini adalah perhitungan-perhitungan 
dalam merencanakan penulangan struktur bangunan : 
1. Perhitungan gaya-gaya dalam yang meliputi gaya geser, 
lentur, torsi dan aksial. Gaya-gaya dalam bisa didapat dari 
alat bantu program SAP. 
2. Perhitungan kebutuhan tulangan. 
3. Kontrol kemampuan dan cek persyaratan. 
4. Sketsa gambar penulangan. 
3.9 Cek Persyaratan 
e. Untuk mengecek persyaratan mengacu pada peraturan 
struktur beton untuk bangunan gedung (SNI 2847-2013). 
1. Pelat 
Kontrol jarak spasi tulangan (pasal 13.3.2). 
Kontrol jarak spasi tulangan susut dan tulangan suhu. 
Kontrol perlu tulangan susut dan suhu (pasal 7.12 dan 
pasal 7.12.2.2). 
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Kontrol panjang penyaluran (pasal 13.3.3 dan pasal 
13.13.4). 
2. Balok 
Kontrol kemampuan Mn pasang ≥ Mn perlu. 
Kontrol kapasitas penulangan lentur balok untuk desain 
SRPMM (pasal 21.3.4.1). 
Kontrol kapasitas penulangan geser balok untuk desain 
SRPMM (pasal 21.3.4.2 dan pasal 21.3.4.3). 
Kontrol kebutuhan tulangan torsi (pasal 11.5.2 sampai 
11.5.6). 
3. Kolom 
Kontrol kemampuan Mn pasang ≥ Mn perlu. 
Kontrol dimensi kolom (pasal 10.10.5 sampai 10.10.6). 
Kontrol penulangan kolom untuk desain SRPMM 
(pasal 21.3.5.2). 
f. Untuk mengecek persyaratan mengacu pada peraturan 
struktur baja untuk bangunan gedung (SNI 1729-2015) 
1. Gording 
Kontrol Kekuatan  
Kontrol Lentur 
Kontrol Lendutan  
2. Penggantung Gording 
Kontrol Leleh 
Kontrol Putus 
Kontrol Ketahanan Profil 
3. Ikatan Angin 
Kontrol Leleh 
Kontrol Putus 
Kontrol Ketahanan Profil 
4. Kuda-kuda  
Kontrol Lentur 
Kontrol Geser 
Kontrol Lendutan 
5. Sambungan 
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3.10 Gambar Rencana 
Penggambaran dilakukan setelah semua tahap perencanaan 
gedung selesai. Berikut ini adalah hasil perhitungan struktur yang 
akan dituangkan ke dalam gambar teknik : 
1. Gambar denah, tampak, dan potongan. 
2. Gambar struktur atas (balok, kolom, pelat, tangga dan 
atap). 
3. Gambar detail penulangan struktur bangunan. 
4. Gambar detail atap. 
3.11  Perhitungan Volume Penulangan   
Perhitungan volume tulangan ini dilakukan pada satu portal 
yang telah ditentukan. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui 
jumlah tulangan yang dibutuhkan. 
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FLOWCHART PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIDAK 
Preliminari Desain Beton & Baja 
Perhitungan beban-beban: 
1. Beban mati 
2. Beban hidup 
3. Beban angin 
4. Beban gempa 
Cek SAP 
Analisa Struktur 
Perencanaan Penulangan: 
1. Penulangan Pelat 
2. Penulangan Pelat Tangga dan Bordes 
3. Penulangan Lentur Balok 
4. Penulangan Geser Balok 
5. Penulangan Torsi Balok 
6. Penulangan Lentur Kolom 
7. Penulangan Geser Kolom 
Permodelan Struktur 
Penentuan Sistem Struktur 
Perencanaan : 
1. Perencanaan Gording 
2. Perencanaan Penggantung 
Gording 
3. Perencaaan Ikatan Angin 
4. Perencanaan Kuda-kuda 
5. Perencanaan Kolom 
6. Perencanaan Sambungan 
Input Data 
Mulai 
A B 
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Gambar 3. 1 Flowchart Perencanaan Struktur 
Bangunan 
Cek Persyaratan 
Gambar Rencana 
Selesai 
YA 
Perhitungan Volume Penulangan 
TIDAK  
A B 
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FLOWCHART GEMPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Menentukan Kategori Resiko 
Bangunan 
Mengklasifikasikan Kedalam 
Kelas Situs Gempa 
Menghitung Nilai S1 dan Ss 
Menghitung Nilai Fa dan Fv 
Menghitung Nilai SMS dan SM1 
Menghitung Nilai SDS dan SD1 
Menentukan Kategori Desain 
Sesimik (KDS) 
Menentukan Sistem Rangka 
Pemikul Momen 
A 
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A 
Evaluasi Sistem Struktur  
Statik Ekivalen 
Hitung: 
1. Berat per Lantai (W) 
2. Koefisien Modifikasi Respon (R) 
3. Gaya Dasar Seismik (V) 
4. Gaya Gempa per Lantai 
5. Pusat Massa, Pusat Kekakuan, dan 
Eksentrisitas 
6. Besar gaya gempa setiap kolom 
sesuai eksentrisitas 
7. Input kedalam SAP 2000 Gaya 
Gempa per Kolom 
 
Selesai 
Gambar 3. 2 Flowchart Gempa 
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FLOW CHART PERENCANAAN GORDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Rencana Profil Gording 
Pembebanan Gording 
Analisa Gaya Dalam yang Terjadi 
Hitung : 
1. Kekuatan 
2. Kontrol Lentur 
3. Kontrol Lendutan 
Selesai 
TIDAK YA 
Gambar 3. 3 Flowchart Perencanaan 
Gording 
Cek : 
Mu ≤ ϕMn 
f ≤ fijin 
 
 
TIDAK  
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FLOW CHART PERENCANAAN KUDA-KUDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Rencana Profil Kuda-kuda 
Pembebanan Kuda-kuda 
Analisa Gaya Dalam yang terjadi 
Hitung: 
1. Kekuatan  
2. Kontrol Lentur 
3. Kontrol Geser 
4. Kontrol Lendutan 
Cek: 
Mu ≤ ϕMn 
Vu ≤ ϕVn 
f ≤ fijim 
Selesai 
TIDAK 
YA 
Gambar 3. 4  Flowchart Perencanaan Kuda-
Kuda 
TIDAK  
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FLOW CHART PERENCANAAN KOLOM BAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Rencana Profil Kolom 
Analisa Gaya Dalam yang terjadi 
Hitung: 
1. Kekuatan  
2. Tegangan Kritis Tekuk Lentur 
3. Tegangan Kritis Tekuk-Torsi 
4. Kuat Nominal 
Cek: 
Mu ≤ ϕMn 
Pr/ Pc ≤ 1 
Selesai 
TIDAK 
YA 
Gambar 3. 5  Flowchart Perencanaan 
Kolom Baja 
TIDAK  
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FLOW CHART PERENCANAAN SAMBUNGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Perencanaan Sambungan 
Analisa Gaya Dalam yang terjadi 
Hitung: 
1. Perencanaan Sambungan Baut 
- Akibat Geser pada Baut 
- Akibat Momen 
2. Perencanaan Sambungan Las Sudut 
- Ketahanan terhadap Las 
- Ketahanan terhadap Bahan Dasar 
Cek: 
Mu ≤ ϕRn 
Vu ≤ ϕRn 
Selesai 
TIDAK 
YA 
TIDAK  
Gambar 3. 6 Flowchart Perencanaan 
Sambungan 
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FLOW CHART PENULANGAN PELAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIDAK 
Mulai 
Input Data: 
BJ beton, fc’, fy lentur, 
Ly, Lx,d,tebal pelat 
Input Pembebanan 
1. Pilih jenis pelat 
2. Hitung momen –momen pada 
pelat. 
Hitung: 
1. ρ 
2. ρmin 
3. ρmax 
Cek:  
ρ ≥ ρmin 
Hitung Ly/Lx 
Penebalan pelat 
atau perkecil 
dimensi pelat 
YA 
  Cek: 
ρ ≤ ρmax 
1. Hitung As Perlu 
2. Cari As Pasang 
3. Gambar Penulangan Pelat 
Pakai ρ min 
Selesai 
TIDAK 
Gambar 3. 7 Flowchart Penulangan Pelat 
YA 
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FLOW CHART PENULANGAN PELAT TANGGA DAN 
BORDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIDAK 
Mulai 
Input Data: 
BJ beton, fc’, fy lentur, 
Ly, Lx,d,tebal pelat 
Input Pembebanan 
Hitung: 
1. ρ 
2. ρmin 
3. ρmax 
Cek:  
ρ ≥ ρmin 
Mu dari Output SAP 2000 
Penebalan pelat 
atau perkecil 
dimensi pelat 
YA 
  Cek: 
ρ ≤ ρmax 
1. Hitung As Perlu 
2. Cari As Pasang 
3. Gambar Penulangan Pelat 
Pakai ρ min TIDAK 
Selesai 
Gambar 3. 8 Flowchart  Penulangan Pelat Tangga 
dan Bordes 
YA 
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FLOW CHART PENULANGAN LENTUR BALOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mulai 
Input Data: 
BJ Beton, fc’, fy, b, h,L,d, 
t’ 
Hitung Mu pada Balok 
Cek: 
Mn –Mnc  ≥ 0 
Gambar Penulangan Lentur Balok 
Hitung Mn dan Mnc 
Perbesaran 
dimensi 
Cek: 
Mu  ≤ Mn actual 
Selesai 
YA 
Gambar 3. 9 Flowchart Penulangan Lentur Balok 
Tidak Perlu Tulangan 
Tekan: 
Hitung: 
 m 
 ρperlu  
Apabila ρperlu < ρmin maka ρ 
dinaikan 30%, maka 
 ρpakai = 1,3  
 As perlu 
Perlu Tulanga Tekan 
Hitung : 
 Cs’ 
 fs 
 As  
 Ass 
 Tulangan perlu 
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FLOW CHART PENULANGAN GESER BALOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Mulai 
Input Data: 
BJ Beton, fc’, fy, b, h,L,d, 
t’ 
Input Pembebanan 
Hitung 
1. Kuat geser beton, Vc 
2. Kuat geser tulangan geser, Vs 
Hitung 
1. Av perlu 
2. Pilih Av pasang 
Hitung Vu pada Balok 
Cek Kondisi untuk tulangan geser: 
1. Kondisi 1 tidak perlu tulangan geser 
2. Kondisi 2 perlu tulangan geser minimum 
3. Kondisi 3 perlu tulangan geser minimum 
4. Kondisi 4 perlu tulangan geser 
5. Kondisi 5 perlu tulangan geser 
Perbesaran 
dimensi 
A B 
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YA 
Gambar Penulangan Geser Balok 
Cek: 
Av min ≤ Av perlu 
S ≤ d/2 ≤ 600 
Selesai 
Gambar 3. 10  Flowchart Penulangan Geser Balok 
B A 
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FLOW CHART PENULANGAN TORSI BALOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YA 
TIDAK 
Data-data : 
fc’, fy, Tu dari output SAP 
2000 
Cek: 
Tu min < Tu 
Hitung: 
Tn, Tu min, dan Tu max 
 
Tidak Perlu 
Tulangan 
Torsi 
Hitung: 
1. Tulangan Torsi untuk Lentur 
2. Tulangan Torsi Logitudinal 
Minimum\ 
3. Nilai Al Minimum 
 
Mulai 
Hitung: 
Acp, Pcp, Aoh, Poh 
A 
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Hitung: 
1. Tulangan Torsi pada sisi atas, 
tengah, bawah mendapat 
tambahan 1/3 Al. 
2. Jumlah Tulangan Torsi 
3. Al pasang. 
Cek: 
Al perlu ≤ Al min 
actual 
A 
Pakai Al 
perlu 
Pakai Al 
min 
Selesai 
Gambar 3. 11 Flowchart Tulangan 
Torsi Balok 
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FLOW CHART PENULANGAN LENTUR KOLOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
YA 
 
Mulai 
Input Data: 
BJ Beton, fc’, fy, b, h, dimensi 
balok dan sloof 
Input Pembebanan 
Hitung Faktor kekakuan kolom 
dan faktor panjang tekuk (k) 
Hitung 
1. Pu/ Ag 
2. Mu / Ag.h 
1. Hitung As Perlu 
2. Cari As Pasang 
3. Gambar Penulangan Kolom 
Hitung Mu dan Pu 
Perbesaran 
dimensi 
Kontrol kelangsingan kolom 
Hitung gaya aksial kritis 
Hitung pembesaran Momen 
Cek dengan 
PCACOL 
TIDAK 
Selesai 
Gambar 3. 12 Flowchart Penulangan Lentur Kolom 
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FLOW CHART PENULANGAN GESER KOLOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Input Data: 
BJ Beton, fc’, fy, b, h, L,d, t’ 
Input Pembebanan 
Hitung: 
1. Kuat Geser Beton, Vc 
2. Kuat Geser Tulangan Geser, Vs 
Hitung 
1. Av perlu 
2. Pilih Av pasang  
3. Jarak spasi tulangan 
Hitung Vu pada Kolom 
Perbesaran 
dimensi 
Hitung: 
1. Vu/ϕ ≥ ½ Vc 
2. Vu/ϕ ≤ Vc + 1/3 
b.d 
Cek dengan 
Av min ≤ Av pasang 
TIDAK 
Gambar Penulangan Geser  Kolom 
Selesai 
Gambar 3. 13 Flowchart Penulangan Geser Kolom 
YA 
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BAB IV  
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Perencanaan Dimensi Struktur (Preliminary Design) 
Dalam merencanakan struktur bangunan, langkah pertama 
yang dilakukan adalah menentukan dimensi komponen-komponen 
struktur yang digunakan dalam perencanaan bangunan tersebut. 
4.1.1 Perencanaan Dimensi Balok 
A. Balok Induk  
 Data Perencanaan  
Tipe Balok = B1, B4 dan KS1 
As Balok = As 2-BC 
Bentang Balok (L Balok) = 720 cm 
Mutu Beton (fc’) = 30 MPa 
Kuat Leleh Tulangan Lentur (fy) = 400 MPa   
 Gambar Denah Perencanaan  
 Perhitungan Perencanaan  
h  = 
𝐿
16
(0,4 +  
𝑓𝑦
700
) 
= 
7200
16
(0,4 +  
400
700
) 
= 437,143 mm 
Gambar 4. 1 Denah Perencanaan Balok Induk 
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= 43,714 cm 
≈ 50 cm 
b = 
2
3
 × ℎ 
= 
2
3
 × 50 𝑐𝑚 
= 35 cm 
Maka direncanakan dimensi Balok Induk dengan ukuran 
35/50 cm.  
 Gambar Hasil Perencanaan Dimensi 
B. Balok Anak  
 Data Perencanaan  
Tipe Balok   = B2, B3, B5, KS2  
As Balok = As 2-BC   
Bentang Balok (L Balok) = 720 cm 
Mutu Beton (fc’) = 30 MPa 
Kuat Leleh Tulangan Lentur (fy) = 400 MPa 
 
 
  
  
Gambar 4. 2 Rencana Dimensi Balok B1,B4, 
dan KS1 
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 Gambar Denah Perencanaan  
 Perhitungan Perencanaan  
h  = 
𝐿
21
(0,4 +  
𝑓𝑦
700
) 
= 
7200
21
(0,4 +  
400
700
) 
= 333,016 mm 
= 33,306 cm 
≈ 35 cm 
b = 
2
3
 × ℎ 
 = 
2
3
 × 35 𝑐𝑚 
= 23,333 cm 
≈ 25 cm 
Maka direncanakan dimensi Balok dengan ukuran 25/35 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 3 Denah Perencanan Balok Anak 
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 Gambar Hasil Perencanaan Dimensi  
4.1.2 Perencanaan Dimensi Kolom 
A. Kolom 1  
 Data-data Perencanaan 
Tipe Kolom   = K1 
Tinggi Kolom (H Kolom) = 520 cm  
Bentang Balok (L Balok) = 720 cm 
Dimensi Balok (b Balok) = 35 cm 
Dimesi Balok (h Balok)  = 50 cm 
Momen Inersia Balok (I balok) = 
1
12 
 x b x h³ 
= 
1
12 
 x 35 x 50³  
= 354583,333 cm⁴  
 Denah Perencanaan Kolom 
Gambar 4. 5 Denah Perencanaan Kolom K3 
Gambar 4. 4 Rencana Dimensi Balok B2, B3, B5, 
dan KS2 
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 Perhitungan Perencanaan 
𝐼𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
𝐿𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
 ≥  
𝐼𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘
𝐿𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 
 
I kolom    = 
𝐼𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘×𝐿𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
𝐿𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘
 
  = 
364583,333 ×520
720
 
   = 263310,185 cm4 
Direncanakan dimensi kolom b=h: 
I kolom = 263310,185 cm4        
1
12
 x b x h3 = 263310,185 cm4               
1
12
 x h4 = 263310,185 cm4        
h4  = 3159722,222 cm4  
h  = 42,16 cm 
  ≈ 60 cm 
Maka direncanakan dimensi Kolom dengan ukuran 60/60 
cm.  
 Gambar Hasil Perencanaan Dimensi 
B.  Kolom 2  
 Data-data Perencanaan 
Tipe Kolom   = K2 
Tinggi Kolom (H Kolom) = 420 cm  
Bentang Balok (L Balok) = 720 cm 
Dimensi Balok (b Balok) = 35 cm 
Dimesi Balok (h Balok)  = 50 cm 
Gambar 4. 6 Rencana Dimensi Kolom K1 
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Momen Inersia Balok (I balok) = 
1
12 
 x b x h³ 
= 
1
12 
 x 35 x 50³  
= 354583,333 cm⁴  
 Denah Perencanaan Kolom 
 
 Perhitungan Perencanaan 
𝐼𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
𝐿𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
 ≥  
𝐼𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘
𝐿𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 
 
I kolom    = 
𝐼𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘×𝐿𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
𝐿𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘
 
  = 
364583,333 ×420
720
 
   = 212673,611 cm4 
Direncanakan dimensi kolom b=h: 
I kolom = 212673,611 cm4        
1
12
 x b x h3 = 212673,611 cm4               
1
12
 x h4 = 212673,611 cm4        
h4 = 2552083,333 cm4  
h = 39,97 cm 
 ≈ 45 cm 
Maka direncanakan dimensi Kolom dengan ukuran 45/45 
cm.  
Gambar 4. 7 Denah Perencanaan Kolom K2 
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 Gambar Hasil Perencanaan Dimensi 
C. Kolom 3  
 Data-data Perencanaan 
Tipe Kolom   = K3 
Tinggi Kolom (H Kolom) = 300 cm  
Bentang Balok (L Balok) = 720 cm 
Dimensi Balok (b Balok) = 25 cm 
Dimesi Balok (h Balok)  = 35 cm 
Momen Inersia Balok (I balok) = 
1
12 
 x b x h³ 
= 
1
12 
 x 25 x 35³  
= 89322,917 cm⁴  
 Denah Perencanaan Kolom 
Gambar 4. 8 Rencana Dimensi Kolom K2 
Gambar 4. 9 Denah Perencanaan Kolom K3 
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 Perhitungan Perencanaan 
𝐼𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
𝐿𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
 ≥  
𝐼𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘
𝐿𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 
 
I kolom    = 
𝐼𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘×𝐿𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
𝐿𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘
 
  = 
89322,917 ×300
720
 
   = 37217,882 cm4 
Direncanakan dimensi kolom b=h: 
I kolom = 37217,882 cm4        
1
12
 x b x h3 = 37217,882 cm4               
1
12
 x h4 = 37217,882 cm4        
h4 = 446614,583 cm4  
h = 25,85 cm 
 ≈ 25 cm 
Maka direncanakan dimensi Kolom dengan ukuran 25/25 
cm. 
 Gambar Hasil Perencanaan Dimensi 
4.1.3 Perencanaan Dimensi Sloof 
 Data Perencanaan  
Tipe Balok   = S1  
As Balok = As 2-BC   
Bentang Balok (L Balok) = 720 cm 
Mutu Beton (fc’) = 30 MPa 
Kuat Leleh Tulangan Lentur (fy) = 400 MPa   
Gambar 4. 10 Rencana Dimensi Kolom K3 
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 Gambar Denah Perencanaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Perhitungan Perencanaan  
h  = 
𝐿
16
(0,4 +  
𝑓𝑦
700
) 
= 
7200
16
(0,4 +  
400
700
) 
= 430,714 mm 
= 43,071cm 
≈ 45 cm 
b = 
2
3
 × ℎ 
 = 
2
3
 × 45 𝑐𝑚 
= 30 cm 
Maka direncanakan dimensi Balok Induk dengan ukuran 
30/45 cm.  
Gambar 4. 11 Denah Perencanaan Sloof 
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 Gambar Hasil Perencanaan Dimensi 
4.1.4 Perencanaan Dimensi Pelat 
 Data Perencanaan: 
Pelat yang ditinjau  = Pelat As C-D/3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensi Balok Induk (B1) = 35/50 
Dimensi Balok Anak (B2) = 25/35 
Dimensi Kolom = 60/60 
Bentang Sumbu Panjang (Ly) = 360 cm 
Gambar 4. 13 Denah Perencanaan Pelat 
Gambar 4. 12 Rencana Dimensi Sloof 
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Bentang Sumbu Pendek (Lx) = 360 cm  
Rencana Tebal Pelat  = 12  cm 
fc’ = 30 MPa 
fy = 400MPa 
 Perhitungan Perencanaan 
- Bentang bersih sumbu panjang (Ln) : 
Ln = 𝐿𝑦 −
𝑏𝑤
2
−
𝑏𝑤
2
 
Ln = 360 −
60
2
−
60
2
 
Ln = 300 cm 
- Bentang bersih sumbu pendek (Sn) : 
Sn = 𝐿𝑥 −
𝑏𝑤
2
−
𝑏𝑤
2
 
Sn = 360 −
60
2
−
60
2
 
Sn = 300 cm 
- Rasio antara bentang besih sumbu panjang dengan 
bentang bersih sumbu pendek (β) : 
β = 
𝐿𝑛
𝑆𝑛
 
β = 
300
300
 
β = 1,00 → Two way slab (Pelat dua arah) 
- Balok As C Join 3-4 (35/50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan lebar efektif balok penampang T: 
be = bw + 2hb ≤ bw + 8hf 
Bab 2.5.1 Persamaan 2.72 
Gambar 4. 14 Balok Penampang T As C Join 3-4 
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be = bw + 2 hb = 111 cm 
be = bw + 8 hf = 131 cm 
Dipilih be minimal = 111 cm 
- Faktor modifikasi beton bertulang : 
  
 
K = 
 
 
Bab 2.5.1 Persamaan 2.73 
 
 
K = 
 
K = 1,624 
- Momen Inersia Penampang –T: 
  
Ib =  
  
Ib =  
Ib = 591964,6 cm⁴ 
- Momen Inersia Lajur Pelat : 
  
Ip =  
 
Ip =  
 
Ip = 51840,0 cm⁴ 
Rasio Kekauan Balok terhadap Pelat: 
α1 = 
𝐼𝑏
𝐼𝑝
 
α1 = 
591964,6
51840
 
 α1 = 11,42 
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- Balok As D Join 3-4 (35/50) 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan lebar efektif balok penampang T: 
be = bw + 2hb ≤ bw + 8hf 
Bab 2.5.1 Persamaan 2.72 
be = bw + 2 hb = 111 cm 
be = bw + 8 hf = 131 cm 
Dipilih be minimal = 111 cm 
Faktor modifikasi beton bertulang : 
  
 
K = 
 
 
Bab 2.5.1 Persamaan 2.73 
 
 
K = 
 
K = 1,624 
- Momen Inersia Penampang –T: 
  
Ib =  
  
Ib =  
 Ib = 591964,6 cm⁴ 
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Gambar 4. 15 Balok Penampang T As D Join 3-4 
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- Momen Inersia Lajur Pelat : 
  
Ip =  
 
Ip =  
 
Ip = 51840,0 cm⁴ 
Rasio Kekauan Balok terhadap Pelat: 
α1 = 
𝐼𝑏
𝐼𝑝
 
α1 = 
591964,6
51840
 
α1 = 11,42 
- Balok As 3 Join C-D (35/50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan lebar efektif balok penampang T: 
be = bw + 2hb ≤ bw + 8hf 
Bab 2.5.1 Persamaan 2.72 
be = bw + 2 hb = 111 cm 
be = bw + 8 hf = 131 cm 
Dipilih be minimal = 111 cm 
- Faktor modifikasi beton bertulang : 
  
 
K = 
 
 
Bab 2.5.1 Persamaan 2.73 
𝑏𝑝. 𝑡
3
12
 
[0,5 × (360 + 360). 123
12
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Gambar 4. 16 Balok Penampang T As 3 Join C-D 
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K = 
 
K = 1,624 
- Momen Inersia Penampang –T: 
  
Ib =  
  
Ib =  
Ib = 591964,6 cm⁴ 
 
- Momen Inersia Lajur Pelat : 
  
Ip =  
 
Ip =  
 
Ip = 51840,0 cm⁴ 
- Rasio Kekauan Balok terhadap Pelat: 
α1 = 
𝐼𝑏
𝐼𝑝
 
α1 = 
591964,6
51840
 
α1 = 11,42 
- Balok As 4 Join C-D (35/50) 
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Gambar 4. 17 Balok Penampang T As 4 Join 
C-D 
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Menentukan lebar efektif balok penampang T: 
be = bw + 2hb ≤ bw + 8hf 
Bab 2.5.1 Persamaan 2.72 
be = bw + 2 hb = 111 cm 
be = bw + 8 hf = 131 cm 
Dipilih be minimal = 111 cm 
- Faktor modifikasi beton bertulang : 
  
 
K = 
 
 Bab 2.5.1 Persamaan 2.73 
 
K = 
K = 1,624 
- Momen Inersia Penampang –T: 
  
Ib =  
  
Ib =  
Ib = 591964,6 cm⁴ 
- Momen Inersia Lajur Pelat : 
  
Ip =  
 
Ip =  
 
Ip = 51840,0 cm⁴ 
- Rasio Kekauan Balok terhadap Pelat: 
α1 = 
𝐼𝑏
𝐼𝑝
 
α1 = 
591964,6
51840
 
α1 = 11,42 
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 Dari keempat balok di atas didapat rata-rata : 
 
αm  =  
 
αm  =  
 
αm  = 11,42 
Karena αm > 2,0 maka dipakai persamaan: 
 
h =  
Bab 2.5.1 Persamaan 2.75 
h =  
h = 7,238 cm < 9 cm 
Sehingga dipakai pelat dengan tebal 12 cm 
4.1.5 Perencanaan Dimensi Tangga 
 Data Perencanaan  
Mutu Beton (fc') = 30 Mpa 
BJ Tul. Lentur (fy) = 390 Mpa 
Tebal Rencana Plat Tangga= 0,15 m = 150 mm 
Tebal Rencana Plat Bordes = 0,15 m = 150 mm 
Panjang datar tangga (I) = 330 m 
Tinggi Tangga = 4,2 m 
Tinggi Bordes (T) = 2,1 m 
Lebar Bordes = 1,35 m 
Panjang Bordes = 3 m 
Tebal selimut beton = 30 mm  
 
 
 
 
 
   
4
4321  
4
42,1142,1142,1142,11 
936
)
1400
fy
  (0,8ln 


)1(936
)
1400
400
  (0,8 300


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 Gambar Denah Perencanaan  
 
 
 
 
 Perhitungan Perencanaan  
Direncanakan jumlah injakan (n) = 12 
- Tinggi anak tangga (t)  =T/n 
    = 210 cm/12 
    = 17,5 cm 
- Panjang anak tangga (i) = I/n 
 = 330 cm/12 
 = 27,5 cm 
 ≈ 30 cm 
- Sudut kemiringa tangga 
ɑ = tan-1 (t/i)  
 = tan-1 (17,5 cm/30 cm) 
= 30,256 ⁰ 
- Syarat sudut kemiringan tangga 
25⁰≤ ɑ ≤ 40⁰  → 25⁰ ≤ 30,256 ≤ 40⁰  (Memenuhi) 
Syarat jarak satu langkah orang berjalan 
60⁰≤ 2t+i ≤ 65⁰ 
Gambar 4. 18 Denah Perencanaan Tangga 
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2t + i = 2(17,5)+30 
 = 65° 
60⁰≤ 2t+i ≤ 65⁰ → 60° ≤ 65 ≤ 65° (Memenuhi) 
 
- Tebal Efektif 
Panjang Miring: 
AB = 17,5 cm 
BC = 30 cm 
AC = 
 =  34,731 cm 
Tebal Pelat Ekivalen  
BD/AB = BC/AC 
BD = (BC x AB)/AC 
BD = (30 x 17,5)/ 34,731 
BD = 15,116 
 
Tag = 
 = 
 = 10,077 cm  
Maka tebal efektif pelat tangga = 10,077 ≈ 15 cm. 
 
 
 
22 305,17 
BD
3
2
116,15
3
2
Gambar 4. 19 Potongan Rencana Tangga 
diperbesar 
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4.2  Perencanaan Struktur Atap Baja  
4.2.1 Perhitungan Gording 
 Data Perencanaan  
Mutu Baja = BJ-41 
fy  = 250 MPa = 2500 kg/cm2 
fu  = 410 Mpa = 4100 kg/cm2 
Sudut Atap  = 30°  = 0,52  rad  
Jarak antar Kuda-kuda  = 3,6  m 
Jarak antar Gording (b)  = 1,2  m   
Jumlah Penggantung  = 1  buah  
Jarak Melintang   = 18  m   
Modulus Elastisitas (E)  = 200000 MPa  
Tegangan Ijin   = 1600  kg/m2  
Beban Pekerja   = 100  kg 
Kecepatan Angin Dasar  = 30  km/jam  
Bahan Penutup Atap  = Genteng  
Berat Genteng Reng Usuk = 65  kg/m2  
Plafond Kalsiboard   = 6,39 kg/m2 
Pertisi Plafond Kalsiboard = 11,67 kg/m2 
 Rencana Profil  
LLC 150.65.20.3,2 
w = 7,51 kg/m   
Ag = 957 mm2  
Cy = 21,1 mm   
Cx = 51 mm  
Ix = 332 cm4 
Iy = 54 cm4  
ix  = 58,9 mm 
iy   = 23,7 mm 
Sx  = 44,3 cm3 
Sy  = 12,2 cm3 
Cw = 2608 cm6 
J     = 3265 cm4 
 
 
Gambar 4. 20 Profil LLC 
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 Gambar Perencanaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perhitungan Perencanaan  
A. Perhitungan Beban pada Gording  
1. Beban Mati 
Beban penutup atap  = genteng,usuk,reng x b 
   = 65 x 1,2 
   = 78 kg/m 
Beban Plafond = plafond + partisi x b 
   = (6,39 +11,67) x 1,2 
   = 21,67 kg/m 
Berat Gording  = 7,51 kg/m 
Qd = beban penutup atap + beban plafond + berat 
gording 
  = 78 + 21,67 + 7,51  
  = 107,18 kg/m  
Gambar 4. 21 Perencanaan Gording 
Gambar 4. 22 Pengurain Gaya pada Gording 
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Berat lain lain (10%xQd) = 10% x 107,18 
 = 10,718 kg/m 
Qd total = Qd + Berat lain-lain 
 = 107,18 + 10,718 
 = 117,89 kg/m 
- Qdx = Arah x (kg/m) 
Qdx = Qd tot x cos α 
 = 117,89 x cos 30    
 = 102,099 kg/m 
- Qdy  = Arah y (kg/m) 
Qdy = Qd tot x sin α 
 = 117,89 x sin 30 
 = 58,947 kg/m  
2. Beban Hidup 
Beban Pekerja (terpusat) = 100 kg 
- Px = Arah x (kg/m) 
Px = 100 x cos 30 
 = 86,603 kg 
- Py  = Arah y (kg/m) 
Py = 100 x sin 30 
 = 50,000 kg  
3. Beban Air Hujan 
Beban air hujan (merata) 
Diasumsikan: 
ds = 20 mm 
dn = 5 mm 
R = 0,0098 (ds+dn) 
Bab 2.6.1 Persamaan 2.88 
R  = 0,0098 (20 + 5) 
  = 0,245 kN/m2 
  = 24,50 kg/m2 
- Rx = Arah x (kg/m) 
Rx = R x (cos α) x b 
 = 24,50 x cos 30 x 1,2 
 = 25,461 kg/m 
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- Ry = Arah y (kg/m) 
Ry = R x (sin α) x b 
 = 24,50 x sin 30 x 1,2 
 = 14,700 kg/m   
4. Beban Angin 
Berdasarkan perhitungan beban angin 
- Tekanan Velositas 
qz = 3,14796 kg/m² 
G = 0,85 
qh = 3,14196 kg/m² 
- Tekanan Angin 
h/L= 1,653 
Cp = -0,3 
 = 0,2 
P = q.G.Cp 
 = 0,53413 kg/m²  
B. Perhitungan Momen pada Gording  
Momen Arah Y 
 
Momen Arah X 
 
1. Akibat Beban Mati (merata) 
Mdx = 
1
8
 ×Qdx × (L)² 
  = 
1
8
 × 102,099 × (3,6)²   
 = 165,401 Kgm 
Gambar 4. 23 Momen Arah Y 
Gambar 4. 24 Momen Arah X 
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Mdy = 
1
8
 ×Qdy × (
𝐿
2
)² 
  = 
1
8
 ×58,947 × (
3,6
2
)² 
  = 23,874 Kgm 
2. Akibat Beban Air Hujan (merata) 
Mrx  = 
1
8
 ×Rx × (L)² 
 = 
1
8
 × 25,461 × (3,6)² 
 = 41,247 Kgm 
Mry = 
1
8
 ×Ry × (
𝐿
2
)² 
 = 
1
8
 × 14,700  × (
3,6
2
)²   
 = 5,954 Kgm 
3. Akibat Beban Hidup (Terpusat)  
Mlx  = 
1
4
 ×Px × (L)² 
 = 
1
4
 ×86,603× (3,6)²    
 = 77,942 Kgm 
Mly = 
1
4
 ×Py × (
𝐿
2
)² 
 = 
1
4
 ×50,000 × (
3,6
2
)²   
 = 22,500 Kgm 
4. Akibat Beban Angin (merata) 
Mwy= 
1
8
 ×Wy × (L)² 
 = 
1
8
 ×0,64096 × (3,6)² 
 = 1,038 Kgm 
C. Kontrol Kekuatan  
Perhitungan Momen Ultimate pada Gording untuk 
Kontrol Kekuatan  
1. 1,4D 
Mux  = 1,4 Mdx 
 = 1,4 (165,401) 
 = 231,562 Kgm 
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Muy = 1,4 Mdy 
 = 1,4 (23,874)   
 = 33,423 Kgm  
2. 1,2D + 1,6L  
Mux = 1,2Mdx + 1,6Mlx  
  = 1,2 (165,401) +1,6 (77,942) 
  = 323,189 Kgm  
Muy  = 1,2Mdy + 1,6Mly 
  = 1,2 (23,874) +1,6 (22,500) 
  = 64,648 Kgm  
3. 1,2D + 1,6L + 0,5R     
Mux  = 1,2Mdx + 1,6Mlx + 0,5Mrx  
  =1,2(165,401)+1,6(77,942) + 0,5(41,247) 
  = 343,813 Kgm  
Muy  = 1,2Mdy + 1,6Mly + 0,5Mry 
  = 1,2 (23,874) +1,6 (22,500)+0,5(5,954) 
  = 67,625 Kgm  
4. 1,2D + 1,6L + 0,5W      
Mux  = 1,2Mdx + 1,6Mlx + 0,5Mwx  
  = 1,2 (165,401)+1,6(77,942) + 0,5(0)  
  = 323,189 Kgm  
Muy  = 1,2Mdy + 1,6 Mly +0,5Mwy  
  = 1,2 (23,874) +1,6 (22,500)+0,5(1,038) 
  = 65,168 Kgm  
5. 1,2D + 1,6R + 1,0L   
Mux  = 1,2Mdx + 1,6Mrx + 1,0Mlx  
  =1,2 (165,401)+1,6(41,247) +1,0(77,942) 
  = 342,419 Kgm  
Muy  = 1,2Mdy + 1,6 Mry +1,0Mly  
 = 1,2 (23,874) + 1,6(5,954) + 1,0(22,500)  
 = 60,674 Kgm  
6. 1,2D + 1,6R + 0,5W 
 Mux  = 1,2Mdx + 1,6Mrx + 0,5Mwx 
  = 1,2(165,401) +1,6(41,247) +0,5(0) 
  = 264,477 kgm 
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 Muy  = 1,2Mdy + 1,6 Mry +0,5Mwy  
  = 1,2 (23,874) + 1,6(5,954) + 0,5(1,038) 
  = 38,693 Kgm     
7. 1,2D + 1,0W + 0,5L     
Mux = 1,2Mdx + 1,0Mwx + 0,5Mlx 
 = 1,2 (165,401) + 1,0(0) + 0,5(77,942) 
 = 237,453 Kgm  
 Muy  = 1,2Mdy + 1,0Mwy + 0,5Mly  
 = 1,2(23,874)+1,0 (1,038) + 0,5(22,500) 
 = 40,937 Kgm  
8. 1,2D + 1,0W + 0,5R     
 Mux  = 1,2Mdx + 1,6Mwx + 0,5Mrx 
  = 1,2 (165,401) + 1,0(0) +0,5(41,247)   
  = 219,105 Kgm  
 Muy  = 1,2Mdy + 1,6 Mwy + 0,5Mry 
  = 1,2(23,874)+1,0 (1,038) + 0,5(5,954) 
  = 32,663 Kgm  
9. 0,9D + 1,0W    
Mux  = 0,9Mdx + 1,0Mwx 
 = 0,9 (165,401) + 1,0(0)   
 = 148,861 Kgm 
Muy  = 0.9Mdy + 1,0Mwy 
  = 0,9 (23,874) + 1,0(1,038)  
 = 22,525 Kgm     
Momen Ultimate menentukan untuk kontrol kekuatan : 
Mux = 343,813 Kgm  
Muy = 67,625 Kgm 
Mnx = Σ Mux = 2434,067 Kgm 
Mny = Σ Muy = 426,356 Kgm  
øb = 0,9 
Maka,      
       
       
    
 Bab 2.6.1 Persamaan 2.89 
𝑀𝑢𝑥
∅𝑏 × 𝑀𝑛𝑥
+
𝑀𝑢𝑦
∅𝑏 ×
𝑀𝑛𝑦
2
                  ≤ 1 
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0,509 ≤ 1 ( OK ) 
D. Cek Kelangsingan 
 Sayap  
 
 
Bab 2.6.1Persamaan 2.90 
  
 
 
Karena λ ≥ λp → 20,3 ≥ 10,7, maka penampang tidak 
kompak. 
 Badan  
 
 
Bab 2.6.1 Persamaan 2.93 
 
 
 
Karena λ ≤ λp → 44,9 ≤ 106, maka penampang 
kompak. 
E. Kontrol Lentur 
Profil Kanal melengkung di sumbu mayor, berdasarkan 
analisa penampang, badan dan sayap profil kompak. 
- Pelelehan 
Zx =  
= 
 = 47031,168 mm3  
Mp = Zx Fy 
   = 47031,168 x 250 
   = 11757792 Nmm 
ØMn = ØMp 
   = 0,9 (11757792) 
343,813
0,9 × 2434,067
+
67,625
0,9 ×
426,256
2  
≤ 1 
3,20
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   = 10582012,8 Nmm 
 
- Tekuk Torsi Lateral 
 
ry = 
  
 =   
 = 23,754 mm 
 
Lp =  
 
 =  
  = 1182,49 mm 
G = 
 
  = 
   = 76923,1 ≈ 80000 
J = 1/3(2btf3+(h-tf)tw3) 
  = 1/3(2(65(3,23))+(150-3,2)3,23) 
  = 3023,394 mm4 
h0 =h-tf 
  = 150-3,2 
  = 146,8 mm 
 
Cw =  
  = 540000(146,82)/4 
  = 2,909.109 mm6 
  
c = 
 
c = 
   
  = 1,056 
    
rts =  
Ag
Iy
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540000
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  =  
 
 
  =15,956 mm 
  
Lr = 
    
  = 1869,097 mm 
Karena Lp < Lb < Lr → 1182,49 mm < 1800 mm < 
1869,097mm sehingga termasuk kedalam bentang 
menengah. 
- Mencari Koefisien Cb 
Mmaks = 
 = 
 = 243,34346 Kgm 
 = 2433434,6 Nmm 
MA = 
 = 
 = 29,823145 Kgm 
 = 298231,45 Nmm 
MB = 
 = 
 = 243,34346 Kgm 
 = 2433434,6Nmm 
MC =  
 = 
 = 151,494873 Kgm 
 = 1514948,73 Nmm 
 
Cb =  
     
 =  1,431 ≤ 2,3 
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Sehingga nilai Mn 
 
Mn= 
 
Bab 2.6.1 Persamaan 2.97 
  
 =  
 = 11271292,36 Nmm 
Mn    ≤ Mp 
11271292,36 Nmm ≤ 11757792 Nmm (Oke) 
Mn diambil nilai terkeci antara Mn Pelelehan dengan Mn 
Tekuk Torsi Lateral. 
Mn = 10582013 Nmm 
- Kontrol Kemampuan 
Berdasarkan DFBK 
Ru     < ØRn 
3438125,9 Kgm  < 0,9 x 10582103 Kgm 
3438125,9 Kgm  < 9523811,520 (Memenuhi) 
 
Rasio =    = 0,361 
 
Profil Kanal di sumbu mayor , berdasarkan analisa 
penampang badan kompak dan sayang non 
kompak/langsing. 
- Tekuk Torsi Lateral 
Mn = 11284111,91 Nmm 
- Tekuk Lokal Sayap Tekan 
Untuk penampang dengan sayap non kompak 
Mp = 11757792 Nmm 
 
λ   =  =   
   = 10,156 
λpf = 10,7 
λrf  =  = 
    
  Mp
LpLr
LpLb
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   = 28,284 
 
Mn= 
 
= 
= 11892953,4 Kgm 
 Mn diambil = 11271292 Kgm 
- Kontrol Kemampuan 
Berdasarkan DFBK 
Ru     < ϕRn 
3438125,9 Kgm  < 0,9 x 11271292 Kgm 
3438125,9 Kgm  < 10144163 (Memenuhi) 
 
Rasio =    = 0,339 
 
F. Kontrol Lendutan 
Bab 2.6.1 Persamaan 2.108 
Bab 2.6.1 Persamaan 2.109 
 
Qdx = 102,099 Kg/m = 1,021 N/mm  
Qdy = 58,947 Kg/m = 0,589 N/mm  
α = 30°  = 0,52 rad 
L = 3,6 m  = 3600 mm 
E = 200000 MPa 
Ix = 332 cm4  = 3320000 mm4  
Iy = 54 cm4  = 540000 mm4 
Px = 83,138 Kg = 831,384 N 
∆𝑥 =
5
384
𝑄𝑑𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝛼. 𝐿4
𝐸 𝐼𝑥
+
1
48
𝑃𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝛼. 𝐿3
𝐸 𝐼𝑥
 
∆𝑦 =
5
384
𝑄𝑑𝑦 𝑆𝑖𝑛 𝛼. (𝐿/3)4
𝐸 𝐼𝑦
+
1
48
𝑃𝑦 𝑆𝑖𝑛 𝛼. (𝐿/3)3
𝐸 𝐼𝑦
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

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pfrf
pf
xy SFMpMp


75,0








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7,10284,28
7,10156,10
)10.2,442507,010.117(10.117 366
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Py = 48,000 Kg = 480 N 
  = 3,966 mm 
  = 0,154 mm 
3,969 mm         ≤ 15 mm (Memenuhi )   
Jadi, profil yang digunakan adalah LLC 150.65.20.3,2 
dengan rasio tegangan  = 0,334 dan rasio lendutan = 0,265. 
4.2.2 Perhitungan Penggantung Gording 
 Data Perencanaan : 
Profil Gording   = LLC 150.65.20.3,2 
Berat Gording    = 7,51 kg/m 
Jarak Antar Gording (b)  = 1,2 m  
Bahan Penutup Atap  = Genteng 
Berat Genteng (Reng, Usuk Kayu)= 65 kg/m2 
Sudut Kemiringan Atap = 30ᵒ =0,52 rad 
Tekanan Tiup Angin  = 30 km/jam 
Jumlah Gording (n)  = 10 buah 
Jumlah Penggantung   = 1 buah 
Fy = 250 MPa    = 2500 kg/cm2 
Fu = 410 Mpa   = 4100 kg/cm2 
Jarak Antar Kuda-Kuda  = 3,6 m 
L1    = 1,8 m  
Beban Pekerja   = 100 kg 
Bentang Kuda-kuda  = 18 m 
Tinggi Atap   = 4,5 m  
Plafonf Kalsiboard  = 6,39 kg/m2  
Perisi Plafond Kalsiboard = 11,67 kg/m2 
∆𝑥 =
5
384
1,021 × 𝐶𝑜𝑠 30 × (3600)4
200000 × 3320000
+
1
48
 831,384 × 𝐶𝑜𝑠 30 × (3600)3
200000 × 3320000
 
∆𝑦 =
5
384
0,589 × 𝑆𝑖𝑛 30 × (3600/3)4
200000 × 540000
+
1
48
 480 × 𝑆𝑖𝑛 30 × (3600/3)3
200000 × 540000
 
√∆𝑥2 + ∆𝑦2 ≤
𝐿
240
 
√3,9662 + 0,1542 ≤
3600
240
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 Sketsa 
 Perhitungan Perencanaan   
A. Perhitungan Beban yang Ditumpu 
1. Beban Mati 
 Beban penutup atap = berat genteng x b 
  = 65 x 1,2 
  = 78 kg/m 
 Beban Plafond  = (plafond+pertisi)xb 
  = (6,39 +11,67)x1,2 
  = 21,67 kg/m 
 Berat Gording = 7,51 kg/m 
QD = berat penutup atap+berat plafond+berat gording 
 = 78 + 21,67 + 7,51 
 = 107,177 kg/m 
 Berat lain lain: 
10% QD = 10% x 107,177 
 = 10,717 kg/m 
 QD total = QD + Berat lain lain 
 = 107,177 + 10,717 
 = 117,894 kg/m 
 
 
Gambar 4. 25 Perencanaan Penggantung Gording 
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- Qdy  = Arah y (kg/m) 
 = QD total x sin α 
 = 117,894 x sin 30 
 = 58,947 kg/m 
2. Beban Hidup 
Beban Pekerja (Terpusat)  =100 kg 
Py = Arah y (kg) 
Py = P x sin α 
 = 100 x sin 30 
 =  50 kg   
B. Kombinasi Pembebanan 
1. 1,4D   = 1,4 (58,947) 
   = 82,526 kg 
2. 1,2D + 1,6L = 1,2 (58,947)+ 1,6 (50) 
   = 150,737 kg 
C. Kesetimbangan Gaya Vertikal 
N = n x qU 
 = 10 x 150,737 kg 
 = 1507,37 kg 
Arc tan b/L1 = Arc tan (1,2/1,8) 
 = 33,690 ° 
D. Gaya yang Disalurkan ke Kuda-kuda 
Pu  = T = N/sinθ 
 = 1507,37kg/(33,690 °) 
 = 2717,44 kg 
E. Kontrol Leleh 
Ag = Pu/(φ x Fy) 
 = 2920,208 kg/(0,9x2500 kg/cm2) 
 = 1,208 cm2 
F. Kontrol Putus 
Ø = 0,75 
U = 1 
Ag  = Pu/( ϕ x Fu x 0,75) 
 = 2717,44 kg /(0,9 x 4100 kg/cm2 x 0,75) 
 = 0,884 cm2 
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Dipakai Ag = 1,208 cm2 
d =  
 = 
 = 1,240 cm 
Diameter penggantung gording sebesar 1,4 cm 
A pakai >  A min   
1/4 x π x d2   > Ag      
1,54 cm2  > 0,88 cm2 
15,39 mm2   > 8,8 mm2 ( OK )  
G. Kekuatan Tarik 
Pn = Ag.fy 
 = 15,39 mm2 x 250 MPa 
 = 38485 N 
 = 3848,5 kg 
H. Kontrol Kemampuan 
Berdasarkan DFBK 
Ru  < ϕRn  
Bab 2.6.2 Poin 7 
2717,44 kg < 0,9 x 3848,5 kg 
2717,44 kg < 3463,606 kg  (Memenuhi) 
 
Rasio =  = 
 
  = 0,785  
Jadi, penggantung gording yang digunakan  Ø14 mm dan 
berjumlah 1 buah dengan rasio tegangan = 0,785.  
4.2.3 Perhitungan Ikatan Angin 
 Data Perencanaan  
Jarak antar Gording = 1,2 m 
Sudut Kemiringan Atap = 30 ° = 0,52 rad 
Kecepatan Angin Dasar = 30 km/jam 
Tinggi Kolom  = 1  m 
Jarak antar Kuda-kuda = 3,6 m 
Betang Kuda-kuda = 18 m  
Penutup Atap = Genteng 
 /4 Ag
 /208,14
Tn
Tu
 606,3463
44,2717
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Mutu Baja = BJ-41 
Fu = 250 MPa = 2500 kg/cm2 
Fy = 410 MPa= 4100 kg/cm2 
Koefisien Angin Tekan = 0,4 
b = 3 m 
 Sketsa  
 Perhitungan 
a. Perhitungan Pembebanan 
Tekanan Angin (W) = 0,53413 kg/m2 
Koefisien Angin (C) = 0,9 
Gaya yang bekerja akibat tiupan angin 
R = W.C.A 
b. Perhitungan Tinggi Bidang 
h1 = 1,00 = 1,00 m 
h2 = h1 + (1,50 x tg 30) = 1,87 m 
h3 = h1 + (4,50 x tg 30) = 3,60 m 
h4 = h1 + (7,50 x tg 30) = 5,33 m 
h5 = h1 + (9,00 x tg 30) = 6,20 m 
c. Perhitungan Luas Bidang 
Gambar 4. 26 Perencanaan Ikatan Angin 
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A1 = 0,5 (h1+h2) (3/2) = 2,15 m2 
A2 = 0,5 (h2+h3) (3) = 8,20 m2 
A3 = 0,5 (h3+h4) (3) = 13,39 m2 
A4 = 0,5 (h4+h5) (0/2) = 8,64 m2 
d. Perhitungan Gaya yang Bekerja 
R1 = 0,5 x 0,9 x 2,15 = 1,03 kg 
R2 = 0,5 x 0,9 x 8,20 = 3,94 kg 
R3 = 0,5 x 0,9 x 13,39 = 6,44 kg 
R4 = 0,5 x 0,9 x 17,29 = 8,31 kg 
RA  = 19,72 kg 
Menghitung gaya dalam yang terjadi pada batang 
diagonal (menggunakan metode ritter). Menghitung gaya 
dalam batang 1,2, dan 3 karena konstruksi simetris maka 
batang 4,5, dan 6 juga dapat diketahui. 
 
Sudut yang dibentuk ikatan angin: 
 
θ = tan-1 (3/3,6) 
θ = 40 ° 
 Batang 1: 
 ∑V  = 0 
 R-P1-S1 cos θ = 0 
   
 S1 =  
   
 S1 =  
 = 24,33 kg 
 
Nilai S1 = Pu = N = 24,33 kg 
cos
1PR 
40cos
03,172,19 
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e. Perencanaan Batang Tarik 
Hitung besar nilai Ag (Penampang Ikatan Angin) 
- Tinjauan terhadap leleh 
ϕ = 0,9 
Ag =  
 
 =  
 
 = 0,011 cm2 
- Tinjauan terhadap putus 
ϕ = 0,75 
U = 1 
Pu = ϕ Fu Ae 
 = ϕ Fu (U. Ag) 
 
Ag = 
 
 =   
 
 = 0,01 cm2 
f. Penampang Perlu Ikatan Angin 
Ag menentukan = 0,011 cm2 
   = 0,011 cm2 
 
d perlu  = 0,12 cm 
d pakai   = 1  cm 
Penampang pakai ikatan angin: 
Ag pakai =  
 
  = 
    
= 0,785 cm2 
  
Fy
Pu

 MPa
kg
4109,0
33,24
FuU
Pu
..
  MPa
kg
250175,0
33,24
2
4
1
d
2
4
1
d
 21
4
1

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g. Kontrol Kemampuan 
Ru = N/sin θ 
 = 24,33 kg/sin 40 
 = 38,00 kg 
Rn = Ag.fy 
 = 0,785 cm2 x 250 MPa 
 = 2898,12 kg 
Ru  ≤ ϕRn 
38,00 kg ≤ 0,9 x 2898,12 kg 
38,00 kg ≤ 2608,31 kg 
h. Stress Ratio 
≤ 1 
 
≤ 1 
 
0,013 ≤ 1 
Dari kedua diameter (r) tersebut, diambil yang terbesar dan 
yang dipasang haruslah sesuai dengan diameter yang tersedia 
di pasaran. Digunakan ikatan angin berdiameter 10 mm, 
dengan rasio tegangan adalah 0,013. 
4.2.4 Perhitungan Kuda-kuda 
 Data Perencanaan 
Mutu Baja  = BJ-41 
fy = 250 MPa  = 2500 kg/cm2 
fu = 410 MPa  = 4100 kg/cm2 
fr  = 70 MPa 
Penutup Atap  = Genteng 
Berat Genteng  = 65 kg/m2 
Jarak Kuda-kuda  = 3,6 m 
Sudut Kemiringan Atap  = 30 ° = 0,52 rad 
Jarak Antar Gording(Lb)  = 1,2 m 
Jarak Melintang  = 18 m 
E  = 200000 MPa 
Tegangan Ijin  = 2167 kg/cm2 
Rn
Ru
32,1043
00,38
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Profil Gording  = LLC 150.65.20.3,2 
Berat Gording  = 7,51 kg/m 
Rencana Profil Kuda-kuda 
WF 250.125.6.9 
Ag = 3766 mm2  Sx = 324 cm3 
r = 12 mm   Sy = 47 cm3 
W = 29,6 kg/m  tw = 6 mm 
Ix = 4050 cm4  tf   = 9 mm 
Iy = 294 cm4   A  = 250 mm 
ix = 10,4 cm   Bf = 125 mm 
iy = 2,79 
 OutPut SAP 
Pada portal As C Didapatkan nilai dari kombinasi yang 
paling menentukan terjadi pada kombinasi 
1,2D+1,6L+0,5W dengan hasil gaya aksial maksimal 
adalah:  
Gaya Tekan (Nu) = 7180,92 kg 
Momen (Mu) = 4094,72 kgm 
Gaya Geser (Vu) = 2330,5 kg 
Gambar 4. 27 Output SAP 2000 Gaya Tekan 
Gambar 4. 28 Output SAP 2000 Momen 
Gambar 4. 29 Output SAP 2000 Gaya Geser 
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 Perhitungan 
a. Cek Kelangsingan 
Sayap: 
 
λ =  =  
 
 = 6,94 
 
λp =  =  
 
 = 10,7 
λ = 6,94 < λp = 10,7  (Kompak) 
Badan :  
 
λ =  =   
 
 = 38,7 
 
λp =  =  
 
 = 106 
λ = 38,7  <  λp = 106 (Kompak) 
b. Periksa Momen Nominal Penampang 
Karena profil penampang kompak, maka tahanan 
momen nominal (Mn) sama dengan tananan nominal 
plastis (Mp). 
Mu  = 4094,72 kgm 
  = 40947200 Nmm 
 
Zx  =  
   
  = 
  = 351861 mm3 
f
f
t
B
2 92
125

fy
E
38,0
250
200000
38,0
w
f
t
tA )2(
6
)92(250 
fy
E
76,3
250
200000
76,3
 22
4
1
)(. fwff tdttdtb 
 2922506
4
1
)9250(9125 
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Mn  = Zx.fy 
   = 351861. 250 
  = 87965250 Nmm 
Mu    < ϕMn 
40947200 Nmm < 0,9 x 87965250 Nmm 
40947200 Nmm < 79168725 Nmm 
(Memenuhi) 
c. Kontrol Lentur 
Profil I melengkung di sumbu mayor dengan badan 
dan sayap profil kompak 
Cek Mn yang akan dihitung: 
ry =  =  
 
 = 27,94 mm 
 
Lp =  = 
 
 = 1390,88 mm 
G = 
 
  = 
   = 76923,1 ≈ 80000 
 J = 1/3(2btf3+(h-tf)tw3) 
  = 1/3(2(125(93))+(150-9)63) 
  = 78102 mm4 
 h0 = h-tf  = 250-9 
  = 241 mm 
 
 Cw =   = 2940000(2412)/4 
  = 4,269.1010 mm6 
 c = 1 
 
rts2  = 
Ag
Iy
3766
2940000
Fy
E
ry76,1
250
200000
)94,27(76,1
)1(2 v
E

)3,01(2
200000

4
2
0Iyh
Sx
CwIy
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  = 
 
  = 33,067 mm  
 
 rts =  
 
 
   
  =  
 
 
  =32,640 mm 
  
 Lr = 
    
  = 4218,019 mm 
 Lb = 1200 mm 
 Lp = 1390,88 mm 
 Cek Tekuk Torsi Lateral: 
 Lb ≤ Lp 
1200 mm < 1390,88 mm 
(Batas tekuk torsi lateral tidak boleh digunakan) 
 Lp ≤ Lb ≤ Lr 
1390,88 mm < 1200 mm < 4218,019 mm 
(Tidak Memenuhi) 
 Lb > Lr 
1200 mm > 4218,019 mm 
(Tidak Memenuhi)  
d. Momen Nominal Bentang Pendek 
Mnx = Zx × fy = 351861 × 250 
 = 8796,525 kgm 
Ø Mnx = Ø × Mnx = 0,9 × 8796,525 
 = 7916,873 kgm 
 









ff
w
f
tb
ht
b
6
1
112







)9)(125(
)6(250
6
1
112
125
22
7,0
76,6
7,0
95,1 














E
Fy
hS
Jc
hS
Jc
Fy
E
r
oxox
ts
3
104
10.324
10.269,410.294 
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Kontrol Kemampuan 
Berdasarkan DFBK 
Mu  < Ø Mn 
4094,72 kgm < 0,9 × 8796,525 
4094,72 kgm < 7916,873 kgm 
(Memenuhi) 
Rasio = Mu/ ØMn 
 = 4094,72 /7916,873 
 = 0,517  
e. Kontrol Geser 
 
   =  
  = 38,667 
  = 
  = 69,570 
  
 < 
 
38,667 < 69,570 (Memenuhi) 
maka nilai Cv = 1 
Sehingga: 
Vn = 0,6×fy×Aw×Cv 
 = 0,6×2500×(25×0,6) ×1 
 = 22500 kg 
Kontrol Kemampuan 
Berdasarkan DFBK 
Vu  < Ø Vn 
2330,5 kgm < 0,9 × 22500 
2330,5 kgm < 20250 kgm 
(Memenuhi) 
Rasio = Vu/ ØVn 
 = 2448,67/20250 
 = 0,115 
wt
h
6
232
fyEkv /10,1
)250/200000(510,1 
wt
h
fyEkv /10,1
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f. Kontrol Lendutan 
L = 1800 cm 
f ijin = L/360 
 = 1800/360 
 = 5 cm 
Dari hasil analisis SAP 2000 didapatkan lendutan 
batang sebesar, f =1,2 cm, sehingga: 
f  ≤ f ijin 
1,2 cm  ≤ 5 cm  (Memenuhi)  
Sehingga profil WF 250.125.6.9 mampu digunakan 
sebagai kuda-kuda. 
4.2.5 Perhitungan Kolom Pendek Baja  
 Data Perencanaan 
Mutu Baja  = BJ-41 
fy = 250 MPa  = 2500 kg/cm2 
fu = 410 MPa  = 4100 kg/cm2 
fr  = 70 MPa 
Penutup Atap  = Genteng 
Berat Genteng  = 65 kg/m2 
Jarak Kuda-kuda  = 3,6 m 
Sudut Kemiringan Atap  = 30 ° = 0,52 rad 
Jarak Antar Gording(Lb) = 1,2 m = 1200 mm 
Tinggi Kolom (L)  = 1,0 m = 1000 mm 
Jarak Melintang  = 18 m 
E  = 200000 MPa 
Tegangan Ijin  = 2167 kg/cm2 
Profil Gording  = LLC 150.65.20.3,2 
Berat Gording  = 7,51 kg/m 
Rencana Profil Kolom 
WF 250.125.6.9 
Ag = 3766 mm2  Sx = 324 cm3 
r = 12 mm   Sy = 47 cm3 
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W = 29,6 kg/m  tw = 6 mm 
Ix = 4050 cm4  tf   = 9 mm 
Iy = 294 cm4   A  = 250 mm 
ix = 10,4 cm   Bf = 125 mm 
iy = 2,79 
 OutPut SAP 
Pada portal As C Frame 411 didapatkan hasil gaya aksial 
maksimal adalah:  
Gaya Tekan (Pu) = 7149,72 kg  
 
M1 = 548,35 kgm 
M2 = 4327,75 kg 
H = 5672,74 kg 
Gambar 4. 30 Output SAP 2000 Gaya Aksial 
Gambar 4. 31 Output SAP 2000 Momen M1 
Gambar 4. 32 Output SAP 2000 Momen M2 
Gambar 4. 33 Output SAP 2000 Gaya Geser 
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 Perhitungan  
a. Menghitung Faktor Pembesaran Momen 
Karena struktur bergoyang, efek P-δ dianggap tidak ada 
karena momen akan mengakibatkan P-∆ 
∆H  = 0,001 m 
H  = 56727,4 N 
Pstory = Pu 
  = 71497,2 N 
RM  = 0,85  
 
Pe story= 
 
  = 
 
  = 48218290 N 
 
 
B2  = 
 
 
  = 1,0015 
Mr = B2.Mu 
 = 1,0015 × 43277500 Nmm 
 = 43341766,38 Nmm 
Pr = B2.Pu 
 = 1,0015 × 71497,2 N 
 = 71603,372 N 
b. Cek Kelangsingan 
- Sayap 
 
λ =  =  
 
 = 6,94 
 
λp= = 
H
HL
RM

mm
mmN
1
)1000(4,56727
85,0
f
f
t
B
2 92
125

fy
E
56,0
250
200000
56,0
1
1
1


Pestory
Pstory
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  = 15,839 
λ = 6,94 < λp  = 15,839  (Kompak) 
- Badan :  
 
λ = =   
 = 38,7 
 
λp =  =   
 
 = 42,1 
λ = 38,7 < λp  = 42,1  (Kompak) 
Karena penampang termasuk elemen kompak atau 
tidak langsing, maka perhitungan ditinjau berdasarkan 
tekuk lentur dan tekuk torsi-lentur saja. 
c. Tegangan Kritis Tekuk Lentur 
KL/r  = 1(1000)/27,9 
  = 35,8 
 
  = 
 
  = 133,219 
Karena KL/r= 35,8 <  = 133,219 , maka tekuk 
inelastis.  
Fe dihitung dengan cara: 
 
Fe = =   
 
 
   = 1536,520 MPa 
 
Fcr =  =  
 
   = 0,934 fy  
 
w
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d. Tegangan Kritis Tekuk-Torsi 
Untuk tekuk torsi-lentur profil simetri ganda, Fcr dapat 
dihitung dengan cara: 
 
Fe = 
 
dimana: 
Cw = Iyho2/4 
 = (294 ×104)(2412)/4 
 = 42689535000 mm6 
J = 1/3(2btf3+d’tw) 
 = 1/3(2(125)(93)+(232×6) 
 = 61214 mm4 
G = 77200 MPa 
Ix+Iy = 4050.104+294.104  
 = 4344.104 mm4 
Kolom dianggap jepit-jepit, maka nilai KzL = KL 
 
Fe = 
 
 = 2048,607 MPa 
 
Fcr =  =  
 
 = 0,950 fy 
e. Kuat Tekan Nominal 
Karena Fcr tekuk torsi-lentur > Fcr tekuk lentur, maka 
tekuk yang terjadi adalah tekuk lentur, sehingga kuat 
nominalnya: 
Pn = Fcr.Ag 
 = (0,934fy)( 3766) 
 = (0,934.250)(3766) 
 = 879517,941 N 
Pc = ϕPn 
 = 0,9 (879517,941 N) 
IyIx
GJ
KzL
ECw

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 = 791566,147 N 
f. Kuat Lentur Penampang pada Kondisi Plastis 
Zx = btf(d-tf)+0,25tw.h2 
 = 125(232-9)+0,25.6.2412 
 = 351861 mm3 
Mp = Zx.fy 
 = 351861×250 
 = 87965250 Nmm 
g. Cek Klasifikasi Profil 
- Sayap 
 
λ =  =  
 
 = 6,94 
 
λp= = 
 
  = 10,7 
λ = 6,94 < λp  = 10,7  (Kompak) 
- Badan :  
 
λ = =   
 = 38,7 
 
λp =  =   
 
 = 106,349 
λ = 38,7 < λp  = 106,349 (Kompak) 
h. Parameter Tekuk Torsi Lateral 
 
ry = = 
 
 = 27,9 mm 
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Lp =   = 
 
 = 1390,88 mm 
G = 77200 MPa 
J = 1/3(2btf3+d’tw) 
= 1/3(2(125)(93)+(232×6) 
= 61214 mm4 
 h0 = h-tf  = 250-9 
  = 241 mm 
 
 Cw =   = 2940000(2412)/4 
  = 4,269.1010 mm6 
 c = 1 
 
rts2  = 
 
  = 
 
  = 33,067 mm  
 
 rts =  
 
 
   
  =  
 
 
  =32,640 mm 
  
 Lr = 
    
  = 4162,292 mm 
 Lb = 1000 mm 
 Lp = 1390,88 mm 
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 Cek Tekuk Torsi Lateral: 
 Lb ≤ Lp 
1000 mm > 1390,88 mm 
(Batas tekuk torsi lateral tidak boleh digunakan) 
i. Momen Nominal 
Mn bentang pendek, dicari dengan kondisi leleh: 
Mn = Zx.fy 
 = 351861×250 
 = 87965250 Nmm 
j. Kuat Lentur Balok ditentukan oleh Kondisi Leleh 
ϕ = 0,9 
Mc = ϕ.Mn 
 = 0,9 (87965250 Nmm) 
 = 79168725 Nmm 
k. Menghitung Interaksi Gaya Aksial dan Momen Lentur 
Pr /Pc = 71603,372 N/791566,147 N 
 = 0,0905 < 0,2  
maka : 
 
    ≤ 1 
 
    ≤ 1 
 
    ≤ 1    
     
   0,593 ≤ 1 
(Memenuhi) 
Sehingga profil WF 250.125.6.9 mampu digunakan 
sebagai kolom. 
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4.2.6 Perhitungan Pelat Landas 
 Data Perencanaan : 
Dimensi Profil Baja = WF 250.125.6.9 
Dimensi Kolom Beton : 
b   = 450 mm 
h   = 450 mm 
fc’   = 30 MPa 
Mutu Baja  = BJ-41 
fy   = 250 MPa 
fu   = 410 MPa 
Baut pada angkur : 
Tipe Baut Angkur = A-325 
Diameter Baut  = 22 
Fnt   = 620 MPa  
Fnv   = 372 MPa 
Bab 2.6.6 Tabel 2.28 
 Output SAP 
Pu = 714972 kg 
Mu  = 548,35 kgm 
Vu = 5672,74 kg 
Gambar 4. 34 Output SAP 2000 Gaya Aksial 
Gambar 4. 35 Output SAP 2000 Momen 
Gambar 4. 36 Output SAP 2000 Gaya Geser 
140 
 
   
 
 Perhitungan 
1. Perencanaan Dimensi Pelat Landas 
Mencari luasan perlu: 
fc ‘ > Pu/A 
30 > 71497,2 / A 
A > 2383,24 mm2 
Apabila direncanakan dimensi pelat landas 
b pelat = 300 mm 
h pelat = 200 mm 
b x h = 300 x 200 
  = 60000 mm2 > 2383,24 mm2 
(Memenuhi) 
m = 41,5 mm 
2. Perhitungan Tebal Pelat Landas 
Tegangan yang terjadi di bawah pelat landas: 
fpu = 0,85 fc’ 
 = 0,85 (30) 
 = 25,5 MPa 
Modulus Penampang: 
S = 1/6(b×tp2) 
 = 1/6(300tp2) 
 = 50 tp2 
 
Gambar 4. 37  Rencana Pelat Landas 
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Sehingga tebal penampag yang dibutuhkan: 
fy > M/S 
fy > ½.fpu.m2/S 
250  > ½(25,5)(41,5)2/50tp2 
tp2 > ½(25,5)(41,5)2/250 
tp = 1,325 mm 
Dipakai tebal pelat landas 9 mm 
3. Perhitungan Angkur pada Pelat Landas 
Diameter Angkur = 16 mm 
Fnt  = 620 MPa 
Fnv  = 372 MPa 
 
Gambar 4. 38 Tegangan Angkur Akibat Reaksi Plat Landas 
ΣV = 0 
0 = T – P – 0,85 fc’b.a 
ΣM= 0 
0 = P. 108,5 + M – 0,85.fc’.a.b 
0 = (71497,2 × 108,50 )+(5483500)- 25,5 × a × 200 
(259-½a) 
0 = 7757446,2 + 5483500 – 1318350 a + 2550 a2 
0 = 13240946,2 – 1318350 a + 2550 a2 
a = 506,753 mm       V        a = 10,2 mm 
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Dipakai a = 10,2 mm 
0 = T – P – 0,85 fc’b.a 
0 = T – 71497,2 – 25,5.200.10,2 
T = 149879,1 N 
Didapatkan nilai tegangan tarik yang terjadi pada 
angkur sebesar 149879,1 N. 
- Untuk kuat tarik satu baut adalah: 
ϕRn = Fnt.Ab 
Bab 2.6.6 Persamaan 2.137 
dimana: 
Ab = 0,25πD²  
 = 0,25π(16)²  
 = 201,062 mm² 
ϕRn = 0,75 (620)(201,062) 
 = 93493,797 N 
Sehingga jumlah baut angkur yang dibutuhkan : 
n = Tu / ϕRn 
 = 149879,1 N / 93493,797 N 
 = 1,6 ≈ 2 
Didapatkan total kebutuhan angur yang dipasang 
untuk setiap sisinya adalah 2, sehingga untuk seluruh 
sisinya adalah 4 buah. 
- Perhitungan amgkur terhadap gaya geser  
Vu = 56727,4 n 
Tinjauan terhadap geser baut : 
ϕRn = Fnv.Ab 
Bab 2.6.6 Persamaan 2.136 
dimana: 
Ab = 0,25πD²  
 = 0,25π(16)²  
 = 201,062 mm² 
ϕRn = 0,75 (372)(201,062) 
 = 56096,278 N 
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Dikarenakan 4 angkur, maka total kaut geser angkur: 
4 × 56096,278 N = 224385,114 N > 56727,4 N 
(Memenuhi) 
4. Panjang Penyaluran Angkur 
Lh = Tu / n,0.75.fc’.db 
 = 149879,1 N / 1(0,75)(30)(16) 
 = 416.331 mm 
 = 450 mm 
5. Perencanaan Sambungan Las Sudut 
Apabila direncanakan : 
Tebal pelat = 15 mm 
Mutu logam pengisi = FE70xx 
Fexx = 490 MPa 
Tebal minimum las  = 6 mm 
Bab 2.6.6 Tabel 2.29 
Tebal maksimum las = 9 – 2 
 = 7 mm 
Bab 2.6.6 Poin 1.d 
Diambil las pakai = 7 mm 
Profil yang di las = WF 250.125.6.9 
Menghitung panjang las 
Lw = 2(A-2tf) 
 = 2 (250-2(9)) 
 = 464 mm 
Menghitung luas efektif  
Awe = Lw× tebal efektif 
 = 464×15 
 = 3248 mm2 
Tinjauan Ketahanan Las: 
- Ketahanan terhadap Las  
ϕRn = ϕ0,6 Fexx.Awe 
  = (0,75)(0,6)(490)(3248) 
  = 716184 N 
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- Ketahanan terhadap Bahan Dasar 
ϕRn = ϕ0,6.Fu.Awe 
  = (0,75)(0,6)(410)(3248) 
  = 599265 N 
Sehingga dipakai nilai ϕRn terkecil yaitu : 
ϕRn = 599256 N 
Kontrol  :    
ϕRn > Vu  
599256 N > 56727,4 N 
(Memenuhi) 
4.2.7 Perhitungan Sambungan 
Sambungan Balok-Kolom 
 Output SAP  
Vu = 2749,31 kg 
Mu = 4975,94 kgm 
 Perhitungan Sambungan 
1. Perencanaan Sambungan Baut 
- Data Perencanaan: 
Tipe Baut = A-325 
Fnt = 620 MPa 
Fnv = 373 MPa 
Bab 2.6.6 Tabel 2.28 
Gambar 4. 39 Output SAP 2000 Gaya Geser 
Sambungan Balok-Kolom 
Gambar 4. 40 Output SAP 2000 Momen 
Sambungan Balok-Kolom 
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Diameter Baut = 16 mm 
Diameter Lubang = 18 mm 
Jumlah Baut = 8 
Mutu Pelat Sambung= BJ-41 
fy = 250 MPa 
fu = 410 MPa 
Tebal Pelat Sambung= 10 mm 
Tinggi Pelat Tambah= 324 mm 
- Kontrol Jarak Spasi Baut 
Berdasarkan SNI 1729-2015 Pasal J3.3 dan J3.5a, 
dimana jarak spasi baut tidak boleh kurang dari 2 
2/3 db dan tidak boleh lebih dari 15tp namun tidak 
boleh melebihi 305 mm(untuk struktur yang dicat) 
Sehingga: 
 
  mm < S < 15 tp 
21,333 mm < S < 150 mm 
Sehingga diambil nilai S = 75,6 mm 
- Kontrol Jarak Tepi 
Berdasarkan SNI 1729-2015 Tabel J3.4M, jarak 
tepi minimum untuk baut dengan diameter 16 
adalah 22 mm. Dan berdasarkan Pasal J3.5 jarak 
maksimum dari pusat setiap baut ke tepi terdekat 
harus 12tp tetapi tidak boleh melebihi 150 mm 
Sehingga : 
22 mm < S1 < 12tp 
22 mm < S1 < 120 mm 
Diambil nilai S1 = 24,7 mm 
db
3
2
2
146 
 
   
 
 
a. Perhitungan Akibat Geser pada Baut 
- Tinjauan terhadap Geser Baut 
ϕRn = Fnv.Ab 
Bab 2.6.6 Persamaan 2.136 
dimana: 
Ab = 0,25πD²  
 = 0,25π(16)²  
 = 210,062 mm² 
ϕRn = 0,75 (372)(210,062) 
 = 74795,038 N 
- Tinjauan terhadap Tumpu Baut 
Rn = 1,2lc.t.Fu < 2,4d.t.Fu  
sehingga: 
1,2lc.t.Fu = 1,2(75,6)(10)(410) 
 = 371952,00 N 
2,4d.t.Fu = 2,4(16)(10)(410) 
 = 157440,00 N 
Maka dipili Rn = 157440,00 N 
Gambar 4. 41 Rencana Sambungan Balok-
Kolom 
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Dari tinjauan terhadap geser dengan tinjauan 
terhadap tumpu diambil nilai Rn terkecil: 
Rn = 74795,038 N 
ϕ = 0,75 
ϕRn  > Vu 
0,75(74795,038 N) > 27493,1 N 
56096,278 N > 27493,1 N 
(Memenuhi)      
b. Perhitungan Akibat Gaya Momen 
Mu = 49759400 Nmm 
- Mengitung Gaya tarik Akibat Momen 
Σdn2 = 268,92 +206,92+144,92 
  = 136110,8 mm2 
T1 = M.d1/ Σdn2 
 = (49759400)(268,9)/ 136110,8 
 = 98304,467 N 
T2 = M.d2/ Σdn2 
 = (49759400)(206,9)/ 136110,8 
 = 75638,506 N 
T3 = M.d3/ Σdn2 
 = (49759400)(144,9)/ 136110,8 
Gambar 4. 42 Rencana Susunan Baut Sambungan 
Balok-Kolom 
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 = 52972,545 N 
Dari perhitungan di atas maka nilai Tn yang 
dipakai adalah yang terbesar: 
Tn = 98304,467 N 
- Kekuatan Tarik Baut Dihitung 
ϕRn = Fnt.Ab 
Bab 2.6.6 Persamaan 2.137 
dimana: 
Ab = 0,25πD² 
  = 0,25π(16)²  
  = 201,062 mm² 
ϕRn = 0,75 (620)(201,062) 
 = 124658,396 N 
ϕRn  > Tu 
124658,396 N > 98304,467 N 
(Memenuhi) 
2. Perencanaan Sambungan Las Sudut 
Apabila direncanakan : 
Tebal pelat = 10 mm 
Mutu logam pengisi = FE70xx 
Fexx = 490 MPa 
Tebal minimum las  = 6 mm 
Bab 2.6.6 Tabel 2.29 
Tebal maksimum las = 10 – 2 
 = 8 mm 
Bab 2.6.6 Poin 1.d 
Diambil las pakai = 8 mm 
Profil yang di las = WF 250.125.6.9 
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- Menghitung panjang las 
Lw = 2(288,7-2(9))+2(124-2(9)) 
 = 753,4 mm 
Menghitung luas efektif  
Awe = Lw× tebal efektif 
 = 753,4 ×8 
 = 6027,2 mm2 
Tinjauan Ketahanan Las: 
- Ketahanan terhadap Las  
ϕRn = ϕ0,6 Fexx.Awe 
  = (0,75)(0,6)(490)(6027,2) 
  = 1328997,600 N 
- Ketahanan terhadap Bahan Dasar 
ϕRn = ϕ0,6.Fu.Awe 
  = (0,75)(0,6)(410)( 6027,2) 
  = 1112018,400 N 
Sehingga dipakai nilai ϕRn terkecil yaitu : 
ϕRn = 1112018,400 N 
Kontrol  :    
ϕRn  > Vu  
Gambar 4. 43 Rencana Las Sudut Sambungan 
Balok-Kolom 
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1112018,400 N > 27493,100 N 
(Memenuhi) 
Sambungan Balok-Balok 
 Output SAP  
 Vu = 2758,96 kg 
Mu = 4207,29 kgm 
 
 Perhitungan Sambungan 
1. Perencanaan Sambungan Baut 
- Data Perencanaan: 
Tipe Baut = A-325 
Fnt = 620 MPa 
Fnv = 373 MPa 
Bab 2.6.6 Tabel 2.28 
Diameter Baut = 16 mm 
Diameter Lubang = 18 mm 
Jumlah Baut = 8 
Mutu Pelat Sambung= BJ-41 
fy = 250 MPa 
fu = 410 MPa 
Tebal Pelat Sambung= 10 mm 
Tinggi Pelat Tambah= 181,4 mm 
Gambar 4. 45 Output SAP 2000 Momen 
Sambungan Balok-Balok 
Gambar 4. 44 Output SAP 2000 Gaya Geser 
Sambungan Balok-Balok 
 
151 
 
 
 
- Kontrol Jarak Spasi Baut 
Berdasarkan SNI 1729-2015 Pasal J3.3 dan J3.5a, 
dimana jarak spasi baut tidak boleh kurang dari 2 
2/3 db dan tidak boleh lebih dari 15tp namun tidak 
boleh melebihi 305 mm.Sehingga: 
 
  mm < S < 15 tp 
21,333 mm < S < 150 mm 
Sehingga diambil nilai S = 75,6 mm 
- Kontrol Jarak Tepi 
Berdasarkan SNI 1729-2015 Tabel J3.4M, jarak 
tepi minimum untuk baut dengan diameter 16 
adalah 22 mm. Dan berdasarkan Pasal J3.5 jarak 
maksimum dari pusat setiap baut ke tepi terdekat 
harus 12tp tetapi tidak boleh melebihi 150 mm 
Sehingga : 
22 mm < S1 < 12tp 
22 mm < S1 < 120 mm 
 Diambil nilai S1 = 24,7 mm 
 
 
db
3
2
2
Gambar 4. 46 Rencana Sambungan Balok-Balok  
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a. Perhitungan Akibat Geser pada Baut 
- Tinjauan terhadap Geser Baut 
ϕRn = Fnv.Ab 
Bab 2.6.6 Persamaan 2.136 
dimana: 
Ab = 0,25πD²  
 = 0,25π(16)²  
 = 210,062 mm² 
ϕRn = 0,75 (372)(210,062) 
 = 74795,038 N 
- Tinjauan terhadap Tumpu Baut 
Rn = 1,2lc.t.Fu < 2,4d.t.Fu  
sehingga: 
1,2lc.t.Fu = 1,2(75,6)(10)(410) 
 = 371952,00 N 
2,4d.t.Fu = 2,4(16)(10)(410) 
 = 157440,00 N 
Maka dipili Rn = 157440,00 N 
Dari tinjauan terhadap geser dengan tinjauan 
terhadap tumpu diambil nilai Rn terkecil: 
Rn = 74795,038 N 
ϕ = 0,75 
ϕRn  > Vu 
0,75(74795,038 N) > 27589,6 N 
56096,278 N > 27589,6 N 
(Memenuhi)  
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b. Perhitungan Akibat Gaya Momen 
 Mu = 42072900 Nmm 
- Mengitung Gaya tarik Akibat Momen 
Σdn2 = 268,92 +206,92+144,92 
  = 136110,8 mm2 
T1 = M.d1/ Σdn2 
 = (42072900)(268,9)/ 136110,8 
 = 83119,049 N 
T2 = M.d2/ Σdn2 
 = (42072900)(206,9)/ 136110,8 
 = 63954,375 N 
T3 = M.d3/ Σdn2 
 = (42072900)(144,9)/ 136110,8 
 = 44789,700 N 
Dari perhitungan di atas maka nilai Tn yang 
dipakai adalah yang terbesar: 
Tn = 83119,049 N 
- Kekuatan Tarik Baut Dihitung 
ϕRn = Fnt.Ab 
Bab 2.6.6 Persamaan 2.137 
Gambar 4. 47 Rencana Susunan Baut Sambungan 
Balok-Balok 
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dimana: 
Ab = 0,25πD² 
  = 0,25π(16)²  
  = 201,062 mm² 
ϕRn = 0,75 (620)(201,062) 
 = 124658,396 N 
ϕRn  > Tu 
124658,396 N > 83119,049 N 
(Memenuhi) 
2. Perencanaan Sambungan Las Sudut 
Apabila direncanakan : 
Tebal pelat = 10 mm 
Mutu logam pengisi = FE70xx 
Fexx = 490 MPa 
Tebal minimum las  = 6 mm 
Bab 2.6.6 Tabel 2.29 
Tebal maksimum las = 10 – 2 
 = 8 mm 
Bab 2.6.6 Poin 1.d 
Diambil las pakai = 8 mm 
Profil yang di las = WF 250.125.6.9 
Gambar 4. 48 Rencana Las Sudut 
Sambungan Balok-Balok 
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- Menghitung panjang las 
Lw = 2(288,7-2(9))+2(124-2(9)) 
 = 753,4 mm 
Menghitung luas efektif  
Awe = Lw× tebal efektif 
 = 753,4 ×8 
 = 6027,2 mm2 
Tinjauan Ketahanan Las: 
- Ketahanan terhadap Las  
ϕRn = ϕ0,6 Fexx.Awe 
  = (0,75)(0,6)(490)(6027,2) 
  = 1328997,600 N 
- Ketahanan terhadap Bahan Dasar 
ϕRn = ϕ0,6.Fu.Awe 
  = (0,75)(0,6)(410)(6027,2) 
  = 1112018,400 N 
Sehingga dipakai nilai ϕRn terkecil yaitu : 
ϕRn = 1281463,200 N 
Kontrol  :    
ϕRn  > Vu  
1112018,400 N > 27589,600 N 
(Memenuhi) 
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4.3 Pembebanan Struktur 
4.3.1 Pembebanan Pelat  
Pembebanan Struktur pelat merupakan komponen struktur 
sekunder dengan syarat mengalami kehancuran lebih awal 
daripada komponen struktur primer. Perhitungan komponen 
struktur pelat lantai atau pelat atap direncanakan, dibebankan dan 
dihitung sendiri. 
Pembebanan yang terdapat pada komponen struktur pelat 
disesuaikan dengan SNI 1727-2013 serta brosur-brosur yang ada 
dipasaran. Karena struktur pelat merupakan salah satu komponen 
sekunder maka direncanakan hanya menerima beban beban mati 
[DL] dan beban hidup [LL] dengan menggunakan kombinasi 
pembebanan yang sesuai dengan SNI 03-2847-2013 pasal 9.2.1, 
yaitu 1,2DL + 1,6LL. 
 Beban Mati pada Pelat Lantai 
Spesi per cm tebal (1cm ) = 21 kg/m²  
Berat Sendiri Pelat  = 288 kg/m² 
Keramik per cm tebal (1cm) = 16,5 kg/m² 
Pemipaan air bersih dan air kotor    = 25 kg/m² 
Plafond Kalsiboard 4.5(1.2mx2.4m) = 6,389  kg/m² 
Pertisi Plafond Kalsipart 8 (1.2mx2.4m =11,667 kg/m² 
Instalasi Listrik AC dll = 40 kg/m² 
Total Beban Mati Pelat Lantai = 408,556 kg/m² 
 Beban Mati pada Pelat Atap 
Berat Sendiri Pelat  = 288 kg/m² 
Pemipaan Air Bersih dan Air Kotor = 25 kg/m² 
Plafond Kalsiboard 4.5 (1.2mx2.4m) = 6,389 kg/m² 
Pertisi Plafond Kalsipart 8 (1.2mx2.4m) = 11,667 kg/m² 
Instalasi Listrik AC dll  = 40 kg/m² 
Total Beban Mati Pelat Atap  = 371,056 kg/m²  
 Beban Hidup pada Pelat Lantai 
- Beban Hidup Lantai 1 
Lobi      = 479  kg/m² 
Koridor Lantai 1    = 479  kg/m² 
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- Beban Hidup Lantai 2     
Ruang Kantor  = 240 kg/m² 
Ruang Rapat = 479 kg/m² 
Ruang lain-lain = 192  kg/m² 
Koridor Lantai 2 = 383 kg/m² 
- Beban Hidup Lantai 3 
Ruang Kuliah (R. Kelas) = 192 kg/m² 
Ruang lain lain = 192 kg/m² 
Koridor Lantai 3 = 383 kg/m² 
- Beban Hidup Lantai 4 
Laboratorium = 287 kg/m² 
Ruang lain lain = 192 kg/m² 
Koridor Lantai 4 = 383 kg/m² 
- Beban Hidup Lantai 5 
Laboratorium  = 287 kg/m² 
Ruang lain lain = 192 kg/m² 
Koridor Lantai 5  = 383 kg/m² 
- Beban Hidup Lantai 6 
Ruang Kuliah  = 192 kg/m² 
Ruang lain lain = 192 kg/m² 
Koridor Lantai 6 = 383 kg/m² 
- Beban Hidup Pelat Atap = 96 kg/m² 
 Beban Dinding 
Bata ringan citicon (600 kg/m³ x 0.1 m) = 60 kg/m² 
Plester D200 (20 kg/m²/10mm x 4 cm) = 80 kg/m² 
Acian NP S450 (3 kg/m²/2mm x 2 cm) = 6 kg/m² 
Total Beban Dinding 146 kg/m²  
Perhitungan : 
- Beban Dinding Lantai 1 = H1 x Total Beban Dinding 
   = 5,200 m x 146 kg/m² 
   = 759,200 kg/m’ 
- Beban Dinding Lantai 2 = H2 x Total Beban Dinding 
   = 4,2 m x 146 kg/m² 
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   = 613,200 kg/m’ 
- Beban Dinding Lantai 3 = H3x Total Beban Dinding 
   = 4,2 m x 146 kg/m² 
   = 613,200 kg/m’ 
- Beban Dinding Lantai 4 = H4 x Total Beban Dinding 
   = 4,2 m x 146 kg/m² 
   = 613,200 kg/m’ 
- Beban Dinding Lantai 5 = H5 x Total Beban Dinding 
   = 4,2 m x 146 kg/m² 
   = 613,200 kg/m’ 
- Beban Dinding Lantai 6 = H6 x Total Beban Dinding 
   = 4,2 m x 146 kg/m² 
   = 613,200 kg/m’ 
4.3.2 Pembebanan Tangga dan Bordes 
 Pembebanan Pelat Tangga 
- Beban Hidup Tangga 
Tangga dan Bordes 
   = 213,889 kg/m² 
 
- Beban Mati Tangga 
Spesi per cm tebal (1cm )  = 21 kg/m² 
Berat Sendiri Pelat    = 288 kg/m² 
Berat Sendiri Anak Tangga   = 94,5  kg/m² 
Keramik per cm tebal (1cm)   = 16,5 kg/m² 
Total Beban Mati Tangga   = 420 kg/m² 
- Beban Dinding (Ralling) 
Bata ringan citicon (600 kg/m³ x 0.1 m) =60 kg/m² 
Plester D200 (20 kg/m²/10mm x 4 cm)  = 80 kg/m² 
Acian NP S450 (3 kg/m²/2mm x 2 cm)  = 6 kg/m² 
Total Beban Railling = 146 kg/m² 
Tinggi Dinding = 1 m 
 
mm
kg
8,18,3
11133


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Perhitungan: 
Total Beban Railing x Tinggi Dinding  
= 146 kg/m² x 1 m   = 146 kg/m' 
Di jadikan Beban Titik Tiap Anak Tangga 0,3 m 
= 146 kg/ m' x 0,3 m  = 43,8 kg  
 Pembebanan Pelat Bordes 
- Beban Hidup Bordes 
Tangga dan Bordes   = 133      kg 
    = 213,889 kg/m² 
 
- Beban Mati (Bordes) 
Spesi per cm tebal ( 1cm )  = 21 kg/m² 
Berat Sendiri Pelat   = 288 kg/m² 
Keramik per cm tebal (1cm) = 16,5 kg/m² 
Total Beban Mati Bordes  = 325,5 kg/m² 
- Beban Dinding (Ralling) 
Bata ringan citicon (600 kg/m³ x 0.1 m) = 60 kg/m² 
Plester D200 (20 kg/m²/10mm x 4 cm) = 80 kg/m²  
Acian NP S450 (3 kg/m²/2mm x 2 cm) = 6 kg/m²  
Total Beban Railling = 146  kg/m² 
Total Beban Railing x Tinggi Dinding  
= 146 kg/m² x 1 m    = 146 kg/m' 
Di jadikan Beban Titik Tiap Anak Tangga 0,6 m 
= 146 kg/ m' x 0,6 m = 87,6 kg 
4.3.3 Pembebanan Angin 
Berdasarkan pembebanan angin SNI 1727-2013, terdapat 
empat prosedur dalam menentukan beban angin untuk SPBAU 
(Sistem Penahan Beban Angin Utama). Prosedur tersebut antara 
lain: Prosedur pengarah untuk bangunan dari semua ketinggian, 
prosedur amplop untuk bangunan bertingkat rendah, prosedur 
pengarah untuk perlengkapan bangunan, dan prosedur 
terowongan angin. 
mm
kg
8,18,3
11133


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Berikut perhitungan pembebanan angin untuk bangunan 
gedung ini: 
 Data Perencanaan  
Fungsi Bangunan = Gedung Perkuliahan 
Tinggi Bangunan = 32,52 m 
Panjang Bangunan = 27,6 m 
Lebar Bangunan = 18 m 
Tinggi Lantai = 4,2 m 
 Kategori Bangunan Gedung 
Termasuk bangunan tertutup karena tidak memenuhi 
persyaratan untuk bangunan gedung terbuka atau tertutup 
sebagian. 
 Perhitungan: 
a. Kategori Resiko Bangunan Gedung 
Berdasarkan fungsi bangunan sebagai Gedung 
Perkuliahan, bangunan termasuk dalam kategori resiko 
IV.  
Bab 2.3.3 Tabel 2.1  
b. Kecepatan Angin Dasar 
Sesuai prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika  
V = 30 km/jam 
= 8,333 m/s 
c. Parameter Beban Angin 
Faktor angin    
Kd = 0,85 
 Bab 2.3.3 Tabel 2.2 
Kategori eksposur 
Exposur = B 
  Bab 2.3.3 Poin 3.(b) 
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Faktor topografi    
Kzt = 1  
Bab 2.3.3 Poin 3.(c) dan Tabel 2.3 
Faktor efek tipuan angin    
G  = 0,85  
Bab 2.3.3 Poin 3.(d) 
Klasifikasi ketertutupan 
Termasuk Bangunan tertutup 
Bab 2.3.3 Poin 3.(e) 
Koefisien Tekanan Internal   
Gcpi = 0,18 
= -0,18  
Bab 2.3.3 Poin 3.(f) dab Tabel 2.4 
d. Koefisien Ekspour Tekanan Velositas 
z = 19,512      
α = 7      
Zg = 365,76 m 
   Bab 2.3.3 Poin 4 dan Tabel 2.5  
Koefisien Eksposur Kh  
Interpolasi z (m)    
  
    
 
 
Kh =  
 
Kh = 0,868  
  
Koefisien Eksposur Kz 
Kz = 
   Bab 2.3.3 Poin 4 Persamaan 2.3 
18 0,85 
19,512 Kh 
21,3 0,89 









 )85,089,0(
183,21
18512,19
85,0
 zgz a/01,2
/2
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Kz = 2,01 (19,512/365,76)2/7   
 = 0,869   
e. Tekanan Velositas 
qz =  
Bab 2.3.3 Poin 5 Persamaan 2.5 
qz = 0,613 x 0,869 x 1 x 0,85 x 69,444 
 = 31,479 N/m2 
 = 3,148 Kg/m2 
 
qh = 
   Bab 2.3.3 Poin 5 Persamaan 2.5 
qh = 0,613 x 0,868  x 1 x 0,85 x 69,444 
 = 31,419 N/m2 
 = 3,142 Kg/m2 
f. Koefisien Tekanan Eksternal 
L = Dimensi horizontal bangunan gedung, diukur tegak 
lurus terhadap arah angin 
= 27,6 m     
B = Dimensi horizontal bangunan gedung, diukur sejajar 
terhadap arah angin 
= 18 m 
Koefisien tekanan dinding (Cp) 
Tabel 4. 1 Koefisien Tekanan Dinding 
Permukaan L/B Cp q 
Dinding sisi angin 
datang 
0,652 0,8 qz 
Dinding sisi angin pergi 0,652 -0,5 qh 
Dinding tepi 0,652 -0,7 qh 
   
 
2613,0 KzKztKdV
2613,0 KhKztKdV
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g. Tekanan Angin 
p = qGCp – qi(GCpi) 
Bab 2.3.3 Poin 7 Persamaan 2.6 
 Dinding sisi angin datang 
p = qGCp – qi(GCpi) 
 = 3,148x0,85x0,8-(0x0,18) 
= 2,141 Kg/m2 
 Dinding sisi angin pergi 
p = qGCp – qi(GCpi) 
 = 3,142x0,85x(-0,5)-(0x0,18) 
= -1,335 Kg/m2 
 Dinding tepi 
p = qGCp – qi(GCpi) 
 = 3,142x0,85x(-0,7)-(0x0,18) 
= -1,869 Kg/m2 
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Tabel 4. 2 Beban Angin per Kolom 
Permukaan 
Letak 
Kolom 
Bentang 
Dinding 
Beban 
Angin 
(kg/m) 
Dinding di 
sisi angin 
datang 
(depan) 
A (Tepi) 2,4 4,49 
B 6 12,84 
C 5,4 11,56 
D 5,4 11,56 
E 6 12,84 
F (Tepi) 2,4 4,49 
Dinding di 
sisi angin 
pergi 
(belakang) 
A (Tepi) 2,4 4,49 
B 6 6,31 
C 5,4 5,68 
D 5,4 5,68 
E 6 6,31 
F (Tepi) 2,4 4,49 
Dinding di 
sisi angin 
pergi 
(samping 
kiri & 
kanan) 
1 (Tepi) 4,8 8,97 
2 5,4 5,68 
3 5,4 5,68 
4 (Tepi) 4,8 8,97 
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4.3.4 Pembebanan Gempa 
Pada perhitungan beban gempa struktur, ada beberapa 
faktor yang perlu diperhatikan, termasuk pengecekan terhadap 
kategori gedung tersebut. Perhitungan beban gempa dilakukan 
dengan cara Statik Ekivalen. 
Berikut perhitungan pembebanan beban gempa : 
a. Klasifikasi Situs  
Jenis kategori tanah dibedakan menjadi 3, yaitu tanah keras, 
tanah sedang, dan tanah lunak. Jenis tanah yang digunakan 
merupakan Tanah Sedang berdasarkan perhitungan 
menggunakan perhitungan data tanah SPT seperti berikut : 
Tabel 4. 3 Perhitungan Klasifikasi Situs 
 di Ni 
 
        
d1 3 4,00 0,750 
d2 4,5 23,33 0,193 
d3 1,5 32 0,047 
d4 6,5 34,5 0,188 
d5 2,5 47 0,053 
d6 5,5 42 0,131 
d7 6,5 50 0,130 
∑ 30   1,492 
𝑁 =
∑ 𝑑𝑖𝑛𝑖=1
∑
𝑑𝑖
𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1
 
𝑁 = 20,103 
Bedasarkan perhitungan di atas, nilai N̅ = 20,103 maka 
tergolong dalam situs SD (tanah sedang) karena 1 > N̅ > 50. 
Bab 2.3.4 Tabel 2.11 
 
 
𝑑𝑖
𝑁𝑖
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b. Faktor Percepatan Batuan Dasar 
Parameter S1 (percepatan batuan dasar pada perioda pendek) 
dan Ss (percepatan batuan dasar pada perioda 1 detik) harus 
ditetapkan masing-masing dari respons spektral percepatan 
0,2 detik dan 1 detik dalam peta gerak tanah seismik dengan 
kemungkinan 10 persen terlampaui dalam 50 tahun (MCER, 
10 persen dalam 50 tahun), dan dinyatakan dalam bilangan 
desimal terhadap percepatan gravitasi. 
Diperoleh nilai : 
Ss = 0,25 g 
Bab 2.3.4 Gambar 2.2  
S1  = 0,05 g 
Bab 2.3.4 Gambar 2.3  
c. Faktor Koefisien Situs (Fa, Fv) dan Parameter Respon (SMS, 
SM1) 
Ss = 0,25 maka nilai Fa = 1,6 
Bab 2.3.4 Tabel 2.12  
S1 = 0,05 maka nilai Fv = 2,4 
Bab 2.3.4 Tabel 2.13  
Parameter spektrum respons percepatan pada perioda 
pendek (SMS)  
SMS = Ss. Fa 
Bab 2.3.4 Persamaan 2.6 
SMS = 0,25 x 1,6 
 = 0,400 
Parameter spektrum respons percepatan pada perioda 1 (SM1) 
SM1 = S1.Fv 
Bab 2.3.4 Persamaan 2.7 
SM1 = 0,05 x 2,4 
 = 0,120 
d. Parameter Percepatan Desain (SD1, SDs) 
Parameter percepatan spektral desain untuk perioda pendek 
(SDs) 
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SDS = 
2
3
 SMS    
Bab 2.3.4 Persamaan 2.8 
SDS  = 
2
3
 (0,400) 
 = 0,267 
Parameter percepatan spektral desain untuk perioda 1 detik 
(SD1) 
SD1 = 
2
3
 SM1        
Bab 2.3.4 Persamaan 2.9 
 SD1 = 
2
3
 (0,120) 
  =  0,080 
e. Faktor Keutamaan Gempa (I) 
Gedung ini termasuk dalam kategori risiko IV dan 
didapatkan faktor keutamaan gempa (Ie) = 1,5 
Bab 2.3.4 Tabel 2.10 
f. Menentukan Kategori Desain Seismik (KDS) 
Karena nilai SDS didapatkan sebesar 0,267, dan gedung 
memiliki kategori risiko IV, maka gedung ini tergolong 
dalam kategori desain seismik C. 
Bab 2.3.4 Tabel 2.14 
Karena nilai SD1 didapatkan sebesar 0,080, dan gedung 
memiliki kategori risiko IV, maka gedung ini tergolong 
dalam kategori desain seismik C. 
Bab 2.3.4 Tabel 2.14 
Maka termasuk dalam KDS C, sehingga bisa dihitung 
dengan metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 
(SRPMM). 
g. Menentukan Parameter Struktur (nilai R, dan Cd) 
Karena bangunan beton dengan menggunakan sistem rangka 
pemikul momen menengah maka nilai R= 5, sedangkan nilai 
Cd =   
Bab 2.3.4 Tabel 2.16 
 
2
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h. Perioda Fundamental Pendekatan (Ta) 
Ta = Ct.hnx 
dimana: 
Koefisien Ct = 0,0466 (karena rangka beton pemikul 
momen) 
Koefisien x = 0,9  
hn  = 32,52 m 
Sehingga : 
Ta = (0,0466)(32,520,9) 
 = 1,070 
i. Koefisien Respon Seismik (Cs) 
 
Cs =  
Bab 2.3.4 Persamaan 2.14 
     
Cs =  
 
Cs = 0,0800 
Nilai Cs tidak perlu melebihi: 
 
Cs maks =  
 
Cs maks = 
 
CS maks= 0,0224 
Nilai Cs tidak boleh kurang dari: 
Cs min = 0,044SDSI   ≥ 1 
 = 0,044(0,267)(1,5) ≥ 1 
 = 0,018   ≥ 1 (Oke) 
 
 
 
 




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

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I
R
SDS





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



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267,0
 
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RT
SD1


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
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5070,1
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j. Menentukan Berat Per Lantai (W) 
 Tabel 4. 4 Berat Struktur Per Lantai 
k. Menentukan Beban Geser Dasar Seismik (V) 
V = Cs.Wt 
dimana: 
Cs = 0,0224 
maka : 
V = 0,0224 x 4.065.003,467kg 
 = 91190,7 kg 
l. Menentukan Eksentrisitas Bangunan 
Eksentrisitas suatu bangunan dihitung dari jumlah dan letak 
kolom per lantainya. Data yang kita perlukan yakni luas 
penampang kolom, serta letak kolom dalam bentuk jarak ke 
sumbu x ataupun sumbu y. 
 
 
 
Rekapitulasi Berat Bangunan 
 Ketinggian (m) 
Berat Total 
(kg) 
W0 0,00 5.184,0000 
W1 0,50 208.454,2463 
W2 5,70 729.588,3345 
W3 9,90 697.009,0755 
W4 14,10 715.029,3255 
W5 18,30 695.978,1255 
W6  22,50 655.610,7255 
W7 26,70 280.008,8473 
W8 29,70 63.637,1698 
W9 32,7 14.503,6165 
Berat Total (Wt) 4.065.003,467 
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Tabel 4. 5 Kekakuan Kolom 
Kolom 
No 
Ty
pe 
  Berat Xo Yo W.x W.y Xa Ya 
    b h (W) (X) (Y)     
  (m) (m) (kg) (m) (m) (kg.m) (kg.m) (m) (m) 
1 
K 
60/
60 
0,6 0,6 3629 3,6 3,6 13064 13064 
17,4 12,6 
2 0,6 0,6 3629 8,4 3,6 30482 13064 
3 0,6 0,6 3629 15,6 3,6 56609 13064 
4 0,6 0,6 3629 19,2 3,6 69673 13064 
5 0,6 0,6 3629 26,4 3,6 95800 13064 
6 0,6 0,6 3629 31,2 3,6 113219 13064 
7 0,6 0,6 3629 3,6 10,8 13064 39191 
8 0,6 0,6 3629 8,4 10,8 30482 39191 
9 0,6 0,6 3629 15,6 10,8 56609 39191 
10 0,6 0,6 3629 19,2 10,8 69673 39191 
11 0,6 0,6 3629 26,4 10,8 95800 39191 
12 0,6 0,6 3629 31,2 10,8 113219 39191 
13 0,6 0,6 3629 3,6 14,4 13064 52255 
14 0,6 0,6 3629 8,4 14,4 30482 52255 
15 0,6 0,6 3629 15,6 14,4 56609 52255 
16 0,6 0,6 3629 19,2 14,4 69673 52255 
17 0,6 0,6 3629 26,4 14,4 95800 52255 
18 0,6 0,6 3629 31,2 14,4 113219 52255 
19 0,6 0,6 3629 3,6 21,6 13064 78382 
20 0,6 0,6 3629 8,4 21,6 30482 78382 
21 0,6 0,6 3629 15,6 21,6 56609 78382 
22 0,6 0,6 3629 19,2 21,6 69673 78382 
23 0,6 0,6 3629 26,4 21,6 95800 78382 
24 0,6 0,6 3629 31,2 21,6 113219 78382 
171 
 
 
 
m. Gaya Gempa Per Lantai  
Tabel 4. 6 Gaya Gempa Per Lantai 
 
Tabel 4. 7 Gaya Gempa Per Lantai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lantai  hx Wx Wx. hx^k CVx Fi 
ex ey 
  m kg     kg 
W0 0 5.184,0000 0,00 0,000 0,0 
0,00 0,00 
W1 0,5 208.454,246 85548,1 0,001 59,2 0,98 0,93 
W2 5,7 729.588,334 6826400,6 0,052 4721,4 0,46 0,42 
W3 9,9 697.009,075 13260294,1 0,101 9168,7 0,42 0,20 
W4 14,1 715.029,325 21428023,4 0,162 14816,2 0,42 0,20 
W5 18,3 695.978,125 29157362,6 0,221 20160,5 0,42 0,20 
W6 22,5 655.610,725 35817617,0 0,272 24765,7 0,42 0,20 
W7 26,7 280.008,847 19060273,0 0,145 13179,0 0,23 0,12 
W8 29,7 63.637,169 4966949,4 0,038 3434,3 0,15 0,05 
W9 32,7 14.503,616 1281013,8 0,010 885,7 2,03 1,20 
Total 4.065.003,467 131885481,9       
Lantai  
Mx My 
  
W0 0,000 0,000 
W1 58,253 55,012 
W2 2185,029 2006,478 
W3 3886,160 1806,595 
W4 6279,855 2919,374 
W5 8545,073 3972,426 
W6 10496,976 4879,826 
W7 3094,536 1620,463 
W8 501,178 169,725 
Total 1801,971 1064,746 
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n. Gaya Gempa Per Kolom 
 
Tabel 4. 8 Gaya Gempa Per Kolom Lantai 0-Lantai 2 
No 
As x y 
Fx 
(Kg) 
Fy 
(Kg) 
Fx 
(Kg) 
Fy 
(Kg) 
Fx (Kg) Fy (Kg) 
  m m Lt 0 Lt 0 Lt 1 Lt 1 Lt 2 Lt 2 
1 As-A1 3,6 3,6 0,0 0,0 2,1 2,0 183,044 178,862 
2 As-B1 8,4 3,6 0,0 0,0 2,2 2,0 187,777 178,862 
3 As-C1 15,6 3,6 0,0 0,0 2,4 2,0 194,936 178,862 
4 As-D1 19,2 3,6 0,0 0,0 2,5 2,0 198,516 178,862 
5 As-E1 26,4 3,6 0,0 0,0 2,7 2,0 205,675 178,862 
6 As-F1 31,2 3,6 0,0 0,0 2,8 2,0 210,448 178,862 
7 As-A2 3,6 10,8 0,0 0,0 2,1 2,4 183,044 193,153 
8 As-B2 8,4 10,8 0,0 0,0 2,2 2,4 187,777 193,153 
9 As-C2 15,6 10,8 0,0 0,0 2,4 2,4 194,936 193,153 
10 As-D2 19,2 10,8 0,0 0,0 2,5 2,4 198,516 193,153 
11 As-E2 26,4 10,8 0,0 0,0 2,7 2,4 205,675 193,153 
12 As-F2 31,2 10,8 0,0 0,0 2,8 2,4 210,448 193,153 
13 As-A3 3,6 14,4 0,0 0,0 2,1 2,6 183,044 200,299 
14 As-B3 8,4 14,4 0,0 0,0 2,2 2,6 187,777 200,299 
15 As-C3 15,6 14,4 0,0 0,0 2,4 2,6 194,936 200,299 
16 As-D3 19,2 14,4 0,0 0,0 2,5 2,6 198,516 200,299 
17 As-E3 26,4 14,4 0,0 0,0 2,7 2,6 205,675 200,299 
18 As-F3 31,2 14,4 0,0 0,0 2,8 2,6 210,448 200,299 
19 As-A4 3,6 21,6 0,0 0,0 2,1 3,0 183,044 214,590 
20 As-B4 8,4 21,6 0,0 0,0 2,2 3,0 187,777 214,590 
21 As-C4 15,6 21,6 0,0 0,0 2,4 3,0 194,936 214,590 
22 As-D4 19,2 21,6 0,0 0,0 2,5 3,0 198,516 214,590 
23 As-E4 26,4 21,6 0,0 0,0 2,7 3,0 205,675 214,590 
24 As-F4 31,2 21,6 0,0 0,0 2,8 3,0 210,448 214,590 
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Tabel 4. 9 Gaya Gempa Per Kolom Lantai 3-Lantai 4 
No As 
x y Fx (Kg) Fy (Kg) Fx (Kg) Fy (Kg) 
m m Lt 3  Lt 3  Lt 4  Lt 4  
1 As-A1 3,6 3,6 357,623 365,944 577,903 591,349 
2 As-B1 8,4 3,6 366,112 365,944 591,620 591,349 
3 As-C1 15,6 3,6 378,845 365,944 612,196 591,349 
4 As-D1 19,2 3,6 385,212 365,944 622,484 591,349 
5 As-E1 26,4 3,6 397,945 365,944 643,061 591,349 
6 As-F1 31,2 3,6 406,434 365,944 656,778 591,349 
7 As-A2 3,6 10,8 357,623 378,812 577,903 612,142 
8 As-B2 8,4 10,8 366,112 378,812 591,620 612,142 
9 As-C2 15,6 10,8 378,845 378,812 612,196 612,142 
10 As-D2 19,2 10,8 385,212 378,812 622,484 612,142 
11 As-E2 26,4 10,8 397,945 378,812 643,061 612,142 
12 As-F2 31,2 10,8 406,434 378,812 656,778 612,142 
13 As-A3 3,6 14,4 357,623 385,245 577,903 622,539 
14 As-B3 8,4 14,4 366,112 385,245 591,620 622,539 
15 As-C3 15,6 14,4 378,845 385,245 612,196 622,539 
16 As-D3 19,2 14,4 385,212 385,245 622,484 622,539 
17 As-E3 26,4 14,4 397,945 385,245 643,061 622,539 
18 As-F3 31,2 14,4 406,434 385,245 656,778 622,539 
19 As-A4 3,6 21,6 357,623 398,113 577,903 643,332 
20 As-B4 8,4 21,6 366,112 398,113 591,620 643,332 
21 As-C4 15,6 21,6 378,845 398,113 612,196 643,332 
22 As-D4 19,2 21,6 385,212 398,113 622,484 643,332 
23 As-E4 26,4 21,6 397,945 398,113 643,061 643,332 
24 As-F4 31,2 21,6 406,434 398,113 656,778 643,332 
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Tabel 4. 10 Gaya Gempa Per Kolom Lantai 5-Lantai 6 
 
No As  
x y Fx (Kg) Fy (Kg) Fx (Kg) Fy (Kg) 
m m  Lt 5 Lt 5  Lt 6  Lt 6  
1 As-A1 3,6 3,6 786,359 804,655 965,982 988,458 
2 As-B1 8,4 3,6 805,024 804,655 988,912 988,458 
3 As-C1 15,6 3,6 833,023 804,655 1023,305 988,458 
4 As-D1 19,2 3,6 847,022 804,655 1040,502 988,458 
5 As-E1 26,4 3,6 875,020 804,655 1074,896 988,458 
6 As-F1 31,2 3,6 893,686 804,655 1097,825 988,458 
7 As-A2 3,6 10,8 786,359 832,949 965,982 1023,215 
8 As-B2 8,4 10,8 805,024 832,949 988,912 1023,215 
9 As-C2 15,6 10,8 833,023 832,949 1023,305 1023,215 
10 As-D2 19,2 10,8 847,022 832,949 1040,502 1023,215 
11 As-E2 26,4 10,8 875,020 832,949 1074,896 1023,215 
12 As-F2 31,2 10,8 893,686 832,949 1097,825 1023,215 
13 As-A3 3,6 14,4 786,359 847,096 965,982 1040,593 
14 As-B3 8,4 14,4 805,024 847,096 988,912 1040,593 
15 As-C3 15,6 14,4 833,023 847,096 1023,305 1040,593 
16 As-D3 19,2 14,4 847,022 847,096 1040,502 1040,593 
17 As-E3 26,4 14,4 875,020 847,096 1074,896 1040,593 
18 As-F3 31,2 14,4 893,686 847,096 1097,825 1040,593 
19 As-A4 3,6 21,6 786,359 875,389 965,982 1075,350 
20 As-B4 8,4 21,6 805,024 875,389 988,912 1075,350 
21 As-C4 15,6 21,6 833,023 875,389 1023,305 1075,350 
22 As-D4 19,2 21,6 847,022 875,389 1040,502 1075,350 
23 As-E4 26,4 21,6 875,020 875,389 1074,896 1075,350 
24 As-F4 31,2 21,6 893,686 875,389 1097,825 1075,350 
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Tabel 4. 11 Gaya Gempa Per Kolom Lantai Atap 
No 
As x y Fx (kg) Fy (kg) 
 (m) (m) Lt. Atap Lt. Atap 
1 As-A1 3,6 3,6 349,747 358,680 
2 As-B1 8,4 3,6 355,429 358,680 
3 As-C1 15,6 3,6 363,953 358,680 
4 As-D1 19,2 3,6 368,215 358,680 
5 As-E1 26,4 3,6 376,738 358,680 
6 As-F1 31,2 3,6 382,420 358,680 
7 As-A2 3,6 10,8 349,747 364,603 
8 As-B2 8,4 10,8 355,529 364,603 
9 As-C2 15,6 10,8 376,738 364,603 
10 As-D2 19,2 10,8 382,420 364,603 
11 As-E2 26,4 10,8   
12 As-F2 31,2 10,8   
13 As-A3 3,6 14,4 349,747 367,564 
14 As-B3 8,4 14,4 355,429 367,564 
15 As-C3 15,6 14,4 376,738 367,564 
16 As-D3 19,2 14,4 382,420 367,564 
17 As-E3 26,4 14,4   
18 As-F3 31,2 14,4   
19 As-A4 3,6 21,6 349,747 373,487 
20 As-B4 8,4 21,6 355,429 373,487 
21 As-C4 15,6 21,6 363,953 373,487 
22 As-D4 19,2 21,6 368,215 373,487 
23 As-E4 26,4 21,6 372,476 373,487 
24 As-F4 31,2 21,6 376,353 373,487 
25 As-B1 8,74 3,6 355,832 358,680 
26 As-B'1 12,00 3,6 359,691 358,680 
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27 As-C1 15,60 3,6 363,953 358,680 
28 As-D1 19,20 3,6 368,215 358,680 
29 As-D'1 22,80 3,6 372,476 358,680 
30 As-E1 26,06 3,6 376,335 358,680 
31 As-B4 8,74 21,6 355,832 373,487 
32 As-B'4 12,00 21,6 359,691 373,487 
33 As-C4 15,60 21,6 363,953 373,487 
34 As-D4 19,20 21,6 368,215 373,487 
35 As-D'4 22,80 21,6 372,476 373,487 
36 As-E4 26,06 21,6 376,335 373,487 
 
Tabel 4. 12 Gaya Gempa Per Kolom Lantai Ruang Lift 
No As 
(X) (Y) Fx (Kg) Fy (Kg) 
(m) (m) Lt. R.Lift  Lt. R.Lift  
1 As-A1' 3,6 5,8 280,574 284,056 
2 As-A'1' 6,9 5,8 281,628 284,056 
3 As-E1 26,4 3,6 287,856 282,987 
4 As-F1 31,2 3,6 289,389 282,987 
5 As-E1' 26,4 7,2 287,856 284,737 
6 As-F1' 31,2 7,2 289,389 284,737 
7 As-A2 3,6 10,8 280,574 286,487 
8 As-B2 6,9 10,8 281,628 286,487 
9 As-E3 27,9 14,4 288,335 288,237 
10 As-F4 31,2 14,4 289,389 288,237 
11 As-E3' 27,9 19,4 288,335 290,668 
12 As-F4' 31,2 19,4 289,389 290,668 
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Tabel 4. 13 Gaya Gempa Per Kolom pada Atap Baja 
No As 
(X) (Y) Fx (Kg) Fy (Kg) 
(m) (m) Lt. R.Lift  Lt. R.Lift  
1 As-A1' 8,74 12,6 211,709 147,753 
2 As-A'1' 12,00 12,6 231,197 147,753 
3 As-E1 15,60 12,6 252,718 147,753 
4 As-F1 19,20 12,6 274,239 147,753 
5 As-E1' 22,80 12,6 295,760 147,753 
6 As-F1' 26,06 12,6 315,248 147,753 
 
o. Input Pada SAP 2000 
Setelah dipeoleh gaya gempa per kolom, maka gaya tersebut 
dimasukkan ke dalam program SAP 2000 dan diletakkan 
pada joint-joint. 
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4.4 Perhitungan Struktur Sekunder 
4.4.1 Perhitungan Penulangan Pelat 
Pelat / slab adalah bidang tipis yang menahan beban-
beban transversal melalui aksi lentur ke masing-masing 
tumpuan. Dalam design, gaya-gaya pada pelat bekerja menurut 
aksi satu arah dan dua arah. Jika perbandingan dari bentang 
panjang (Ly) terhadap bentang pendek (Lx) besarnya 2 kali 
lebar atau lebih, maka semua beban lantai menuju balok-balok 
sebagian kecil akan menyalur secara langsung ke gelagar. 
Sehingga pelat dapat direncanakan sebagai pelat satu arah (one 
way slab), dengan tulangan utama yang sejajar dengan gelagar 
dan tulangan susut dan suhu yang sejajar dengan balok-
balok.Sedangkan bila perbandingan dari bentang panjang (Ly) 
terhadap bentang pendek (Lx) besarnya lebih dari 2, maka 
seluruh beban lantai menyebabkan permukaan lendutan pelat 
mempunyai kelengkungan ganda. Beban lantai dipikul dalam 
kedua arah oleh empat balok pendukung pendukung 
disekelilingnya, dengan demikian, panel disebut pelat 2 arah 
(two way slab), dengan tulangan utama dipasang 2 arah yaitu 
searah sumbu x dan searah sumbu y, sedangkan tulangan susut 
dan suhu dipasang mengitari pelat tersebut. (Desain Beton 
Bertulang, oleh C.K.Wang dan C.G.Salmon Bab 16).  
Pelat direncanakan menerima beban berdasarkan SNI 
2847:2013 pasal 9.2.1, kombinasi pembebanan yang digunakan 
adalah: 
U  = 1,2 DL + 1,6 LL  
Dimana: 
U = Beban Ultimate Pelat 
DL = Beban Mati Pelat 
LL = Beban Hidup Pelat 
Perhitungan pelat ditinjau pada pelat lantai dan pelat 
atap.  
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4.4.1.1 Penulangan Pelat Lantai 
 Data Perencanaan 
fc' = 30 MPa 
h plat = 120 mm 
fy = 400 MPa 
Bentang pendek (ℓ𝑥) = 3600 mm 
Bentang panjang (ℓ𝑦) = 4800 mm 
Dimensi Balok = 35 cm / 50 cm 
Dimensi Kolom = 60 cm/60 cm 
β = 0,85 
φ = 0,9 
 Sketsa 
 Perhitungan Perencanaan 
a. Pembebanan 
Beban Mati: 
Spesi per cm tebal = 21  kg/m2 
Berat Sendiri Pelat = 288  kg/m2 
Keramik per cm tebal = 16,5 kg/m2 
Pemipaan air bersih dan air kotor = 25  kg/m2 
Plafond Kalsiboard  = 6,389  kg/m2 
Pertisi Plafond Kalsipart = 11,667 kg/m2 
Instalasi Listrik AC dll = 40  kg/m2 
q DL = 408,556 kg/m2 
Beban Hidup 
Gedung Pekuliahan(Koridor) = 383  kg/m2 
Gambar 4. 49 Pelat Lantai yang Ditinjau 
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Beban Ultimate 
q = 1,2 DL + 1,6 LL 
 = 1,2 (408,556 kg/m2) +1,6(383 kg/m2) 
 = 1103,067 kg/m2 
b. Perhitungan Momen 
Ly/Lx = 4,8/3,6 
 = 1,3  
Pelat dianggap terjepit penuh,sehingga besar momen-
momennya: 
Mlx = +0,001.q.lx2.X 
 = +0,001.1103,067 kg/m2.(3,62). 31 
 = +443,1683 kg.m 
 = +4431683 Nmm 
Mly = +0,001.q.lx2.X 
 = +0,001.1103,067 kg/m2.(3,62). 19 
 = +271,6193 kg.m 
 = +2716193 Nmm 
Mtx = +0,001.q.lx2.X 
 = +0,001.1103,067 kg/m2.(3,62). 69 
 = +986,4068 kg.m 
 = +9864068 Nmm 
Mty = +0,001.q.lx2.X 
 = +0,001.1103,067 kg/m2.(3,62). 57 
 = +814,8578 kg.m 
 = +8148578 Nmm 
c. Perhitungan Tulangan 
Tebal Manfaat Pelat 
o dx = tebal pelat – decking – ½ ∅ 
= 120 mm – 20 mm – ( ½ .10 mm) 
= 95 mm 
Tulangan Minimum dan Maksimum 
o ρmin =
1,4
fy
=
1,4
400
= 0,0035 
o ρb     =
0,85×fc′×β
fy
+
600
600+fy
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 = 
0,85×30×0,85
400
+
600
600+40
 
    = 0,0325 
o ρmax = 0,75 × ρb 
     = 0,75 x 0,03251 
    = 0,0244 
o m      =
fy
0,85×fc′
 
=
400
0,85 × 30
 
  = 15,686 
Kebutuhan Tulangan Tumpuan Arah X 
Mtx = 9864068 Nmm 
Mn     =
Mu
φ
 
 =  
   
 = 10960075,699 Nmm 
Rn      =
Mn
b × dx2
 
  
 =  
   
 = 1,214 
ρperlu =
1
m
× (1 − √
1 − 2. m. Rn
fy
) 
 
 =  
  
 = 0,0014 
Syarat :  
ρmin ≤ ρperlu ≤ ρmax 
0,0035 > 0,0031 <  0,0244 (Tidak Memenuhi) 
ρperlu dinaikkan 30% = 1,3 ρperlu 
  = 1,3 x 0,0031 







 

400
)214,1)(686,15(21
1
686,15
1
9,0
9864068
2951000
699,10960075

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  = 0,0040 < ρmin 
Maka digunakan ρmin = 0,0035 
As perlu = ρ × b × d 
  = 0,0040 x 1000 x 95 
  = 384,331 mm2 
Dicoba tulangan D10 - 200 
As pakai = 0,25 × π × d2 x (b/s) 
  = 0,25 x π x 102 x (1000/200) 
  = 392,699 mm2 
Syarat  : 
Aspakai >  Asperlu 
392,699 mm2 > 384,331 mm2  
(Memenuhi) 
Maka, digunakan tulangan D10-200. 
Kebutuhan Tulangan Tumpuan Arah Y 
Mtx = 8148578 Nmm 
Mn      =
Mu
φ
 
 =  
   
 = 9053975,578 Nmm 
Rn      =
Mn
b × dx2
 
  
 =  
   
 = 1,003 
ρperlu =
1
m
× (1 − √
1 − 2. m. Rn
fy
) 
 
 =  
  
 = 0,0026 
 







 

400
)003,1)(686,15(21
1
686,15
1
9,0
8148578
2951000
578,90553975

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Syarat: 
ρmin ≤ ρperlu ≤ ρmax 
0,0035 > 0,0026 < 0,0244   (Tidak Memenuhi) 
ρperlu dinaikkan 30% = 1,3 ρperlu 
  = 1,3 x 0,0026 
  = 0,0031 < ρmin 
Maka digunakan ρmin = 0,0035 
As perlu = ρ × b × d 
  = 0,0035 x 1000 x 95 
  = 332,500 mm2 
Dicoba tulangan D10 - 200 
As pakai = 0,25 × π × d2 x (b/s) 
  = 0,25 x π x 102 x (1000/200) 
  = 392,699 mm2 
Syarat : 
Aspakai >  Asperlu 
392,699 mm2 > 332,500 mm2  
(Memenuhi) 
Maka, digunakan tulangan D10-200. 
Kebutuhan Tulangan Lapangan Arah X 
Mtx = 4431683 Nmm 
Mn     =
Mu
φ
 
 =  
   
 = 4924091,981 Nmm 
Rn      =
Mn
b × dx2
 
  
 =  
   
 = 0,546 
ρperlu =
1
m
× (1 − √
1 − 2. m. Rn
fy
) 
9,0
4431683
2951000
492491

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 =  
  
 = 0,0014 
Syarat: 
ρmin ≤ ρperlu ≤ ρmax 
0,0035 > 0,0014 < 0,0244    (Tidak Memenuhi) 
ρperlu dinaikkan 30% 
ρ = 1,3 ρperlu 
 = 1,3 (0,0014) 
 = 0,0018 < ρmin 
Sehingga dipakai ρmin=0,0035 
As perlu = ρ × b × d 
 = 0,0035 x 1000 x 95 
 = 332,500 mm2 
Dicoba tulangan D10 - 200 
As pakai = 0,25 × π × d2 x (b/s) 
 = 0,25 x π x 102 x (1000/200) 
 = 392,699 mm2 
Syarat : 
Aspakai >  Asperlu 
392,699 mm2 > 332,500 mm2 (Memenuhi) 
Maka, digunakan tulangan D10-200. 
Kebutuhan Tulangan Lapangan  Arah Y 
Mtx = 2716193 Nmm 
Mn     =
Mu
φ
 
 =  
   
 = 3017991,859 Nmm 
Rn      =
Mn
b × dx2
 
  
 =  
   







 

400
)546,0)686,15(21
1
686,15
1
9,0
2716193
2951000
859,3017991

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 = 0,334 
ρperlu =
1
m
× (1 − √
1 − 2. m. Rn
fy
) 
 
 =  
  
 = 0,0008 
Syarat: 
ρmin ≤ ρperlu ≤ ρmax 
0,0035 > 0,0008 < 0,0244    (Tidak Memenuhi) 
ρperlu dinaikkan 30% 
ρ = 1,3 ρperlu 
 = 1,3 (0,0008) 
 = 0,0014 < ρmin 
Sehingga dipakai ρmin 
As perlu = ρ × b × d 
 = 0,0035 x 1000 x 95 
 = 332,500 mm2 
Dicoba tulangan D10 - 200 
As pakai = 0,25 × π × d2 x (b/s) 
 = 0,25 x π x 102 x (1000/200) 
 = 392,699 mm2 
Syarat  : 
Aspakai >  Asperlu 
392,699 mm2 > 332,500 mm2  
(Memenuhi) 
Maka, digunakan tulangan D10-200. 
d. Perhitungan Tulangan Susut 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 7.12.2.2, pelat 
yang menggunakan batang tulangan ulir atau tulangan 
kawat las mutu 420 menggunakan ρsusut = 0,0018. 
As susut perlu = ρsusut×h × b 
  = 0,0018 × 120 × 1000 
  = 216 mm2 







 

400
)334,0)(686,15(21
1
686,15
1
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Smax ≤ 5h  atau  Smax ≤ 450 mm 
Smax ≤ 600 mm atau  Smax ≤ 450 mm 
Direncanakan tulangan Ø8 
 
S = 
 
 = 
 
 = 232,710 mm 
S = 232,710 mm < 450 mm    
Spakai = 200 mm 
Tulangan susut yang dipakai Ø8-200. 
 
 
As pakai = 
 
   
  = 
   
  = 251,327 mm2   
Kontrol : 
As pakai   > As perlu 
251,327 mm2  > 216 mm2 
(Memenuhi)  
4.4.1.2 Penulangan Pelat Atap 
 Data Perencanaan 
fc' = 30 MPa 
h plat = 120 mm 
fy = 400 MPa 
Bentang pendek (ℓ𝑥) = 3600 mm 
Bentang panjang (ℓ𝑦) = 4800 mm 
Dimensi Balok = 35 cm / 50 cm 
Dimensi Kolom = 60 cm/60 cm 
β = 0,85 
φ = 0,9 
susutAs
bd 225,0 
216
1000.825,0 2
pakais
bd 225,0 
200
1000.825,0 2
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 Sketsa 
 Perhitungan Perencanaan 
a. Pembebanan 
Beban Mati: 
Spesi per cm tebal = 21  kg/m2 
Berat Sendiri Pelat = 288  kg/m2 
Keramik per cm tebal = 16,5 kg/m2 
Pemipaan air bersih dan air kotor = 25  kg/m2 
Plafond Kalsiboard  = 6,389 kg/m2 
Pertisi Plafond Kalsipart = 11,667 kg/m2 
Instalasi Listrik AC dll = 40  kg/m2 
q DL = 408,556 kg/m2 
Beban Hidup 
Gedung Pekuliahan(Koridor) = 96  kg/m2 
Beban Ultimate 
U = 1,2 DL + 1,6 LL 
 = 1,2 (408,556 kg/m2) +1,6(96 kg/m2) 
 = 643,867 kg/m2 
b. Perhitungan Momen 
Ly/Lx = 4,8/3,6 
 = 1,3  
Pelat dianggap terjepit penuh,sehingga besar momen-
momennya: 
Mlx = +0,001.q.lx2.X 
 = +0,001.643,867 kg/m2.(3,62). 31 
Gambar 4. 50 Pelat Atap yang Ditinjau 
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 = +258,6800 kg.m 
 = +2586800 Nmm 
Mly = +0,001.q.lx2.X 
 = +0,001.643,867 kg/m2.(3,62). 19 
 = +158,5459 kg.m 
 = +1585459 Nmm 
Mtx = +0,001.q.lx2.X 
 = +0,001.643,867 kg/m2.(3,62). 69 
 = +575,7718 kg.m 
 = +5757718 Nmm 
Mty = +0,001.q.lx2.X 
 = +0,001.643,867 kg/m2.(3,62). 57 
 = +475,6376 kg.m 
 = +4756376 Nmm 
c. Perhitungan Tulangan 
Tebal Manfaat Pelat 
o dx = tebal pelat – decking – ½ ∅ 
= 120 mm – 20 mm – ( ½ .10 mm) 
= 95 mm 
Tulangan Minimum dan Maksimum 
o ρmin =
1,4
fy
=
1,4
400
= 0,0035 
o ρb     =
0,85×fc′×β
fy
+
600
600+fy
 
  = 
0,85×30×0,85
400
+
600
600+40
 
     = 0,0325 
o ρmax    = 0,75 × ρb 
   = 0,75 x 0,0325 
   = 0,0244 
o m =
fy
0,85×fc′
 
=
400
0,85 × 30
 
  = 15,686 
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Kebutuhan Tulangan Tumpuan Arah X 
Mtx = 5757718 Nmm 
Mn     =
Mu
φ
 
 =  
   
 = 6397464,499 Nmm 
Rn      =
Mn
b × dx2
 
  
 =  
   
 = 0,709 
ρperlu =
1
m
× (1 − √
1 − 2. m. Rn
fy
) 
 
 =  
  
 = 0,0018 
Syarat :  
ρmin ≤ ρperlu ≤ ρmax 
0,0035 > 0,0018 < 0,0244 (Tidak Memenuhi) 
ρperlu dinaikkan 30% = 1,3 ρperlu 
  = 1,3 x 0,00118 
  = 0,0023 < ρmin 
Maka digunakan ρmin = 0,0035 
As perlu = ρ × b × d 
 = 0,0035 x 1000 x 95 
 = 332,500 mm2 
Dicoba tulangan D10 - 200 
As pakai = 0,25 × π × d2 x (b/s) 
 = 0,25 x π x 102 x (1000/200) 
 = 392,699 mm2 
 







 

400
)709,0)(686,15(21
1
686,15
1
9,0
5757718
2951000
499,6397464

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Syarat : 
Aspakai >  Asperlu 
392,699 mm2 > 332,500 mm2  
(Memenuhi) 
Maka, digunakan tulangan D10-200. 
Kebutuhan Tulangan Tumpuan Arah Y 
Mtx = 4756376 Nmm 
Mn      =
Mu
φ
 
 =  
   
 = 5284861,978 Nmm 
Rn      =
Mn
b × dx2
 
  
 =  
   
 = 0,586 
ρperlu =
1
m
× (1 − √
1 − 2. m. Rn
fy
) 
 
 =  
  
 = 0,0015 
Syarat: 
ρmin ≤ ρperlu ≤ ρmax 
0,0035 > 0,0015 < 0,0244  (Tidak Memenuhi) 
ρperlu dinaikkan 30% = 1,3 ρperlu 
  = 1,3 x 0,0015 
  = 0,0019 < ρmin 
Maka digunakan ρmin = 0,0035 
As perlu = ρ × b × d 
 = 0,0035 x 1000 x 95 
 = 332,500 mm2 







 

400
)586,0)(686,15(21
1
686,15
1
9,0
4756376
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978,5284861
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Dicoba tulangan D10 - 200 
As pakai = 0,25 × π × d2 x (b/s) 
 = 0,25 x π x 102 x (1000/200) 
 = 392,699 mm2 
Syarat : 
Aspakai >  Asperlu 
392,699 mm2 > 332,500 mm2  
(Memenuhi) 
Maka, digunakan tulangan D10-200. 
Kebutuhan Tulangan Lapangan Arah X 
Mtx = 2586801 Nmm 
Mn     =
Mu
φ
 
 =  
   
 = 2874223,181 Nmm 
Rn      =
Mn
b × dx2
 
  
 =  
  
 = 0,318 
ρperlu =
1
m
× (1 − √
1 − 2. m. Rn
fy
) 
 
 =  
  
 = 0,0008 
Syarat: 
ρmin ≤ ρperlu ≤ ρmax 
0,0035 > 0,0008 < 0,0244  (Tidak Memenuhi) 
ρperlu dinaikkan 30% 
ρ = 1,3 ρperlu 
 = 1,3 (0,0008) 







 

400
)318,0)(686,15(21
1
686,15
1
9,0
 2586801
2951000
 12874223,18

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 = 0,0010 < ρmin 
Sehingga dipakai ρmin=0,0035 
As perlu = ρ × b × d 
 = 0,0035 x 1000 x 95 
 = 332,500 mm2 
Dicoba tulangan D10 - 200 
As pakai = 0,25 × π × d2 x (b/s) 
 = 0,25 x π x 102 x (1000/200) 
 = 392,699 mm2 
Syarat : 
Aspakai >  Asperlu 
392,699 mm2 > 332,500 mm2  
(Memenuhi) 
Maka, digunakan tulangan D10-200. 
Kebutuhan Tulangan Lapangan  Arah Y 
Mtx = 1585459  Nmm 
Mn     =
Mu
φ
 
 =  
   
 = 1761620,659 Nmm 
Rn      =
Mn
b × dx2
 
  
 =  
   
 = 0,195 
ρperlu =
1
m
× (1 − √
1 − 2. m. Rn
fy
) 
 
 =  
  
 = 0,0005 
 







 

400
)195,0)(686,15(21
1
686,15
1
9,0
1585459 
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Syarat: 
ρmin ≤ ρperlu ≤ ρmax 
0,0035 > 0,0005 < 0,02438    (Tidak Memenuhi) 
ρperlu dinaikkan 30% 
ρ = 1,3 ρperlu 
 = 1,3 (0,0005) 
 = 0,0006 < ρmin 
Sehingga dipakai ρmin 
As perlu = ρ × b × d 
 = 0,0035 x 1000 x 95 
 = 332,500 mm2 
Dicoba tulangan D10 - 200 
As pakai = 0,25 × π × d2 x (b/s) 
 = 0,25 x π x 102 x (1000/200) 
 = 392,699 mm2 
Syarat  : 
Aspakai >  Asperlu 
392,699 mm2 > 332,500 mm2  
(Memenuhi) 
Maka, digunakan tulangan D10-200. 
d. Perhitungan Tulangan Susut 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 7.12.2.2, pelat 
yang menggunakan batang tulangan ulir atau tulangan 
kawat las mutu 420 menggunakan ρsusut = 0,0018. 
As susut perlu = ρsusut×h × b 
  = 0,0018 × 120 × 1000 
  = 216 mm2 
 
Smax ≤ 5h  atau  Smax ≤ 450 mm 
Smax ≤ 600 mm atau  Smax ≤ 450 mm 
Direncanakan tulangan Ø8 
 
S = 
 
 = 
susutAs
bd 225,0 
216
1000.825,0 2
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 = 232,710 mm 
S = 232,710 mm < 450 mm    
Spakai = 200 mm 
Tulangan susut yang dipakai Ø8-200. 
 
As pakai = 
 
   
  = 
   
  = 251,327 mm2   
Kontrol : 
As pakai   > As perlu 
251,327 mm2  > 216 mm2 
(Memenuhi)  
4.4.2 Perhitungan Penulangan Tangga dan Bordes 
4.4.2.1 Perhitungan Pelat Tangga 
 Data Perencanaan 
Mutu Beton (fc') = 30 Mpa 
BJ Tul. Lentur (fy) Geser = 400 Mpa 
BJ Tul. Lentur (fy) Lentur = 400 Mpa 
Tebal Rencana Plat Tangga= 0,15m = 150 mm 
Tebal Rencana Plat Bordes = 0,15 m = 150 mm 
Tinggi Injakan (t) = 17,5 cm 
Lebar Injakan (i) = 30 cm 
Panjang datar tangga = 3,3 m 
Tinggi Tangga = 4,2 m 
Tinggi Bordes = 2,1 m 
Lebar Bordes = 1,35 m 
Panjang Bordes = 3 m 
Tebal selimut beton = 30 mm 
b  =1000 mm 
β1 = 0,8 
pakais
bd 225,0 
200
1000.825,0 2
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Faktor reduksi (ø) = 0,9 
 Perhitungan 
a. Tinggi Efektif Pelat 
Direncankan ø = 12 mm 
dx = tebal pelat - selimut beton - 1/2ø 
 = 150 mm – 20 mm – ½ (12 mm) 
 = 114 mm 
dy = tebal pelat - selimut beton - ø- 1/2ø 
 = 150 mm – 20 mm – 12mm-½ (12 mm) 
 = 102 mm      
b. Tulangan Maksimum dan Minimum 
m =   = 
 
 = 15,686 
 
ρb =     
 
 =     
 = 0,033 
ρmax = 0,75 x ρb = 0,75 x 0,033 
 = 0,0035 
ρmin =  =  
 
 = 0,00035 
c. Tulangan Arah X (Sumbu Pendek) 
Diambil dari SAP 2000 dengan kombinasi 1,2D+1,6L 
M11 = Mux 
 = 972,574 kgm 
 = 9725744 Nmm 
 
Mn =  = 
 
 = 12157180 Nmm 
Rn =   = 
'85,0 fc
fy
)30(85,0
400






 fyfy
fc
600
600'85,0 1






 y600
600
400
)30)(85,0(85,0
fy
4,1
400
4,1
2
xdb
Mn
 21141000
12157180


Mu
8,0
9725744
196 
 
   
 
  = 0,935 
 
ρ perlu  = 
 
  = 
 
  = 0,0024    
Syarat: 
ρmin < ρ perlu < ρmax 
0,0035 < 0,0024    < 0,0244 
(Tidak Memenuhi) 
ρ perlu dinaikkan 30% 
ρ  =1,3 x ρ perlu  
  = 1,3 x 0,0024    
  = 0,0031 > ρmin   
(Tidak Memenuhi) 
Sehingga dipakia  ρmin = 0,0035 
As perlu = ρ pakai x b x d 
  = 0,0035 x 1000 x 114 
  = 357,00 mm2 
Dipakai tulangan D10-200 
As pakai  = 
 
  =  
   
  = 392,70 mm2 
Cek: 
As pakai    > As perlu 
392,70 mm2 > 357,00  mm2 
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan D10-200. 
 
 
 
 

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d. Tulangan Arah Y (Sumbu Panjang) 
Diambil dari SAP 2000 dengan kombinasi 1,2D+1,6L 
M22 = Muy 
 = 2391,1071 kgm = 23911071 Nmm 
 
Mn =  = 
 
 = 29888839 Nmm 
  
Rn =   = 
  
 =  2,872 
 
ρ perlu = 
 
  = 
 
  = 0,0076    
Syarat: 
ρmin < ρ perlu < ρmax 
0,0035 < 0,0076    < 0,0244 (Memenuhi) 
Sehingga ρ pakai = 0,0076    
As perlu  = ρ pakai x b x d 
  = 0,0076  x 1000 x 114 
  = 779,263 mm2 
Dipakai tulangan D13-150 
As pakai = 
 
  =  
  
  = 884,88 mm2 
Cek: 
As pakai    > As perlu 
884,88 mm2 > 779,263 mm2 (Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan D13-150. 
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4.4.2.2 Perhitungan Pelat Bordes 
 Data Perencanaan 
Mutu Beton (fc') = 30 Mpa 
BJ Tul. Lentur (fy) Geser = 400 Mpa 
BJ Tul. Lentur (fy) Lentur = 400 Mpa 
Tebal Rencana Plat Tangga= 0,15m = 150 mm 
Tebal Rencana Plat Bordes = 0,15 m = 150 mm 
Tinggi Injakan (t) = 17,5 cm 
Lebar Injakan (i) = 30 cm 
Panjang datar tangga = 3,3 m 
Tinggi Tangga = 4,2 m 
Tinggi Bordes = 2,1 m 
Lebar Bordes = 1,35 m 
Panjang Bordes = 3 m 
Tebal selimut beton = 30 mm 
b  =1000 mm 
β1 = 0,8 
Faktor reduksi (ø) = 0,9 
 Perhitungan 
a. Tinggi Efektif Pelat Bordes 
Direncankan ø = 12 mm 
dx = tebal pelat - selimut beton - 1/2ø 
 = 150 mm – 20 mm – ½ (12 mm) 
 = 114 mm 
dy = tebal pelat - selimut beton - ø- 1/2ø 
 = 150 mm – 20 mm – 10 mm - ½ (12 mm)   
 = 102 mm  
b. Tulangan Maksimum dan Minimum 
m =   = 
 
 = 15,686 
 
ρb =     
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 =     
  
 = 0,033 
ρmax = 0,75 x ρb = 0,75 x 0,033 
 = 0,0035 
ρmin =  =  
 
 = 0,00035 
c. Tulangan Arah X (Sumbu Panjang) 
Diambil dari SAP 2000 dengan kombinasi 1,2D+1,6L 
M11 = Mux 
= 952,86 kgm 
= 9528565 Nmm 
Mn = = 
 
  = 11910706 Nmm 
Rn =    = 
  
  =  0,916 
ρ perlu  = 
 
   = 
    = 0,0023 
Syarat: 
ρmin < ρ perlu < ρmax 
0,0035 < 0,0023 < 0,0244  
(Tidak Memenuhi) 
ρ perlu dinaikkan 30% 
ρ =1,3 x ρ perlu  
  = 1,3 x 0,0023 
  = 0,0030 < ρmin    
Sehingga ρ pakai = 0,0035 
As perlu = ρ pakai x b x d 
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 = 0,0035 x 1000 x 114 
 = 357 mm2 
Dipakai tulangan D10-200 
As pakai = 
 
 =  
   
 = 392,70 mm2 
Cek: 
As pakai   > As perlu 
392,70 mm2 > 357 mm2   
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan D10-200. 
d. Tulangan Arah Y (Sumbu Pendek) 
Diambil dari SAP 2000 dengan kombinasi 1,2D+1,6L 
M22 = Muy 
 = 1652,88 kgm 
 = 16528847,6 Nmm 
 
Mn =  = 
 
 = 20661059 Nmm  
Rn =   = 
  
 =  1,986 
 
 
ρ perlu = 
 
 = 
 
  = 0,0052 
Syarat: 
ρmin < ρ perlu < ρmax 
0,0035 < 0,0052 < 0,0244 (Memenuhi) 
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Sehingga ρ pakai = 0,0052 
As perlu = ρ pakai x b x d 
 = 0,0052x1000 x 114 
 = 527,821 mm2 
Dipakai tulangan D13-150 
As pakai = 
 
 =  
  
 = 884,88 mm2 
Cek: 
As pakai    > As perlu 
884,88 mm2 > 527,821 mm2   
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan D13-150. 
4.4.2.3 Perhitungan Balok Bordes 
Perhitungan tulangan balok bordes dengan dimensi 
(20x30) cm As E .Berikut ini adalah data perencanaan balok 
berdasarkan gambar denah pembalokan, hasil output dan 
diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000. Selanjutnya akan 
dihitung dengan metode SRPMM. 
 Data Perencanaan 
Tipe Balok   = Balok Bordes 
Bentang = 2,075 m  = 2075 mm 
b  = 20 cm  = 200 mm 
h  = 30 cm  = 300 mm 
Kolom : 
b = 60 cm   = 600 mm 
h = 60 cm   = 600 mm 
Mutu Beton (fc’)   = 30 MPa 
fy Lentur    = 400 MPa 
fy Geser    = 400 MPa 
fy Puntir    = 400 MPa 
ϕ Lentur    = 0,9 
ϕ Geser    = 0,75 
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ϕ Torsi    = 0,75 
β1    = 0,85 
Tebal Selimut Beton  = 40 mm 
Jarak Spasi Tulangan Sejajar = 25 mm 
Diameter Tulangan Lentur = 13 mm 
Diameter Tulangan Geser  = 10 mm 
Diameter Tulangan Puntir = 10 mm 
 Sketsa 
 Perhitungan 
a. Tinggi Efektif Balok 
d = h – decking – Øsengkang – ½ Øtulangan lentur 
 = 300 mm – 40 mm – 10 mm – ½ 13 mm 
 = 243,5 mm 
d’ = decking + Øsengkang + ½ Øtulangan lentur 
 = 40 mm + 10 mm + ½ 13 mm 
 = 56,5 mm 
Gambar 4. 51 Denah Balok yang Ditinjau, Tipe Balok 
Balok Bordes 
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b. Hasil Output dan Diagram Gaya Berdasarkan Analisa 
SAP 2000 
Setelah dilakukan analisa menggunakan program 
SAP 2000, maka didapatkan hasil output dan diagram 
gaya dalam sehingga digunakan dalam proses 
perhitungan tulangan. Dari hasil output didapat nilai 
terbesar pada frame 25 pemodelan SAP 2000 dengan 
kombinasi pembebanan 1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L dan 
berikut adalah hasil output analisa dari program SAP 
2000: 
Hasil Output Puntir 
Kombinasi : 1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L. 
Momen Puntir : 296,53 kgm. 
Hasil Output Diagram Momen Lentur 
Kombinasi : 1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L. 
Momen Tumpuan Kiri : 3637,72 kgm. 
Kombinasi : 1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L. 
Momen Tumpuan Kanan: 236,81 kgm. 
Gambar 4. 52 Output SAP 2000 Momen Torsi Balok 
Bordes 
Gambar 4. 54 Output SAP 2000 Momen Lentur Kanan 
Balok Bordes 
Gambar 4. 53 Output SAP 2000 Momen Lentur Kiri 
Balok Bordes 
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Kombinasi  :1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L 
Momen Lapangan : 1541,15 kgm. 
Hasil Output Diagram Gaya Geser  
Kombinasi : 1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L. 
Gaya Geser : 2046,52 kg 
c.  Periksa Dimensi Penampang 
- Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan 
penampang beton 
Acp =  = 200 x 300 
 = 60000 mm2  
- Parameter luar irisna penampang beton Acp 
Pcp = = 2x(200+300) 
 = 1000 mm  
- Luas penampang dibatasi As tulangan sengkang 
Aoh = 
 = (200-2(40)-2(10))x(300-2(40)-2(10)) 
` = 20000 mm2  
- Keliling penampang dibatasi As tulangan sengkang 
Poh = 
 = 2x[(200-2(40)-2(10))+(300-2(40)-2(10))] 
 = 400 mm  
d. Penulangan Puntir 
Tu = 296,53 kgm 
Tn = =  
balokbalok hb 
)(2 balokbalok hb 
)Ø22()Ø22(  deckingbalokdeckingbalok thtb
)]Ø22()Ø22[(2  deckingbalokdeckingbalok thtb

Tu
75,0
1053,296 4
Gambar 4. 55 Output SAP 2000 Momen Lentur 
Lapangan Balok Bordes 
Gambar 4. 56 Output SAP 2000 Gaya Geser Balok 
Bordes 
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 =  3953733,333 Nmm 
Tu min = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.44 
 = 
  = 1227446,251 Nmm 
Tu max = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.45 
 = 
 = 4880207,987 Nmm 
Cek Pengaruh Momen Puntir 
Tu    > Tu min 
2965300 Nmm > 1227446,251 Nmm  
Sehingga memerlukan Tulangan Puntir. 
Tulangan Puntir untuk Lentur 
Direncanakan tulangan longitudinal tambahan yang 
diperlukan untuk menahan puntir: 
 
Al = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.49 
maka: 
 
   =  
 
 = 
 
 = 0,247 mm 
Sehingga tulangan puntir untuk lentur adalah: 
 
Al =   
 = 98,843 mm2 
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Tulangan Puntir Longitudinal Minimum 
 
  ≥  
 
0,247 mm ≥  
 
0,247 mm > 0,088 mm  
Maka nilai At/s diambil 0,088 mm2 
Cek nilai Al minimal 
 
Al min = 
 
 = 
 
 = 310,065 mm2 
Syarat: 
Alperlu ≤ Almin, maka menggunakan Almin   
Alperlu ≥ Almin, maka menggunakan Alperlu 
Cek : 
 Alperlu    ≤ Almin  
98,843 mm2 ≤  310,065 mm2 
maka menggunakan Almin = 310,065 mm2 
Tulangan Arah Memanjang dibagi 4 sisi 
Almin/3 = 310,065/3 = 103,355 mm2 
Penyebaran Tulangan Torsi 
Pada sisi atas = disalurkan pada tulangan tarik balok. 
Pada sisi bawah = disalurkan pada tulangan tekan balok. 
Pada sisi samping mendapatkan tambahan sebesar: 
1/3 Al   = 1/3 x 310,065 = 103,355 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D10 
 
Luas    =  =  
   = 78,571 mm2  
 
n   =   = 
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   = 1,32 ≈ 2 
As pasang  = n pasang x luas = 2 x 78,751 
   = 157,143 mm2 
As pasang   > As perlu 
157,143 mm2 > 103,355 mm2   
(Memenuhi) 
Sehingga tulangan puntir pada tumpuan kiri. dan 
tumpuan kanan adalah 2D10. 
e. Penulangan Lentur 
Diambil momen yang terbesar,akibat dari kombinasi: 
1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Garis Netral pada Kondisi Balance 
 
Xb =  = 
 
 = 146,100 mm   
Garis Netral pada Kondisi Maksimum 
Xmax = 0,75 × Xb = 0,75× 146,100 
 = 109,575 mm  
Garis Netral pada Kondisi Minimum 
Xmin = d’  
 = 56,5 mm 
Garis Netral Rencana 
X rencana = 150 mm 
Komponen Beton Tertekan 
Cc’ = 0,85×fc’×bw×β1×Xrencana 
 = 0,85×30×200×0,85×150 
 = 650250 N 
Luas Tulangan Lentur Gaya Tarik Tulangan Lentur 
Tunggal 
 
Asc = 
 
 = 
 = 1625,625 mm2  
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Luas Tulangan Lentur dan Gaya Tarik Tulangan 
 
Mnc = 
  
 = 
 
 = 116882437,500 Nmm 
- Daerah Tumpuan Kiri 
Output SAP Mu Tumpuan = 3637,72 kgm 
 = 36377200 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 36377200/0,9 
 = 40419111,111 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 40419111,111 – 11682437,500 
 = -76463326,4 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
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 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 3,408 
 
m =   = 
 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,0918 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,0918 < 0,024 (Memenuhi) 
Maka digunakan ρperlu = 0,0918 
As = ρ × b× d 
 = 0,0918× 1000 × 243,5 
= 447,187 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 447,187 + 103,355 
   
  = 550,542 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13 
 
Luas = = 
  
 = 132,732 mm2  
n = = 
 
 = 4,148 ≈ 5 
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As pasang= n pasang x luas = 5 x 132,732 
 = 663,929 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
663,929 mm2 > 550,542 mm2  
(Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 550,542 
 = 165,163 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13  
 
Luas = = 
 
  = 132,732 mm2 
 
n =     = 
 
 = 1,244 ≈ 2 
As pasang = n pasang x luas = 2 x 132,732 
  = 265,571 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
265,571 mm2  > 165,163 mm2  
(Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 4D13 dan tulangan 
tekan 2D13 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
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 = 8,76 mm 
Smax = 8,75 mm > 25 mm ,maka disusun lebih dari satu 
lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 74,00 mm 
Smax = 74,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.1, boleh 
lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur negatif balok 
pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif maupun kuat 
lentur positif pada setiap irisan penampang di sepanjang 
bentang tidak boleh kurang dari seperlima kuat lentur 
yang terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom 
di ujung komponen tersebut. Momen lentur tumpuan (+) 
≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 5 x 0,25 x π x 132 
= 663,929 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 132 
  = 265,571 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
265,571 mm2 ≥ 1/3 x 663,929 mm2 
265,571 mm2 ≥ 221,310  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 5D13 
Tulangan Tekan = 2D13 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 5D13 
a =      = 
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 = 52 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×200×30×52 
 = 265571,429 N 
Cs’ = As pakai × fy = 663,929 × 400 
 = 265571,429 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 107413972,2 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 36277200  Nmm     
0,9 (107413972,2)Nmm≥ 36277200  Nmm   
96672574,97 Nmm   ≥ 36277200  Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 2D13 
a =      = 
 
 = 21 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×200×30×21 
 = 106228,571 N 
Cs’ = As pakai × fy = 265,571× 400 
 = 106228,571 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 44625075,55 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 36277200  Nmm     
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0,9 (44625075,55)Nmm≥ 36277200  Nmm   
401625568 Nmm    ≥ 36277200  Nmm   
(Memenuhi) 
- Daerah Tumpuan Kanan 
Output SAP Mu Tumpuan = 236,81 kgm 
 = 2368100 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 2368100/0,9 
 = 2631222,222 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 2631222,222 – 116882437,500 
 = -114251215 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 0,222 
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m = = 
 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,00056 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00056 < 0,024  
(Tidak Memenuhi) 
ρperlu dinaikkan 30% = 1,3 ρperlu 
  = 1,3 x 0,00056 
  = 0,0007 < ρmin 
Maka digunakan ρmin = 0,0035 
As = ρ × b× d 
 = 0,0035× 1000 × 243,5 
= 170,450 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 170,450 +103,355 
   
  = 273,805 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13 
 
Luas = = 
  
 = 132,732 mm2  
n = = 
 
 = 2,063≈ 5 
As pasang= n pasang x luas = 5 x 132,732 
 = 662,929 mm2 
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Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
662,929 mm2 > 273,805 mm2  
(Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 273,805 
 = 82,142 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13  
 
Luas = = 
 
  = 132,732 mm2 
 
n =     = 
 
 = 0,619 ≈ 2 
As pasang = n pasang x luas = 2 x 132,732 
  = 265,571 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
265,571 mm2  > 82,142 mm2 
(Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 5D13 dan tulangan 
tekan 2D13 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 8,75 mm 
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Smax = 30,50 mm > 25 mm ,maka disusun lebih dari satu 
lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 74,00 mm 
Smax = 74,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.1, boleh 
lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur negatif balok 
pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif maupun kuat 
lentur positif pada setiap irisan penampang di sepanjang 
bentang tidak boleh kurang dari seperlima kuat lentur 
yang terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom 
di ujung komponen tersebut. Momen lentur tumpuan (+) 
≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 5 x 0,25 x π x 132 
  = 663,929 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 132 
  = 265,571 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
265,571 mm2 ≥ 1/3 x 663,929 mm2 
265,571 mm2 ≥ 221,310  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 5D13 
Tulangan Tekan = 2D13 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 5D13 
a =      = 
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 = 52 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×200×30×52 
 = 265571,429 N 
Cs’ = As pakai × fy = 663,929 × 400 
 = 265571,429 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 107413972,2 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 2368100 Nmm     
0,9 (107413972,2)Nmm≥ 2368100 Nmm   
96672574,97 Nmm  ≥ 2368100 Nmm  (Memenuhi)  
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 2D13 
a =      = 
 
 = 21 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×200×30×21 
 = 106228,571 N 
Cs’ = As pakai × fy = 265,571 × 400 
 = 106228,571 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 44625075,55 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 2368100 Nmm     
0,9 (44625075,55)Nmm≥ 2368100 Nmm   
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40162568 Nmm    ≥ 2368100 Nmm 
(Memenuhi) 
- Daerah Lapangan 
Output SAP Mu Lapangan = 1541,15 kgm 
 = 15411500 Nmm 
Momen Nominal Lapangan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 15411500/0,9 
 = 17123888,889 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 17123888,889  - 116882437,500 
 = -99760215,3 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 1,444 
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m =   = 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,00372 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00372 < 0,024  
(Memenuhi) 
Maka digunakan ρperlu = 0,00372 
As = ρ × b× d 
 = 0,00372× 1000 × 243,5 
= 235,395 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 235,395 +103,355 
   
  = 338,750 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13 
 
Luas = = 
  
 = 132,732 mm2  
n = = 
 
 = 2,552 ≈ 3 
As pasang= n pasang x luas = 3 x 132,732 
 = 398,357 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
398,357 mm2 > 338,750 mm2 (Memenuhi) 
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Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 338,750 mm2 
 = 101,625 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13  
 
Luas = = 
 
  = 132,732 mm2 
 
n =     = 
 
 = 0,766 ≈ 2 
As pasang = n pasang x luas = 2 x 132,732 
  = 265,571 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
265,571 mm2  > 132,732 mm2 (Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 3D13 dan tulangan 
tekan 2D13 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 30,50 mm 
Smax = 30,50 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
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 = 74,00 mm 
Smax = 74,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.1, boleh 
lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur negatif balok 
pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif maupun kuat 
lentur positif pada setiap irisan penampang di sepanjang 
bentang tidak boleh kurang dari seperlima kuat lentur 
yang terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom 
di ujung komponen tersebut. Momen lentur tumpuan (+) 
≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 3 x 0,25 x π x 132 
  = 398,357 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 132 
  = 265,571 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
265,571 mm2 ≥ 1/3 x 398,357 mm2 
265,571 mm2 ≥ 132,786  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 3D13 
Tulangan Tekan = 2D13 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 3D13 
a =      = 
 
 = 31 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×200×30×31 
 = 159342,857 N 
Cs’ = As pakai × fy = 398,357 × 400 
 = 159342,857 N 
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 = 
 
 = 66107869,99 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 15411500  Nmm     
0,9 (66107869,99)Nmm≥ 15411500  Nmm   
59497082,99 Nmm  ≥ 15411500  Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 2D13 
a =      = 
 
 = 21 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×200×30×21 
 = 106228,571 N 
Cs’ = As pakai × fy = 265,571× 400 
 = 106228,571 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 446205075,55 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 15411500 Nmm     
0,9(446205075,55)Nmm≥ 15411500 Nmm   
40162568 Nmm    ≥ 15411500 Nmm   
(Memenuhi) 
f. Penulangan Geser 
Berdasarkan perhitungan tulangan lentur balok 
didapatkan: 
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- Momen Nominal Kiri 
Momen nominal kiri diperoleh dari hasil perhitungan 
tulangan lentur tumpuan kiri, hasil luasan tulangan 
adalah sebagai berikut: 
As pakai tulangan tarik → 5D13 = 663,929 mm2 
As pakai tulangan tekan→ 2D13 = 265,571 mm2 
a = = 
 
 = 21 mm 
Mnl =    
 
 = 
 = 24760332,69 Nmm 
- Momen Nominal Kanan 
Momen nominal kanan diperoleh dari hasil perhitungan 
tulangan lentur tumpuan kanan, hasil luasan tulangan 
adalah sebagai berikut: 
As pakai tulangan tarik → 5D13 = 663,929 mm2 
As pakai tulangan tekan→ 2D13 = 265,571 mm2 
a = = 
 
 = 21 mm 
Mnr =    
 
 = 
 = 57752115,05 Nmm  
Berdasarkan hasil output SAP akibat kombinasi 
1,2D+1,6L+0,5Lr didapatkan nilai gaya geser terfaktor: 
Vu = 2046,52 kg 
 = 20465,2 N 
Gaya Geser pada ujung Perletakkan Diperoleh dari: 
 
Vu1 =  
 
 = 
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 = 
 
 = 66951,086  N   
Syarat Kuat Tekan Beton 
Nilai dari √fc’ tidak boleh melebihi 8,3 MPa 
√fc’   ≤ 8,3 MPa 
√30   ≤ 8,3 MPa 
5,477 MPa ≤ 8,3 MPa 
Kuat Geser Beton 
Vc = 0,17×λ×√fc’× bw × d 
 = 0,17 × 1 × √30 × 200 × 243,5 
 = 45345,951 N 
Kuat Geser Tulangan Geser 
 
Vs min =  = 
 
  = 16233,333 N 
 
Vs max =     = 
 
  = 177827,257 N 
Vs  =  = 
 
  = 88913,629 N   
Pembagian Wilayah Geser Balok 
Dalam perhitungan tulangan geser pada balok, wilayah 
balok dibagi menjadi tiga wilayah, wilayah 1 dan 3 
(daerah tumpuan), yaitu sejarak dua kali tinggi balok dari 
muka kolom ke arah tengah bentang. lalu wilayah 2 
(daerah lapangan), dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai 
ke ½ bentang balok. 
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Penulangan Geser Balok 
- Wilayah 1 dan 3 (Daerah Tumpuan) 
Vu1 = 66951,086  N  
Kondisi 1 
Vu   < 0,5 ϕVc→ Tidak perlu tulangan geser 
66951,086  N  < 17004,731 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 2 
0,5 ϕVc < Vu < ϕVc → Tulangan geser minumum 
17004,731 N < 66951,086  N < 34009,463 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 3 
ϕVc < Vu < ϕ(Vc+Vs min) →Tulangan geser minimum 
34009,463 N < 66951,086  N < 46184,463 N 
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 4 
ϕ(Vc+Vs min) < Vu< ϕ(Vc+Vs) →Perlu tulangan geser 
46184,463 N < 66951,086  N < 100694,684 N 
(Memenuhi) 
Kondisi 5  
ϕ(Vc+Vs) < Vu < ϕ(Vc+Vs maks)→Perlu tulangan geser 
100694,684 N < 66951,086  N < 167379,906 
(Stop) 
Maka perencanaan tulangan geser tumpuan berdasarkan 
Kondisi 4. 
 
Vs perlu =   
    
   = 
 
   = 43922,164 N 
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   = 0,451 mm 
 
   = 
 
   = (2x0,247) +0,451 
   = 0,945 mm 
Direncankan menggunakan tulangan Ø10 mm dengan 
dua kaki, maka luasan tulangan geser: 
 
Av = =     
 = 157,143 mm2 
Jarak Tulangan Geser Perlu 
 
S perlu = = 
   
  = 166,26 mm ≈ 100 mm 
Maka dipasang jarak 100 mm antar tulangan geser. 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser berdasarkan Kondisi 
4 
Smaks  ≤ d/2    atau Smaks  ≤ 300 mm     
100 mm ≤ 121,8 mm atau  100 mm≤ 300 mm     
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø10 mm jarak 100 mm. 
- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Balok 
Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut 
harus dipasang sengkang sepanjang jarak dua kali 
komponen struktur diukur dari muka perlentakkan ke 
arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada 
jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakkan. 
Spasi sengkang tidak boleh melebihi: 
 Spakai ≤ d/4 
100 mm < 60,88 mm  (Tidak Memenuhi) 
 Spakai ≤ 8 × Øtulangan longitudinal 
100 mm < 104 mm  (Memenuhi) 
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 Spakai ≤ 24 × Øtulangan lsengkang 
100 mm < 240 mm  (Memenuhi) 
 Spakai ≤ 300 mm  
100 mm < 300 mm  (Memenuhi) 
- Wilayah 2 (Daerah Lapangan) 
 
   =  
 
Vu2   = 
 
   = 
 
Vu2   = 26271,945 N    
Kondisi 1 
Vu   < 0,5 ϕVc→ Tidak perlu tulangan geser 
26271,945 N  < 17004,731 N 
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 2 
0,5 ϕVc < Vu < ϕVc → Tulangan geser minumum 
17004,731 N  < 26271,945 N < 34009,463 N  
(Memenuhi) 
Kondisi 3 
ϕVc < Vu < ϕ(Vc+Vs min) →Tulangan geser minimum 
34009,463 N < 26271,945 N < 46184,463 N 
(Stop) 
Kondisi 4 
ϕ(Vc+Vs min) < Vu< ϕ(Vc+Vs) →Perlu tulangan geser 
46184,463 N  < 26271,945 N < 100694,684 N 
(Stop) 
Kondisi 5  
ϕ(Vc+Vs) < Vu < ϕ(Vc+Vs maks) →Perlu tulangan 
geser 
100694,684 N < 26271,945 N < 167379,906 N 
(Stop) 
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Maka perencanaan tulangan geser tumpuan berdasarkan 
Kondisi 3. 
Vs min = 1/3 ×bw×d 
   = 1/3 × 200 × 243,5 
   = 16233,33 N 
 
   = 
 
   = 
 
   = 0,167 mm 
 
   = 
 
   = (2x0,247) +0,167 
   = 0,661 mm 
Direncankan menggunakan tulangan Ø10 mm dengan 
dua kaki, maka luasan tulangan geser: 
 
Av = =     
  
 = 157,143 mm2 
Jarak Tulangan Geser Perlu 
 
S perlu = = 
 
  = 237,78 mm ≈ 150 mm 
Maka dipasang jarak 150 mm antar tulangan geser. 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser berdasarkan Kondisi 
3 
Smaks  ≤ d/2  atau Smaks  ≤ 300 mm     
100 mm ≤ 126,8 mm atau  100 mm≤ 300 mm     
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø10 mm jarak 150 mm. 
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- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Balok 
Sengkang harus dispasikan tidak melebihi dari d/2 
sepanjang panjang balok. 
 Spakai ≤ d/2 
150 mm < 126,8 mm  (Tidak Memenuhi) 
g. Perhitungan Panjang Penyaluran dan Kontrol Retak 
Penyaluran Tulangan dalam Kondisi Tarik 
 
ld =   
 
dimana: 
Ψt = faktor lokasi penulangan, digunakan 1,0 
Ψe = faktor pelapis, digunakan 1,0 
Sehingga: 
 
ld = 
 = 558,5 mm 
 
λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 463,1 mm ≈ 500 mm     
Penyaluran Tulangan dalam Kondisi Tekan 
 
ld = 
 
 = 
 
 = 227,9 mm 
 ld = 0,034 × fy × db 
 = 0,034× 400 × 13 
 = 176,8 mm 
diambil nilai ld  terbesar yaitu 227,9 mm 
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λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 188,9 mm ≈ 250 mm     
Penyaluran Tulangan Berkait dalam Kondisi Tarik 
 
ld = 
 
 = 
 
 = 227,9 mm 
λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 188,9 mm ≈ 250 mm     
4.4.3 Perhitungan Balok Anak  
Perhitungan tulangan balok anak dengan dimensi 
(25x35) cm.Berikut ini adalah data perencanaan balok 
berdasarkan gambar denah pembalokan, hasil output dan 
diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000. Selanjutnya akan 
dihitung dengan metode SRPMM. 
 Data Perencanaan 
Tipe Balok   = Balok Anak (B2)  
Bentang = 7,2 m   = 7200 mm 
b  = 25 cm  = 250 mm 
h  = 35 cm  = 350 mm 
Kolom : 
b = 60 cm   = 600 mm 
h = 60 cm   = 600 mm 
Mutu Beton (fc’)   = 30 MPa 
fy Lentur    = 400 MPa 
fy Geser    = 400 MPa 
fy Puntir    = 400 MPa 
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ϕ Lentur    = 0,9 
ϕ Geser    = 0,75 
ϕ Torsi    = 0,75 
β1    = 0,85 
Tebal Selimut Beton  = 40 mm 
Jarak Spasi Tulangan Sejajar = 25 mm 
Diameter Tulangan Lentur = 13 mm 
Diameter Tulangan Geser  = 10 mm 
Diameter Tulangan Puntir = 12 mm 
 Sketsa 
 Perhitungan 
a. Tinggi Efektif Balok 
d = h – decking – Øsengkang – ½ Øtulangan lentur 
 = 350 mm – 40 mm – 10 mm – ½ 13 mm 
 = 293,5 mm 
d’ = decking + Øsengkang + ½ Øtulangan lentur 
 = 40 mm + 10 mm + ½ 13 mm 
Gambar 4. 57 Denah Balok yang Ditinjau, Tipe Balok 
Anak (B2) 
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 = 56,5 mm 
b. Hasil Output dan Diagram Gaya Berdasarkan Analisa 
SAP 2000 
Setelah dilakukan analisa menggunakan program 
SAP 2000, maka didapatkan hasil output dan diagram 
gaya dalam sehingga digunakan dalam proses 
perhitungan tulangan. Dari hasil output didapat nilai 
terbesar pada frame 25 pemodelan SAP 2000 dengan 
kombinasi pembebanan 1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L dan 
berikut adalah hasil output analisa dari program SAP 
2000: 
Hasil Output Puntir 
Kombinasi : 1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L. 
Momen Puntir : 100,12 kgm. 
Hasil Output Diagram Momen Lentur 
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Tumpuan Kiri : 4670,70 kgm. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 58 Output SAP 2000 Momen Torsi Balok 
Anak (B2) 
Gambar 4. 59 Output SAP 2000 Momen Lentur Kiri 
Balok Anak (B2) 
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Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Tumpuan Kanan: 5382,09 kgm. 
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Lapangan : 1541,15 kgm. 
Hasil Output Diagram Gaya Geser  
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Gaya Geser : 4663,15 kg 
c.  Periksa Dimensi Penampang 
- Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan 
penampang beton 
Acp =  = 250 x 350 
 = 87500 mm2  
- Parameter luar irisna penampang beton Acp 
Pcp = = 2x(250+350) 
 = 1200 mm  
- Luas penampang dibatasi As tulangan sengkang 
Aoh = 
 = (250-2(40)-2(10))x(350-2(40)-2(10)) 
Gambar 4. 61 Output SAP 2000 Momen Lentur 
Lapangan Balok Anak (B2) 
Gambar 4. 62 Output SAP 2000 Gaya Geser Balok 
Anak (B2) 
Gambar 4. 60 Output SAP 2000 Momen Lentur Kanan 
Balok Anak (B2) 
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` = 37500 mm2  
- Keliling penampang dibatasi As tulangan sengkang 
Poh = 
 = 2x[(250-2(40)-2(10))+(350-2(40)-2(10))] 
 = 550 mm 
d. Penulangan Puntir 
Tu = 100,12 kgm 
Tn = =  
 =  1334933,33 Nmm 
Tu min = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.44 
 = 
  = 2175378,56 Nmm 
 
Tu max = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.45 
 = 
 = 8649095,46 Nmm 
Cek Pengaruh Momen Puntir 
Tu    < Tu min 
1001200 Nmm < 2175378,56 Nmm 
Sehingga tidak memerlukan Tulangan Puntir. 
e. Penulangan Lentur 
Diambil momen yang terbesar,akibat dari kombinasi: 
1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Garis Netral pada Kondisi Balance 
 
Xb =  = 
 
 = 176,100 mm   
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Garis Netral pada Kondisi Maksimum 
Xmax = 0,75 × Xb = 0,75× 176,100 
 = 132,075 mm  
Garis Netral pada Kondisi Minimum 
Xmin = d’  
 = 56,5 mm 
Garis Netral Rencana 
X rencana = 150 mm 
Komponen Beton Tertekan 
Cc’ = 0,85×fc’×bw×β1×Xrencana 
 = 0,85×30×250×0,85×150 
 = 812812,5 N 
Luas Tulangan Lentur Gaya Tarik Tulangan Lentur 
Tunggal 
 
Asc = 
 
 = 
 = 2032,031 mm2  
Luas Tulangan Lentur dan Gaya Tarik Tulangan 
 
Mnc = 
  
 = 
 
 = 186743672 Nmm 
- Daerah Tumpuan Kiri 
Output SAP Mu Tumpuan = 4670,7 kgm 
 = 46707000 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 46707000/0,9 
 = 51896666,7 Nmm 
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Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 51896666,7 – 186743672 
 = -134847005 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 2,41 
 
m =   = 
 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,00634 
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Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00634 < 0,024 (Memenuhi) 
Maka digunakan ρperlu = 0,00634 
As = ρ × b× d 
 = 0,00634× 1000 × 293,5 
= 465,180 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 465,180 + 0 
   
  = 465,180 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13 
 
Luas = = 
  
 = 132,732 mm2  
n = = 
 
 = 3,5 ≈ 5 
As pasang= n pasang x luas = 5 x 132,732 
 = 663,929 mm2 
Kontrol: 
As pasang   > As perlu 
663,929 mm2 > 465,180 mm2 
(Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
As’ = 0,3As = 0,3 × 465,180 mm2 
  = 139,554 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13  
 
Luas = = 
 
  = 132,732 mm2 
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n =     = 
 
 = 1,244 ≈ 3 
As pasang = n pasang x luas = 3 x 132,732 
  = 398,357 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
398,357 mm2  > 139,554 mm2  
(Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 5D13 dan tulangan 
tekan 3D13 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
  
 = 21,25mm 
Smax = 21,25 mm > 25 mm ,maka disusun lebih dari satu 
lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 55,50 mm 
Smax = 55,50 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.1, boleh 
lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur negatif balok 
pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif maupun kuat 
lentur positif pada setiap irisan penampang di sepanjang 
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bentang tidak boleh kurang dari seperlima kuat lentur 
yang terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom 
di ujung komponen tersebut. Momen lentur tumpuan (+) 
≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 5 x 0,25 x π x 132 
= 663,929 mm2 
 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 3 x 0,25 x π x 132 
  = 398,357 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
398,357 mm2 ≥ 1/3 x 663,929 mm2 
398,357 mm2 ≥ 221,310  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 5D13 
Tulangan Tekan = 3D13 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 5D13 
a =      = 
 
 = 42 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×42 
 = 265571,429 N 
Cs’ = As pakai × fy = 663,929 × 400 
 = 265571,429 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 135354021 Nmm 
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Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 46707000 Nmm     
0,9 (135354021)Nmm ≥ 46707000 Nmm   
121818619 Nmm    ≥ 46707000 Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 3D13 
a =      = 
 
 = 25 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×25 
 = 159342,857 N 
Cs’ = As pakai × fy = 398,357 × 400 
 = 159342,857 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 82540001,7 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 46707000  Nmm     
0,9 (82540001,7)Nmm ≥ 46707000  Nmm   
742860001,5 Nmm   ≥ 46707000  Nmm   
(Memenuhi) 
- Daerah Tumpuan Kanan 
Output SAP Mu Tumpuan = 5382,09 kgm 
 = 53820900 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 53820900/0,9 
 = 59801000 Nmm 
 
bwfc
fyAs


'85,0 2503085,0
400357,398


  ''
2
' ddCs
a
dCc 












  5,565,293 159342,857
2
25
5,293  159342,857 












241 
 
 
 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 59801000– 186743672 
 = -126942672 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 2,78 
 
m = = 
 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,0074 
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Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,0074 < 0,024  
(Memenuhi) 
Maka digunakan ρmin = 0,0074 
As = ρ × b× d 
 = 0,0074× 1000 × 293,5 
= 540,619 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 540,619 +0 
   
  = 540,619 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13 
 
Luas = = 
  
 = 132,732 mm2  
n = = 
 
 = 4,07 ≈ 5 
As pasang= n pasang x luas = 5 x 132,732 
 = 662,929 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
662,929 mm2 > 540,619 mm2  
(Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 540,619 mm2 
 = 162,186 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13  
 
Luas = = 
 
  = 132,732 mm2 
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n =     = 
 
 = 1,22 ≈ 3 
As pasang = n pasang x luas = 3 x 132,732 
  = 398,357 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
398,357 mm2  > 162,186 mm2 
(Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 5D13 dan tulangan 
tekan 3D13 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
  
 = 21,25mm 
Smax = 21,25 mm > 25 mm ,maka disusun lebih dari satu 
lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 55,50 mm 
Smax = 55,50 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.1, boleh 
lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur negatif balok 
pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif maupun kuat 
lentur positif pada setiap irisan penampang di sepanjang 
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bentang tidak boleh kurang dari seperlima kuat lentur 
yang terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom 
di ujung komponen tersebut. Momen lentur tumpuan (+) 
≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 5 x 0,25 x π x 132 
= 663,929 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 3 x 0,25 x π x 132 
  = 398,357 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
398,357 mm2 ≥ 1/3 x 663,929 mm2 
398,357 mm2 ≥ 221,310  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 5D13 
Tulangan Tekan = 3D13 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 5D13 
a =      = 
 
 = 42 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×42 
 = 265571,429 N 
Cs’ = As pakai × fy = 663,929 × 400 
 = 265571,429 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 135354021 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 53820900 Nmm     
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0,9 (135354021)Nmm ≥ 53820900 Nmm   
121818619 Nmm    ≥ 53820900 Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 3D13 
a =      = 
 
 = 25 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×25 
 = 159342,857 N 
Cs’ = As pakai × fy = 398,357 × 400 
 = 159342,857 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 82540001,7 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 53820900  Nmm     
0,9 (82540001,7)Nmm ≥ 53820900  Nmm   
742860001,5 Nmm   ≥ 53820900  Nmm   
(Memenuhi) 
- Daerah Lapangan 
Output SAP Mu Lapangan = 4185,17 kgm 
 = 41851700 Nmm 
Momen Nominal Lapangan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 41851700/0,9 
 = 46501888,9 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
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Mns = Mn-Mnc 
 = 46501888,9 - 186743672 
 = -140241783 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 2,16 
 
m =   = 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,00565 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00565 < 0,024  
(Memenuhi) 
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Maka digunakan ρperlu = 0,00565 
As = ρ × b× d 
 = 0,00565× 1000 × 243,5 
= 414,459 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 414,459 +0 
   
  = 414,459 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13 
 
Luas = = 
  
 = 132,732 mm2  
n = = 
 
 = 3,12 ≈ 4 
As pasang= n pasang x luas = 4 x 132,732 
 = 531,143 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
531,143 mm2 > 414,459 mm2 (Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 414,459 mm2 
 = 124,338 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13  
 
Luas = = 
 
  = 132,732 mm2 
 
n =     = 
 
 = 0,94 ≈ 2 
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As pasang = n pasang x luas = 2 x 132,732 
  = 265,571 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
265,571 mm2  > 124,338 mm2 (Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 4D13 dan tulangan 
tekan 2D13 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 32,67 mm 
Smax = 32,67 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 124,00 mm 
Smax = 124,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.1, boleh 
lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur negatif balok 
pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif maupun kuat 
lentur positif pada setiap irisan penampang di sepanjang 
bentang tidak boleh kurang dari seperlima kuat lentur 
yang terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom 
di ujung komponen tersebut. Momen lentur tumpuan (+) 
≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
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Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 4 x 0,25 x π x 132 
  = 531,143 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 132 
  = 265,571 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
265,571 mm2 ≥ 1/3 x 531,143 mm2 
265,571 mm2 ≥ 177,048  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 4D13 
Tulangan Tekan = 2D13 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 4D13 
a =      = 
 
 = 33 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×33 
 = 212457,14 N 
Cs’ = As pakai × fy = 531,143 × 400 
 = 212457,14 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 109168276 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 41851700  Nmm     
0,9 (109168276)Nmm ≥ 41851700   Nmm   
98251448,4 Nmm   ≥ 41851700    Nmm  
(Memenuhi) 
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Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 2D13 
a =      = 
  
 = 17 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×17 
 = 106228,571 N 
Cs’ = As pakai × fy = 265,571× 400 
 = 106228,571 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 55469197,6 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 41851700 Nmm     
0,9 (55469197,6)Nmm ≥ 41851700 Nmm   
49922277,8 Nmm   ≥ 41851700 Nmm  
(Memenuhi) 
f. Penulangan Geser 
Berdasarkan perhitungan tulangan lentur balok 
didapatkan: 
- Momen Nominal Kiri 
Momen nominal kiri diperoleh dari hasil perhitungan 
tulangan lentur tumpuan kiri, hasil luasan tulangan 
adalah sebagai berikut: 
As pakai tulangan tarik → 5D13 = 663,929 mm2 
As pakai tulangan tekan→ 3D13 = 398,357 mm2 
a = = 
 
 = 25 mm 
Mnl =    
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 = 
 = 44775744,56 Nmm  
- Momen Nominal Kanan 
Momen nominal kanan diperoleh dari hasil perhitungan 
tulangan lentur tumpuan kanan, hasil luasan tulangan 
adalah sebagai berikut: 
As pakai tulangan tarik → 5D13 = 663,929 mm2 
As pakai tulangan tekan→ 3D13 = 398,357 mm2 
a = = 
 
 = 42 mm 
Mnr =    
 
 = 
 = 72413592,04 Nmm  
Berdasarkan hasil output SAP akibat kombinasi 
1,2D+1,6L+0,5Lr didapatkan nilai gaya geser terfaktor: 
Vu = 5382,09 kg 
 = 53820,9 N 
Gaya Geser pada ujung Perletakkan Diperoleh dari: 
 
Vu1 =  
 
 = 
  
 = 
 
 = 70928,832 N   
Syarat Kuat Tekan Beton 
Nilai dari √fc’ tidak boleh melebihi 8,3 MPa 
√fc’   ≤ 8,3 MPa 
√30   ≤ 8,3 MPa 
5,477 MPa ≤ 8,3 MPa 
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Kuat Geser Beton 
Vc = 0,17×λ×√fc’× bw × d 
 = 0,17 × 1 × √30 × 250 × 293,5 
 = 68321,543 N 
Kuat Geser Tulangan Geser 
 
Vs min =  = 
 
  = 24458,333 N 
 
Vs max =     = 
 
  = 267927,618 N 
Vs  =  = 
 
  = 133963,809 N   
Pembagian Wilayah Geser Balok 
Dalam perhitungan tulangan geser pada balok, wilayah 
balok dibagi menjadi tiga wilayah, wilayah 1 dan 3 
(daerah tumpuan), yaitu sejarak dua kali tinggi balok dari 
muka kolom ke arah tengah bentang. lalu wilayah 2 
(daerah lapangan), dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai 
ke ½ bentang balok. 
Penulangan Geser Balok 
- Wilayah 1 dan 3 (Daerah Tumpuan) 
Vu1 = 70928,832 N 
Kondisi 1 
Vu   < 0,5 ϕVc→ Tidak perlu tulangan geser 
70928,832 N < 25620,578 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 2 
0,5 ϕVc < Vu < ϕVc → Tulangan geser minumum 
25620,578 N < 70928,832 N < 51241,157 N  
(Tidak Memenuhi) 
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Kondisi 3 
ϕVc < Vu < ϕ(Vc+Vs min) →Tulangan geser minimum 
51241,157 N < 70928,832 N < 69584,907 N 
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 4 
ϕ(Vc+Vs min) < Vu< ϕ(Vc+Vs) →Perlu tulangan geser 
69584,907 N < 70928,832 N < 151714,013 N 
(Memenuhi) 
Kondisi 5  
ϕ(Vc+Vs) < Vu < ϕ(Vc+Vs maks)→Perlu tulangan geser 
151714,013 N < 70928,832 N < 252186,870 N 
(Stop) 
Maka perencanaan tulangan geser tumpuan berdasarkan 
Kondisi 4. 
 
Vs perlu =   
    
   = 
 
   = 26250,234 N 
 
   = 
 
   = 
 
   = 0,224 mm 
 
   = 
 
   = (2x0,04) +0,224 
   = 0,313 mm 
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Direncankan menggunakan tulangan Ø10 mm dengan 
dua kaki, maka luasan tulangan geser: 
 
Av = =     
 = 157,143 mm2 
Jarak Tulangan Geser Perlu 
 
S perlu = = 
 
  = 502,71 mm ≈ 100 mm 
Maka dipasang jarak 100 mm antar tulangan geser. 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser berdasarkan Kondisi 
4 
Smaks  ≤ d/2    atau Smaks  ≤ 300 mm     
100 mm ≤ 147 mm atau  100 mm≤ 300 mm     
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø10 mm jarak 100 mm. 
- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Balok 
Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut 
harus dipasang sengkang sepanjang jarak dua kali 
komponen struktur diukur dari muka perlentakkan ke 
arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada 
jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakkan. 
Spasi sengkang tidak boleh melebihi: 
 Spakai ≤ d/4 
100 mm < 73,38 mm  (Tidak Memenuhi) 
 Spakai ≤ 8 × Øtulangan longitudinal 
100 mm < 104 mm  (Memenuhi) 
 Spakai ≤ 24 × Øtulangan lsengkang 
100 mm < 240 mm  (Memenuhi) 
 Spakai ≤ 300 mm  
100 mm < 300 mm  (Memenuhi) 
- Wilayah 2 (Daerah Lapangan) 
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Vu2   = 
 
   = 
 
Vu2   = 56432,429 N 
Kondisi 1 
Vu   < 0,5 ϕVc→ Tidak perlu tulangan geser 
56432,429 N < 25620,578 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 2 
0,5 ϕVc < Vu < ϕVc → Tulangan geser minumum 
25620,578 N < 56432,429 N < 51241,157 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 3 
ϕVc < Vu < ϕ(Vc+Vs min) →Tulangan geser minimum 
51241,157 N < 56432,429 N < 69584,907 N 
(Memenuhi) 
Kondisi 4 
ϕ(Vc+Vs min) < Vu< ϕ(Vc+Vs) →Perlu tulangan geser 
69584,907 N < 56432,429 N < 151714,013 N 
(Stop) 
Kondisi 5  
ϕ(Vc+Vs) < Vu < ϕ(Vc+Vs maks)→Perlu tulangan geser 
151714,013 N < 56432,429 N < 252186,870 N 
(Stop) 
Maka perencanaan tulangan geser tumpuan berdasarkan 
Kondisi 3. 
Vs min = 1/3 ×bw×d 
   = 1/3 × 250 × 293,5 
   = 24458,33 N 
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   = 
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   = 0,21 mm 
 
   = 
   = (2x0,04) +0,21 
   = 0,253 mm 
Direncankan menggunakan tulangan Ø10 mm dengan 
dua kaki, maka luasan tulangan geser: 
 
Av = =     
 = 157,143 mm2 
Jarak Tulangan Geser Perlu 
 
S perlu = = 
 
  = 157,143 mm ≈ 150 mm 
Maka dipasang jarak 150 mm antar tulangan geser. 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser berdasarkan Kondisi 
3 
Smaks  ≤ d/2  atau Smaks  ≤ 300 mm     
150 mm ≤ 147 mm atau  150 mm≤ 300 mm     
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø10 mm jarak 150 mm. 
- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Balok 
Sengkang harus dispasikan tidak melebihi dari d/2 
sepanjang panjang balok. 
 Spakai ≤ d/2 
150 mm < 147 mm  (Tidak Memenuhi) 
g. Perhitungan Panjang Penyaluran dan Kontrol Retak 
Penyaluran Tulangan dalam Kondisi Tarik 
 
ld =   
 
dimana: 
Ψt = faktor lokasi penulangan, digunakan 1,0 
Ψe = faktor pelapis, digunakan 1,0 
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Sehingga: 
ld =   = 558,5 mm 
 
λ reduksi = 
  
 = 
 
 = 391,3 mm ≈ 600 mm     
Penyaluran Tulangan dalam Kondisi Tekan 
 
ld = 
 
 = 
 
 = 227,9 mm 
 ld = 0,034 × fy × db 
 = 0,034× 400 × 13 
 = 176,8 mm 
diambil nilai ld  terbesar yaitu 227,9 mm 
 
λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 159,645 mm ≈ 250 mm     
Penyaluran Tulangan Berkait dalam Kondisi Tarik 
 
ld = 
 
 = 
 
 = 227,9 mm 
 
λ reduksi = 
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 = 
  
 = 159,645 mm ≈ 250 mm     
4.4.4 Perhitungan Balok Lift 
Perhitungan tulangan balok lift dengan dimensi 
(25x35)cm. Berikut ini adalah data perencanaan balok 
berdasarkan gambar denah pembalokan, hasil output dan 
diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000. Selanjutnya akan 
dihitung dengan metode SRPMM. 
 Data Perencanaan 
Tipe Balok   = Balok Lift (B5) 
Bentang = 5 m   = 5000 mm 
b  = 25 cm  = 250 mm 
h  = 35 cm  = 350 mm 
Kolom : 
b = 60 cm   = 600 mm 
h = 60 cm   = 600 mm 
Mutu Beton (fc’)   = 30 MPa 
fy Lentur    = 400 MPa 
fy Geser    = 400 MPa 
fy Puntir    = 400 MPa 
ϕ Lentur    = 0,9 
ϕ Geser    = 0,75 
ϕ Torsi    = 0,75 
β1    = 0,85 
Tebal Selimut Beton  = 40 mm 
Jarak Spasi Tulangan Sejajar = 25 mm 
Diameter Tulangan Lentur = 13 mm 
Diameter Tulangan Geser  = 12 mm 
Diameter Tulangan Puntir = 12 mm 
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 Sketsa 
 Perhitungan 
a. Tinggi Efektif Balok 
d = h – decking – Øsengkang – ½ Øtulangan lentur 
 = 350 mm – 40 mm – 12 mm – ½ 13 mm 
 = 291,5 mm 
d’ = decking + Øsengkang + ½ Øtulangan lentur 
 = 40 mm + 12 mm + ½ 13 mm 
 = 58,5 mm 
b. Hasil Output dan Diagram Gaya Berdasarkan Analisa 
SAP 2000 
Setelah dilakukan analisa menggunakan program 
SAP 2000, maka didapatkan hasil output dan diagram 
gaya dalam sehingga digunakan dalam proses 
perhitungan tulangan. Dari hasil output didapat nilai 
terbesar pada frame 25 pemodelan SAP 2000 dengan 
kombinasi pembebanan 1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L dan 
Gambar 4. 63 Denah Balok yang Ditinjau, Tipe Balok Lift 
(B5) 
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berikut adalah hasil output analisa dari program SAP 
2000: 
Hasil Output Puntir 
Kombinasi  : 1,2D+1,0Ex+0,3Ey+1,0L. 
Momen Puntir  : 316,95 kgm. 
Hasil Output Diagram Momen Lentur 
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr 
Momen Tumpuan Kiri : 2630,85 kgm. 
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Tumpuan Kanan : 963,24 kgm. 
Kombinasi  : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Lapangan : 2725,86kgm. 
Gambar 4. 64 Output SAP 2000 Momen Torsi Balok 
Lift 
Gambar 4. 67 Output SAP 2000 Momen Lentur 
Lapangan Balok Lift (B5) 
Gambar 4. 66 Output SAP 2000 Momen Lentur Kanan 
Balok Lift (B5) 
Gambar 4. 65 Output SAP 2000 Momen Lentur Kiri 
Balok Lift (B5) 
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Hasil Output Diagram Gaya Geser  
Kombinasi : 1,2D+1,0Ex+0,3Ey+1,0L. 
Gaya Geser : 2451,32 kg 
c.  Periksa Dimensi Penampang 
- Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan 
penampang beton 
Acp =  = 250 x 350 
 = 87500 mm2  
- Parameter luar irisna penampang beton Acp 
Pcp = = 2x(250+350) 
 = 1200 mm  
- Luas penampang dibatasi As tulangan sengkang 
Aoh = 
 = (250-2(40)-2(12))x(350-2(40)-2(12)) 
` = 35916 mm2  
- Keliling penampang dibatasi As tulangan sengkang 
Poh = 
 = 2x[(250-2(40)-2(12))+(350-2(40)-2(12))] 
 = 538 mm  
d. Penulangan Puntir 
Tu = 316,95 kgm 
Tn = =  
 =  4226000 Nmm 
Tu min = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.44 
 = 
balokbalok hb 
)(2 balokbalok hb 
)Ø22()Ø22(  deckingbalokdeckingbalok thtb
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2
Gambar 4. 68 Output SAP 2000 Gaya Geser Balok 
Lift (B5) 
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  = 2175378,6 Nmm 
Tu max = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.45 
 = 
 = 8649095,5 Nmm 
Cek Pengaruh Momen Puntir 
Tu    > Tu min 
4226000 Nmm > 2175378,6 Nmm 
Sehingga memerlukan Tulangan Puntir. 
Tulangan Puntir untuk Lentur 
Direncanakan tulangan longitudinal tambahan yang 
diperlukan untuk menahan puntir: 
 
Al = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.49 
maka: 
 
   =  
 
 = 
 
 = 0,147 mm 
Sehingga tulangan puntir untuk lentur adalah: 
 
Al =   
 = 79,129 mm2 
Tulangan Puntir Longitudinal Minimum 
 
  ≥  
 
0,147 mm ≥  
 
0,147 mm > 0,109 mm  
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Maka nilai At/s diambil 0,088 mm2 
Cek nilai Al minimal 
 
Al min = 
 
 = 
 
 = 444,376 mm2 
Syarat: 
Alperlu ≤ Almin, maka menggunakan Almin   
Alperlu ≥ Almin, maka menggunakan Alperlu 
Cek : 
 Alperlu    ≤ Almin  
79,129 mm2 ≤  444,376 mm2 
maka menggunakan Almin = 444,376 mm2 
Tulangan Arah Memanjang dibagi 4 sisi 
Almin/3 = 444,376 mm2/3 
 = 148,125 mm2 
Penyebaran Tulangan Torsi 
Pada sisi atas = disalurkan pada tulangan tarik balok. 
Pada sisi bawah = disalurkan pada tulangan tekan balok. 
Pada sisi samping mendapatkan tambahan sebesar: 
1/3 Al   = 1/3 x 444,376 = 148,125 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D12 
 
Luas    =  =  
   = 113,143 mm2  
 
n   =   = 
 
   = 1,31 ≈ 2 
As pasang  = n pasang x luas = 2 x 113,143 
   = 226,286 mm2 
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As pasang   > As perlu 
226,286 mm2 > 148,125 mm2   
(Memenuhi) 
Sehingga tulangan puntir pada tumpuan kiri. dan 
tumpuan kanan adalah 2D12. 
e. Penulangan Lentur 
Diambil momen yang terbesar,akibat dari kombinasi: 
1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Garis Netral pada Kondisi Balance 
 
Xb =  = 
 
 = 174,900 mm   
Garis Netral pada Kondisi Maksimum 
Xmax = 0,75 × Xb = 0,75× 174,900 
 = 131,175 mm  
Garis Netral pada Kondisi Minimum 
Xmin = d’  
 = 58,5 mm 
Garis Netral Rencana 
X rencana = 150 mm 
 
Komponen Beton Tertekan 
Cc’ = 0,85×fc’×bw×β1×Xrencana 
 = 0,85×30×250×0,85×150 
 = 812812,5 N 
Luas Tulangan Lentur Gaya Tarik Tulangan Lentur 
Tunggal 
 
Asc = 
 
 = 
 = 2032,031 mm2  
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Luas Tulangan Lentur dan Gaya Tarik Tulangan 
 
Mnc = 
  
 = 
 
 = 185118047 Nmm 
- Daerah Tumpuan Kiri 
Output SAP Mu Tumpuan = 2630,85 kgm 
 = 26308500 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 26308500 /0,9 
 = 29231667 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 29231667– 185118047 
 = -155886380 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
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ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 1,38 
 
m =   = 
 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,00354 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00354 < 0,024 (Memenuhi) 
Maka digunakan ρperlu = 0,00354 
As = ρ × b× d 
 = 0,00354× 1000 × 291,5 
= 257,856 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 257,856 + 148,125 
   
  = 405,982 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13 
 
Luas = = 
  
 = 132,732 mm2  
n = = 
 
 = 3,06 ≈ 4 
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As pasang= n pasang x luas = 4 x 132,732 
 = 531,143 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
531,143 mm2 > 405,982 mm2  
(Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 405,982 mm2 
 = 121,795 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13  
 
Luas = = 
 
  = 132,732 mm2 
 
n =     = 
 
 = 0,92 ≈ 2 
As pasang = n pasang x luas = 2 x 132,732 
  = 265,571 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
265,571 mm2  > 121,795 mm2  
(Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 4D13 dan tulangan 
tekan 2D13 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
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 = 31,33mm 
Smax = 31,33 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 74,00 mm 
Smax = 74,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.1, boleh 
lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur negatif balok 
pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif maupun kuat 
lentur positif pada setiap irisan penampang di sepanjang 
bentang tidak boleh kurang dari seperlima kuat lentur 
yang terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom 
di ujung komponen tersebut. Momen lentur tumpuan (+) 
≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 4 x 0,25 x π x 132 
= 531,143 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 132 
  = 265,571 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
265,571 mm2 ≥ 1/3 x 531,143 mm2 
265,571 mm2 ≥ 177,048  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 4D13 
Tulangan Tekan = 2D13 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 4D13 
a =      = 
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 = 33 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×33 
 = 212457,14 N 
Cs’ = As pakai × fy = 531,143 × 400 
 = 212457,14 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 107893533 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 26308500  Nmm     
0,9 (107893533)Nmm ≥ 26308500  Nmm   
97104180 Nmm    ≥ 26308500  Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 2D13 
a =      = 
 
 = 17 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×17 
 = 106228,571 N 
Cs’ = As pakai × fy = 265,571× 400 
 = 106228,571 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 54831836 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 26308500  Nmm     
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0,9 (54831836)Nmm ≥ 26308500  Nmm   
49348644 Nmm    ≥ 26308500  Nmm   
(Memenuhi) 
- Daerah Tumpuan Kanan 
Output SAP Mu Tumpuan = 963,24 kgm 
 = 9632400 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 9632400/0,9 
 = 10702667 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 10702667– 185118047 
 = -174415380 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 0,50 
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m = = 
 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,00127 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00127 < 0,024  
(Tidak Memenuhi) 
ρperlu dinaikkan 30% = 1,3 ρperlu 
  = 1,3 x 0,00127 
  = 0,0017 < ρmin 
Maka digunakan ρmin = 0,0035 
As = ρ × b× d 
 = 0,0035× 1000 × 291,5 
= 255,063 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 255,063 +148,125 
   
  = 403,188 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13 
 
Luas = = 
  
 = 132,732 mm2  
n = = 
 
 = 3,04 ≈ 4 
As pasang= n pasang x luas = 4 x 132,732 
 = 531,143 mm2 
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Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
531,143 mm2  > 403,188 mm2  
(Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
As’  = 0,3As  = 0,3 × 403,188 mm2 
 = 120,956 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13  
 
Luas = = 
 
  = 132,732 mm2 
 
n =     = 
 
 = 0,32 ≈ 2 
As pasang = n pasang x luas = 2 x 132,732 
  = 265,571 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
265,571 mm2  > 120,956 mm2 
(Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 4D13 dan tulangan 
tekan 2D13 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 31,33 mm 
Smax = 31,33 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
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Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 102,00 mm 
Smax = 102,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.1, boleh 
lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur negatif balok 
pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif maupun kuat 
lentur positif pada setiap irisan penampang di sepanjang 
bentang tidak boleh kurang dari seperlima kuat lentur 
yang terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom 
di ujung komponen tersebut. Momen lentur tumpuan (+) 
≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 4 x 0,25 x π x 132 
  = 531,143 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 132 
  = 265,571 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
265,571 mm2 ≥ 1/3 x 531,143 mm2 
265,571 mm2 ≥ 177,048  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 4D13 
Tulangan Tekan = 2D13 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 4D13 
a =      = 
 
 = 33 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×33 
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 = 212457,14 N 
Cs’ = As pakai × fy = 531,143 × 400 
 = 212457,14 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 107893533 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 9632400  Nmm     
0,9 (107893533)Nmm ≥ 9632400    Nmm   
97104180 Nmm    ≥ 9632400    Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 2D13 
a =      = 
 
 = 17 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×17 
 = 106228,571 N 
Cs’ = As pakai × fy = 265,571× 400 
 = 106228,571 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 54831836 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 9632400 Nmm     
0,9 (54831836)Nmm ≥ 9632400 Nmm   
49348644 Nmm    ≥ 9632400 Nmm  (Memenuhi) 
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- Daerah Lapangan 
Output SAP Mu Lapangan = 2725,86 kgm 
 = 27258600 Nmm 
Momen Nominal Lapangan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 27258600/0,9 
 = 30287333 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 30287333- 185118047 
 = -154830714 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 1,43 
 
m =   = 
 = 15,686     
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ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,00367 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00367 < 0,024  
(Memenuhi) 
Maka digunakan ρperlu = 0,00367 
As = ρ × b× d 
 = 0,00367× 1000 × 291,5 
= 267,453 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 267,453 +148,125 
   
  = 415,578 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13 
 
Luas = = 
  
 = 132,732 mm2  
n = = 
 
 = 3,13 ≈ 4 
As pasang= n pasang x luas = 4 x 132,732 
 = 531,143 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
531,143 mm2 > 415,578 mm2 (Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 415,578 mm2 
 = 124,673 mm2 
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Direncanakan tulangan dengan diameter D13  
 
Luas = = 
 
  = 132,732 mm2 
 
n =     = 
 
 = 0,94 ≈ 2 
As pasang = n pasang x luas = 2 x 132,732 
  = 265,571 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
265,571 mm2  > 124,673 mm2 (Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 4D13 dan tulangan 
tekan 2D13 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 31,33 mm 
Smax = 31,33 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 102,00 mm 
Smax = 102,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
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Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Dijelaskan pada SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.1, boleh 
lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur negatif balok 
pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif maupun kuat 
lentur positif pada setiap irisan penampang di sepanjang 
bentang tidak boleh kurang dari seperlima kuat lentur 
yang terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom 
di ujung komponen tersebut. Momen lentur tumpuan (+) 
≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 4 x 0,25 x π x 132 
  = 531,143 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 132 
  = 265,571 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
265,571 mm2 ≥ 1/3 x 531,143 mm2 
265,571 mm2 ≥ 177,048  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 4D13 
Tulangan Tekan = 2D13 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 4D13 
a =      = 
 
 = 33 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×33 
 = 212457,14 N 
Cs’ = As pakai × fy = 531,143 × 400 
 = 212457,14 N 
 
Mn = 
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 = 107893533 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 27258600  Nmm     
0,9 (107893533)Nmm ≥ 27258600   Nmm   
97104180 Nmm    ≥ 27258600    Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 2D13 
a =      = 
 
 = 17 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×250×30×17 
 = 106228,571 N 
Cs’ = As pakai × fy = 265,571× 400 
 = 106228,571 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 54831836 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 27258600 Nmm     
0,9 (54831836)Nmm ≥ 27258600 Nmm   
49348644 Nmm    ≥ 27258600 Nmm   
(Memenuhi) 
f. Penulangan Geser 
Berdasarkan perhitungan tulangan lentur balok 
didapatkan: 
- Momen Nominal Kiri 
Momen nominal kiri diperoleh dari hasil perhitungan 
tulangan lentur tumpuan kiri, hasil luasan tulangan 
adalah sebagai berikut: 
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As pakai tulangan tarik → 4D13 = 531,143 mm2 
As pakai tulangan tekan→ 2D13 = 265,571 mm2 
a = = 
 
 = 33 mm 
Mnl =    
 
 = 
 = 58391018,90 Nmm 
- Momen Nominal Kanan 
Momen nominal kanan diperoleh dari hasil perhitungan 
tulangan lentur tumpuan kanan, hasil luasan tulangan 
adalah sebagai berikut: 
As pakai tulangan tarik → 4D13 = 531,143 mm2 
As pakai tulangan tekan→ 2D13 = 265,571 mm2 
a = = 
 
 = 17 mm 
Mnr =    
 
 = 
 = 30080569,01 Nmm 
Berdasarkan hasil output SAP akibat kombinasi 
1,2D+1,6L+0,5Lr didapatkan nilai gaya geser terfaktor: 
Vu = 2776,63 kg 
 = 27766,3 N 
Gaya Geser pada ujung Perletakkan Diperoleh dari: 
 
Vu1 =  
 
 = 
  
 = 
 
 = 47873,479 N   
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Syarat Kuat Tekan Beton 
Nilai dari √fc’ tidak boleh melebihi 8,3 MPa 
√fc’   ≤ 8,3 MPa 
√30   ≤ 8,3 MPa 
5,477 MPa ≤ 8,3 MPa 
Kuat Geser Beton 
Vc = 0,17×λ×√fc’× bw × d 
 = 0,17 × 1 × √30 × 250 × 291,5 
 = 67855,978 N 
Kuat Geser Tulangan Geser 
 
Vs min =  = 
 
  = 24291,667 N 
 
Vs max =     = 
 
  = 266101,88 N 
Vs  =  = 
 
  = 133050,938 N   
Pembagian Wilayah Geser Balok 
Dalam perhitungan tulangan geser pada balok, wilayah 
balok dibagi menjadi tiga wilayah, wilayah 1 dan 3 
(daerah tumpuan), yaitu sejarak dua kali tinggi balok dari 
muka kolom ke arah tengah bentang. lalu wilayah 2 
(daerah lapangan), dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai 
ke ½ bentang balok. 
Penulangan Geser Balok 
- Wilayah 1 dan 3 (Daerah Tumpuan) 
Vu1 = 47873,479 N 
Kondisi 1 
Vu   < 0,5 ϕVc→ Tidak perlu tulangan geser 
47873,479 N < 25445,992 N  
(Tidak Memenuhi) 
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Kondisi 2 
0,5 ϕVc < Vu < ϕVc → Tulangan geser minumum 
25445,992 N < 47873,479 N < 50891,984 N  
(Memenuhi) 
Kondisi 3 
ϕVc < Vu < ϕ(Vc+Vs min) →Tulangan geser minimum 
50891,984 N < 47873,479 N < 69110,734 N 
(Stop) 
Kondisi 4 
ϕ(Vc+Vs min) < Vu< ϕ(Vc+Vs) →Perlu tulangan geser 
69110,734 N < 47873,479 N < 150680,187 N 
(Stop) 
Kondisi 5  
ϕ(Vc+Vs) < Vu < ϕ(Vc+Vs maks)→Perlu tulangan geser 
150680,187 N < 47873,479 N < 250468,391 N 
(Stop) 
Maka perencanaan tulangan geser tumpuan berdasarkan 
Kondisi 2. 
Vs min = 1/3 ×bw×d 
   = 1/3 × 250 × 291,5 
   = 24291,67 N 
 
   = 
 
   = 
 
   = 0,208 mm 
 
   = 
 
   = (2x0,147) +0,208 
   = 0,502 mm 
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Direncankan menggunakan tulangan Ø12 mm dengan 
dua kaki, maka luasan tulangan geser: 
 
Av = =     
 = 226,286 mm2 
Jarak Tulangan Geser Perlu 
 
S perlu = = 
  = 450,33 mm ≈ 100 mm 
Maka dipasang jarak 100 mm antar tulangan geser. 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser berdasarkan Kondisi 
4. 
Smaks  ≤ d/2    atau Smaks  ≤ 300 mm     
100 mm ≤ 146 mm atau  100 mm≤ 300 mm     
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø12 mm jarak 100 mm. 
- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Balok 
Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut 
harus dipasang sengkang sepanjang jarak dua kali 
komponen struktur diukur dari muka perlentakkan ke 
arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada 
jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakkan. 
Spasi sengkang tidak boleh melebihi: 
 Spakai ≤ d/4 
100 mm < 72,9 mm  (Tidak Memenuhi) 
 Spakai ≤ 8 × Øtulangan longitudinal 
100 mm < 104 mm  (Memenuhi) 
 Spakai ≤ 24 × Øtulangan lsengkang 
100 mm < 288 mm  (Memenuhi) 
 Spakai ≤ 300 mm  
100 mm < 300 mm  (Memenuhi) 
- Wilayah 2 (Daerah Lapangan) 
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Vu2   = 
 
   = 
 
Vu2   = 32641,008 N 
Kondisi 1 
Vu   < 0,5 ϕVc→ Tidak perlu tulangan geser 
32641,008 N < 25445,992 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 2 
0,5 ϕVc < Vu < ϕVc → Tulangan geser minumum 
25445,992 N < 32641,008 N < 50891,984 N  
(Memenuhi) 
Kondisi 3 
ϕVc < Vu < ϕ(Vc+Vs min) →Tulangan geser minimum 
50891,984 N < 32641,008 N < 69110,734 N 
(Stop) 
Kondisi 4 
ϕ(Vc+Vs min) < Vu< ϕ(Vc+Vs) →Perlu tulangan geser 
69110,734 N < 32641,008 N < 150680,187 N 
(Stop) 
Kondisi 5  
ϕ(Vc+Vs) < Vu < ϕ(Vc+Vs maks)→Perlu tulangan geser 
150680,187 N < 32641,008 N < 250468,391 N 
(Stop) 
Maka perencanaan tulangan geser tumpuan berdasarkan 
Kondisi 2. 
Vs min = 1/3 ×bw×d 
   = 1/3 × 250 × 291,5 
   = 24291,67 N 
 
   = 
 
   =  = 0,208 mm 
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   = 
 
   = (2x0,147) +0,208 
   = 0,502 mm 
Direncankan menggunakan tulangan Ø12 mm dengan 
dua kaki, maka luasan tulangan geser: 
 
Av = =     
 = 226,286 mm2 
Jarak Tulangan Geser Perlu 
 
S perlu = = 
  = 450,33 mm ≈ 150 mm 
Maka dipasang jarak 150 mm antar tulangan geser. 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser berdasarkan Kondisi 
3 
Smaks  ≤ d/2  atau Smaks  ≤ 300 mm     
150 mm ≤ 146 mm atau  100 mm≤ 300 mm     
     (Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø12 mm jarak 150 mm. 
- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Balok 
Sengkang harus dispasikan tidak melebihi dari d/2 
sepanjang panjang balok. 
 Spakai ≤ d/2 
150 mm < 146 mm  (Tidak Memenuhi) 
g. Perhitungan Panjang Penyaluran dan Kontrol Retak 
Penyaluran Tulangan dalam Kondisi Tarik 
 
ld =   
dimana: 
Ψt = faktor lokasi penulangan, digunakan 1,0 
Ψe = faktor pelapis, digunakan 1,0 
 
Sehingga: 
ld = 
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 = 558,5 mm 
 
λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 427 mm ≈ 1000 mm     
Penyaluran Tulangan dalam Kondisi Tekan 
 
ld = 
 
 = 
 
 = 227,9 mm 
 ld = 0,034 × fy × db 
 = 0,034× 400 × 13 
 = 176,8 mm 
diambil nilai ld  terbesar yaitu 227,9 mm 
λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 174,160 mm ≈ 400 mm     
Penyaluran Tulangan Berkait dalam Kondisi Tarik 
 
ld = 
 
 = 
 
 diambil nilai ld  terbesar yaitu 227,9 mm 
λ reduksi = 
 
 =         = 174,160 mm ≈ 400 mm     
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4.5 Perhitungan Struktur Primer 
4.5.1 Perhitungan Penulangan Balok Induk 
Perhitungan tulangan balok induk B1 dengan dimensi 
(35x50) cm As E Joint 3-4. Berikut ini adalah data perencanaan 
balok berdasarkan gambar denah pembalokan, hasil output dan 
diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000. Selanjutnya akan 
dihitung dengan metode SRPMM. 
 Data Perencanaan 
Tipe Balok   = Balok Induk (B1) 
Bentang = 7,2 m   = 7200 mm 
b  = 35 cm  = 350 mm 
h  = 50 cm  = 500 mm 
Kolom : 
b = 60 cm   = 600 mm 
h = 60 cm   = 600 mm 
Mutu Beton (fc’)   = 30 MPa 
fy Lentur    = 400 MPa 
fy Geser    = 400 MPa 
fy Puntir    = 400 MPa 
ϕ Lentur    = 0,9 
ϕ Geser    = 0,75 
ϕ Torsi    = 0,75 
β1    = 0,85 
Tebal Selimut Beton  = 40 mm 
Jarak Spasi Tulangan Sejajar = 25 mm 
Diameter Tulangan Lentur = 22 mm 
Diameter Tulangan Geser  = 13 mm 
Diameter Tulangan Puntir = 16 mm 
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 Sketsa 
 Perhitungan 
a. Tinggi Efektif Balok 
d = h – decking – Øsengkang – ½ Øtulangan lentur 
 = 500 mm – 40 mm – 13 mm – ½ 22 mm 
 = 436 mm 
d’ = decking + Øsengkang + ½ Øtulangan lentur 
 = 40 mm + 13 mm + ½ 22 mm 
 = 64 mm 
b. Hasil Output dan Diagram Gaya Berdasarkan Analisa 
SAP 2000 
Setelah dilakukan analisa menggunakan program 
SAP 2000, maka didapatkan hasil output dan diagram 
gaya dalam sehingga digunakan dalam proses 
perhitungan tulangan. Dari hasil output didapat nilai 
terbesar pada frame 25 pemodelan SAP 2000, berikut 
adalah hasil output analisa dari program SAP 2000: 
 
Gambar 4. 69 Denah Balok yang Ditinjau pada Lantai 2, 
Tipe Balok B1 
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Hasil Output Puntir 
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Puntir : 2703,83 kgm. 
Hasil Output Diagram Momen Lentur 
Kombinasi  : 1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L. 
Momen Tumpuan Kiri : 30639,28 kgm. 
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Tumpuan Kanan :23092,79 kgm. 
Kombinasi  : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Lapangan : 15109,81 kgm. 
 
 
 
Gambar 4. 70 Output SAP 2000 Momen Torsi Balok 
Tipe B1 
Gambar 4. 71 Output SAP 2000 Momen Lentur Kiri 
Balok Tipe B1 
Gambar 4. 72 Output SAP 2000 Momen Lentur Kanan  
Balok Tipe B1 
Gambar 4. 73 Output SAP 2000 Momen Lentur 
Lapangan Balok Tipe B1 
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Hasil Output Diagram Gaya Geser  
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr 
Gaya Geser : 27487,80 kg 
c. Periksa Dimensi Penampang 
- Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan 
penampang beton 
Acp =  = 350 x 500 
 = 175000 mm2  
- Parameter luar irisna penampang beton Acp 
Pcp = = 2x(350+500) 
 = 1700 mm  
- Luas penampang dibatasi As tulangan sengkang 
Aoh = 
 = (350-2(40)-2(13))x(500-2(40)-2(13)) 
` = 96136 mm2  
- Keliling penampang dibatasi As tulangan sengkang 
Poh = 
 = 2x[(350-2(40)-2(13))+(500-2(40)-2(13))] 
 = 882 mm  
d. Penulangan Puntir 
Tu  = 2703,83 kgm 
Tn  = =  
  = 36051066,667 Nmm 
Tu min = 
    Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.44 
 = 
  = 6142245,335 Nmm 
Gambar 4. 74 Output SAP 2000 Gaya Geser Balok Tipe B1 
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Tu max = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.45 
 = 
 = 24420975,427 Nmm 
Cek Pengaruh Momen Puntir 
Tu    < Tu min 
27038300 Nmm > 6142245,33 Nmm  
Sehingga memerlukan Tulangan Puntir. 
Tulangan Puntir untuk Lentur 
Direncanakan tulangan longitudinal tambahan yang 
diperlukan untuk menahan puntir: 
 
Al = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.49 
maka: 
 
   = 
 
 = 
 
 = 0,469 mm 
Sehingga tulangan puntir untuk lentur adalah: 
 
Al =   
 = 413,438 mm2 
Tulangan Puntir Longitudinal Minimum 
 
  ≥  
 
0,469 mm ≥  
 
0,469 mm > 0,153 mm  
Maka nilai At/s diambil 0,153 mm2 
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Cek nilai Al minimal 
 
Al min = 
 
 = 
 
 = 871,384 mm2 
Syarat: 
Alperlu ≤ Almin, maka menggunakan Almin   
Alperlu ≥ Almin, maka menggunakan Alperlu 
Cek : 
 Alperlu    ≤ Almin  
413,438 mm2 ≤  871,384 mm2 
maka menggunakan Almin = 871,384 mm2 
Tulangan Arah Memanjang dibagi 4 sisi 
Almin/3 = 871,384 /3 
 = 290,461 mm2 
Penyebaran Tulangan Torsi 
Pada sisi atas = disalurkan pada tulangan tarik balok. 
Pada sisi bawah = disalurkan pada tulangan tekan balok. 
Pada sisi samping mendapatkan tambahan sebesar: 
1/3 Al   = 1/3 x 871,384 = 290,461 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D16 
 
Luas    =  =  
   = 201,143 mm2  
 
n   =   = 
 
   = 1,44 ≈ 2 
As pasang  = n pasang x luas = 2 x 201,143 
   = 402,286 mm2 
As pasang   > As perlu 
402,286 mm2 > 290,461 mm2 (Memenuhi) 
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Sehingga tulangan puntir pada tumpuan kiri. dan 
tumpuan kanan adalah 2D16. 
e. Penulangan Lentur 
Diambil momen yang terbesar,akibat dari kombinasi: 
1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L 
Garis Netral pada Kondisi Balance 
 
Xb =  = 
 
 = 261,600 mm   
Garis Netral pada Kondisi Maksimum 
Xmax = 0,75 × Xb = 0,75× 261,600 
 = 196,200 mm  
Garis Netral pada Kondisi Minimum 
Xmin = d’  
 = 64 mm 
Garis Netral Rencana 
X rencana = 150 mm 
Komponen Beton Tertekan 
Cc’ = 0,85×fc’×bw×β1×Xrencana 
 = 0,85×30×350×0,85×150 
 = 1137937,500 N 
Luas Tulangan Lentur Gaya Tarik Tulangan Lentur 
Tunggal 
 
Asc = 
 
 = 
 = 2844,844 mm2  
Luas Tulangan Lentur dan Gaya Tarik Tulangan 
 
Mnc = 
  
 = 
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 = 423597234,375 Nmm 
- Daerah Tumpuan Kiri 
Output SAP Mu Tumpuan = 30639,28 kgm 
 = 306392800 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 3063928000,9 
 = 340436444,444 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 340436444,444 - 423597234,375 
 = -83160789,931 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.25 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 5,117 
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m =   = 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,01442 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,01442 < 0,024 (Memenuhi) 
Maka digunakan ρperlu = 0,0128 
As = ρ × b× d 
 = 0,01442× 1000 × 436 
= 2201,039 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 2201,039 + 290,461 
   
  = 2491,500 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D22  
 
Luas = = 
  
 = 380,133 mm2  
n = = 
 
 = 6,554 ≈ 7 
As pasang= n pasang x luas = 7 x 380,133 
 = 2662,000 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
2662,000 mm2 > 2491,500 mm2 (Memenuhi) 
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Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
Luasan tulangan tidak boleh kurang dari 0,3 tulangan 
tarik. 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 2491,500 mm2 
 = 747,450 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D22  
 
Luas = = 
  = 380,133 mm2 
n =     = 
 
 = 1,966 ≈ 3 
As pasang = n pasang x luas = 3 x 380,133 
  = 1140,857 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
1140,857 mm2 > 747,450 mm2 (Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 7D22 dan tulangan 
tekan 3D22 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 15,00 mm 
Smax = 15,00 mm < 25 mm ,maka disusun lebih dari satu 
lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
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 = 89,00 mm 
Smax = 89,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Boleh lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur 
negatif balok pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif 
maupun kuat lentur positif pada setiap irisan penampang 
di sepanjang bentang tidak boleh kurang dari seperlima 
kuat lentur yang terbesar yang disediakan pada kedua 
muka kolom di ujung komponen tersebut. Momen lentur 
tumpuan (+) ≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 7 x 0,25 x π x 222 
  = 2662,000 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 3 x 0,25 x π x 222 
  = 1140,857 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
1140,857 mm2 ≥ 1/3 x 2662,000 mm2 
1140,857 mm2 ≥ 887,333  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 7D22 
Tulangan Tekan = 3D22 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 7D22 
a =      = 
 
 = 119 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×350×30×119 
 = 1064800,000 N 
Cs’ = As pakai × fy = 2662,000 × 400 
 = 1064800,000 N 
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 = 
 
 = 796840246 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 306392800 Nmm     
0,9 (796840246)Nmm ≥ 306392800 Nmm   
717156222 Nmm    ≥ 306392800 Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 3D22 
a =      = 
 
 = 51 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×350×30×51 
 = 456342,857 N 
Cs’ = As pakai × fy = 1140,857 × 400 
 = 456342,857 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 357058429 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 306392800 Nmm     
0,9 (357058429)Nmm ≥ 306392800 Nmm   
321352586 Nmm    ≥ 306392800 Nmm   
(Memenuhi) 
- Daerah Tumpuan Kanan 
Output SAP Mu Tumpuan = 23092,79 kgm 
 = 230927900 Nmm 
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Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 230927900/0,9 
 = 25686555,556 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 25686555,556 - 423597234,375 
 = -167010678,819 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.25 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 3,856 
 
m =   = 
 
 = 15,686     
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ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,01051 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,01051 < 0,024 (Memenuhi) 
Maka digunakan ρperlu = 0,01051 
As = ρ × b× d 
 = 0,01051× 1000 × 436 
= 1603,386 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 1603,386 + 290,461 
   
  = 1893,848 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D22  
 
Luas = = 
  
 = 380,133 mm2  
n = = 
 
 = 4,982 ≈ 7 
As pasang= n pasang x luas = 7 x 380,133 
 = 2662,000 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
2662,000 mm2 > 1893,848 mm2 (Oke) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
Luasan tulangan tidak boleh kurang dari 0,3 tulangan 
tarik. 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 1893,848 mm2 
 = 568,154 mm2 
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Direncanakan tulangan dengan diameter D22  
 
Luas = = 
  = 380,133 mm2 
n =      = 
 
 = 1,495 ≈ 3 
As pasang = n pasang x luas = 3 x 380,133 
  = 1140,857 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
1140,857 mm2 > 568,154 mm2 (Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 5D22 dan tulangan 
tekan 3D22 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 15,00 mm 
Smax = 15,00 mm < 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 89,00 mm 
Smax = 89,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
 
 
 
2
4
1
D 222
4
1

anLuasTulang
perluAs
133,380
154,568
1
).()Øgeser2()2(


nganjumlahtula
Dlenturtuljumldeckingbw
17
)227()132()402(350


1
).()Øgeser2()2(


nganjumlahtula
Dlenturtuljumldeckingbw
13
)223()132()402(350


302 
 
   
 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Boleh lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur 
negatif balok pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif 
maupun kuat lentur positif pada setiap irisan penampang 
di sepanjang bentang tidak boleh kurang dari seperlima 
kuat lentur yang terbesar yang disediakan pada kedua 
muka kolom di ujung komponen tersebut. Momen lentur 
tumpuan (+) ≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 7 x 0,25 x π x 222 
  = 2662,000 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 3 x 0,25 x π x 222 
  = 1140,857 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
1140,857 mm2 ≥ 1/3 x 2662,000 mm2 
1140,857 mm2 ≥ 887,333  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 7D22 
Tulangan Tekan = 3D22 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 7D22 
a =      = 
 
 = 119 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×350×30×119 
 = 1064800 N 
Cs’ = As pakai × fy = 2662,000 × 400 
 = 1064800 N 
 
Mn = 
 
 = 
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 = 796840246 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 230927900 Nmm     
0,9 (796840246) Nmm ≥ 230927900 Nmm   
717156222 Nmm    ≥ 230927900 Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 3D22 
a =      = 
 
 = 51 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×350×30×51 
 = 456342,857 N 
Cs’ = As pakai × fy = 1140,857 × 400 
 = 456342,857 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 357058429 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 230927900 Nmm     
0,9 (357058429)Nmm ≥ 230927900 Nmm   
321352586 Nmm    ≥ 230927900 Nmm   
(Memenuhi) 
- Daerah Lapangan 
Output SAP Mu Tumpuan = 15109,81 kgm 
 = 151098100 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 151098100/0,9 
 = 167886777,778 Nmm 
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Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 167886777,778 - 423597234,375 
 = -255710456,597 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.25 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 2,523 
 
m =   = 
 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
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= 0,00666 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00666 < 0,024 (Memenuhi) 
Maka digunakan ρperlu = 0,00666 
As = ρ × b× d 
 = 0,00666× 1000 × 436 
= 1015,674 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 1015,674 + 290,461 
   
  = 1306,135 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D22  
 
Luas = = 
  
 = 380,133 mm2  
n = = 
 
 = 3,436 ≈ 4 
As pasang= n pasang x luas = 4 x 380,133 
 = 1521,143 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
1521,143 mm2 > 1306,135 mm2  
(Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
Luasan tulangan tidak boleh kurang dari 0,3 tulangan 
tarik. 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 1306,135 mm2 
 = 391,841 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D22  
 
Luas = = 
3
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  = 380,133 mm2 
n =     = 
 
 = 1,031 ≈ 2 
As pasang = n pasang x luas = 2 x 380,133 
  = 760,571 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
760,571 mm2  > 391,841 mm2 (Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 4D22 dan tulangan 
tekan 2D22 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 52,00 mm 
Smax = 52,00 mm < 25 mm ,maka disusun lebih dari satu 
lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 200,00 mm 
Smax = 200,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Boleh lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur 
negatif balok pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif 
maupun kuat lentur positif pada setiap irisan penampang 
di sepanjang bentang tidak boleh kurang dari seperlima 
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kuat lentur yang terbesar yang disediakan pada kedua 
muka kolom di ujung komponen tersebut. Momen lentur 
tumpuan (+) ≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 4 x 0,25 x π x 222 
  = 1521,143 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 222 
  = 760,571 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
760,571 mm2 ≥ 1/3 x 1521,143 mm2 
760,571 mm2 ≥ 507,048  mm2  
(Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 4D22 
Tulangan Tekan = 2D22 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 4D22 
a =      = 
 
 = 68 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×350×30×68 
 = 608457,143 N 
Cs’ = As pakai × fy = 1521,143 × 400 
 = 608457,143 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 470892750 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 151098100 Nmm     
bwfc
fyAs


'85,0 3503085,0
400143,1521


  ''
2
' ddCs
a
dCc 












  64436143,084576
2
68
436143,084576 












308 
 
   
 
0,9 (470892750)Nmm ≥ 151098100 Nmm   
423803475 Nmm    ≥ 151098100 Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 2D22 
a =      = 
 
 = 34 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×350×30×34 
 = 304228,571 N 
Cs’ = As pakai × fy = 760,571 × 400 
 = 304228,571 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 240631530 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 151098100 Nmm     
0,9 (240631530)Nmm ≥ 151098100 Nmm   
216568377 Nmm    ≥ 151098100 Nmm   
(Memenuhi) 
f. Penulangan Geser 
Berdasarkan perhitungan tulangan lentur balok 
didapatkan: 
- Momen Nominal Kiri 
Momen nominal kiri diperoleh dari hasil perhitungan 
tulangan lentur tumpuan kiri, hasil luasan tulangan 
adalah sebagai berikut: 
As pakai tulangan tarik → 7D22 = 2662,000 mm2 
As pakai tulangan tekan→ 3D22 = 1140,857 mm2 
a = = 
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 = 119 mm 
 
Mnl =    
 
 = 
 = 400734646,499 Nmm  
- Momen Nominal Kanan 
Momen nominal kanan diperoleh dari hasil perhitungan 
tulangan lentur tumpuan kanan, hasil luasan tulangan 
adalah sebagai berikut: 
As pakai tulangan tarik → 7D22 = 2662,000 mm2 
As pakai tulangan tekan→ 3D22 = 1140,857 mm2 
a = = 
 
 = 51 mm 
Mnr =    
 
 = 
= 187298886,09 Nmm 
Berdasarkan hasil output SAP akibat kombinasi 
1,2D+1,6L+0,5Lr didapatkan nilai gaya geser terfaktor: 
Vu = 20176,08 kg 
 = 201760,8 N 
Gaya Geser pada ujung Perletakkan Diperoleh dari: 
 
Vu1 = 
Bab 2.3.1.3 Gambar 2.7 
 
 = 
  
 = 
 
 = 290856,790 N   
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Syarat Kuat Tekan Beton 
Nilai dari √fc’ tidak boleh melebihi 8,3 MPa 
√fc’   ≤ 8,3 MPa 
√30   ≤ 8,3 MPa 
5,477 MPa ≤ 8,3 MPa 
Kuat Geser Beton 
Vc = 0,17×λ×√fc’× bw × d 
Bab 2.4.1.3 Persamaan 2.42 
 = 0,17 × 1 × √30 × 350 × 6 
 = 142090,186 N 
Kuat Geser Tulangan Geser 
 
Vs min =  = 
  = 50866,667 N 
 
Vs max =     = 
  = 557216,415 N 
 
Vs =  = 
 
 = 278608,208 N   
Pembagian Wilayah Geser Balok 
Dalam perhitungan tulangan geser pada balok, wilayah 
balok dibagi menjadi tiga wilayah, wilayah 1 dan 3 
(daerah tumpuan), yaitu sejarak dua kali tinggi balok dari 
muka kolom ke arah tengah bentang. lalu wilayah 2 
(daerah lapangan), dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai 
ke ½ bentang balok. 
Penulangan Geser Balok 
- Wilayah 1 dan 3 (Daerah Tumpuan) 
Vu1 = 290856,790 N  
Kondisi 1 
Vu   < 0,5 ϕVc→ Tidak perlu tulangan geser 
290856,790 N < 53283,820 N  
(Tidak Memenuhi) 
dbw
3
1
436350
3
1

dbwfc  '
3
2
43635030
3
2

dbwfc  '
3
1
43635030
3
1

311 
 
 
 
Kondisi 2 
0,5 ϕVc < Vu < ϕVc → Tulangan geser minumum 
53283,820 N < 290856,790 N < 106567,640 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 3 
ϕVc < Vu < ϕ(Vc+Vs min) →Tulangan geser minimum 
106567,640 N < 290856,790 N < 144717,639 N 
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 4 
ϕ(Vc+Vs min)<Vu< ϕ(Vc+Vs) →Perlu tulangan geser 
144717,639 N < 290856,790 N < 315523,795 N 
(Tidak Memenuhi ) 
Kondisi 5  
ϕ(Vc+Vs) < Vu < ϕ(Vc+Vs maks)→Perlu tulangan geser 
315523,795 N < 290856,790 N < 524479,951 N 
(Memenuhi) 
Maka perencanaan tulangan geser tumpuan berdasarkan 
Kondisi 4. 
Vs perlu =   
    
   = 
 
   = 245718,867 N 
 
   = 
    
   = 
 
   = 1,409 mm 
 
   = 
    
   = 2(0,469)+ 1,409 
   = 2,346mm 

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Direncankan menggunakan tulangan Ø13 mm dengan 
dua kaki, maka luasan tulangan geser: 
 
Av = =     
 = 265,571 mm2 
Jarak Tulangan Geser Perlu 
 
S perlu = = 
 
  = 113,18 mm  
Maka dipasang jarak 100 mm antar tulangan geser. 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser berdasarkan Kondisi 
5 
Smaks  ≤ d/4  atau Smaks  ≤ 300 mm     
100 mm ≤ 109 mm atau  100 mm≤ 300 mm     
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø13 mm jarak 100 mm. 
- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Balok 
Dijelaskan dalam SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.(2), 
pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut 
harus dipasang sengkang sepanjang jarak dua kali 
komponen struktur diukur dari muka perlentakkan ke 
arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada 
jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakkan. 
Spasi sengkang tidak boleh melebihi: 
 Spakai  ≤ d/4 
100 mm  < 109 mm  (Memenuhi) 
 Spakai  ≤ 8 × Øtulangan longitudinal 
100 mm  < 176 mm  (Memenuhi) 
 Spakai  ≤ 24 × Øtulangan lsengkang 
100 mm  < 312 mm  (Memenuhi) 
 Spakai  ≤ 300 mm  
100 mm  < 300 mm  (Memenuhi) 
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- Wilayah 2 (Daerah Lapangan) 
 
   =  
 
Vu2   = 
 
   = 
 
   =  202718,369 N  
Kondisi 1 
Vu   < 0,5 ϕVc→ Tidak perlu tulangan geser 
202718,369 N < 52383,820 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 2 
0,5 ϕVc < Vu < ϕVc → Tulangan geser minumum 
52383,820 N < 202718,369 N < 106567,640 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 3 
ϕVc < Vu < ϕ(Vc+Vs min) →Tulangan geser minimum 
106567,640 N < 202718,369 N < 144717,639 N 
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 4 
ϕ(Vc+Vs min)<Vu< ϕ(Vc+Vs) →Perlu tulangan geser 
144717,639 N < 202718,369 N < 315523,795 N 
(Memenuhi ) 
Kondisi 5  
ϕ(Vc+Vs) < Vu < ϕ(Vc+Vs maks)→Perlu tulangan geser 
315523,795 N < 202718,369 N < 524479,951 N 
(Stop) 
Maka perencanaan tulangan geser tumpuan berdasarkan 
Kondisi 4. 
Vs perlu =   
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   = 128200,97 N 
 
   = 
    
   = 
 
   = 0,735mm 
 
   = 
    
   = 2(0,469)+0,735 
   = 1,673 mm 
Direncankan menggunakan tulangan Ø13 mm dengan 
dua kaki, maka luasan tulangan geser: 
 
Av = =     
 = 265,571 mm2 
Jarak Tulangan Geser Perlu 
 
S perlu = = 
 
  = 158,78 mm ≈ 150 mm  
Maka dipasang jarak 150 mm antar tulangan geser. 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser berdasarkan Kondisi 
4. 
Smaks  ≤ d/2   atau Smaks  ≤ 300 mm     
150 mm ≤ 218 mm atau  150 mm≤ 300 mm     
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø13 mm jarak 150 mm. 
- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Balok 
Dijelaskan dalam SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.(3), 
sengkang harus dispasikan tidak melebihi dari d/2 
sepanjang panjang balok. 
 Spakai  ≤ d/2 
150 mm  < 218 mm  (Memenuhi) 
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g. Perhitungan Panjang Penyaluran dan Kontrol Retak 
Penyaluran Tulangan dalam Kondisi Tarik 
 
ld =   
Bab 2.4.1.5 Persamaan 2.51 
dimana: 
Ψt = faktor lokasi penulangan, digunakan 1,0 
Ψe = faktor pelapis, digunakan 1,0 
Sehingga: 
 
ld = 
  
 = 945,1 mm 
 
λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 884,6 mm ≈ 1000 mm     
Penyaluran Tulangan dalam Kondisi Tekan 
 
ld = 
Bab 2.4.1.5 Persamaan 2.52 
 
 = 
 
 = 385,6 mm 
 ld = 0,034 × fy × db 
 = 0,034× 400 × 22 
 = 299,2 mm 
diambil nilai ld  terbesar yaitu 385,6 mm 
 
λ reduksi = 
 
 = 
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 = 360,899 mm ≈ 400 mm     
Penyaluran Tulangan Berkait dalam Kondisi Tarik 
 
ld = 
 
 = 
 
 = 385,6 mm 
λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 360,899 mm ≈ 400 mm 
4.5.2 Perhitungan Penulangan Sloof  
Perhitungan tulangan sloof dengan dimensi (30x45) 
cm. Berikut ini adalah data perencanaan balok berdasarkan 
gambar denah pembalokan, hasil output dan diagram gaya 
dalam dari analisa SAP 2000. Selanjutnya akan dihitung dengan 
metode SRPMM. 
 Data Perencanaan 
Tipe Balok   = Sloof (S1) 
Bentang = 7,2 m   = 7200 mm 
b  = 30 cm  = 300 mm 
h  = 45 cm  = 450 mm 
Kolom : 
b = 60 cm   = 600 mm 
h = 60 cm   = 600 mm 
Mutu Beton (fc’)   = 30 MPa 
fy Lentur    = 400 MPa 
fy Geser    = 400 MPa 
fy Puntir    = 400 MPa 
ϕ Lentur    = 0,9 
ϕ Geser    = 0,75 
ϕ Torsi    = 0,75 
β1    = 0,85 
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Tebal Selimut Beton  = 40 mm 
Jarak Spasi Tulangan Sejajar = 25 mm 
Diameter Tulangan Lentur = 16 mm 
Diameter Tulangan Geser  = 10 mm 
Diameter Tulangan Puntir = 13 mm 
 Sketsa 
 Perhitungan 
a. Tinggi Efektif Balok 
d = h – decking – Øsengkang – ½ Øtulangan lentur 
 = 450 mm – 40 mm – 10 mm – ½ 16 mm 
 = 392 mm 
d’ = decking + Øsengkang + ½ Øtulangan lentur 
 = 40 mm + 10 mm + ½ 16 mm 
 = 58 mm 
b. Hasil Output dan Diagram Gaya Berdasarkan Analisa 
SAP 2000 
Setelah dilakukan analisa menggunakan program 
SAP 2000, maka didapatkan hasil output dan diagram 
Gambar 4. 75 Denah Sloof 
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gaya dalam sehingga digunakan dalam proses 
perhitungan tulangan. Dari hasil output didapat nilai 
terbesar pada frame 25 pemodelan SAP 2000, berikut 
adalah hasil output analisa dari program SAP 2000: 
Hasil Output Puntir 
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Puntir : 690,68 kgm. 
Hasil Output Diagram Momen Lentur 
Kombinasi  : 1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L. 
Momen Tumpuan Kiri : 9963,70 kgm. 
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Tumpuan Kanan :6939,46 kgm. 
Kombinasi  : 1,2D+1,6L+0,5Lr. 
Momen Lapangan : 3894,23 kgm. 
 
Gambar 4. 76 Output SAP 2000 Momen Sloof 
Gambar 4. 77 Output SAP 2000 Momen Lentur Kiri Sloof 
Gambar 4. 78 Output SAP 2000 Momen Lentur Kanan  
Sloof 
Gambar 4. 79 Output SAP 2000 Momen Lentur 
Lapangan Sloof 
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Hasil Output Diagram Gaya Geser  
Kombinasi : 1,2D+1,6L+0,5Lr 
Gaya Geser : 27487,80 kg 
c. Periksa Dimensi Penampang 
- Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan 
penampang beton 
Acp =  = 300 x 450 
 = 135000 mm2  
- Parameter luar irisna penampang beton Acp 
Pcp = = 2x(300+450) 
 = 1500 mm  
- Luas penampang dibatasi As tulangan sengkang 
Aoh = 
 = (300-2(40)-2(10))x(450-2(40)-2(10)) 
` = 70000 mm2  
- Keliling penampang dibatasi As tulangan sengkang 
Poh = 
 = 2x[(300-2(40)-2(10))+(450-2(40)-2(10))] 
 = 750 mm  
d. Penulangan Puntir 
Tu  = 690,68 kgm 
Tn  = =  
  = 9209066,7 Nmm 
Tu min = 
    Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.44 
 = 
  = 4142631,1 Nmm 
Gambar 4. 80 Output SAP 2000 Gaya Geser Sloof 
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Tu max = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.45 
 = 
 = 16470702 Nmm 
Cek Pengaruh Momen Puntir 
Tu   > Tu min 
696800 Nmm > 4142631,1 Nmm  
Sehingga memerlukan Tulangan Puntir. 
Tulangan Puntir untuk Lentur 
Direncanakan tulangan longitudinal tambahan yang 
diperlukan untuk menahan puntir: 
 
Al = 
Bab 2.4.1.4 Persamaan 2.49 
maka: 
 
   = 
 
 = 
 
 = 0,16 mm 
Sehingga tulangan puntir untuk lentur adalah: 
 
Al =   
 = 123,336 mm2 
Tulangan Puntir Longitudinal Minimum 
 
  ≥  
 
0,16  mm ≥  
 
0,469 mm > 0,13 mm  
Maka nilai At/s diambil 0,13 mm2 
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Cek nilai Al minimal 
 
Al min = 
 
 = 
 
 = 677,959 mm2 
Syarat: 
Alperlu ≤ Almin, maka menggunakan Almin   
Alperlu ≥ Almin, maka menggunakan Alperlu 
Cek : 
 Alperlu    ≤ Almin  
123,336 mm2 ≤  677,959 mm2 
maka menggunakan Almin = 677,959 mm2 
Tulangan Arah Memanjang dibagi 4 sisi 
Almin/3 = 677,959 /3 
 = 225,986 mm2 
Penyebaran Tulangan Torsi 
Pada sisi atas = disalurkan pada tulangan tarik balok. 
Pada sisi bawah = disalurkan pada tulangan tekan balok. 
Pada sisi samping mendapatkan tambahan sebesar: 
1/3 Al   = 1/3 x 677,959 = 225,986 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D13 
 
Luas    =  =  
   = 132,786 mm2 
  
n   =   = 
 
   = 1,70 ≈ 2 
As pasang  = n pasang x luas = 132,786 mm2 
   = 265,571 mm2 
As pasang   > As perlu 
265,571 mm2 > 225,986 mm2 (Memenuhi) 
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Sehingga tulangan puntir pada tumpuan kiri. dan 
tumpuan kanan adalah 2D13. 
e. Penulangan Lentur 
Diambil momen yang terbesar,akibat dari kombinasi: 
1,2D+1,0Ey+0,3Ex+1,0L 
Garis Netral pada Kondisi Balance 
 
Xb =  = 
 
 = 235,200 mm   
Garis Netral pada Kondisi Maksimum 
Xmax = 0,75 × Xb = 0,75× 235,200 
 = 176,400 mm  
Garis Netral pada Kondisi Minimum 
Xmin = d’  
 = 58 mm 
Garis Netral Rencana 
X rencana = 150 mm 
Komponen Beton Tertekan 
Cc’ = 0,85×fc’×bw×β1×Xrencana 
 = 0,85×30×300×0,85×150 
 = 975375 N 
Luas Tulangan Lentur Gaya Tarik Tulangan Lentur 
Tunggal 
 
Asc = 
 
 = 
 = 2438,436 mm2  
Luas Tulangan Lentur dan Gaya Tarik Tulangan 
 
Mnc = 
  
 = 
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 = 320166844 Nmm 
- Daerah Tumpuan Kiri 
Output SAP Mu Tumpuan = 9963,7 kgm 
 = 99637000 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 99637000/0,9 
 = 10707778 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 10707778- 320166844 
 = -209459066 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.25 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 2,40 
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m =   = 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
 
 = 0,00632 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00632 < 0,024 (Memenuhi) 
Maka digunakan ρperlu = 0,00632 
As = ρ × b× d 
 = 0,00632× 1000 × 392 
= 742,847 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 742,847 + 0 
   
  = 742,847 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D16  
 
Luas = = 
  
 = 201,062 mm2  
n = = 
 
 = 3,69 ≈ 4 
As pasang= n pasang x luas = 4 x 201,062 mm2 
 = 804,571 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
804,571 mm2 > 742,847 mm2 (Memenuhi) 
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Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
Luasan tulangan tidak boleh kurang dari 0,3 tulangan 
tarik. 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 742,847 mm2 
 = 222,854 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D22  
 
Luas = = 
  = 201,062 mm2 
n =     = 
 
 = 1,11 ≈ 2 
As pasang = n pasang x luas = 2 x 201,062 mm2 
  = 402,286 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
402,286 mm2  > 222,854 mm2 (Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 4D16 dan tulangan 
tekan 2D16 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 45,33 mm 
Smax = 45,33 mm < 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
 
Smax = 
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 = 168,00 mm 
Smax = 168,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Boleh lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur 
negatif balok pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif 
maupun kuat lentur positif pada setiap irisan penampang 
di sepanjang bentang tidak boleh kurang dari seperlima 
kuat lentur yang terbesar yang disediakan pada kedua 
muka kolom di ujung komponen tersebut. Momen lentur 
tumpuan (+) ≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 4 x 0,25 x π x 162 
= 804,571 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 162 
  = 402,286 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
402,286 mm2 ≥ 1/3 x 804,571 mm2 
402,286 mm2 ≥ 268,190  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 4D16 
Tulangan Tekan = 2D16 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 4D22 
a =      = 
 
 = 42 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×300×30×42 
 = 321828,57 N 
Cs’ = As pakai × fy = 804,571 × 400 
 = 321828,57 N 
 
Mn = 
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 = 
 
 = 226878025 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 99637000 Nmm     
0,9 (226878025)Nmm ≥  99637000 Nmm   
204190222 Nmm    ≥  99637000 Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 3D22 
a =      = 
 
 = 21 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×300×30×21 
 = 160914,29 N 
Cs’ = As pakai × fy = 402,286 × 400 
 = 160914,29 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 115131392 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 99637000 Nmm     
0,9 (115131392)Nmm ≥ 99637000 Nmm   
103618253 Nmm    ≥ 99637000 Nmm  (Memenuhi) 
- Daerah Tumpuan Kanan 
Output SAP Mu Tumpuan = 6939,46 kgm 
 = 69384600 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 69384600/0,9 
 58392( 321828,57
2
42
392 321828,57 












bwfc
fyAs


'85,0 3003085,0
400286,402


  ''
2
' ddCs
a
dCc 












  58392  160914,29
2
21
392   160914,29 












328 
 
   
 
 = 77105111 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 77105111- 320166844 
 = -243061732,6 Nmm 
Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.25 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 1,67 
 
m =   = 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
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 = 0,00433 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00433 < 0,024 (Memenuhi) 
Maka digunakan ρperlu = 0,00433 
As = ρ × b× d 
 = 0,00433× 1000 × 392 
= 509,022 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 509,022 + 0 
   
  = 509,022 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D16  
 
Luas = = 
  
 = 201,062 mm2  
n = = 
 
 = 2,53≈ 4 
As pasang= n pasang x luas = 4 x 201,062 
 = 804,571 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
804,571 mm2 > 509,022 mm2 (Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
Luasan tulangan tidak boleh kurang dari 0,3 tulangan 
tarik. 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 509,022 mm2 
 = 153,707 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D16  
 
Luas = = 
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 = 201,062 mm2  
n = = 
 
 = 0,76≈ 2 
As pasang= n pasang x luas = 2 x 201,062 
 = 402,286 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
402,286 mm2  > 201,062 mm2 (Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 4D16 dan tulangan 
tekan 2D16 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 45,33 mm 
Smax = 45,33 mm < 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
 
Smax = 
 = 168,00 mm 
Smax = 168,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Boleh lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur 
negatif balok pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif 
maupun kuat lentur positif pada setiap irisan penampang 
di sepanjang bentang tidak boleh kurang dari seperlima 
kuat lentur yang terbesar yang disediakan pada kedua 
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muka kolom di ujung komponen tersebut. Momen lentur 
tumpuan (+) ≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 4 x 0,25 x π x 162 
= 804,571 mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 162 
  = 402,286 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
402,286 mm2 ≥ 1/3 x 804,571 mm2 
402,286 mm2 ≥ 268,190  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 4D16 
Tulangan Tekan = 2D16 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 4D22 
a =      = 
 
 = 42 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×300×30×42 
 = 321828,57 N 
Cs’ = As pakai × fy = 804,571 × 400 
 = 321828,57 N 
 
Mn = 
 = 
 
 = 226878025 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 69394600 Nmm     
0,9 (226878025)Nmm ≥ 69394600 Nmm   
204190222 Nmm    ≥ 69394600 Nmm  
(Memenuhi) 
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Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 3D22 
a =      = 
 
 = 21 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×300×30×21 
 = 160914,29 N 
Cs’ = As pakai × fy = 402,286 × 400 
 = 160914,29 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 115131392 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 69394600 Nmm     
0,9 (115131392)Nmm ≥ 69394600 Nmm   
103618253 Nmm    ≥ 69394600 Nmm 
(Memenuhi) 
- Daerah Lapangan 
Output SAP Mu Tumpuan = 3894,23 kgm 
 = 38942300 Nmm 
Momen Nominal Tumpuan 
Mn = Mu/ϕ 
 = 38942300/0,9 
 = 43269222 Nmm 
Cek Syarat Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
Mns > 0, maka perlu tulangan lentur tekan 
Mns ≤ 0, maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
Mns = Mn-Mnc 
 = 43269222- 320166844 
 = -276897622 Nmm 
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Maka tidak perlu tulangan lentur rangkap, sehingga 
untuk analisis selanjutnya digunakan perhitungan 
penulangan lentur tunggal. 
Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal 
 
ρb = 
 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.24 
 
 = 
 = 0,033 
ρmin = 1,4/fy  = 1,4/400 
 = 0,0035 
ρmax = 0,75× ρb = 0,75× 0,033 
Bab 2.4.1.2.1 Persamaan 2.25 
 = 0,024 
Rn =  = 
 
 = 0,94 
 
m =   = 
 
 = 15,686     
 
ρperlu =    
 
 = 
  
 = 0,00239 
Syarat: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,0035 < 0,00239 < 0,024  
(Tidak Memenuhi) 
Dinaikan 30% = 1,3 x ρperlu 
   = 1,3 x 0,00239 
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   = 0,0031 < ρmin 
Maka digunakan ρperlu = 0,0035 
As = ρ × b× d 
 = 0,0035× 1000 × 392 
= 411,600 mm2 
Luasan Tulangan Lentur Tarik Pasang (As) 
 
As perlu = As + = 411,600 + 0 
   
  = 411,600 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D16  
 
Luas = = 
  
 = 201,062 mm2  
n = = 
 
 = 2,05 ≈ 3 
As pasang= n pasang x luas = 3 x 201,062 
 = 603,429 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
603,429 mm2 > 411,600 mm2  
(Memenuhi) 
Luasan Pasang Tulangan Lentur Tekan (As’) 
Luasan tulangan tidak boleh kurang dari 0,3 tulangan 
tarik. 
As’ = 0,3As   = 0,3 × 411,600 mm2 
 = 123,480 mm2 
Direncanakan tulangan dengan diameter D16  
 
Luas = = 
  
 = 201,062 mm2  
n = = 
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 = 0,61 ≈ 2 
As pasang= n pasang x luas = 2 x 201,062 
 = 402,286 mm2 
Kontrol: 
As pasang    > As perlu 
402,286 mm2  > 123,480 mm2 (Memenuhi) 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
Smax ≥ Ssejajar = 25 mm → susun 1 lapis 
Smax ≤ Ssejajar = 25 mm → susun lebih dari 1 lapis 
Direncanakan dipakai tulangan tarik 3D16 dan tulangan 
tekan 2D16 
Kontrol Tulangan Tarik 
Smax = 
 
Smax = 
 
 = 76,00 mm 
Smax = 76,00 mm < 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Kontrol Tulangan Tekan 
Smax = 
 
 
Smax = 
 = 168,00 mm 
Smax = 168,00 mm > 25 mm ,maka disusun satu lapis. 
Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Lentur pada Balok 
Boleh lebih kecil dari sepertiga kuat momen lentur 
negatif balok pada muka kolom. Baik kuat lentur negatif 
maupun kuat lentur positif pada setiap irisan penampang 
di sepanjang bentang tidak boleh kurang dari seperlima 
kuat lentur yang terbesar yang disediakan pada kedua 
muka kolom di ujung komponen tersebut. Momen lentur 
tumpuan (+) ≥ 1/3 Momen lentur tumpuan (-). 
Maka ditinjau berdasarkan As pasang 
1
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Aspasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 3 x 0,25 x π x 162 
= 603,429  mm2 
As’pasang = n pasang x luasan Ølentur 
  = 2 x 0,25 x π x 162 
  = 402,286 mm2 
M lentur tumpuan (+)  ≥ 1/3 M lentur tumpuan (-) 
402,286 mm2 ≥ 1/3 x 603,429 mm2 
402,286 mm2 ≥ 201,162  mm2 (Memenuhi) 
Jadi daerah tumpuan kiri dipasang: 
Tulangan Tarik = 3D16 
Tulangan Tekan = 2D16 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tarik = 3D16 
a =      = 
 
 = 32 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×300×30×32 
 = 241371,43 N 
Cs’ = As pakai × fy = 603,429 × 400 
 = 241371,43 N 
 
Mn = 
 = 
 
 = 171427803 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 38942300 Nmm     
0,9 (171427803)Nmm ≥ 38942300 Nmm   
154285023 Nmm    ≥ 38942300 Nmm  
(Memenuhi) 
Kontrol Kemampuan Penampang 
As pasang tulangan tekan = 2D16 
a =      = 
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 = 21 mm 
Cc’ = 0,85×bw×fc’×a = 0,85×300×30×21 
 = 160914,29 N 
Cs’ = As pakai × fy = 402,286 × 400 
 = 160914,29 N 
 
Mn = 
 
 = 
 
 = 115131392 Nmm 
Maka: 
Mn pasang     ≥ Mu     
0,9 Mn      ≥ 38942300 Nmm     
0,9 (115131392)Nmm ≥ 38942300 Nmm   
103618253 Nmm    ≥ 38942300 Nmm 
(Memenuhi) 
f. Penulangan Geser 
Berdasarkan perhitungan tulangan lentur balok 
didapatkan: 
- Momen Nominal Kiri 
Momen nominal kiri diperoleh dari hasil perhitungan 
tulangan lentur tumpuan kiri, hasil luasan tulangan 
adalah sebagai berikut: 
As pakai tulangan tarik → 4D16 = 804,571 mm2 
As pakai tulangan tekan→ 2D16 = 402,286 mm2 
a = = 
 
 = 42 mm 
 
Mnl =    
 
 = 
 = 119387281,74 Nmm 
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- Momen Nominal Kanan 
Momen nominal kanan diperoleh dari hasil perhitungan 
tulangan lentur tumpuan kanan, hasil luasan tulangan 
adalah sebagai berikut: 
As pakai tulangan tarik → 4D16 = 804,571 mm2 
As pakai tulangan tekan→ 2D16 = 402,286 mm2 
a = = 
 
 = 21 mm 
 
Mnl =    
 
 = 
 = 61386020,43 Nmm  
Berdasarkan hasil output SAP akibat kombinasi 
1,2D+1,6L+0,5Lr didapatkan nilai gaya geser terfaktor: 
Vu = 9963,7 kg 
 = 99637 N 
Gaya Geser pada ujung Perletakkan Diperoleh dari: 
 
Vu1 = 
Bab 2.3.1.3 Gambar 2.7 
 
 = 
  
 = 
 
 = 127026,89 N 
Syarat Kuat Tekan Beton 
Nilai dari √fc’ tidak boleh melebihi 8,3 MPa 
√fc’   ≤ 8,3 MPa 
√30   ≤ 8,3 MPa 
5,477 MPa ≤ 8,3 MPa 
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Kuat Geser Beton 
Vc = 0,17×λ×√fc’× bw × d 
Bab 2.4.1.3 Persamaan 2.42 
 = 0,17 × 1 × √30 × 300 × 6 
 = 109500,69 N 
Kuat Geser Tulangan Geser 
 
Vs min =  = 
  = 39200 N 
 
Vs max =     = 
  = 429414,49 N 
 
Vs =  = 
 
 = 214707,243 N   
Pembagian Wilayah Geser Balok 
Dalam perhitungan tulangan geser pada balok, wilayah 
balok dibagi menjadi tiga wilayah, wilayah 1 dan 3 
(daerah tumpuan), yaitu sejarak dua kali tinggi balok dari 
muka kolom ke arah tengah bentang. lalu wilayah 2 
(daerah lapangan), dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai 
ke ½ bentang balok. 
Penulangan Geser Balok 
- Wilayah 1 dan 3 (Daerah Tumpuan) 
Vu1 = 127026,89 N 
Kondisi 1 
Vu   < 0,5 ϕVc→ Tidak perlu tulangan geser 
127026,89 N < 41062,760 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 2 
0,5 ϕVc < Vu < ϕVc → Tulangan geser minumum 
41062,760 N < 127026,89 N < 82125,520 N  
(Tidak Memenuhi) 
 
dbw
3
1
392300
3
1

dbwfc  '
3
2
39230030
3
2

dbwfc  '
3
1
39230030
3
1

340 
 
   
 
Kondisi 3 
ϕVc < Vu < ϕ(Vc+Vs min) →Tulangan geser minimum 
82125,520 N < 127026,89 N < 11515,520 N 
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 4 
ϕ(Vc+Vs min)<Vu< ϕ(Vc+Vs) →Perlu tulangan geser 
11515,520 N < 127026,89 N < 24155,962 N 
(Memenuhi) 
Kondisi 5  
ϕ(Vc+Vs) < Vu < ϕ(Vc+Vs maks)→Perlu tulangan geser 
24155,962 N < 127026,89 N < 404186,384 N 
(Stop) 
Maka perencanaan tulangan geser tumpuan berdasarkan 
Kondisi 4. 
Vs perlu =   
    
   = 
 
   = 59868,499 N 
 
   = 
    
   = 
 
   = 0,38 mm 
 
   = 
    
   = 2(0,016)+ 0,38 
   = 0,55 mm 
Direncankan menggunakan tulangan Ø10 mm dengan 
dua kaki, maka luasan tulangan geser: 
 
Av = =     
 = 157,143 mm2 
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Jarak Tulangan Geser Perlu 
S perlu = = 
 
  = 287,67 mm  
Maka dipasang jarak 100 mm antar tulangan geser. 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser berdasarkan Kondisi 
5 
Smaks  ≤ d/2  atau Smaks  ≤ 300 mm     
100 mm ≤ 196 mm atau  100 mm≤ 300 mm     
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø13 mm jarak 100 mm. 
- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Balok 
Dijelaskan dalam SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.(2), 
pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut 
harus dipasang sengkang sepanjang jarak dua kali 
komponen struktur diukur dari muka perlentakkan ke 
arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada 
jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakkan. 
Spasi sengkang tidak boleh melebihi: 
 Spakai  ≤ d/4 
100 mm  < 98 mm  (Tidak Memenuhi) 
 Spakai  ≤ 8 × Øtulangan longitudinal 
100 mm  < 128 mm  (Memenuhi) 
 Spakai  ≤ 24 × Øtulangan lsengkang 
100 mm  < 240 mm  (Memenuhi) 
 Spakai  ≤ 300 mm  
100 mm  < 300 mm  (Memenuhi) 
 
- Wilayah 2 (Daerah Lapangan) 
 
   =  
 
Vu2   = 
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Vu2  =  92383,196 N  
Kondisi 1 
Vu   < 0,5 ϕVc→ Tidak perlu tulangan geser 
92383,196 N < 41062,760 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 2 
0,5 ϕVc < Vu < ϕVc → Tulangan geser minumum 
41062,760 N < 92383,196 N < 82125,520 N  
(Tidak Memenuhi) 
Kondisi 3 
ϕVc < Vu < ϕ(Vc+Vs min) →Tulangan geser minimum 
82125,520 N < 92383,196 N < 11515,520 N 
(Memenuhi) 
Kondisi 4 
ϕ(Vc+Vs min)<Vu< ϕ(Vc+Vs) →Perlu tulangan geser 
11515,520 N < 92383,196 N < 24155,962 N 
(Stop) 
Kondisi 5  
ϕ(Vc+Vs) < Vu < ϕ(Vc+Vs maks)→Perlu tulangan geser 
24155,962 N < 92383,196 N < 404186,384 N 
(Stop) 
Maka perencanaan tulangan geser tumpuan berdasarkan 
Kondisi 3. 
Vs min =1/3.bw.d    
   = 1/3. 300. 392 
   = 39200 N 
 
   = 
    
   = 
 
   = 0,25 mm 
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   = 2(0,16)+0,25 
   = 0,41 mm 
Direncankan menggunakan tulangan Ø10 mm dengan 
dua kaki, maka luasan tulangan geser: 
 
Av = =     
 = 157,143 mm2 
Jarak Tulangan Geser Perlu 
 
S perlu = = 
 
  = 379,16 mm ≈ 150 mm  
Maka dipasang jarak 150 mm antar tulangan geser. 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser berdasarkan Kondisi 
4. 
Smaks  ≤ d/2   atau Smaks  ≤ 300 mm     
150 mm ≤196 mm atau  150 mm≤ 300 mm    
(Memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø13 mm jarak 150 mm. 
- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Balok 
Dijelaskan dalam SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3.4.(3), 
sengkang harus dispasikan tidak melebihi dari d/2 
sepanjang panjang balok. 
 Spakai  ≤ d/2 
150 mm  <196 mm  (Memenuhi) 
g. Perhitungan Panjang Penyaluran dan Kontrol Retak 
Penyaluran Tulangan dalam Kondisi Tarik 
 
ld =   
Bab 2.4.1.5 Persamaan 2.51 
dimana: 
Ψt = faktor lokasi penulangan, digunakan 1,0 
Ψe = faktor pelapis, digunakan 1,0 
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Sehingga: 
 
ld = 
  
 = 945,1 687,338 
λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 884,6 mm ≈ 1000 mm     
Penyaluran Tulangan dalam Kondisi Tekan 
 
ld = 
Bab 2.4.1.5 Persamaan 2.52 
 
 = 
 
 = 280,343 mm 
 ld = 0,034 × fy × db 
 = 0,034× 400 × 13 
 = 217,6 mm 
Diambil nilai yang terbesar adalah= 280,434 mm 
 
λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 259 mm ≈ 400 mm 
Penyaluran Tulangan Berkait dalam Kondisi Tarik 
 
ld = 
 
 = 
 
 = 280,434 mm 
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λ reduksi = 
 
 = 
 
 = 259 mm ≈ 400 mm 
4.5.2 Perhitungan Penulangan Kolom  
Perhitungan tulangan lentur kolom ditinjau berdasakan 
aksial terbesar, momen terbesar. Untuk kolom K1 (60x60)cm 
pada as E lantai 1. Berikut ini adalah data perencanaan kolom 
berdasarkan gambar denah kolom, hasil output diagram gaya 
dalam dari analisa SAP 2000. Selanjutnya akan dihitung 
dengan metode SRPMM. 
 Data Perencanaan : 
Tipe Kolom   = K-1 
As Kolom   = As E 
Dimensi  kolom   = 60cmx60cm 
Tinggi kolom   = 5200 mm 
Tebal selimut beton  = 40 mm 
Kuat tekan beton (fc’)  = 30 MPa 
Modulus elastisitas beton (Ec) = 25742,96 MPa 
Modulus elastisitas baja (Es) = 200000 MPa 
Fy lentur    = 400 MPa 
Fy geser    = 400 MPa 
D lentur    = 22 mm 
Ø geser    = 10 mm 
Tebal selimut beton (decking) = 40 mm 
Jarak spasi tulangan sejajar  = 40 mm 
Faktor 𝛽1    = 0,85 
Faktor reduksi kekuatan lentur (Ø)= 0,65 
Faktor reduksi kekuatan geser (Ø) = 0,75  
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 Perhitungan 
a. OutPut SAP 
Gaya aksial berdasarkan output SAP 2000 pada frame 
1344 
PDL = 187537,54 kg. 
PU (1,2D+1,6)L+0,5Lr) = 291938,90 kg. 
Momen pada penampang kolom ditinjau dari dua arah, 
yaitu momen arah X dan arah Y.  
Untuk Momen arah X 
Momen akibat pengaruh gempa : 
M1s = momen akibat beban yang menimbulkan goyangan 
ke samping yang terkecil dalam Nmm. 
M2s = momen akibat beban yang menimbulkan goyangan 
ke samping yang terbesar dalam Nmm. 
Output SAP2000 
 M1s = 10474,24 kgm. 
 
Gambar 4. 81 Output PDL Kolom SAP 2000 
Gambar 4. 82 Output PU Kolom SAP 2000 
Gambar 4. 83 Output SAP 2000 Kolom Momen M1s Arah X 
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 M2s = 125318600 Nmm 
Momen akibat pengaruh beban gravitasi : 
M1ns = nilai yang lebih kecil dari momen-momen ujung 
terfaktor pada komponen struktur tekan akibat 
beban yang tidak menimbulkan goyangan ke 
samping. 
M2ns = nilai yang lebih besar dari momen-momen ujung 
terfaktor pada komponen struktur tekan akibat 
beban yang tidak menimbulkan goyangan ke 
samping. 
Output SAP2000 : 
 M1ns = 454,63 kgm. 
 M2ns = 4024,78 kgm. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 84 Output SAP 2000 Kolom Momen M2s Arah X 
Gambar 4. 85 Output SAP 2000 Kolom Momen M1ns Arah X 
Gambar 4. 86 Output SAP 2000 Kolom Momen M2ns Arah X 
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Untuk Momen arah Y 
Momen akibat pengaruh gempa : 
Output SAP2000 
M1s = 13435,23 kgm. 
 M2s = 19111,57 kgm. 
Momen akibat pengaruh beban gravitasi : 
Output SAP2000  
 M1ns =   7249,72 kgm. 
 M2ns = 11798,72 kgm. 
b. Syarat Gaya Aksial Pada Kolom 
Gaya tekan aksial terfaktor maksimum yang bekerja pada 
komponen struktur kolom tidak boleh melebihi Ag . 
Gambar 4. 87 Output SAP 2000 Kolom Momen M1s Arah Y 
Gambar 4. 88 Output SAP 2000  Kolom Momen M2s Arah Y 
Gambar 4. 89 Output SAP 2000 Kolom Momen M1ns Arah Y 
Gambar 4. 90 Output SAP 2000 Kolom Momen M2ns Arah Y 
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fc’/10 dan Bila Pu lebih besar maka perhitungan harus 
mengikuti Ketentuan Kolom untuk SRPMM. 
Pu  >
Ag.fc′
10
 
2919389,00 N >
600 .  600 .  30
10
 
2919389,00 N > 1080000 N  (Memenuhi) 
c. Menghitung faktor Kekakuan Kolom : 
Menghitung faktor βd 
βd = rasio beban aksial tetap terfaktor maksimum 
terhadap rasio beban aksial total terfaktor maksimum. 
βd = 
1,2 x PDL
PU (1,2D+1,6L+0,5Lr)
 
= 
1,2 x (1875375,4 N)
2919389,00 N
 
= 0,77 
Panjang tekuk kolom 
Ψ =
∑(EI L⁄ )kolom
∑(EI L⁄ )balok
 
Untuk kolom (60/60) 
Elk =
0,4 x Ec x Ig
1 + βd
 
Ik  = 0,7 x 1/12 x b x h3 
  = 0,7 x 1/12 x 600mm x (600mm)3 
  = 7560000000 mm4 
Ec = 4700√fc′ 
  = 4700√30 MPa 
= 25742,96 Nmm 
Eik = 
0,4 x Ec x Ik
1+βd
 
 =
0,4 x 25742,96 Nmm x 1276041667  mm4
1 + 0,77
 
 = 4,396. 1013 Nmm2 
Untuk balok induk (35/50) 
Elb =
0,4 x Ec x Ig
1 + βd
 
350 
 
   
 
Ig  = 0,35 x 1/12 x b x h3 
  = 0,35 x 1/12 x 350 mm x (500 mm)3 
  = 1276041667mm4 
Ec = 4700√fc′ 
  = 4700√30 MPa 
= 25742,96 Nmm 
EIb = 
0,4 x Ec x Ig
1+βd
 
 =
0,4 x 25742,96 Nmm x 1276041667 mm4
1 + 0,77
 
 = 7,420. 1012  Nmm2 
Kekakuan kolom atas 
ΨA  = 
∑(EI L⁄ )kolom atas
2.(EI L⁄ )B 
+ (EI L⁄ )B
+ (EI L⁄ )B 
 
 = 
4,396 .10 13Nmm2
5200 mm
 + 
4,396 .10 13Nmm2
5200 mm
 
7,420 .10 12Nmm2
7200mm
+ 
7,420 .10 12Nmm2
7200mm
+
7,420 .10 12Nmm2
4800 mm
+
 
 = 2,344 
Kekakuan kolom bawah 
ΨB = 
∑(EI L⁄ )kolom bawah
∑(EI L⁄ )S
 
 =1 (karena menumpu pada pondasi) 
Gambar 4. 91 Grafik Aligment 
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Dari grafik aligment didapatkan faktor panjang efektif 
(K) = 1,49 
Kontrol kelangsingan kolom : 
r = 0,3 x h 
= 0,3 x 600 mm 
= 180 mm 
k x Lu
r
≤ 22 
1,49 x 5200 mm
180 mm
≤ 22 
43,044 ≥ 22 maka kolom termasuk kolom langsing  
d. Peninjauan Kolom Akibat Momen Arah X 
Momen akibat kombinasi gempa output SAP 2000 
M1s = 104742400 Nmm 
M2s = 129283300 Nmm 
Momen akibat pengaruh beban gravitasi output SAP 
2000 kombinasi (1.2D+1.6L+0.5Lr) 
Akibat kombinasi: 
M1ns = 4546300 Nmm 
M2ns = 40247800 Nmm 
Menghitung faktor pembesaran momen (δs) 
Pc = 
π2x EI
(K x Lu)2
 
 = 
π2x 4,396 1013Nmm2
(1,49 x 5200mm)2
 = 7227293,670 N 
ƩPc  = n x Pc 
  = 24 x 7227293,670 N = 173455048,081 N 
ƩPu  = n x Pu 
  = 24x 2919389  N= 70065336,000 N 
δs =
1
1 −
∑ Pu
0,75 ∑ Pc
≥ 1 
δs =
1
1 −
70065336,000 N
0,75 x 173455048,081 N
≥ 1 
δs = 2,167 ≥ 1 
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Maka dipakai δs= 2,167 dalam perhitungan perbesaran 
momen. 
Pembesaran momen X : 
Dari output SAP2000 diperoleh : 
M1ns = 4546300 Nmm  
M2ns = 40247800 Nmm  
M1s = 104742400 Nmm 
M2s = 129283300 Nm 
M1 = M1ns + δsM1s 
 = 4546300 + (2,167 x 104742400) 
 = 231549346,304 Nmm 
M2 = M2ns + δsM2s 
 = 40247800  + (2,167 x 129283300) 
 = 216510375,253 Nmm 
Diambil momen terbesar yaitu  
M2 = 216510375,253 Nmm 
Maka Momen yang digunakan untuk menghitung kolom 
adalah M2 = 216510375,253 Nmm 
Penentuan ρ
perlu
 dari diagram interaksi  
Dalam menentukan jumlah kebutuhan tulangan lentur 
kolom, digunakan Diagram Interaksi. Keterangan yang 
dibutuhkan dalam penggunaan Diagram Interaksi adalah  
μh = h kolom-(2 t decking) - (2Ø geser)- (Ø lentur) 
 = 600 – 2x40 – 2x12 -22 
 = 474 mm 
μ = μh/h 
 = 474/600 
 = 0,8 
Sumbu Vertikal  
ϕPn
Ag
   =
Pu 
b. h 
 
 
   = 8,109 
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Sumbu Horizontal   
ϕ Mn
Ag. h
   =
Mu
b. h 2 
 
 
= 1,002 
 
Maka didapatkan ρ
perlu 
= 1 % = 0,001 
Penentuan tulangan lentur kolom 
Luas tulangan lentur perlu  
As perlu  = ρ
perlu 
x b x h  
= 0,001 x 600 mm x 600 mm  
= 3600 mm
2 
 
Luas tulangan lentur  
Luas tulangan D22 = ¼ x π x d
2 
 
= ¼ x π x (22mm)
2 
 
= 380,133  mm
2 
 
 
Gambar 4. 92 Diagram Interaksi ρ Arah X 
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Jumlah tulangan lentur pasang  
n       =
As perlu
luas tulangan D25
 
n       =
3600 mm2
380,133 mm2
 
  = 9,47 ≈ 12 
Luasan tulangan lentur pasang 
Aspasang= As’ 
= n x (1/4 . 𝜋 . d2) 
 = 12 x (1/4 . π . (22 mm)2) 
 = 4561,593 mm2 
Maka digunakan tulangan 12D22 
Prosentase Tulangan Terpasang 
=
As pasang
b x h
 x 100% 
=
4561,593  mm2
600 mm x 600 mm
 x 100% 
= 1,267 < 8% (Memenuhi) 
Cek kondisi balance  
d  =600 – 40 – 12 – ½ 22 = 537 mm 
d’  = 40 + 10 + ½ 22 = 63 mm 
d” = 600 – 40 – 12 – ½ 22 – ½ 600 = 237 mm 
xb = 
600
(600+fy)
d 
 = 
600
(600+400MPa)
 537 mm 
 = 322,200 mm 
ab  = 0,85 x xb 
 = 0,85 x 322,200 mm 
 = 273,870 mm 
Cs’ = As’ (fy – 0,85.fc’) 
 = 4561,593 (400 – 0,85 . 30) 
 = 1708316,404 N 
T = As’ . fy 
 = 4561,593x 400  
 = 1824637,013 N 
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Cc’ = 0,85 .  𝛽1 . fc’ . b . xb 
= 0,85 x 0,85 x 30 x 600 x 322,200 
 = 4190211,000 N 
Pb = Cc’ + Cs’ - T 
 = 4190211,000 + 1708316,404 – 1824637,013 
 = 4073890,390 N 
Mb = Pb x eb 
 = Cc′ (d − d" −
ab
2
) + Cs′(d − d" − d′) + T. d" 
= 4205817.(537 − 237 −
273,870
2
) +1708316,404 
537 –237 – 63) + 1824637,013.237 
= 1,520 x 109 Nmm 
eb = 
Mb
Pb
 
 = 
1,520 x 109 
4073890,390 
 
 = 373,252 mm 
Mn = 
216510375,253 
0,65
 
  = 3,331 . 108 Nmm 
 Pu = 
2919389 
0,65
 
 = 4,491 . 106 N 
eperlu = 
Mu
Pu
 
   = 
3,331 .108Nmm
4,491 .  106N
 
 = 74,163 mm 
emin = (15,24 + 0,03h) 
= (15,24 + 0,03 . 600 mm) 
= 33,240 mm 
Kontrol kondisi 
emin < eperlu < eb 
33,240 mm < 74,163 mm < 373,252 mm 
Maka kolom termasuk kondisi tekan menentukan 
Kontrol kondisi tekan menentukan 
emin < eperlu < eb 
33,240 mm < 74,163 mm < 373,252 mm 
356 
 
   
 
Cs’ = As’ (fy – 0,85.fc’) 
 = 4561,593 (400– 0,85 . 30) 
 = 1708316,404 N 
Cc’ = 0,85 .  𝛽1 . fc’ . b . X 
= 0,85 x 0,85 x 30 MPa x 600 mm x X 
 = 13005 X 
Mencari nilai X : 
a   = 0,54 d 
0,85X = 0,54 . 537 
X   = 341,153 mm 
Maka, 
Cc’ = 13005 . 341,153 
 = 4436694 N 
T = As’ . fs 
 = As’ . (
𝑑
𝑥
− 1) 600 
 = 4561,593 . ((
537
341153
)-1) . 600 
 = 1571215,206 N 
ɛs <ɛy (fy > fs) 
ɛs  = (
𝑑
𝑥
− 1) . 0,003 
 = (
537
341,153
− 1). 0,003 
 = 0,002 
fs  = ɛs . Es 
 = 0,002 . 200000 MPa 
 = 344,444  MPa 
ɛy = fy / Es 
 = 400  MPa / 200000MPa 
 = 0,002 
ɛs  < ɛy  
0,002 <0,002 (OK) 
P = Cc’ + Cs’ - T 
 = 4436694 N + 1708316,404 N - 1571215,206 N
 = 4573795,198 N 
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P > Pb 
4573795,198 N  > 4073890,390 N 
(Memenuhi) 
a = 0,85 . X 
 = 0,85 . 341,153 = 289,980 mm 
Mnterpasang = Cc′ (d − d" −
a
2
) + Cs′(d − d" − d′) + T. d" 
  = 4436694(537 − 237 −
289,980
2
)+ 1708316,404 
(537 –237- 63) + 1571215,206 (237) 
  = 1,465 x 109 Nmm 
Cek syarat : 
Mn terpasang> Mn 
1,465 x 109 Nmm > 3,331. 108 Nmm  
(Memenuhi) 
e. Peninjauan Kolom Akibat Momen Arah Y 
Momen akibat kombinasi gempa output SAP 2000 
M1s = 134352300 Nmm 
M2s = 191115700 Nmm 
Momen akibat pengaruh beban gravitasi output SAP 
2000 kombinasi (1.2D+1.6L+0.5Lr) 
Akibat kombinasi: 
M1ns = 72497200 Nmm 
M2ns = 117987200 Nmm 
Menghitung faktor pembesaran momen (δs) 
Pc = 
π2x EI
(K x Lu)2
 
 = 
π2x 4,396 1013Nmm2
(1,49 x 5200mm)2
 = 7227293,67 N 
ƩPc  = n x Pc 
  = 24 x 7227293,67 N = 173455048,081 N 
ƩPu  = n x Pu 
  = 24x 2919389,000 N= 70065336,000 N 
δs =
1
1 −
∑ Pu
0,75 ∑ Pc
≥ 1 
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δs =
1
1 −
7227293,670 N
0,75 x 173455048,081N
≥ 1 
δs = 2,167 ≥ 1 
Maka dipakai δs= 2,167 dalam perhitungan perbesaran 
momen. 
Pembesaran momen X : 
Dari output SAP2000 diperoleh : 
M1ns = 72497200 Nmm 
M2ns = 117987200 Nmm 
M1s = 134352300 Nmm 
M2s = 191115700 Nmm 
M1 = M1ns + δsM1s 
 = 72497200 + (2,167 x 134352300) 
 = 363672324,667 Nmm 
M2 = M2ns + δsM2s 
 = 117987200  + (2,167x 191115700) 
 = 336823549,208 Nmm 
Diambil momen terbesar yaitu  
M2 = 336823549,208 Nmm 
Maka Momen yang digunakan untuk menghitung kolom 
adalah M2 = 336823549,208 Nmm 
Penentuan ρ
perlu
 dari diagram interaksi  
Dalam menentukan jumlah kebutuhan tulangan lentur 
kolom, digunakan Diagram Interaksi. Keterangan yang 
dibutuhkan dalam penggunaan Diagram Interaksi adalah  
μh = h kolom-(2 t decking) - (2Ø geser)- (Ø lentur) 
 = 600 – 2x40 – 2x12 -22 
 = 474 mm 
μ = μh/h 
 = 474/600 
 = 0,8 
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Sumbu Vertikal  
ϕPn
Ag
   =
Pu 
b. h 
 
 
   = 8,109 
Sumbu Horizontal   
ϕ Mn
Ag. h
   =
Mu
b. h 2 
 
 
= 2,069 
Maka didapatkan ρ
perlu 
= 1 % = 0,001 
Penentuan tulangan lentur kolom 
Luas tulangan lentur perlu  
As perlu  = ρ
perlu 
x b x h  
= 0,001 x 600 mm x 600 mm  
= 3600 mm
2 
 
Luas tulangan lentur  
Luas tulangan D22 = ¼ x π x d
2 
 
= ¼ x π x (22mm)
2 
 
= 380,133  mm
2 
Gambar 4. 93 Diagram Interaksi ρ Arah Y 
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Jumlah tulangan lentur pasang  
n       =
As perlu
luas tulangan D25
 
n       =
3600 mm2
380,133 mm2
 
  = 9,47 ≈ 12 
Luasan tulangan lentur pasang 
Aspasang= As’ 
= n x (1/4 . 𝜋 . d2) 
 = 12 x (1/4 . π . (22 mm)2) 
 = 4561,593 mm2 
Maka digunakan tulangan 12D22 
Prosentase Tulangan Terpasang 
=
As pasang
b x h
 x 100% 
=
4561,593  mm2
600 mm x 600 mm
 x 100% 
= 1,267 < 8% (Memenuhi) 
Cek kondisi balance  
d  =600 – 40 – 12 – ½ 22 = 537 mm 
d’  = 40 + 10 + ½ 22 = 63 mm 
d” = 600 – 40 – 12 – ½ 22 – ½ 600 = 237 mm 
xb = 
600
(600+fy)
d 
 = 
600
(600+400MPa)
 537 mm 
 = 322,200 mm 
ab  = 0,85 x xb 
 = 0,85 x 322,200 mm 
 = 273,870 mm 
Cs’ = As’ (fy – 0,85.fc’) 
 = 4561,593 (400 – 0,85 . 30) 
 = 1708316,404 N 
T = As’ . fy 
 = 4561,593x 400  
 = 1824637,013 N 
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Cc’ = 0,85 .  𝛽1 . fc’ . b . xb 
= 0,85 x 0,85 x 30 x 600 x 322,200 
 = 4190211,000 N 
Pb = Cc’ + Cs’ - T 
 = 4190211,000 + 1708316,404 – 1824637,013 
 = 4073890,390 N 
Mb = Pb x eb 
 = Cc′ (d − d" −
ab
2
) + Cs′(d − d" − d′) + T. d" 
= 4190211.(537 − 237 −
273,870
2
) +1708316,404 
537 –237 – 63) + 1824637,013(237) 
= 1,521 x 109 Nmm 
eb = 
Mb
Pb
 
 = 
1,521 x 109 
4073890,390
 
 = 372,252 mm 
Mn = 
446823549,208 
0,65
 
  = 6,874 . 108 Nmm 
 Pu = 
29119389 
0,65
 
 = 4,491 . 106 N 
eperlu = 
Mu
Pu
 
   = 
6,874 .108Nmm
4,491 .  106N
 
 = 153,054 mm 
emin = (15,24 + 0,03h) 
= (15,24 + 0,03 . 600 mm) 
= 33,240 mm 
Kontrol kondisi 
emin < eperlu < eb 
33,240 mm < 153,054 mm < 373,252 mm 
Maka kolom termasuk kondisi tekan menentukan 
Kontrol kondisi tekan menentukan 
emin < eperlu < eb 
33,240 mm < 153,054 mm < 373,252 mm 
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Cs’ = As’ (fy – 0,85.fc’) 
 = 4561,593 (400– 0,85 . 30) 
 = 1708316,404 N 
Cc’ = 0,85 .  𝛽1 . fc’ . b . X 
= 0,85 x 0,85 x 30 MPa x 600 mm x X 
 = 13005 X 
Mencari nilai X : 
a   = 0,54 d 
0,85X = 0,54 . 537 
X   = 341,153 mm 
Maka, 
Cc’ = 13005 (341,153) 
 = 4436694 N 
T = As’ . fs 
 = As’ . (
𝑑
𝑥
− 1) 600 
 = 4561,593 . ((
537
341,153
)-1) . 600 
 = 1571215,206 N 
ɛs <ɛy (fy > fs) 
ɛs  = (
𝑑
𝑥
− 1) . 0,003 
 = (
537
341,153
− 1). 0,003 
 = 0,0017 
fs  = ɛs . Es 
 = 0,002 . 200000 MPa 
 = 344,444  MPa 
ɛy = fy / Es 
 = 400  MPa / 200000MPa 
 = 0,002 
ɛs  < ɛy  
0,0017<0,002 (OK) 
P = Cc’ + Cs’ - T 
 = 4436694 N + 1708316,404 N - 1571215,206 N
 = 4573795,198 N 
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P > Pb 
4573795,198 N  > 4073890,390 N  
(Memenuhi) 
a = 0,85 . X 
 = 0,85 . 341,153 = 289,980 mm 
Mnterpasang = Cc′ (d − d" −
a
2
) + Cs′(d − d" − d′) + T. d" 
  = 4436694(537 − 237 −
289,980
2
)+ 
1708316,404(537–237- 63) + 1571215,206(237) 
  = 1,465 x 109 Nmm 
Cek syarat : 
Mn terpasang> Mn 
1,465 x 109 Nmm > 6,874.108 Nmm  
(Memenuhi) 
Dari peninjauan tulangan lentur sumbu X dan sumbu Y 
maka pemasangan tulangan kolom didasarkan pada 
penulangan lentur terbesar yaitu pada peninjauan sumbu 
Y. Sehingga pada perencanaan penulangan kolom 
bangunan gedung dipasang tulangan 12D22. 
f. Kontrol jarak spasi tulangan satu sisi 
Syarat :  
S
max 
≥ S
sejajar 
→ susun 1 lapis  
S
max 
≤ S
sejajar 
→ perbesar penampang kolom 
Smax =
b − (2 tselimut) − (2 ∅ geser) − (n .   ∅ lentur) 
n − 1
 
Smax =
600 − (2 x 40) − (2 x 12) − (4 x 22) 
4 − 1
 
Smax = 136,00 mm > 40 𝑚𝑚  (Memenuhi) 
maka tulangan lentur disusun 1 lapis 
g. Cek dengan program pcaColumn 
Semua output mengenai perhitungan dimasukkan ke 
dalam analisis pcaColumn, sehingga diperoleh grafik 
momen sebagai berikut : 
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Mutu beton (fc’)  = 30 MPa 
Mutu baja tulangan (fy) = 400 MPa 
Modulus elastisitas  = 25742,96 N/mm2 
β1    = 0,85 
Dimensi kolom  = 600mm x 600mm 
Berdasarkan output dari pcaColoumn 
Mux = 129 kNm < Mnx = 318,3 kNm 
Muy = 191 kNm < Mny = 471,3 kNm 
 
 
Gambar 4. 94 Output Pcacolumn 
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Jadi kolom dapat menahan gaya lentur dan aksial yang 
terjadi. 
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h. Perhitungan Penulangan Geser Kolom 
Data Perencanaan : 
h kolom   : 600 mm 
b kolom   : 600 mm 
Tebal selimut beton  : 40 mm 
Tinggi kolom   : 5200 mm 
Mutu beton (fc’)  : 30 MPa  
Kuat leleh tulangan lentur(fy) : 400 MPa 
Kuat leleh tulangan geser(fyv) : 400 MPa 
DiameterTulangan lentur : D22 
Diameter Tulangan geser  : ø12 
Faktor Reduksi   : 0,75 
Berdasarkan hasil out put progam SAP 2000, maka 
diperoleh hasil gaya pada kolom as 5-E lantai 1 sebagai 
berikut: 
PU (1,2D+1,6L+0,5Lr) = 2919389 N 
Syarat Kuat Tekan Beton (fc’): 
Nilai √fc' yang digunakan tidak boleh melebihi 25/3 
MPa  
√fc ≤
25
3
 
√30 ≤
25
3
N/mm2
 
 
5,477 N/mm
2 
≤ 8,33 N/mm
2  
(Memenuhi) 
 
Kekuatan geser pada beton : 
Vc  = 0,17 [1 +  
Nu
14 x Ag
] x λ x √fc′x bw x d 
     = 0,17 [1 +
2919389
14 x 360000
] x 1 x √30 x600 x 537  
 = 473788,242 N 
Gaya lintang rencana pada kolom untuk peninjauan 
SRPMM diambil dari hasil pcacol sebagai berikut : 
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Mnt = 795000000 Nmm 
Mnb = 795000000 Nmm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.95 Lintang rencana untuk SRPMM 
- Vu = 
Mnt + Mnb
lu
 
Dimana :  
Mnt = Momen nominal atas (top) kolom  
Mnb = Momen nominal bawah (bottom) kolom 
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Vu =
Mnt + Mnb
lu
 
Vu     =
Mnt + Mnb
lu
 
=  
795000000 + 795000000 
4900
 
= 338297,872 N 
- Cek Vu 
Vu / ϕ  < ½ Vc 
451063,830 N < 236894,121 N 
(Memenuhi) 
Sehingga perlu tulangan geser. 
- Cek apakah cukup dipasang tulangan geser minimum: 
Vu / ϕ  < Vc +1/3.b.d 
451063,830 N < 584943,003 
(Memenuhi) 
Sehingga diperlukan tulangan geser minimum. 
- Tumpuan 
Direncanakan : 
Ø = 12  
s = 100 
n = 2 
Luas Tulangan pasang 
Av = 0,25πD2 
 = 0,25π122 
 = 226,195 mm2 
Av min = 1/3(bw.s/fy) 
 = 1/3(600.100/400) 
 = 50 mm2 
Kontrol: 
Av  > Av mim 
226,195 mm2 > 50 mm2 
(Memenuhi) 
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- Cek Syarat SRPMM untuk Kekuatan Geser pada Kolom 
Spasi sengkang tidak boleh melebihi: 
 Spakai ≤ 8D 
100 mm < 176 mm  (Memenuhi) 
 Spakai ≤ ½bw 
100 mm < 300 mm  (Memenuhi) 
 Spakai ≤ 24 × Øtulangan lsengkang 
100 mm < 240 mm  (Memenuhi) 
 Spakai ≤ 300 mm  
100 mm < 300 mm  (Memenuhi) 
Maka, dipakai So sebesar Ø12 – 100 mm.  
- Lapangan 
Direncanakan : 
Ø = 12  
s = 100 
n = 2 
Luas Tulangan pasang 
Av = 0,25πD2 
 = 0,25π122 
 = 226,195 mm2 
Av min = 1/3(bw.s/fy) 
 = 1/3(600.100/400) 
 = 50 mm2 
Kontrol: 
Av  > Av mim 
226,195 mm2 > 50 mm2 
(Memenuhi) 
Berdasarkan SNI 2847-2013 Pasal 21.3.5.4, untuk bentang 
kolom di luar lo, spasi penulangan transversal harus 
mengikuti ketentuan dalam pasal 7.10 dan 11.4.5.1 dimana 
spasi tidak boleh melebihi:    
o So  <16xtul.lentur 
150 mm < 352 mm 
o So  < 48xtul.geser 
150 mm < 576 mm 
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o So  < d/2 
150 mm < 269 mm 
o So  < 600 mm 
150 mm < 600 mm 
Maka dipilih jarak sengkang sejarak  = 269 ≈ 150 mm 
 Jadi pada lapangan dipasang tulangan geser sebesar 
 Ø 12 -150   
Direncanakan Lo = 800 mm 
- Panjang Lo tidak boleh kurang dari pada nilai terbesar 
berikut ini :  
a) Seperenam tinggi bersih kolom,  
Lo >
1
6
 x (5200 − 500) 
Lo >  783,333𝑚𝑚 
b) Dimensi terbesar penampang kolom  
Lo > 600 mm 
c)  Lo > 450mm  
Maka dipakai Lo sebesar 800 mm 
Sehingga dipasang sengkang sebesar Ø10 –150 mm 
sejarak 800 mm dari muka hubungan balok kolom. 
2). Sengkang ikat pertama harus dipasang pada jarak tidak 
lebih daripada 0,5 x So = 0,5 x 150 mm = 75 mm dari muka 
hubungan balok kolom.  
3). Spasi sengkang ikat pada seberang penampang kolom 
tidak boleh melebihi 2 x So = 2 x 150 mm = 300 mm. 
i. Sambungan Lewatan Tulangan Vertikal 
Panjang lewatan minimum untuk sambungan lewatan tekan 
adalah 0,071 x fy x db, untuk fy = 400 Mpa atau kurang, 
tetapi tidak kurang dari 300 mm.  
0,071 x fy x db   ≥ 300 mm  
0,071 x 400 N/mm
2 
x 22 mm ≥ 300 mm  
624,8 mm   ≥ 300 mm  
(Memenuhi) 
Maka panjang sambungan lewatan kolom sebesar 625 mm. 
 
371 
 
 
 
j. Panjang Penyaluran  
 Panjang penyaluran untuk tulangan D22 harus diammbil 
sebesar : 
ld =  
𝑓𝑦
1,1𝜆√𝑓𝑐′
 (
ΨeΨtΨs
cb + Ktr
𝑑𝑏
) . db 
ld =   
400
1,1.1. √30
 (
(1)(1,3)(1)
45 + 0
22
) 22 
ld = 928,288 mm ≈ 1000 mm 
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4.6 Perhitungan Volume Pembesian 
Volume pembesian ditinjau dari dua portal, yaitu portal 
melintang dan portal memanjang yang masing- masing portal 
terdiri dari balok dan kolom. 
4.6.1 Perhitungan Volume Pembesian Balok 
Perhitungan volume permbesian balok dibedakan menjadi 
2 macam, yaitu tulangan utama dan sengkang. Berikut ini adalah 
contoh perhitungannya: 
 Perhitungan volume 
Perhitungan pembesian balok induk as E (A-B) 
Lebar baok induk = 0,35 m 
Tinggi balok induk = 0,50 m 
Diameter tulangan 
Tulangan atas  = 22 mm = 0,022 m 
Tulangan Tengah = 16 mm = 0.016 m 
Tulangan bawah = 22 mm = 0,022 m 
Tulangan sengkang= 13 mm = 0,013 m 
Cover = 40 mm = 0,040 m 
n tulangan atas = 3 buah 
n tulangan tengah = 2 buah 
n tulangan bawah = 3 buah 
Gambar 4. 96 Detail Tulangan Balok Induk 
373 
 
 
 
Tulangan utama atas (menerus) 
 
 
 
 
 
a = panjang balok + (ldh) 
 = 6,6 m + (0,2 m) 
 = 6,8 m 
Panjang = 6,8 m 
Panjang total = 6,8 m x 2 buah 
  = 13,6 m 
Tulangan utama bawah (menerus) 
 
 
 
 
 
a = panjang balok + (ldh) 
 = 6,6 m + (0,2 m) 
 = 6,8 m 
Panjang = 6,8 m 
Panjang total = 6,8 m x 2 buah 
 = 13,6 m 
Tulangan tarik (tumpuan kiri) 
 
 
 
 
 
a = 1 4⁄  Lbalok +  Ldh  
 = 1,65 m + 0,2 m  
 = 1,85 m 
 
Gambar 4. 97 Potongan Tulangan Balok Sisi 
Atas 
Gambar 4. 98 Potongan Balok Tulangan  Sisi Bawah 
Gambar 4. 99 Potongan Tulangan Tarik Balok 
Tumpuan Kiri 
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Panjang = 1,85 m 
Panjang total  = 1,85 m x 5 buah 
  =  9,25 m 
Tulangan tarik (tumpuan kanan) 
 
 
 
 
 
a = 1 4⁄  Lbalok +  Ldh  
 = 1,65 m + 0,2 m  
 = 1,85 m 
Panjang = 1,85 m 
Panjang total  = 1,85 m x 5 buah 
  = 9,25 m 
Tulangan tengah 
 
 
 
 
a = Lbalok  
 = 6,6 m  
Panjang = 6,6 m 
Panjang total  = 6,6 m x 2 buah 
  = 13,2 m 
Tulangan lapangan bawah 
 
 
 
 
a = Lbalok + 2Ldh 
 = 3,3 m + (2 x 0,264 m)  
Panjang = 3,828 m 
 
Gambar 4. 100 Potongan Tulangan Tarik Balok 
Tumpuan Kanan 
 
Gambar 4. 101 Potongan Tulangan Tengah 
 Gambar 4. 102 Potongan Tulangan Lapangan 
Bawah 
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Panjang total  = 3,828 m x 2 buah 
  = 7,656 m 
Tulangan sengkang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a = lebar balok – (2 x cover) 
 = 0,35 m – (2 x 0,03) 
 = 0,27 m 
b = tinggi balok – (2 x cover) 
 = 0,50 m – (2 x 0,03) 
 = 0,42 m 
c = 2,5 x d 
 = 0,078 m 
Panjang = a+b+c 
  = 0,27 m +0,42 m+0,078 m 
  = 1,536 m 
Banyak sengkang tumpuan= 
1,536 𝑚
0,1 𝑚
+ 1    
   = 33 buah 
Banyak sengkang lapangan = 
1,536 𝑚
0,15 𝑚
+ 1    
   = 22 buah 
Total banyak sengkang = 55 buah 
Panjang total  = 1,536 m x 55 buah 
   = 84,48 m 
Panjang tulangan Ø13  = 84,48 m 
   = 84,48 m / 12 m 
   = 8 lonjor 
Gambar 4. 103 Potongan Sengkang Balok 
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Panjang tulangan D22 = 13,6+13,6+13,2+9,25+9,25 
+7,656 
   = 66,556 m / 12 m 
   = 6 lonjor 
Dengan perhtiungan seperti cara diatas dihitung pula untuk 
tulangan balok induk (B1 35/50) pada bentang selanjutnya 
dan diperoleh volume total tulangan balok induk satu 
portal melintang yang dibutuhkan sebagai berikut : 
 
  
4.6.2 Perhitungan volume pembesian kolom 
Pekerjaan pembesian kolom dibagi menjadi dua macam, 
tulangan utama dan sengkang. Berikut ini adalah contoh 
perhitungannya : 
 Perhitungan volume  
Perhitungan kolom K1 
Lebar kolom = 0,60 m 
Tinggi kolom = 0,60 m 
D tulangan 
Tulangan utama = 22 mm = 0,022 m 
n tulangan utama = 12 buah 
Tulangna sengkang = 10 mm = 0,010 m 
Tebal selimut beton = 40 mm 
Sambungan lewatan kolom = 0,625 m 
Panjang penyaluran (Ld) = 1 m 
Bengkokan (12db)  = 0,264 m 
Kait (4db)  = 0,088 m 
Tabel 4. 14 Volume Tulangan Balok Induk 
Balok n 
Volume 
Beton 
(m3) 
Berat 
Tulangan 
(kg) 
Berat 
Tulangan 
(kg) 
Rasio 
(kg/m3) 
B1 12 15,12  267,9385 3215 212,65 
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Tulangan utama (menerus) 
 
 
 
 
 
 
 
- Panjang tulangan utama 
L = (Tinggi kolom + panjang penyaluran) x jumlah 
tulangan 
 = (5,2 m + 1 m )x 12 
 = 74,4 m 
Berat baja tulangan D22 
BJ = 7850 kg/m3 x luas tulangan 
 = 7850 kg/m3 x ¼ x π x 222 
 = 2,985 kg/m 
Panjang 1 lonjor tulangan = 12 meter 
Gambar 4. 104 Detail Tulangan Kolom 
Gambar 4. 105 Potongan Tulangan Kolom Sisi 
Atas 
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Panjang total tulangan = 74,4 m  
Berat total tulangan per 1 kolom 
V total = 74,4 m x 2,985 kg/m 
  = 222,084 kg 
Berat total tulangan kolom per portal 
V  = 222,084 kg x 4 
  = 888,336 kg 
Tulangan sengkang 
 
 
 
 
- Panjang Beugel 
L = 2x((Bkolom-(tselimutx2))+(Hkolom-(tselimutx2)) + (6 x 
diameter tulangan)) 
= ((600 – (40 x 2) + ((600 – (40 x 2)) + (6 x 0,012) 
  = 2224 mm 
  = 2,224 m 
- Jumlah beugel tumpuan 
n  = 2x(1/4 Tinggi kolom/jarak antar tulangan) + 1 
  = 2x ((1300 / 100 ) +1) 
  = 28 
- Jumlah beugel lapangan 
n  = (1/2 Tinggi kolom/jarak antar tulangan) + 1 
  = ((2600 / 100 ) +1) 
  = 27 
Berat baja tulangan Ø12 
BJ = 7850 kg/m3 x luas tulangan 
  = 7850 kg/m3 x ¼ x π x 12 2 
  = 0,888 kg/m 
Panjang total tulangan geser per 1 kolom 
Gambar 4. 106 Gambar Potongan Tulangan 
Sengkang 
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Ltotal = Panjang begel x (n begel lapangan + n begel 
tumpuan) 
  = 2,224 m x (28+27)  
  = 122,32 m 
Berat total tulangan per 1 kolom 
Vtotal = panjang total x 0,888 kg/m 
  = 122,32 m x 0.888 kg/m 
  = 108,620 kg 
Dengan perhtiungan seperti cara diatas dihitung pula untuk 
tulangan kolom selanjutnya dan diperoleh volume 
tulangan kolom dalam satu portal melintang yang 
dibutuhkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4. 15 Tabel Volume Tulangan Kolom 
Tipe n 
Vo6,72lume 
Beton (m3) 
Berat 
Tulangan 
(kg) 
Rasio (kg/m3) 
K1 4 7,20 1488 206,72 
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4.6.3 Perhitungan volume pembesian pelat 
Berikut adalah perhitungan volume penulangan pelat: 
Pelat Tipe A 
 
Tabel 4. 16  Tabel Volume Tulangan Pelat 
Tipe Pelat n x 
(m) 
y 
(m) 
Ln 
(m) 
Volume 
Beton 
(m3) 
Berat 
Tulangan 
(kg) 
Rasio 
(kg/m3) 
A 12 2,4 3,6 0,12 12,44 1688 135,65 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 107 Detail Tulangan Pelat 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan keselurahan hasil analisis yang telah dilakukan 
dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat ditarik beberapa 
kesimpulan: 
1. Perencanaan struktur gedung di daerah dengan nilai KDS C, 
sehingga dapat drancang dengan metode sistem rangka 
pemikul momen menengah (SRPMM) dengan perhitungan 
gempa statik ekivalen dengan periode 10 % dalam 50 tahun 
dimana bangunna gedung perkuliahan termasuk dalam 
kategori resiko IV dengan nilai R=5. 
2. Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
a. Komponen Atap Baja 
Dari perhitungan diperoleh besar profil dan dimensi dari 
komponen atap baja adalah sebagai berikut: 
- Gording = LLC 150.65.20.3,2 
- Penggantung Gording = Ø14 mm 
- Ikatan Angin = Ø10 mm 
- Kuda-kuda = WF 250.125.6.9 
- Kolom = WF 250.125.6.9 
- Sambungan :  
Kolom – Kuda kuda = Baut Ø16 mm 
Antar Kuda-kuda = Baut Ø16 mm 
Pelat Landas = Baut Ø16 mm 
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b. Komponen Tangga 
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Tulangan Pelat Tangga dan Pelat 
Bordes 
Tipe 
Tebal 
Pelat 
Arah X Arah Y 
Ø s Ø s 
mm mm mm mm mm 
Pelat 
Bodes 
12 10 200 13 150 
Pelat 
Tangga 
12 10 200 13 150 
 
c. Komponen Pelat Lantai  
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Tulangan Pelat Lantai 
Ti
pe 
Tebal 
Pelat 
Bagi
an 
Arah X Susut X Arah Y Susut Y 
Ø s Ø s Ø s Ø s 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
A 12 
Lap. 10 200 8 200 10 200 8 200 
Tum. 10 200 8 200 10 200 8 200 
B 12 
Lap. 10 200 8 200 10 200 8 200 
Tum. 10 200 8 200 10 200 8 200 
C 12 
Lap. 10 200 8 200 10 200 8 200 
Tum. 10 200 8 200 10 200 8 200 
D 12 
Lap. 10 200 8 200 10 200 8 200 
Tum. 10 200 8 200 10 200 8 200 
E 12 
Lap. 10 200 8 200 10 200 8 200 
Tum. 10 200 8 200 10 200 8 200 
F 12 
Lap. 10 200 8 200 10 200 8 200 
Tum. 10 200 8 200 10 200 8 200 
G 12 
Lap. 10 200 8 200 10 200 8 200 
Tum. 10 200 8 200 10 200 8 200 
H 12 
Lap. 10 200 8 200 10 200 8 200 
Tum. 10 200 8 200 10 200 8 200 
I 12 
Lap. 10 200 8 200 10 200 8 200 
Tum. 10 200 8 200 10 200 8 200 
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d. Komponen Balok 
Tabel 5. 3 Rekapitulasi Tulangan Balok 
Tipe Bent
ang 
Dime
nsi 
Tul 
Torsi 
Tul.Lentur Tul.Geser 
mm   Tumpuan Lapangan Tump. Lap. 
    Tar
ik 
Tek
an 
Tar
ik 
Tek
an 
  
B1 7200 35/50 2D16 7D
22 
3D
22 
4D
22 
2D
22 
13-
100 
13-
150 
B2 7200 25/35 - 4D
22 
2D
22 
3D
22 
2D
22 
10-
100 
10-
150 
B3 7200 25/35 2D12 4D
22 
2D
22 
4D
22 
2D
22 
10-
100 
10-
150 
B4 3600 35/50 2D16 3D
22 
2D
22 
3D
22 
2D
22 
10-
100 
10-
150 
B5 5000 25/35 2D12 4D
22 
2D
22 
4D
22 
2D
22 
12-
100 
12-
150 
B6 2200 20/30 2D10 5D 
13 
2D 
13 
3D
13 
2D
13 
10- 
100 
10-
150 
KS1 1200 35/50 2D16 3D
22 
2D
22 
2D
22 
2D
22 
10-
100 
10-
150 
KS2 1200 25/35 - 3D
22 
2D
22 
2D
22 
2D
22 
10-
100 
10-
150 
Sloof 7200 30/45 2D13 4D
22 
2D
22 
4D
22 
2D
22 
10-
100 
10-
150 
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e. Komponen Kolom 
Tabel 5. 4 Rekapitulasi Tulangan Kolom 
Tipe 
Kolom 
Dimensi Tulangan 
  b h Lentur  Geser 
K1 600 600 12D22 
Ø12-100 
Ø12-150 
K2 450 450 12D22 
Ø12-100 
Ø12-150 
K3 250 250 4D16 
Ø12-100 
Ø12-150 
 
f. Volume Tulangan  
Tabel 5. 5 Rekapitulasi Volume Tulangan Balok 
Tipe 
Balok 
n 
Dimensi    
Volume 
Beton 
Berat 
Tulang
an 
Rasio 
b h L 
m m m m³ kg kg/m³ 
B1 12 0,35 0,5 7,2 15,12 3215 212,65 
B1 4.8 12 0,35 0,5 4,8 10,08 2096 207,96 
B4 6 0,35 0,5 3,6 3,78 658 174,1 
KS1 12 0,35 0,5 1,2 2,52 353 140,2 
S1 7.2 2 0,4 0,5 7,2 2,88 303 105,2 
S1 4.8 2 0,4 0,5 4,8 1,92 210 109,6 
S1 3.6 1 0,4 0,5 3,6 0,72 82 114,0 
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Tabel 5. 6 Rekapitulasi Volume Tulangan Kolom 
Tipe 
Kolom 
n 
Dimensi    Volume 
Beton 
Berat 
Tulangan 
Rasio 
b h Ln 
m m m m³ kg kg/m³ 
K1 5.2 4 0,6 0,6 5,2 7,49 1488 206,72 
k1 4.2 8 0,6 0,6 4,2 12,10 2475 214,9 
k2 12 0,45 0,45 4,2 10,21 2841 278,4 
 
Tabel 5. 7 Rekapitulasi Volume Tulangan Pelat 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan 
didapatkan beberapa saran: 
1. Sebaiknya sebelum melakukan perhitungan perencanaan 
struktur, lebih tepat apabila memahami peraturan yang 
berlaku yang akan digunakan sebagai dasar teori 
perencanaan. 
2. Sebelum perencanaan struktur sebaiknya dilakukan 
perkiraan awal ukuran elemen struktur, sehingga tidak 
terjadi penentuan ukuran secara berulang-ulang. 
3. Dalam penentuan elemen-elemen struktur seperti 
penentuan tulangan pelat, balok, serta kolom sebaiknya 
Tipe 
Plat 
n 
Dimensi    Volume 
Beton 
Berat 
Tulangan 
Rasio 
x y Ln 
m m m m³ kg kg/m³ 
Plat A 12 2,4 3,6 0,12 12,44 1688 135,65 
Plat B 25 1,8 3,6 0,12 19,44 2637 135,65 
Plat C 6 2,4 2,2 0,12 3,80 516 135,65 
Plat D 6 1,5 5 0,12 5,40 733 135,65 
Plat E 12 1,8 1,2 0,12 3,11 422 135,65 
Plat F 6 2,4 1,2 0,12 2,07 281 135,65 
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digunakan ukuran yang hampir seragam agar 
mempermudah pelaksanaan di lapangan. 
4. Dalam melakukan input data pada program SAP 2000, 
hendaknya dilakukan dengan teliti agar dihasilkan analisis 
struktur yang mendekati keadaan sebenarnya. 
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A. Data Tanah 
    
 
B. Brosur Batako 
C. Brosur Keramik 
 
 
 
 
D. Brosur Dinding 
    
 
E. Brosur Penutup Atap (Genteng) 
F. Brosur Lift 
 
 
 
 
G. Brosur Beban Lift 
  
 
Revisi Perhitungan Sambungan Balok-Kolom 
Sambungan Balok-Kolom 
 Output SAP  
Vu = 2749,31 kg 
Mu = 4975,94 kgm 
 Perhitungan Sambungan 
1. Perencanaan Sambungan Baut 
- Data Perencanaan: 
Tipe Baut = A-325 
Fnt = 620 MPa 
Fnv = 373 MPa 
Bab 2.6.6 Tabel 2.28 
Diameter Baut = 16 mm 
Diameter Lubang = 18 mm 
Jumlah Baut = 8 
Mutu Pelat Sambung= BJ-41 
fy = 250 MPa 
fu = 410 MPa 
Tebal Pelat Sambung= 10 mm 
Tinggi Pelat Tambah= 324 mm 
- Kontrol Jarak Spasi Baut 
Gambar 4. 108 Output SAP 2000 Gaya Geser 
Sambungan Balok-Kolom 
Gambar 4. 109 Output SAP 2000 Momen 
Sambungan Balok-Kolom 
    
 
Berdasarkan SNI 1729-2015 Pasal J3.3 dan J3.5a, 
dimana jarak spasi baut tidak boleh kurang dari 2 
2/3 db dan tidak boleh lebih dari 15tp namun tidak 
boleh melebihi 305 mm(untuk struktur yang dicat) 
Sehingga: 
 
  mm < S < 15 tp 
21,333 mm < S < 150 mm 
Sehingga diambil nilai S = 75,6 mm 
- Kontrol Jarak Tepi 
Berdasarkan SNI 1729-2015 Tabel J3.4M, jarak 
tepi minimum untuk baut dengan diameter 16 
adalah 22 mm. Dan berdasarkan Pasal J3.5 jarak 
maksimum dari pusat setiap baut ke tepi terdekat 
harus 12tp tetapi tidak boleh melebihi 150 mm 
Sehingga : 
22 mm < S1 < 12tp 
22 mm < S1 < 120 mm 
Diambil nilai S1 = 24,7 mm 
a. Perhitungan Akibat Geser pada Baut 
- Tinjauan terhadap Geser Baut 
ϕRn = Fnv.Ab 
Bab 2.6.6 Persamaan 2.136 
db
3
2
2
 
 
 
 
dimana: 
Ab = 0,25πD²  
 = 0,25π(16)²  
 = 210,062 mm² 
ϕRn = 0,75 (372)(210,062) 
 = 74795,038 N 
- Tinjauan terhadap Tumpu Baut 
Rn = 1,2lc.t.Fu < 2,4d.t.Fu  
sehingga: 
1,2lc.t.Fu = 1,2(75,6)(10)(410) 
 = 371952,00 N 
2,4d.t.Fu = 2,4(16)(10)(410) 
 = 157440,00 N 
Maka dipili Rn = 157440,00 N 
Dari tinjauan terhadap geser dengan tinjauan 
terhadap tumpu diambil nilai Rn terkecil: 
Rn = 74795,038 N 
ϕ = 0,75 
ϕRn  > Vu 
0,75(74795,038 N) > 27493,1 N 
56096,278 N > 27493,1 N 
(Memenuhi)      
b. Perhitungan Akibat Gaya Momen 
    
 
Mu = 49759400 Nmm 
- Mengitung Gaya tarik Akibat Momen 
Σdn2 = 268,92 +206,92+144,92 
  = 136110,8 mm2 
T1 = M.d1/ Σdn2 
 = (49759400)(268,9)/ 136110,8 
 = 98304,467 N 
T2 = M.d2/ Σdn2 
 = (49759400)(206,9)/ 136110,8 
 = 75638,506 N 
T3 = M.d3/ Σdn2 
 = (49759400)(144,9)/ 136110,8 
 = 52972,545 N 
Dari perhitungan di atas maka nilai Tn yang 
dipakai adalah yang terbesar: 
Tn = 98304,467 N 
- Kekuatan Tarik Baut Dihitung 
ϕRn = Fnt.Ab 
Bab 2.6.6 Persamaan 2.137 
dimana: 
Ab = 0,25πD² 
  = 0,25π(16)²  
  = 201,062 mm² 
ϕRn = 0,75 (620)(201,062) 
 = 124658,396 N 
ϕRn  > Tu 
124658,396 N > 98304,467 N 
(Memenuhi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Kontrol Interaksi Geser + Tarik 
(
𝑉𝑢
𝜙𝑅𝑛𝑡
)
2
+ (
𝑇𝑢
𝜙𝑅𝑛𝑡
)
2
≤ 1,0 
(
27493,1
56096,278
)
2
+ (
98304,467
208706,400
)
2
≤ 1,0 
  0,462 ≤ 1,0 
(Memenuhi) 
2. Perencanaan Sambungan Las Sudut 
Apabila direncanakan : 
Tebal pelat = 10 mm 
Mutu logam pengisi = FE70xx 
Fexx = 490 MPa 
Tebal minimum las  = 5 mm 
Bab 2.6.6 Tabel 2.29 
Tebal maksimum las = 10 – 2 
 = 8 mm 
Bab 2.6.6 Poin 1.d 
Diambil las pakai = 8 mm 
Profil yang di las = WF 250.125.6.9 
 
 
    
 
- Menghitung panjang las 
Tebal pelat = 8 mm 
Tebal efektif = 0,707 x 8 mm 
  = 5,656 mm 
Lw direncanakan sebesar 200 mm 
Menghitung luas efektif  
Awe = Lw× tebal efektif 
 = 200 mm x 5,656 mm 
 = 1131,2 mm2 
Tinjauan Ketahanan Las: 
- Ketahanan terhadap Las  
ϕRn = ϕ0,6 Fexx.Awe 
  = (0,75)(0,6)(490)(1131,2) 
  = 249429,600 N 
- Ketahanan terhadap Bahan Dasar 
ϕRn = ϕ0,6.Fu.Awe 
  = (0,75)(0,6)(410)(1131,2) 
  = 208706,400 N 
Sehingga dipakai nilai ϕRn terkecil yaitu : 
ϕRn = 208706,400 N 
Kontrol  :    
ϕRn  > Vu  
208706,400 N  > 27493,100 N 
(Memenuhi) 
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MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
01A.2
DENAH LANTAI-01 1:150
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
02
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
DENAH LANTAI-02 1:150
A.2
03
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
DENAH LANTAI-03 1:150
A.2
04
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
DENAH LANTAI-04 1:150
A.2
05
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
DENAH LANTAI-05 1:150
A.2
06
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
DENAH LANTAI-06 1:150
A.2
07A.3
TAMPAK DEPAN 1:175
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
inspire
08
TAMPAK BELAKANG 1:175
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
A.3
09
TAMPAK SAMPING KANAN 1:175
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
A.3
TAMPAK SAMPING KIRI 1:175
10A.4
POTONGAN A-A 1:175
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
11
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
POTONGAN B-B 1:175
A.4
12
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
POTONGAN C-C 1:175
A.4
13
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
POTONGAN D-D 1:175
A.4
PENULANGAN TIPIKAL LINTEL DAN KOLOM PRAKTIS PADA DINDING BATA
TULANGAN TAMBAHAN UNTUK BUKAAN
DETAIL STANDART UNTUK PEKERJAAN STRUKTUR
BETON TAMBAHAN PADA KOLOM DAN BALOK
14S.0
STANDART PEK. STRUKTUR NTS
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
DETAIL STANDART UNTUK PEKERJAAN STRUKTUR
PEMUTUSAN TULANGAN UNTUK BALOK KENTILEVER
PEMUTUSAN TUL. UNTUK BALOK INDUK & BALOK ANAK
LETAK SAMBUNGAN LEWATAN UNTUK TULANGAN BALOK
PEMUTUSAN TULANGAN UNTUK BALOK PONDASI
15
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
S.0
STANDART PEK. STRUKTUR NTS
DETAIL STANDART UNTUK PEKERJAAN STRUKTUR
BALOK DENGAN ELEVASI ATAU SUMBU YANG BERBEDA
SAMBUNGAN LEWATAN UNTUK TULANGAN BALOK VOUTE
PENGATURAN SENGKANG UNTUK BALOK
JARAK TULANGAN UTAMA
16
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
S.0
STANDART PEK. STRUKTUR NTS
PANJANG PENGAKHIRAN PENULANGAN PELAT
PENULANGAN PLAT DENGAN TULANGAN BIASA
DETAIL STANDART UNTUK PEKERJAAN STRUKTUR
PENULANGAN PLAT DENGAN TULANGAN BIASA
17
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
S.0
STANDART PEK. STRUKTUR NTS
PANJANG PENGAKHIRAN PENULANGAN PELAT
DETAIL STANDART UNTUK PEKERJAAN STRUKTUR
PENULANGAN PLAT DENGAN WIREMESH PENULANGAN PLAT DENGAN ELEVASI BERBEDA
18
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
S.0
STANDART PEK. STRUKTUR NTS
19
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA KOLOM ELV. -1.45 1:150
S.1
s/d ELV. +12.55
20
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
1:150RENCANA KOLOM ELV. +12.55
s/d ELV. +20.95
S.1
21
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA KOLOM ELV. +20.95 1:150
s/d ELV. +25.20
S.1
22
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA KOLOM ELV. +25.20 1:150
s/d ELV. +28.20
S.1
23
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA SLOOF ELV. -1.00 1:150
S.2
24
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA BALOK ELV. +4.15 1:150
S.3
25
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA BALOK ELV. +8.35 1:150
S.3
26
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA BALOK ELV. +12.55 1:150
S.3
27
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA BALOK ELV. +16.75 1:150
S.3
28
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA BALOK ELV. +20.95 1:150
S.3
29
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA BALOK ELV. +25.20 1:150
S.3
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
RENCANA BALOK ELV. +28.20 1:150
30S.3
31S.4
DETAIL PENULANGAN BALOK 1:10
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH
(SRPMM)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
SURABAYA
2017
32S.4
DETAIL PENULANGAN BALOK
& SLOOF
1:10
MATA KULIAH
TANGGAL KETERANGAN REVISINO.
DOSEN PEMBIMBING 2
JUDUL GAMBAR SKALA
MAHASISWA
KODE
SEMUA INFORMASI DAN DATA DALAM GAMBAR INI MENJADI HAK 
DILARANG   MENGAMBIL,  MENGADOPSI,  MENGGANDAKAN TANPA 
MILIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. 
HAK CIPTA :
TGL.
GAMBAR KERJA
22 JUNI 2017
DOKUMEN
SUB KAWASAN/ BANGUNAN
NO. LBR
GEDUNG PERKULIAHAN
IZIN TERTULIS. 
MOH. SAFI'I MANSUR 3114030073
APRIANA HANGGARA DEWI 3114030068
DOSEN PEMBIMBING 1
JUDUL PROYEK
TUGAS AKHIR TERAPAN
(RC 145501)
JL. SUTOREJO NO. 59 - SURABAYA
LOKASI
KETERANGAN
RADEN BUYUNG ANUGRAHA AFFANDHIE, ST.,MT.
NIP. 19740203 200212 1 002
AFIF NAVIR REFANI, ST.,MT.
NIP. 19840919 201504 1 001
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG
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